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Раздел 1  «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории по-

селения, городского округа, города федерального значения»  

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приро-

сты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам террито-

риального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 

индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания про-

мышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на 

последующие 5-летние периоды  

Основными потребителями тепловой энергии г. Комсомольска-на-Амуре являются 

жилые, общественные и промышленные здания. 

В рассматриваемый период рост тепловых нагрузок будет происходить, в основном, 

за счёт строительства объектов жилищного и общественного назначения. Строительство 

жилых и общественных зданий, в свою очередь, зависит от роста численности населения 

города и состояния существующего жилищного фонда. 

Объемы жилищного строительства в городском округе "Город Комсомольск-на-

Амуре" с 2000 года осуществлялись низкими темпами, что повлияло на высокий процент 

нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан и высокий уровень аварийного 

жилищного фонда в общей площади жилья по городскому округу. 

 Перечень разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-

ства на территории г. Комсомольска-на-Амуре в 2021, 2022 и 2023 годах представлен в таб-

лице1.1.1. 
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Таблица 1.1.1 Перечень разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории г. Комсомольска-на-Амуре за 2020, 2021, 2022 и 2023 

год 

№ 

п/п 
№ ТУ 

Дата выдачи 

ТУ 
Заявитель Объект, место расположения Точка подключения 

Заявленная мощность 

отопление ГВС 
вентиля-

ция 
всего 

1 29 19.01.2020   
Многоквартирный жилой дом по пр.Перво-

строителей 
ТК40а-6       0,85 

2 159 11.02.2020   
«Автомойка –Автодом» в р-не автозаправочн. 

Станции по Северному шоссе 1 к.3 
ТК-2       0,028782 

3 202 13.02.2020   
Реконструкция нежилого здания (СТО с офис-

ными помещениями Северное шоссе,44) 

От т/тр. по подвалу ж.д. Се-

верное шоссе, 44 
      0,3 

4 229 27.02.2020   Гостиница ул.Севастопольская, 33 
ТК-проект. в р-не Севасто-

польская, 35 
      0,056562 

5 302 19.03.2020   Нежилое помещение ул.Юбилейная, 13 
До э.у.№2 в подвале ж.д. 

Юбилейная, 13 
      0,05442 

6 314 23.03.2020   
Административный корпус, стояночный бокс, 

пр.Победы, 46 

От наземн.т/тр.Д-200 около 

Н.О №5 в р-не Кварталь-

ная,54 

      0,04 

7 472 28.05.2020   
Стояночный бокс – реконструкция ул.Почто-

вая, 41 

От сущ т/тр. ПАК «МО-

ТОР» в р-не Н.О.1 
        

8 590 29.06.2020   

Группа жилых домов – севернее территории 

объекта незавершенного строительства АТС 

по ул.Красноармейской, 18/2 

ТК10-10 от тр-да Д-150       0,562 

9 591 29.06.2020   
Группа жилых домов – юго-восточнее персе-

чения пр.Московского и пер.Дворцового 
От ТК1-15 от Д-200       0,4153 

10 636 14.07.2020   

Гараж капитальный ориентировочно на рас-

стоянии 33 м в западном направлении от ж.д. 

№9 ул.Заводская. 

ТК-90       0,0045 

11 652 16.07.2020   Павильон ул. Лазо, 80 Подвал ж.д. 80 ул. Лазо       0,1 

12 699 29.07.2020   ИЖД ул.Полярная, 21 Тк 86а-13а       0,0266 

13 700 29.07.2020   ИЖД ул.Полярная, 18 Тк 86а-13а       0,01 

14 887 08.09.2020   ИЖД ул.6-ая Стрелковая, №5 ТК-1       0,026354 

15 899 14.09.2020   Подземная автостоянка ул.Комсомольская, 16 ТК9-19       0,2 

16 900 14.09.2020   
Плавательный бассейн на территории школы-

интерната №30 пр.Ленина, 58/3 
ТК 82-18       0,364 

17 959 29.09.2020   

Здание бытового обслуживания в 80 м в юго-

восточном направлении от жилого дома №2 

иул.Гагарина 

ТК-1       0,04 
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№ 

п/п 
№ ТУ 

Дата выдачи 

ТУ 
Заявитель Объект, место расположения Точка подключения 

Заявленная мощность 

отопление ГВС 
вентиля-

ция 
всего 

18 960 29.09.2020   
Административное здание со встроенным ма-

газином ул.Аллея Труда, 62 
ТК 70-7       0,75 

19 1063 21.10.2020   ИЖД ул.Песочная, 30 
В назем.д-57 в р-не 

Ком.шоссе, 55 
      0,021 

20 1083 26.10.2020   Гараж ул.Копылова, 48/3 ТК 6-10       0,08 

21 1095 28.10.2020   МОУ Гимназия №1 мастерские пр.Ленина,11 
ТК 32-1апроект. В р-не Ле-

нина, 11 
      

Кап.ре-

монт 

22 1131 09.11.2020   
Здание бытового обслуживания ул.Свердлова 

в 52м от ж.д. Победы, 33к4 
ТК 1-47       0,052 

23 1152 11.11.2020   
Магазин на пересечении пр.Победы и Комсо-

мольское шоссе 

УТ-1а проект р-н Ленин-

градская, 21/2 
      0,09 

24 58 26.01.2021   
Реконструкция жилого дома по ул.Сусанина, 

16 
ТК-4       0,006 

25 179 29.01.2021 
ООО "Олимп-

Инвест" 

многоквартирный жилой дом, расположенный 

на земельном участке с кадастровым номером 

27:22:0030407:33 по пр.Первостроителей 

МУП ППТС 0,85     0,85 

26 131 03.02.2021 Чурина О.Д. склад запасных частей, литер Т, ул.Кирова, 46 
собственная система теп-

лопотребления 
0,09     0,09 

27 3005 03.02.2021 Мирчук А.Ю. 
индивидуальный жилой дом, ул.Береговая, 

46/2 

т/тр ИЖД по ул.Береговая, 

46 
0,006218     0,00622 

28 83 03.02.2021   
Магазин для реализации автомобильных това-

ров 
ТК 67-4       0,1166 

29 318 05.02.2021 Фрыгина Н.А. индивидуальный жилой дом, ул.Сусанина, 16 МУП ППТС 0,006     0,006 

30 411 11.02.2021 
Кравчук К.В., 

Штанов А.В. 

магазин для реализации автомобильных това-

ров; здание инженерного обеспечения; мастер-

ская для обслуживания уборочной и аварий-

ной техники, расположенные на земельном 

участке с кадастровым номером 

27:22:0031802:79, ул.Дзержинского, 17 

МУП ППТС 0,1166     0,1166 

31 443 15.02.2021 
Шереметьев 

Т.А. 

индивидуальный жилой дом, ул.Щорса, 

стр.120 
МУП ППТС 0,024     0,024 

32 124 16.02.2021   Магазин ул.Вокзальная, 58 ТК-18       0,021 

33 125 16.02.2021   
Торгово-административное здание ул.Гага-

рина, 12 
ТК 69-23       0,21 

34 172 25.02.2021   ИЖД ул.Невельского, 9 ТК-27       0,02398 
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№ 

п/п 
№ ТУ 

Дата выдачи 

ТУ 
Заявитель Объект, место расположения Точка подключения 

Заявленная мощность 

отопление ГВС 
вентиля-

ция 
всего 

35 674 26.02.2021 Саяпин Н.В. 

магазин, расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 

27:22:0030104:109 

МУП ППТС 0,021     0,021 

36 675 26.02.2021 
ООО "СК 

"Вектор" 

торгово-административное здание, располо-

женное на земельном участке с кадастровым 

номером 27:22:00301401:5896, ул.Гагарина, 12 

МУП ППТС 0,021     0,021 

37 223 05.03.2021   ИЖД ул.Жуковского, 91 Наземн.т/тр. в р-не НО-3       0,08 

38 938 15.03.2021 
Саповский 

А.Н. 

индивидуальный жилой дом, ул.Невельского, 

9 
МУП ППТС 0,02398     0,02398 

39 1043 19.03.2021 Хученок Г.В. 
индивидуальный жилой дом, ул.Жуковского, 

91 
МУП ППТС 0,008     0,008 

40 1066 22.03.2021 Валеева Г.А. 
объект капитального строительства, ул.Орлов-

ская, 54а 
собственная врезка 0,017829     0,01783 

41 276 24.03.2021   

Многоквартирный жилой дом с северной сто-

роны земельного участка, занимаемого зда-

нием по ул.Красногвардейская, 18 

ТК12а-7       0,35 

42 1267 31.03.2021 
ООО "СК 

"Вектор" 

многоквартирный жилой дом, расположенный 

на земельном участке с кадастровым номером 

27:22:0030603:1058, с северной стороны зе-

мельного участка, занимаемого объектом тор-

говли-нежилым зданием инв.№1457 литер А 

по ул.Красногвардейская, 18 

МУП ППТС 0,35     0,35 

43 319 01.04.2021   
Магазин по ул.Гамарника (возле ж.д. №19 Ма-

гистрального шоссе) 
ТК-15       0,21 

44 1476 12.04.2021 

Кузнецов 

Е.А., Сахарюк 

М.М. 

магазин, расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 

27:22:0030101:44 по ул.Гамарника 

МУП ППТС 0,021     0,021 

45 1506 13.04.2021 МУП ППТС 
закрытая стоянка для автотранспорта, ул.Пу-

тейская, 68 
МУП ППТС 0,0645     0,0645 

46 391 15.04.2021   Баня ул.Островского, 50/2 ТК-8       0,004603 

47 392 15.04.2021   
Клуб художественной деятельности на пересе-

чении ул.Советской и Ленинградской 
ТК IV-14       1.0 

48 396 16.04.2021   
Пункт распределения лечебных газов ул.Ди-

митрова, 4 
Наземн.Д-133 в р-не НО-1       0,0045 

49 1744 26.04.2021 ООО "Омега" 

клуб художественной деятельности (II этап 

строительства), пересечение ул.Ленинград-

ской и ул.Советской 

МУП ППТС 1     1 
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№ 

п/п 
№ ТУ 

Дата выдачи 

ТУ 
Заявитель Объект, место расположения Точка подключения 

Заявленная мощность 

отопление ГВС 
вентиля-

ция 
всего 

50 1745 26.04.2021 

КГБУЗ "Го-

родская боль-

ница №7" 

пункт распределения лечебных газов, ул.Ди-

митрова, 4 
МУП ППТС 0,0045     0,0045 

51 1510 28.04.2021 ПАК "Вираж" дополнительный бокс, ул.Запорожская 
собственная система теп-

лопотребления 
0,04623     0,04623 

52 1831 29.04.2021 Рева Е.С. баня, ул.Островская, 50/2 МУП ППТС 0,004603     0,0046 

53 1596 17.05.2021 Ключник П.В. нежилое здание, ул.Осоавиахима, 9 
собственная система теп-

лопотребления 
0,021     0,021 

54 1245 25.05.2021 Мусий А.Е. гаражи, ул.Красная, 11 22-53 0,09     0,09 

55 625 25.06.2021   

Гараж на расстоянии 55м в восточном направ-

лении пересечения ул.Уральской и Запорож-

ской 

ТК16-11       0,03 

56 656 01.07.2021   
Здание в 54 м в северном направлении от МКД 

по ул.Гамарника, 41 
УТ-1       0,021 

57 3048 05.07.2021 Статива А.Ю. 

гараж, расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 27:22:0051312:88, ори-

ентировачно на расстоянии 55м. в восточном 

направлении от ул.Уральская и ул.Запорож-

ская 

МУП ППТС 0,03     0,03 

58 3167 08.07.2021 
Джавадов 

Э.Т.о 

объект капитального строительства, располо-

женный на земельном участке с кадастровым 

номером 27:22:0031011:102, ориентировачно 

на расстоянии 54м. в северном направлении от 

МКД по ул.Гамарника, 41 

МУП ППТС 0,021     0,021 

59 2883 14.07.2021 
Воротников 

Д.А. 

станция технического обслуживания, ул.Ки-

рова, 82 
апр.52 0,15368     0,15368 

60 3268 14.07.2021 
Булыгина 

А.А. 

гараж, расположенный на расстоянии 155м. в 

юго-восточном направлении от пересечения 

ул.Севастопольской и ул.Вагонная, пом.№2 

22-71а 0,030707     0,03071 

61 732 19.07.2021   Нежилое помещение ул.Культурная, 11 
В подвале ж.д. Культурная, 

11 
      0,039182 

62 3530 28.07.2021 Ляшенко Т.И. 

нежилое функциональное помещение 1001,  

расположенное на земельном участке с кадаст-

ровым номером 27:22:0051201:264, ул.Куль-

турная, 11 

МУП ППТС 0,039182     0,03918 

63 778 28.07.2021   Гараж ул.Кирзавод, 32/2 ТК-1       0,051 
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№ 

п/п 
№ ТУ 

Дата выдачи 

ТУ 
Заявитель Объект, место расположения Точка подключения 

Заявленная мощность 

отопление ГВС 
вентиля-

ция 
всего 

64 812 06.08.2021   
Предприятие общественного питания 

пр.Мира, 37 
ТК-1       0,3 

65 3808 16.08.2021 ООО "ЦУМ" 

предприятие общественного питания (Кафе 

McDonaids), расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 

27:22:0000000:5456, пр.Мира, 37 

МУП ППТС 0,3     0,3 

66 865 26.08.2021   Пер.Монтажный, д.23кв.2 В сущ. т/трассу       0.0602 

67 4131 02.09.2021 
ООО "Аг-

рофрукт" 
склад №4, Северное шоссе, 10/4 т/тр Дубинина В.Г. 0,253228     0,25323 

68 4144 03.09.2021 Шмырин В.С. 
индивидуальный жилой дом, пер.Монтажный, 

23 к.2 
МУП ППТС 0,0602     0,0602 

69 927 13.09.2021   

Магазин товаров со встроенным предприятием 

для бытового обслуживания в северо-западной 

части ул.Кирова и ул.Красноармейской 

ТК 3-5       0,3 

70 4433 17.09.2021 
ООО "Про-

мАлюминий" 

магазин товаров первой необходимости со 

встроенным предприятием для бытового об-

служивания населения, северо-западная часть 

пересечения ул.Кирова и ул.Красноармейская 

МУП ППТС 0,3     0,3 

71 4649 07.10.2021 
Сахарюк 

М.М. 

нежилое здание, ул.Уралькая, 16 пом.I (1-18, 

40-43) 
т/тр ИП Афанасьева В.И. 0,15058     0,15058 

72 4794 12.10.2021 
Гаврилов 

Ю.А. 

нежилое здание (гаражный бокс), Северное 

шоссе, 12 
12.окт 0,05794     0,05794 

73 4845 13.10.2021 

МАУК "Зо-

оцентр "Пи-

тон" 

бытое помещение, Комсомольское шооссе, 

район Силинского парка 

врезк Ду 50мм, присоеди-

ненная в тк НО-83 
0,001261     0,00126 

74 1097 20.10.2021   
Объект дорожного сервиса на пересечении 

ул.Калинина и ул.Уральской 
ТК-10-25       0,021 

75 1098 20.10.2021   ИЖД Гравийный, 22 В сущ.т/тр. т.А       0,1 

76 5250 25.10.2021 ООО "Стаер" 
объект дорожного строительства, в зоне пере-

сечения ул.Калинина и ул.Уральская 
МУП ППТС 0,021     0,021 

77 1141 01.11.2021   

Здание бытового обслуживания в 25м в во-

сточном направлении от участка Ком.шоссе, 

196 

ТК 1-16а       0,027 

78 5391 08.11.2021 
Резванова 

Л.А. 

индивидуальный жилой дом, пер.Гравийный, 

22 
МУП ППТС 0,1     0,1 
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79 5451 10.11.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0040605:26, ул.Бородинского, 22 

т/тр ПТК "Майский-1", при-

соединенная в тк 8-С-14 
0,041     0,041 

80 5453 10.11.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0040601:20, ул.Свердлова, 42 

т/тр ПТК "Майский-1", при-

соединенная в тк 8-С-14 
0,03     0,03 

81 5454 10.11.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0041007:49, ул.Кольцова, 24 

т/тр ПТК "Победа", присо-

единенная в тк 8-17 
0,036     0,036 

82 5474 11.11.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011403:340, Северное шоссе 

12.окт 0,5     0,5 

83 5476 11.11.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011403:634, Северное шоссе 

12.окт 0,5     0,5 

84 5509 12.11.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0031105:135, ул.Лесная, 48 

т/тр частного сектора, при-

соединенная в тк 17-33 
0,1     0,1 

85 5510 12.11.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011227:181, ул.Карьерная 

21-67 0,02     0,02 

86 1105 17.11.2021   Автомобильная мойка Станционная, 56 ТК-31       0,3 

87 5763 25.11.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0041027:49, ул.Колхозная, 138 

т/тр ПТК "Тепло в дом", 

присоединенная в тк 8-С-3 
0,03     0,03 

88 5766 25.11.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011404:2456 

22-54 0,5     0,5 

89 5860 01.12.2021 
Немолякин 

А.Б. 

здание бытового обслуживания, ориентиро-

вочно на расстоянии 25м. В восточном направ-

лении от ориентира - граница участка по 

ш.Комсомольское, 196 

МУП ППТС 0,027     0,027 

90 5908 03.12.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0010602:444, ш.Северное, 62 

22-18 0,5     0,5 

91 5974 08.12.2021 Букатарь Е.В. автомобильная мойка, ул.Станционная, 56 МУП ППТС 0,3     0,3 
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92 6194 22.12.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0020602:294, ул.Станционная, в районе 

автокооператива "Садовод" 

т/тр а/к "Садовод" 0,1     0,1 

93 6198 22.12.2021 
Журавлев 

Е.В. 

Гаражный бокс, расположенный по адресу: 

Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, 

ш.Северное, примыкающий к юго-западной 

границе железнодорожных путей не общего 

пользования по Северному шоссе, 4 корпус 4 

собственная врезка 0,0559     0,0559 

94 6230 24.12.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0051107:32, ул.Щорса, примыкающий к 

западной границе территории автокооператива 

"Дземги" 

трубопровод Д 100мм., при-

соединенной в тк 19-2 
0,2     0,2 

95 6297 28.12.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011403:350, в районе пересечения Се-

верного шоссе и ул.Павловского 

т/трасса ИП Окладникова 

С.И. 
0,2     0,2 

96 6396 30.12.2021 
Скворцов 

Е.В. 
индивидуальный жилой дом, ул.Береговая, 23 

врезк Ду 50мм, присоеди-

ненная в тк 17-32 
0,021725     0,02173 

97 6393 30.12.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0051111:173,  ул.Карамзина, напротив 

жилого дома №32 

трубопровод Д 70мм., при-

соединенной в тк 19-2 
0,07     0,07 

98 6394 30.12.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0051111:174,  ул.Карамзина, напротив 

жилого дома №34 

трубопровод Д 70мм., при-

соединенной в тк 19-2 
0,07     0,07 

99 6395 30.12.2021 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0051111:172,  ул.Карамзина, напротив 

жилого дома №30 

трубопровод Д 70мм., при-

соединенной в тк 19-2 
0,07     0,07 

100 9 10.01.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0040307:183, ул.Щорса, стр.60 

т/тр ПТК "Майский-1", при-

соединенная в тк 8-С-14 
0,025     0,025 

101 42 12.01.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

т/тр Ду70мм., присоединен-

ная в тк 11-15 
0,025     0,025 
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27:22:0010703:1055, мкр.Таежный, ул.Фрукто-

вая 

102 118 17.01.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0031016:302, пер.Мылкинский, 15 

т/тр Ду70мм., присоединен-

ная в тк 17-34 
0,025     0,025 

103 286 25.01.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011201:1645, ул.Павловского 

окт.32 0,1     0,1 

104 438 02.02.2022 
ОАО "Даль-

пиво" 
нежилое здание, ул.Городская, 1 МУП ППТС 0,85     0,85 

105 6396 17.02.2022 
Скворцов 

Е.В. 
индивидуальный жилой дом, ул.Береговая, 23 

врезка Ду 50мм., присоеди-

ненная в тк 17-32 
0,021725     0,02173 

106 532 18.02.2022 Волков А.П. 
гаражный бокс, ул.Заводская, 1 (ул.Павлов-

ского, 35/2) 
КТС       0,175 

107 986 04.03.2022 
ООО "Терми-

нал" 
магазин, ул.Вокзальная, 85 МУП ППТС 0,021     0,021 

108 987 04.03.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0040607:220, ул.Заповедная, 1 

т/тр ПТК "Майский-1", при-

соединенная в тк 8-С-14 
0,025     0,025 

109 988 04.03.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011404:2076, жилая застройка "Силин-

ский", уч.№203 

т/тр Ду300мм., присоеди-

ненная в тк 12-10 
0,03     0,03 

110 989 04.03.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011404:2086, жилая застройка "Силин-

ский", уч.№201 

т/тр Ду300мм., присоеди-

ненная в тк 12-10 
0,03     0,03 

111 1109 14.03.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011404:2929, жилая застройка "Силин-

ский", уч.№218 

т/тр Ду300мм., присоеди-

ненная в тк 12-10 
0,03     0,03 

112 1389 28.03.2022 
Гребенщиков 

К.В. 

нежилое здание – гараж литер А, нежилое зда-

ние – гараж литер Б, расположенные по ул.Ки-

рова, 36к2, здание – механические мастерские 

литер А, здание – сантехнические мастерские 

литер Б, расположенные по ул.Краснофлот-

ская, 16 

МУП ППТС 0,189722     0,18972 
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113 1395 29.03.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011403:312, Северное шоссе, 8 

т/тр Ду400мм., присоеди-

ненная в тк 12-10 
0,1     0,1 

114 1435 31.03.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0051310:40, ул.Уральская, 18 

т/тр Ду50мм., присоединен-

ная в тк 8-27 
0,02     0,02 

115 1443 31.03.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0010601:669, ул.Байкальская, ст.19 

т/тр ТПК "п.Чкаловский" 0,025     0,025 

116 1596 12.04.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0010901:255, Северное шоссе 

НО-26 0,15     0,15000 

117 1885 26.04.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0040321:266, пр.Московский, стр.4 

т/тр ПТК "Майский-2/2", 

присоединенная в тк 8-С-14 
0,025     0,02500 

118 1955 28.04.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0040102:223, ориентировочно на рассто-

янии 75м. в западном направлении от пересе-

чения ул.Советская и ул.Свердлова, стр.35 

т/тр ПТК "Майский-2", при-

соединенная в тк 8-С-14 
0,025     0,02500 

119 1943 28.04.2022 ООО "Плаза" 
нестационарные торговые объекты, ул.Вок-

зальная, 54 

собственная система отопле-

ния 
0,03     0,03000 

120 2084 11.05.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0010601:837, ул.Енисейская (строитель-

ный 13) 

т/тр ПТК "п.Чкаловский", 

присоединенная в тк 22-9 
0,025     0,02500 

121 1898 13.05.2022 
ООО «Алек-

сандрит» 

Магазин, расположенный по адресу: Хабаров-

ский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Ди-

митрова, 11 

КТС       0,34 

122 2149 13.05.2022 

Солуянов 

В.В., Селива-

нов И.В. 

гараж, ул.Кирпичная, 13 МУП ППТС 0,05     0,05000 

123 2226 18.05.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011601:706, ул.Вагонная 

11-5 0,1     0,10000 

124 2324 24.05.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0040316:109, ул.Сурикова, 7 

т/тр ПТК "Майский-2/2", 

присоединенная в тк 8-С-14 
0,025     0,02500 
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125 2328 24.05.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0041027:66, ул.Новаторов, 58 

т/тр ПТК "Новаторов", при-

соединенная в тк 8-С-3 
0,025     0,02500 

126 2330 24.05.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0030801:37, в юго-западной части пере-

сечения ул.Гаражной и Комсомольского шоссе 

т/тр Ду50мм., присоединен-

ная в тк 8-12 
0,069     0,06900 

127 2399 26.05.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0010601:851, ул.Байкальская, строитель-

ный номер 137 

т/тр Ду50мм., присоединен-

ная в тк 24-20 
0,025     0,02500 

128 2432 27.05.2022 
ООО "Мина-

теп" 

банный комплекс с гостиничными номерами, 

ул.Сидоренко, земельный участок с кадастро-

вым номером 27:22:0030203:517 

МУП ППТС 0,03     0,03000 

129 2450 30.05.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0030907:70, ул.Лесозаводская, 4 

т/тр Ду80мм., присоединен-

ная в тк 3-10/6 
0,164     0,16400 

130 2645 09.06.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0031113:10, пер.Тракторный, 13 

т/тр Ду80мм., присоединен-

ная в тк 5-С-14 
0,05     0,05000 

131 2633 09.06.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011301:2149, ул.Павловского, 16 

10-43 0,05     0,05000 

132 2792 20.06.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0010602:323, Северное шоссе, 56 

22-23 0,1     0,10000 

133 2822 21.06.2022 Марасан Д.С. жилой дом, ул.Базовая, 17 МУП ППТС 0,00653     0,00653 

134 2823 21.06.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0010602:324, Северное шоссе, 56 

22-23 0,1     0,10000 

135 2887 24.06.2022 ГСК "Центр" гаражи, ул.Красная, 18/4 МУП ППТС 0,1767     0,17670 

136 3030 01.07.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011601:709, ул.Вагонная 

22-3б 0,1     0,10000 

137 3148 11.07.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 
21-43 0,1     0,10000 
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№ 

п/п 
№ ТУ 

Дата выдачи 

ТУ 
Заявитель Объект, место расположения Точка подключения 

Заявленная мощность 

отопление ГВС 
вентиля-

ция 
всего 

27:22:0010902:82, между ул.Косогорной и 

Серно-кислотным заводом 

138 3556 03.08.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0031014:152, ул.Орловская, уч.38 

т/тр Ду50мм., присоединен-

ная в тк 17-33 
0,025     0,02500 

139 3630 09.08.2022 

КГКУ 

"Служба за-

казчика ТЭК 

и ЖКХ края" 

Группа жилых домов в г.Комсомольске-на-

Амуре, Хабаровского края. Жилой дом на 41 

квартиру в Ленинском районе, расположенный 

на земельном участке с кадастровым номером 

27:22:0040606:4043, Хабаровский край, г.Ком-

сомольск-на-Амуре, юго-восточнее пересече-

ния пр.Московский и пер.Дворцовый (земель-

ный участок №3) 

МУП ППТС 0,4153     0,41530 

140 3668 10.08.2022 П.И.Наточеев 

гараж №1,2, расположенные на земельном 

участке с кадастровым номером 

27:22:0040801:72, ул.Калинина, 9 к.3 кв.1 

МУП ППТС 0,05     0,05000 

141 3735 15.08.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0010602:447 

22-23 0,05     0,05000 

142 3784 16.08.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0010602:140, Северное шоссе, 56 

22-23 0,05     0,05000 

143 3919 24.08.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0010501:361, Северное шоссе, 163 

24-15 1,0     1,00000 

144 4054 30.08.2022 Лисина Н.В. жилой дом, ул.Красная, 18 МУП ППТС 0,02943     0,02943 

145 4175 06.09.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0040304:210, ул.Успенского (строитель-

ный номер 34) 

т/тр ПТК "Майский-2/2", 

присоединенная в тк 8-С-14 
0,025 

  

  0,02500 

146 4508 26.09.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0010602:319, Северное шоссе, 54 

22-23 0,100 

  
  0,10000 

147 4509 26.09.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0010901:138, на расстоянии 288м в се-

веро-западном направлении от здания заводо-

управления по Северному шоссе, 61 

21-29 0,100     0,10000 
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№ 

п/п 
№ ТУ 

Дата выдачи 

ТУ 
Заявитель Объект, место расположения Точка подключения 

Заявленная мощность 

отопление ГВС 
вентиля-

ция 
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148 4588 29.09.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0051102:224, в районе пересечения 

ул.Жуковского и ул.Сусанина 

т/тр Ду100мм., присоеди-

ненная в тк 19-1 
0,100     0,10000 

149 4589 29.09.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011403:317, Северное шоссе, 8 

12-10 0,100     0,10000 

150 4590 29.09.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0040205:34, примыкающий к южной гра-

нице территории УВД по ул.Машинной, 22 к.2 

т/тр Ду100мм., присоеди-

ненная в тк 8-А-8 
0,050 

  

  0,05000 

151 4591 29.09.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0010602:310, Северное шоссе (ранее тер-

ритория ПО "Комсомольскметаллургстрой") 

21-23 0,100     0,10000 

152 4592 29.09.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011403:313, Северное шоссе, 8 

12-10 0,100     0,10000 

153 4599 29.09.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0051110:183, ул.Ленинградская 

т/тр Ду100мм., присоеди-

ненная в тк 18-11 
0,100 

  
  0,10000 

154 4600 29.09.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0051101:124, на расстоянии 50м в запад-

ном направлении от территории молокозавода 

по ул.Радищева 

18-4 0,200 

  

  0,20000 

155 4610 30.09.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0051101:373, ул.Ленинградская, 111 

т/тр Ду150мм., присоеди-

ненная в тк 18-5 
0,100 

  
  0,10000 

156 4749 10.10.2022 Ханжин Е.А. жилой дом, мкр.Дружба, 11 к.2 МУП ППТС 0,02943     0,02943 

157 5146 28.10.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0041029:11, ул.Лермонтова, 138 

т/тр ПТК "Павлова-2", при-

соединенная в тк 8-С-3 
0,025     0,02500 

158 5146 28.10.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011201:1479, ул.Павловского 

12-2/1 0,5     0,50000 

159 5359 14.11.2022 Калачева Т.В. жилой дом, ул.Кольцова, 10 МУП ППТС 0,003977     0,00398 
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160 5392 14.11.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0051105:96, ул.Кедровая 

т/тр Ду100мм., присоеди-

ненная в тк 19-1 
0,025     0,02500 

161 5379 15.11.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011403:271, Северное шоссе 

т/тр Ду400мм., присоеди-

ненная в тк 12-10/2 
0,1     0,10000 

162 5606 30.11.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0030701:179 

т/тр а/к "Электротехник", 

присоединенная в тк 8-11 
0,1     0,10000 

163 5874 16.12.2022 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0051204:155, ориентировочно в 27м в се-

веро-западном направлении от пересечения 

ул.Лазо и ул.Суворова 

т/тр ПТК "Бородина", при-

соединенная в тк 19-32 
0,025     0,02500 

164 5890 19.12.2022 

ООО "СЗ 

Трестжил-

строй" 

многоквартиный жилой дом, пр.Интернацио-

нальный 
МУП ППТС 0,7054     0,70540 

165 5998 26.12.2022 
Морозова 

Л.И. 
многофункциональное здание, ул.Пирогова МУП ППТС 0,14     0,14000 

166 71 13.01.2023 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011227:181, ул.Карьерная, стр.9 

т/тр Ду80мм., присоединен-

ная в тк 21-67 
0,02     0,02000 

167 473 10.02.2023 

КГКУ 

"Служба за-

казчика мини-

стерства стро-

ительства Ха-

баровского 

края" 

Строительство инновационного интерактив-

ного центра "Эвристика" (детский технопарк), 

проектируемый на земельном участке с ка-

дастровым номером 27:22:0031802:821 

т/тр МУП ППТС 0,2709     0,27090 

168 630 22.02.2023 
В.В.Стары-

нин 

гаражные боксы, район пересечения ул.Гага-

рина и ул.Станционная 
т/тр МУП ППТС 0,021     0,02100 

169 
140-151-

01/833 
15.03.2023 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0000000:5948, ул.Вагонная 

т/тр ООО "ВНК", присоеди-

ненная в тк 4-2а 
0,1     0,10000 

170 
140-151-

01/835 
15.03.2023 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011404:3263, ул.Красная, 18 

т/тр ПАК "Уссури", присо-

единенная в тк 22-57 
0,05     0,05000 



23 

№ 

п/п 
№ ТУ 

Дата выдачи 

ТУ 
Заявитель Объект, место расположения Точка подключения 

Заявленная мощность 

отопление ГВС 
вентиля-

ция 
всего 

171 
140-151-

01/987 
29.03.2023 

УАиГ г.Ком-

сомольска-на-

Амурска 

объект капитального строительства, земель-

ный участок с кадастровым номером 

27:22:0011404:222, ул.2-я Стрелковая, 11 

тк 22-53 0,025     0,02500 
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Основные проектные показатели жилищного фонда на конец расчётного срока и 

движение объёмов жилищного фонда города Комсомольска-на-Амуре представлены в таб-

лицах 1.1.2-1.1.3. 

Таблица 1.1.2. Основные проектные показатели жилищного фонда на конец расчётного срока 

Наименование показателя Единица измерения Значение 

Средняя проектная жилищная обеспеченность м2 на человека 29 

Объем жилищного фонда, не менее тыс. м2 7349,40 

Объем нового жилищного строительства, не менее тыс. м2 598,63 

Среднегодовой темп ввода жилья тыс. м2 35,2 

Таблица 1.1.3. Сведения о движении объёмов жилищного фонда города Комсомольска-на-Амуре по эта-

пам реализации Генерального плана города. 

Наименование 

Существующий жи-

лищный фонд, тыс. 

м2 

Убыль жилищного 

фонда, тыс. м2 

Существующий со-

храняемый фонд, 

тыс. м2 

Новое жилищ-

ное строитель-

ство, тыс. м2 не 

менее тыс. м2 

г. Комсомольск-

на-Амуре 
6388,78 29,83 6358,95 598,63 

 

Формирование прогноза приростов численности населения и строительных фондов 

по расчетным единицам территориального деления и по городу в целом произведено на 

основе анализа: 

− Проекта внесения изменений в генеральный план города Комсомольска-на-Амуре; 

− Документации по планировке территории г. Комсомольска-на-Амуре; 

− Информации об объектах точечной застройки, представленной Заказчиком. 

В таблице 1.1.4 приведен реестр проектов, на основании которых составлялись пер-

спективные приросты строительных площадей и тепловых нагрузок. 

Перечень объектов нового строительства, согласно проектам планировки террито-

рии, г. Комсомольска-на-Амуре, приведен в таблице 1.1.5. 

Перечень микрорайонов с новой жилой застройкой, согласно генплану, г. Комсо-

мольска-на-Амуре, приведен в таблице 1.1.6. 

Приросты строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии с 

разделением по типам застройки представлены в таблицах 1.1.7-1.1.8. 
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Таблица 1.1.4. Реестр градостроительной документации (ППТ, объекты которых планируется подключать к централизованному теплоснабжению) 

№ п/п Наименование Документы Тип застройки 

1. Проект внесения изменений в генеральный план города Комсомольска-на-Амуре 
Решение городской думы от 

15.11.2017 № 130 
 

2. Проекты планировки   

2.1 
Документация по планировке территории в микрорайоне Таежный в Центральном округе г. Комсомольска-на-

Амуре 
 Объекты индивидуальной жилой застройки (далее ИЖС) 

2.2 
Документация по планировке территории в микрорайоне Дружба в Центральном округе г. Комсомольска-на-

Амуре 
 ИЖС (2-х этажные жилые дома), общественно деловая застройка (далее – ОДФ) 

2.3 

Документация по планировке территории в квартале индивидуальной усадебной застройки Чкалова в Цен-

тральном округе города Комсомольска-на-Амуре, ограниченной проектируемой жилой застройкой квартала 

индивидуальной усадебной застройки Чкалова, охранными зонами промышленных предприятий, водоохран-

ной зоной р. Силинка, ориентировочной площадью 7 Га, в составе проекта планировки, проекта межевания 

земельных участков, подлежащих застройке 

Постановление главы г. Комсомоль-

ска-на-Амуре от 06.05.2014 №70 
ИЖС (индивидуальные 2-3 этажные жилые дома), ОДФ 

2.4 
Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в Центральном округе г. Комсомольска-

на-Амуре, по Хумминскому шоссе, юго-западнее жилой застройки Хапсоль 

Постановление администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 

25.01.2018 № 151-па. 

ИЖС (индивидуальные 2-3 этажные жилые дома), ОДФ 

2.5 

Документация по планировке территории в микрорайоне Амурлитмаш в Ленинском округе г. Комсомольска-

на-Амуре в границах: ул. Культурная – ул. Щорса – ул. Машинная – Территория санатория-профилактория по 

ул. Культурной 4 

Постановление главы г. Комсомоль-

ска-на-Амуре от 31.12.2013 №230 
ИЖС (2-х этажные жилые дома) 

2.6 

Документация по планировке территории, примыкающей к северо-западной границе квартала жилой застройки 

Комсомольск-Сортировочный в Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре, в составе проекта плани-

ровки, проекта межевания, градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке. Ориенти-

ровочная площадь территории– 30 Га 

Постановление главы г. Комсомоль-

ска-на-Амуре от 11.03.2004 №20 
ИЖС (2-х этажные жилые дома), ОДФ 

2.7 

Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в квартале индивидуальной усадебной 

застройки Чкалова в Центральном округе города, ограниченной пер. Комбинатным, ул. Байкальской, водо-

охранной зоной р. Силинка 

Постановление главы г. Комсомоль-

ска-на-Амуре от 15.11.2003 №203 
ИЖС (2-х этажные жилые дома) 

2.8 

Документация по планировке территории севернее бывшей базы Зеленстрой в квартале индивидуальной уса-

дебной застройки Силинский В Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре, ограниченной жилой застрой-

кой по ул. Парковой, ул. Лазо, прибрежной зоной р. Силинка, ориентировочной площадью 37,7 Га, в составе 

проекта планировки земельных участков, подлежащих застройки 

Постановление главы г. Комсомоль-

ска-на-Амуре от 06.05.2014 №71 
ИЖС (2-х этажные жилые дома), ОДФ 

2.9 

Документация по планировке территории в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре, ограниченной ул. 

Водонасосной, ул. Жуковского, ул. Радищева, ул. Сусанина, ориентировочной площадью 7,6 Га, в в составе 

проекта планировки земельных участков, подлежащих застройке 

Постановление главы г. Комсомоль-

ска-на-Амуре от 01.07.2014 №104 
ИЖС (2-х этажные жилые дома), ОДФ 

2.10 

Документация по планировке территории в квартале индивидуальной усадебной застройки "Майский" в Ле-

нинском округе г. Комсомольска-на-Амуре, ориентировочной площадью территории - 3,9 Га, расположенной 

юго-западнее и северо-западнее пересечения ул. Советской и пр. Московского, в составе проекта планировки 

и проекта межевания, градостроительных планов Земельных участков, подлежащих застройке 

Постановление главы г. Комсомоль-

ска-на-Амуре от 06.05.2014 №69 
ИЖС (2-х этажные жилые дома) 

2.11 

Документация по планировке территории в квартале индивидуальной усадебной застройки Силинский в Цен-

тральном округе г. Комсомольска-на-Амуре, ориентировочная площадь – 1,1 Га (в границах: с северной и се-

веро-восточной стороны - индивидуальная жилая застройка по пер. Кленовому, с южной стороны – ул. Крас-

ная, с юго-западной стороны – земельный участок с кадастровым номером 27:22:011404:160, в составе проекта 

панировки, проекта межевания, градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке) 

 ИЖС (2-х этажные жилые дома) 

2.12 

Проект планировки территории в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре по ул. Пермской, ограничен-

ной с юго-восточной стороны - территорией опережающего социально-экономического развития "Комсо-

мольск", с западной стороны - территорией квартала индивидуальной усадебной застройки "Парковый", с во-

сточной стороны - проектируемым продолжением пр. Победы 

Постановление главы г. Комсомоль-

ска-на-Амуре от 20.06.2016 №126 
ИЖС (2-х этажные жилые дома), МКД, ОДФ 

2.13 

Документация по планировке территории, расположенной юго-западнее жилой застройки квартала индивиду-

альной усадебной застройки "Майский" в Ленинском округе города в границах: ул. Нахимова, продолжение 

ул. Толстого, проектируемая ул. Водонасосная, продолжение ул. Печерского. 

Постановление главы г. Комсомоль-

ска-на-Амуре от 12.12.2014 №203 
ИЖС (2-х этажные жилые дома) 

2.14 

Документация по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, рас-

положенной в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре, на левом берегу р. Силинка, ориентировочно на 

расстоянии 835 м от юго-западной границы квартала индивидуальной усадебной застройки Большевик 

Постановление главы г. Комсомоль-

ска-на-Амуре от 28.01.2015 №13 
ИЖС (2-х этажные жилые дома) 

2.15 

Документация по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, рас-

положенной в Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре, на правом берегу р. Силинка, севернее квартала 

индивидуальной усадебной застройки Силинский, ориентировочно на расстоянии 90 м северном направлении 

от ул. Лазо 

Постановление главы г. Комсомоль-

ска-на-Амуре от 28.01.2015 №14 
ИЖС (2-х этажные жилые дома) 

2.16 

Документация по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, рас-

положенной в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре, юго-западнее и северо-восточнее существующей 

жилой застройки квартала индивидуальной усадебной застройки Большевик 

Постановление главы г. Комсомоль-

ска-на-Амуре от 21.01.2015 №7 

ИЖС (2-х этажные жилые дома), ОДФ. Район проектирования также включает в 

себя существующую индивидуальную жилую застройку, границы которой остав-

лены без изменений. 
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2.17 

Документация по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, рас-

положенной в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре, западнее жилой застройки квартала индивиду-

альной усадебной застройки "Майский", ориентировочно в 40м в западном направлении от пересечения ул. 

Боткина и ул. Свердлова 

Постановление администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 

10.07.2015 № 2216-па. 

ИЖС (2-х этажные жилые дома) 

2.18 
Проект планировки территории, расположенной в квартале индивидуальной усадебной застройки «Силин-

ский» (1,2 Га) в Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре 
 ИЖС (2-х этажные жилые дома) 

2.19 

Проект планировки территории, расположенной в Центральном округе города Комсомольск-на-Амуре, в пятом 

микрорайоне третьего жилого района «Мылки», ограниченная с северной стороны – ул. Аллея Труда, с восточ-

ной стороны – ул. Гагарина, с южной стороны – ул. Дзержинского, с западной стороны – восточная граница 

незастроенной территории микрорайона № 6 третьего жилого района «Мылки». 

 
На проектируемой территории расположен существующий жилищный фонд (13 

МКД, площадь застройки 10136 м2, общая площадь 65862 м2). Планируемые к 

размещению объекты – МКД и ОДФ 

2.20 

Документация по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, рас-

положенной в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре, на левом берегу р. Силинка, ориентировочно на 

расстоянии 800 м от юго-западной границы квартала индивидуальной усадебной застройки Большевик 

Постановление администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 

15.12.2016 № 3240-па. 

ИЖС (2-х этажные жилые дома). В ближайшем микрорайоне «Дземги» Ленин-

ского округа располагаются все необходимые для жизнеобеспечения объекты: ма-

газины, школы, банки, почтовые отделения, аптеки. 

2.21 

Территория, расположенная в южной части микрорайона № 1 Ленинского округа города Комсомольска-на-

Амуре в границах: с северной стороны – пер. Дворцовый, с восточной стороны – пр. Победы, с южной стороны 

– автомобильный проезд от пр. Победы до ул. Свердлова, далее – ул. Свердлова до пр. Московского. 

 

На проектируемой территории расположен существующий жилищный фонд (8 

МКД, площадь застройки 13855 м2, общая площадь 105970 м2) и ОДФ (магазин 

пристроенный,190 м2 торговой площади, отделение сбербанка, женская консульта-

ция, аптека, магазин,30 м2 торговой площади, площадь застройки 1770 м2, общая 

площадь 2390 м2). Новое строительство - Спортивно-тренажерный зал повседнев-

ного обслуживания, общая площадь 480 м2 и Административно-бытовой корпус: 

предприятие бытового обслуживания, 27 рабочих мест; кабинет участкового, 1 ра-

бочее место; ЖКХ. 

2.22 

Административно-общественный центр и набережная р. Амур, расположенный в Центральном округе г. Ком-

сомольска-на-Амуре в границах: с северной стороны - ул. Дзержинского и ул. Аллея Труда, с восточной – пр. 

Октябрьский, ул. Пионерская, с южной – р. Амур, с западной – пр. Интернациональный. 

Постановление администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 

15.03.2019 № 538-па. 

ОДФ, МКД 

2.23 

Деловой центр в Ленинском округе, расположенный в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре в грани-

цах: с северной стороны - пер. Дворцовый, с восточной стороны – ул. Ленинградская, с южной стороны - ш. 

Комсомольское, с западной стороны – пр. Победы. 

 ОДФ 

2.24 
Проект планировки территории, расположенной в кадастровом квартале 27:22:0011215, в границах красных 

линий ул. Литейной, ул. Рыночная, ул. Копровая, ул. Крупской в г. Комсомольске-на-Амуре 

Постановление администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 

09.07.2018 № 1572-па. 

ОДФ 

2.25 

Документация по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории, в 

границах земельного участка с кадастровым номером 27:22:0030402:19 предназначенного для размещения объ-

екта "Сквер Трудовой Славы у швейной фабрики", расположенного в Центральном округе г. Комсомольска-

на-Амуре, в юго-западном направлении от пересечения пр. Ленина и ул. Васянина 

Постановление администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 

27.04.2017 № 1102-па. 

ОДФ 

2.26 

Документация по планировки документации по планировке территории и проекта межевания субкластера «Си-

линский», расположенных в Ленинском округе г.Комсомольска-на-Амуре, являющегося частью туристко-ре-

креационного кластера «Комсомольский» 

Постановление администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 

07.03.2019 № 485-па. 

ОФД (коттеджная застройка, гостиница, банный комплекс, административные зда-

ния) 

2.27 

Документация по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории, рас-

положенной в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре в границах территории, ограниченной ул. Амур-

ская, ул. Уральская, пр. Копылова 

Постановление администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 

29.01.2019 № 162-па. 

ОДФ 

2.28 

Документация по планировке территории, в составе проекта межевания территории, расположенная в Цен-

тральном округе города Комсомольска-на-Амуре, ограниченная с северной стороны ул. Вокзальной с восточ-

ной стороны ул. Васянина, с южной стороны ул. Парижской Коммуны, с западной стороны ул. Чапаева 

Постановление администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 

21.12.2018 № 2855-па. 

На проектируемой территории расположен существующий жилищный фонд (18 

МКД и ОДФ). Планируемые к размещению объекты – 1 МКД и ОДФ 

2.29 

Документация по планировке территории, в составе проекта межевания территории, расположенной в Ленин-

ском округе города Комсомольска-на-Амуре в границах кадастровых кварталов 27:22:0040102, 27:22:0040607, 

ориентировочно на расстоянии 75 метров в западном направлении от пересечения ул. Советская и ул. Сверд-

лова 

Постановление администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 

20.12.2018 № 2840-па. 

ИЖС 

2.30 

Документация по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории, 

субкластера «Авиационный», расположенного в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре в границах: с 

северной стороны – шоссе Комсомольское, с западной – ул. Ключевая, с восточной –земельный участок с ка-

дастровым номером 27:22:0000000:5044 

Постановление администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 

04.04.2019 № 694-па. 

ОДФ 

2.31 

Документация по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории, рас-

положенной в границах кадастрового квартала 27:22:0031204, ограниченной ул. Комсомольской – пр. Мира – 

ул. Краснофлотская – ул. Пионерская 

Постановление администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 

16.07.2019 № 1566-па. 

МКД, ИЖС и ОДФ 

2.32 
Документация по планировке территории, в центральной части мкр. 16 (ул. Красногвардейская- ул. Пионер-

ская-ул. Красноармейская – ул. Летчиков) 
 МКД, ОДФ 

2.33 Документация по планировке ул. Красноармейская- ул. Пионерская -ул. Комсомольская-ул. Летчиков  МКД, ОДФ 

2.34 Документация по планировке в квартале 27:22:0031109, ул. Лесной и ул. Аллея Труда  МКД 
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2.35 
Многоквартирный дом на земельном участке 27:22:0031101:1423 в районе пересечения пр. Ленина и пл. Воло-

дарского 
 МКД 

3. Объекты точечной застройки   

 Учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВО «КнАГТУ»  ОДФ 
 Межрайонный онкологический центр  ОДФ 
 Социально-реабилитационный центр для инвалидов  ОДФ 
 Конгресс-холл  ОДФ 
 Кванториум  ОДФ 
 Инженерная школа  ОДФ 
 Центр водного туризма  ОДФ 
 Центр отдыха и развлечений  ОДФ 

 
Спортивный комплекс для Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 
 ОДФ 

 
Общежитие Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Комсо-

мольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Героя Советского Союза В.В. Орехова» 
 ОДФ 

 Станция скорой медицинской помощи  ОДФ 

 Пансионат для пожилых людей  ОДФ 

 Центр комплексного социального обслуживания  ОДФ 

 Досуговый комплекс  ОДФ 

 Культурно-досуговый комплекс  ОДФ 

 
Многофункциональный спортивный зал при муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя об-

щеобразовательная школа № 15» 
 ОДФ 

 Многофункциональный спортивный зал при муниципальном образовательном учреждении «Гимназия № 1»  ОДФ 

 Скалодром, батутный центр  ОДФ 

 Прочие  ОДФ 

 

Таблица 1.1.5 Объекты нового строительства, согласно проектам планировки территории г. Комсомольска-на-Амуре 

№ 
п/п 

Наименование объекта Округ 

Начало реа-

лизации про-

екта 

Конец реа-

лизации про-

екта 

Этажность  

Количе-

ство зда-

ний  

Население  
Территория за-

стройки, га  

Площадь 

застройки, 

м2 

Общая 

площадь, 

м2 

Тип объ-
екта 

Источник теплоснабжения 

1 Микрорайон «Таежный» Центральный         700 17,5 11 200,00 17 740,00   КТЭЦ-1 

  Жилой дом   

2022 2040 

2 101 700 - 10 500,00 16 800,00 ИЖС   

  
Здание многофункционального повседневного об-

служивания 
  1 1 - - 300 300 ОДФ   

  Детский сад-ясли (70 мест)   2 1 - - 400 640 ОДФ   

2 Микрорайон «Дружба» Центральный         343 8,7 6 575,00 8 572,00   КТЭЦ-3  

  Жилой дом   

2022 2040 

2 49 343 - 5 145,00 8 232,00 ИЖС Подключение тепловых сетей осуществляется от суще-

ствующей теплотрассы 2 Ø 400 в ТК-8. Подключение к 
индивидуальным жилым домам осуществляется тепло-

трассой Ø 38х2,5 мм.    Здание магазина   1 1 - - 1 430,00 340 ОДФ 

3 
КИУЗ «Чкалова» (Комбинатный – Байкальская - во-

доохранная зона р. Силинка)  
Центральный         360 8,7 56 518,00 9 170,00   КТЭЦ-3 

  Жилой дом   

2022 2040 

2 51 360 - 54 826,00 8 670,00 ИЖС   

  
Здание многофункционального повседневного об-

служивания 
  - - - - 1 074,00 400 ОДФ   

  Здание магазина   1 1 - - 618 100 ОДФ   

4 Микрорайон «Хапсоль» Центральный         900 22,8 16 516,00 23 060,00   Новая котельная 

  Жилой дом   

2022 2040 

2 128 900 - 13 600,00 21 760,00 ИЖС   

  Детский сад-ясли (90 мест)   2 1 - - 500 800 ОДФ   

  
Здание многофункционального повседневного об-

служивания 
  1 1 - - 1 041,00 400 ОДФ   

  Магазин   1 1 - - 1 375,00 100 ОДФ   

5 Микрорайон «Амурлитмаш» Ленинский         340 6,8 7 480,00 11 968,00   ВК "Дземги" 

  Жилой дом   2022 2040 2 48 240 - 5 280,00 8 448,00 ИЖС 

Для обеспечения территории централизованной систе-

мой теплоснабжения необходимо выполнить строи-
тельство тепловых сетей протяженностью 1,9 км.  
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  Жилой дом   2 20 100 - 2 200,00 3 520,00 ИЖС 

6 Микрорайон «Комсомольск-Сортировочный» Центральный         1300 43,4 28 790,00 45 824,00   Котельная "Комсомольск-Сортировочный" 

  Жилой дом   

2022 2040 

2 279 1300 - 27 900,00 44 640,00 ИЖС   

  Детский сад (120 мест)   2 1 - - 590 944 ОДФ   

  
Объект торговли/бытового обслуживания (мощ-

ность 150 м2) 
  1 1 - - 300 240 ОДФ   

7 
КИУЗ «Чкалова» (жилая застройка – СЗЗ промыш-

ленного предприятия – ВОЗ р. Силинка) 
Центральный         250 8 5 100,00 8 160,00   КТЭЦ-3 

  Жилой дом   2022 2040 2 52 250 - 5 100,00 8 160,00 ИЖС   

8 Микрорайон «Зеленстрой» Центральный         1000 62,3 27 007,00 42 805,00   КТЭЦ-3 

  Жилой дом   
2022 2040 

2 265 1000 - 26 500,00 42 400,00 ИЖС   

  Торговый объект   1 1 - - 507 405 ОДФ   

9 Микрорайон «Радищева» Ленинский         250 10,8 6 420,00 9 616,00   ВК "Дземги" 

  Жилой дом   
2022 2040 

2 56 250 - 5 600,00 8 960,00 ИЖС   

  Объект торгового назначения   1 1 - - 820 656 ОДФ   

10  Микрорайон «Майский» Ленинский         125 4,4 3 498,00 5 597,00   ВК "Дземги" 

  Жилой дом   2022 2040 2 33 125 - 3 498,00 5 597,00 ИЖС   

11 Микрорайон «Силинский» Центральный         35 1,1 864 1 382,00   КТЭЦ-3 

  Жилой дом    2022 2040 2 9 35 -  864 1 382,00 ИЖС   

12 Микрорайон «Парус» Ленинский         3920 74 24 510,00 77 306,00   КТЭЦ-2 

  Однокв. Жилой дом   2022 2040 2 105 - - 7 185,00 11 496,00     

  Многокв. Жилой дом   
реализация 
невозможна 

  3 8 - - 4 160,00 9 980,00 МКД   

  Многокв. Жилой дом   

2023 2040 

5 1 - - 1 275,00 5 100,00 МКД   

  Многокв. Жилой дом   12.07.2005 1 - - 2 095,00 12 680,00 МКД   

  Многокв. Жилой дом   12-9-7-5 2 - - 4 850,00 32 240,00 МКД   

  
Детский сад (реконструкция - пристрой к существу-

ющей, с целью увеличения мощности объекта) 
  2023 2025 2 1 - - 310 500 ОДФ   

  Детский сад   

2023 2040 

1 1 - - 180 140 ОДФ   

  Магазин   1 1 - - 325 260 ОДФ   

  Магазин/аптека   1 1 - - 400 320 ОДФ   

  Торговый комплекс непродовольственных товаров   2 1 - - 900 1 440,00 ОДФ   

  
Подростковомолодежный клуб (встроено-пристро-

енное помещение к жилому дому) 
  - - - - 1 110,00 880 ОДФ   

  

Жилищно-эксплуатационная организация (ЖЭО) / 

Пункт бытового обслуживания (встроенное поме-
щение в жилом доме) 

  - - - - 590 470 ОДФ   

  Культурно-досуговый комплекс   2 1 - - 1 130,00 1 800,00 ОДФ   

13 Микрорайон «Майский» (Нахимова) Ленинский         186 7,4 5 492,00 8 787,00   ВК "Дземги" 

  Жилой дом   2022 2040 2 49 186 - 5 492,00 8 787,00 ИЖС   

14 Микрорайон на левом берегу р. Силинка Ленинский         860 31,4 30 200,00 32 220,00   ВК "Дземги" 

  Жилой дом   2022 

2040 

2 172 860 - 17 200,00 27 520,00 ИЖС   

  
Объекты социального культурно-бытового обслу-

живания 
  2023 1 3 - - 13 000,00 4 700,00 ОДФ   

15 Микрорайон на правом берегу р. Силинка Центральный         455 21,4 25 703,00 21 067,00   КТЭЦ-3 

  Жилой дом   2022 

2040 

2 92 455 - 9 200,00 14 720,00 ИЖС   

  
Объекты социального культурно-бытового обслу-

живания 
  2023 1 6 - - 16 503,00 6 347,00 ОДФ   

16 Микрорайон «Большевик» Ленинский         240 8,9 10 001,00 9 315,00   ВК "Дземги" 

  Жилой дом   2022 

2040 

2 45 240 - 4 500,00 7 200,00 ИЖС   

  
Объекты социального и культурно-бытового обслу-

живания 
  2023 1 2 - - 5 501,00 2 115,00 ОДФ   

17 Микрорайон «Майский 3,3 га» Ленинский         128 3,3 2 880,00 4 608,00   ВК "Дземги" 

  Жилой дом   2022 2040 2 24 128 - 2 880,00 4 608,00 ИЖС   
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18 Микрорайон «Силинский 1,2 га» Центральный         59 1,2 1 320,00 2 112,00   КТЭЦ-3 

  Жилой дом   2022 2040 2 11 59 - 1 320,00 2 112,00 ИЖС   

19 Микрорайон №5 третьего жилого района «Мылки» Центральный         4197 33,4 31 740,00 170 307,00   КТЭЦ-2 

  Многокв. жилой дом   

2024 2040 

16-9-7-5 1 - - 1 790,00 15 975,00 МКД   

  Многокв. жилой дом   16-9-7-5 1 - - 6 380,00 42 140,00 МКД   

  Многокв. жилой дом   16-9-7-5 1 - - 5 130,00 40 470,00 МКД   

  Многокв. жилой дом   16-9-7-5 1 - - 5 170,00 40 440,00 МКД   

  Детский сад-ясли   2 1 -   940 1 500,00 ОДФ   

  
Детский сад (встроено-пристроенный к жилому 

дому) 
  2 3 -   750 1 200,00 ОДФ   

  Школа   3 1 -   3 330,00 7 990,00 ОДФ   

  Подростковомолодежный клуб   1 1 -   1 350,00 1 082,00 ОДФ   

  Многофункциональный комплекс   5 1 -   4 130,00 16 520,00 ОДФ   

  Ресторан   2 1 -   510 820 ОДФ   

  Аптека   1 1 - - 170 140 ОДФ   

  Магазин по продаже бытовой химии   2 1 -   435 700 ОДФ   

  Магазин канцелярских товаров   1 1 -   170 140 ОДФ   

  Магазин смешанных товаров   1 1 -   435 350 ОДФ   

  Магазин продовольственных товаров   1 1 -   170 140 ОДФ   

  ПБО   1 1 -   880 700 ОДФ   

20 
Микрорайон на левом берегу р. Силинка (в 800м от 

мкр. «Большевик») 
Ленинский         415 10 8 700,00 17 107,00   ВК "Дземги" 

  Жилой дом   2022 2040 2 83 415 - 8 300,00 16 600,00 ИЖС   

  Магазин   2023 2040 1 1 - - 400 507 ОДФ   

21 Территория в южной части микрорайона №1 Ленинский         2973   18 820,00 112 460,00   ВК "Дземги" 

  
Спортивно-тренажерный зал повседневного обслу-

живания, общая площадь 480 м2 
  

2023 2040 

1 1 - - 600 480 ОДФ   

  

Административно-бытовой корпус: предприятие 

бытового обслуживания, 27 рабочих мест; кабинет 

участкового, 1 рабочее место; ЖКХ. 

  2 1 - - 670 1 070,00 ОДФ   

22 
Административно-общественный центр и набереж-

ная р. Амур 
Центральный             89 565,00 447 598,00   КТЭЦ-2 

  Речной вокзал   2022 2040 -   - - 2 930,00 11 700,00 ОДФ   

  
Инновационный интерактивный центр "Эвристика" 

(детский технопарк) 
  2023 2024 3   - - 3 750,00 

6130 
(3499) 

ОДФ   

  Интерактивный музей "Легенды на Амуре"   - 2040 -   - - 1 790,00 4 960,00 ОДФ   

  Выставочный центр   - 2040 -   - - 1 080,00 2 160,00 ОДФ   

  Кафе с панорамным видом   - 2040 -   - - 2 140,00 9 700,00 ОДФ   

  Центр парусного спорта   2022 2023 -   - - 4 985,00 13 100,00 ОДФ   

  Административный блок   - 2040 15 1 - - 8 075,96 23 114,00 ОДФ   

  Деловой блок   - 2040 15 1 - - 7 580,95 24 200,00 ОДФ   

  Гостиничный блок   - 2040 -   - - 7 400,00 23 114,00 ОДФ   

  Конгресс-холл на 800 чел.   - 2040 3 1 - - 9 737,00 14 770,00 ОДФ   

  Жилой дом переменной этажности   - 2040 -   - - 6 400,00 58 850,00 МКД   

  Жилой дом повышенной комфортности   - 2040 -   - - 980 4 880,00 МКД   

  
«Ярмарка» 

(торговые павильоны) 
  2023 ДЭР 1 1     16 380,00       

  Школа на 550 учащихся   2023 2040 2 (4) 1 - - 6 300,00 7 220,00 ОДФ   

23 Деловой центр в Ленинском округе Ленинский                   ВК "Дземги" 

  
Детский больничный комплекс: 1-я очередь (дет-
ская поликлиника); 2 очередь (лечебный корпус и 

детское консультативное отделение) 

  2017 
2020 

2023 

3-5 пере-
менная 

- - - 12093 45140,5 ОДФ   

  Региональный центр развития спорта   6 - - - 6470,92 17897,24 ОДФ   

24 
Проект планировки территории, расположенной в 

кадастровом квартале 27:22:0011215 
Центральный                   КТЭЦ-1 

  Здание бытового обслуживания   2023 2040 - 2 - - 1 526,70 3053,4 ОДФ   
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  Здание бытового обслуживания (Баня)   - 1 - - 364,6 364,6 ОДФ   

  Магазин   - 1 - - 120,3 120,3 ОДФ   

25 

Документация по планировке территории, в составе 

проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, в границах земельного участка с кадастровым 

номером 27:22:0030402:19 предназначенного для 

размещения объекта "Сквер Трудовой Славы у 
швейной фабрики" 

Центральный                   КТЭЦ-3 

  Здание кафе и администрации сквера   

2018 2025 

1 1 - - 538,4 521,13 ОДФ   

  Здание насосной станции   - 1 - - 1 500,00 1 500,00 ОДФ   

  Комплекс бассейнов   - 1 - - 485 485 ОДФ   

26 
Субкластер «Силинский», являющегося частью ту-

ристко-рекреационного кластера «Комсомольский» 
Ленинский                    ВК "Дземги" 

  Гостиница   

2023 2040 

2 1 - - 918 918 ОДФ   

  Банный комплекс   2 1 - - 403 403 ОДФ   

  Коттеджный домик    1 6 - - 412 412 ОДФ   

  Коттеджный домик   2 4 - - 1045 1045 ОДФ   

  
Административные 

  1 2 - - 71 71 ОДФ   
здания 

27 

Документация по планировке территории, в составе 

проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, расположенной в Ленинском округе г. Комсо-

мольска-на-Амуре в границах территории, ограни-

ченной ул. Амурская, ул. Уральская, пр. Копылова 

Ленинский                    ВК "Дземги" 

  Рынок   2023 2023 2 1     1751,2 1751,2 ОДФ   

28 

Документация по планировке территории, в составе 

проекта межевания территории, расположенная в 

Центральном округе города Комсомольска-на-
Амуре, ограниченная с северной стороны ул. Вок-

зальной с восточной стороны ул. Васянина, с юж-

ной стороны ул. Парижской Коммуны, с западной 
стороны ул. Чапаева 

Центральный                   КТЭЦ-3 

  8-ти этажный жилой дом   
2025 2025 

8 1 130   765 2792 МКД   

  Учебный центр ОАО «РЖД»   3 1     345 725 ОДФ   

29 

Документация по планировке территории, в составе 

проекта межевания территории, расположенной в 

Ленинском округе города Комсомольска-на-Амуре 
в границах кадастровых кварталов 27:22:0040102, 

27:22:0040607, ориентировочно на расстоянии 75 

метров в западном направлении от пересечения ул. 
Советская и ул. Свердлова 

Ленинский                    ВК "Дземги" 

  Жилой дом   2024 2025 2 44 196   4400 7040 ИЖС   

30 Субкластер «Авиационный» Ленинский                   ВК "Дземги" 

  Гостиница    

2031 2040 

12 1     1639,93 1639,93 ОДФ   

  Выставочно-развлекательный центр   3 1     2206,57 2206,57 ОДФ   

  Сувенирный магазин   2 1     628,32 628,32 ОДФ   

  Аэрокафе   2 1     628,32 628,32 ОДФ   

31 

Документация по планировке территории, в составе 
проекта планировки и проекта межевания террито-

рии, расположенной в границах кадастрового квар-

тала 27:22:0031204, ограниченной ул. Комсомоль-

ской – пр. Мира – ул. Краснофлотская – ул. Пионер-

ская 

Центральный                   КТЭЦ-2 

  Многоквартирный жилой дом   

2023 2040 

3 (5) 2     
666,4 
825,2 

1507,2 
2512 

МКД   

  Жилой дом   5(8) 1     
1074,62 

1344,28 

6333,38 

7916,72 
МКД   

  Спортивный клуб   3 1     702 1967,07 ОДФ   

  Многоквартирный жилой дом   2023 2024 5 2     3370 3370 МКД   

32 
многоквартирный дом, расположенный на пере-

крестке пр. Московский- пр. Дворцовый 
Ленинский                   КТЭЦ-2 

  Многоквартирный жилой дом   2021 2023 8 1     517,02 3833,55 МКД   
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33 
Документация по планировке территории, в цен-

тральной части мкр. 16 (ул. Красногвардейская- ул. 

Пионерская-ул. Красноармейская – ул. Летчиков) 

Центральный                     

  Жилой дом со встроеным предприятием связи   2023 2040 5 1     1030 4320 МКД   

  Многоквартирный жилой дом   2021 2023 8 1     517,02 3833,55 МКД   

  Объект обслуживания населения    2023 2040 2 1     1200 1200 ОДФ   

  Жилой дом   2023 2040 5 1     736 2040 МКД   

34 
Документация по планировке ул. Красноармейская- 

ул. Пионерская -ул. Комсомольская-ул. Летчиков 
Центральный                     

  Жилой дом   2023 2040 5 1     1270 6375 МКД  

  Жилой дом   2023 2040 5 1     960 4800 МКД  

  Жилой дом   2023 2040 5 1     636 3180 МКД  

  Жилой дом   2023 2040 5 1     1080 5400 МКД  

  Школа на 550 учащихся   2023 2024 3 1     2999 8997    

35 
Документация по планировке в квартале 

27:22:0031109, ул. Лесной и ул. Аллея Труда 
Центральный                     

  Жилой дом    2024 2040 от 5 до 9 1     731,3   МКД  

36 

Многоквартирный дом на земельном участке 

27:22:0031101:1423 в районе пересечения пр. Ле-

нина и пл. Володарского 

Центральный                     

  Многоквартирный жилой дом   2023 2025 10 1     1300 11627,3 МКД   
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Таблица 1.1.6. Объекты нового строительства, согласно проектам планировки территории г. Комсомольска-на-Амуре 

№ п/п Тип застройки Микрорайон Площадь застройки в м 2 

1 Индивидуальное жилое строительство Комсомольск-Сортировочный 5775 

2 Индивидуальное жилое строительство Хапсоль 74147 

3 Индивидуальное жилое строительство Чкаловский 24093 

4 Индивидуальное жилое строительство Силинский 59327 

5 Индивидуальное жилое строительство Огнеупорный 14531 

6 Индивидуальное жилое строительство Большевик 13370 

7 Индивидуальное жилое строительство Парковый 19941 

8 Индивидуальное жилое строительство Менделеева 56273 

9 Индивидуальное жилое строительство Большая Хапсоль 4567 

10 Индивидуальное жилое строительство Амурлитмаш 82921 

11 Среднеэтажные жилые дома Таежный 69489 

12 Среднеэтажные жилые дома Мылка 104769 

13 Многоэтажные жилые дома Мылка 430817 

14 Многоэтажные жилые дома Дружба 38316 

 

Таблица 1.1.5. Ежегодные приросты строительных фондов в г. Комсомольск-на-Амуре. 

Тип застройки Ед. измер. 
Ежегодные приросты Суммарный 

прирост 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

жилая застройка, в т.ч.: м2 7667,1 9555 84459,3 50960 24657 67082 31309,3 44208 51852 12680 40470 46037 42400 58115 2113,3 13568 11496 0 598629 

общественно-деловая за-

стройка 
м2 76277,7 44572 30339,53 49826,6 17598,3 4545 19537,07 1402 19233,93 5783,21 1970 1800 2156,24 9700 4960 656 260 2160 291026,34 

Итого по г. Комсомоль-

ску-на-Амуре 
м2 83944,8 54127 114798,83 100786,6 42255,3 71627 50846,37 45610 71085,93 18463,21 42440 47837 42805 67815 7073,3 14224 11756 2160 889655,34 

Таблица 1.1.6. Ежегодные приросты строительных фондов в г. Комсомольск-на-Амуре. 

№ 

п/п 
Наименование района 

Ед. из-

мер. 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Суммар-

ный при-
рост 

1 Комсомольская ТЭЦ-1 м2 0,0 0,0 19853,4 664,6 760,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21278,3 

  жилая застройка, в т.ч.: м2 0,0 0,0 16800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16800 

  общественно-деловая за-

стройка 
м2 0,0 0,0 3053,4 664,6 760,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4478,3 

2 Комсомольская ТЭЦ-2 м2 20907,1 51295,0 34560,0 43554,0 14910,0 59810,0 42686,4 33642,0 21750,0 14760,0 42440,0 42240,0 0,0 67815,0 5691,3 0,0 11756,0 2160,0 509976,77 

  жилая застройка, в т.ч.: м2 7667,1 9555 9720 6840 0,0 58850 23149,3 32 240,00 5 100,00 12 680,00 40 470,00 40 440,00 0,0 58 115,00 731,3 0,0 11 496,00 0,0 317053,7 

  общественно-деловая за-
стройка 

м2 13 240,00 41 740,00 24 840,00 36 714,00 14 910,00 960 19 537,07 1 402,00 16 650,00 2 080,00 1 970,00 1 800,00 0,0 9 700,00 4 960,00 0,0 260 2 160,00 192923,07 

3 Комсомольская ТЭЦ-3 м2 0,0 2325,0 30385,4 6347,0 8670,0 8732,0 8160,0 0,0 2112,0 0,0 0,0 0,0 42805,0 0,0 1382,0 0,0 0,0 0,0 110918,43 

  жилая застройка, в т.ч.: м2 0,0 0,0 29 139,30 0,0 8 670,00 8 232,00 8 160,00 0,0 2 112,00 0,0 0,0 0,0 42 400,00 0,0 1 382,00 0,0 0,0 0,0 100095,3 

  общественно-деловая за-

стройка 
м2 0,0 2 325,00 1246,13 6 347,00 0,0 500 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 405 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10823,13 

4 Котельная "Дземги" м2 64788,9 507,0 7040,0 50221,0 17915,0 3185,0 0,0 11968,0 1639,9 3463,2 0,0 5597,0 0,0 0,0 0,0 14224,0 0,0 0,0 180549,08 

  жилая застройка, в т.ч.: м2 0,0 0,0 7040 44 120,00 15 987,00 0,0 0,0 11 968,00   0,0 0,0 5 597,00 0,0 0,0 0,0 13 568,00 0,0 0,0 98280 

  общественно-деловая за-

стройка 
м2 64788,94 507 0,0 6 101,00 1928 3 185,00 0,0 0,0 1639,93 3463,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 656 0,0 0,0 82269,08 

5 
Котельная ж. мкр. «Мен-

делеева» 
м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  жилая застройка, в т.ч.: м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  общественно-деловая за-

стройка 
м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

6 

Котельная ж. мкр. «Ком-

сомольск-Сортировоч-

ный» 

м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45584,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45824 

  жилая застройка, в т.ч.: м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 640,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44640 
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№ 
п/п 

Наименование района 
Ед. из-

мер. 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Суммар-

ный при-

рост 

  общественно-деловая за-

стройка 
м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 944 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1184 

7 
Котельная ж. мкр. «За-

падный» 
м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  жилая застройка, в т.ч.: м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  общественно-деловая за-
стройка 

м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

8 
Котельная ж. мкр. «По-

пова» 
м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  жилая застройка, в т.ч.: м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  общественно-деловая за-
стройка 

м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

9 
Котельная ж. мкр. 

«Старт» 
м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  жилая застройка, в т.ч.: м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  общественно-деловая за-

стройка 
м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

10 
Котельная ж. мкр. «М. 

Хапсоль» 
м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  жилая застройка, в т.ч.: м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  общественно-деловая за-

стройка 
м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

11 
Котельная ж. мкр. 

«Хумми» 
м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  жилая застройка, в т.ч.: м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  общественно-деловая за-

стройка 
м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  Итого по г. Комсомоль-

ску-на-Амуре 
м2 85696,0 54127,0 91838,8 100786,6 42255,3 71727,0 50846,4 45610,0 71085,9 18463,2 42440,0 47837,0 42805,0 67815,0 7073,3 14224,0 11756,0 2160,0 868546,58 

  жилая застройка, в т.ч.: м2 7667,1 9555,0 62699,3 50960,0 24657,0 67082,0 31309,3 44208,0 51852,0 12680,0 40470,0 46037,0 42400,0 58115,0 2113,3 13568,0 11496,0 0,0 576869,0 

  общественно-деловая за-

стройка 
м2 78028,9 44572,0 29139,5 49826,6 17598,3 4645,0 19537,1 1402,0 19233,9 5783,2 1970,0 1800,0 405,0 9700,0 4960,0 656,0 260,0 2160,0 291677,6 
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1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощно-

сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 

элементе территориального деления на каждом этапе 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности энергии в зонах дей-

ствия источников тепловой энергии представлены в таблицах 1.2.1, тепловой энергии – в 

таблицах 1.2.2, теплоносителя – в таблицах 1.2.3. 

.
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Таблица 1.2.1 Приросты тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии 

№ 

п/п 
Наименование района Ед. измер. 

Приросты тепловой мощности 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
2037-

2040 

1 
Комсомольская ТЭЦ-1 

(с 2028 новая водогрейная котельная) 
Гкал/ч 0 0,005 0,42 0,03 0,425 0,427 0,425 0,426 0,425 0,427 0,425 0,426 0,425 0,427 0 0 

  отопительно-вентиляционная Гкал/ч 0 0,005 0,42 0,03 0,398 0,399 0,398 0,399 0,398 0,399 0,398 0,399 0,398 0,399 0 0 

  ГВС (ср. час) Гкал/ч 0 0 0 0 0,027 0,028 0,027 0,027 0,027 0,028 0,027 0,027 0,027 0,028 0 0 

  пар Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Комсомольская ТЭЦ-2 Гкал/ч 0 2,21 4,69 2,8 2,56 4,4 0 0,84 0,5 5,35 2,22 4,11 2,58 0,27 2,14 0 

  отопительно-вентиляционная Гкал/ч 0 1,7 4,14 1,73 1,6 2,58 0 0,61 0,47 2,82 1,4 3,36 2,58 0,27 2,14 0 

  ГВС (ср. час) Гкал/ч 0 0,51 0,55 1,07 0,96 1,82 0 0,23 0,03 2,53 0,82 0,75 0 0 0 0 

  пар Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Комсомольская ТЭЦ-3 Гкал/ч 0 0,026 3,431 4,249 1,434 1,508 1,534 1,638 1,611 0 0,306 0 0 0 0 2,135 

  отопительно-вентиляционная Гкал/ч 0 0,026 3,431 4,109 1,292 1,269 1,291 1,389 1,358 0 0,306 0 0 0 0 2,135 

  ГВС (ср. час) Гкал/ч 0 0 0 0,14 0,142 0,239 0,243 0,249 0,253 0 0 0 0 0 0 0 

  пар Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Котельная "Дземги" Гкал/ч 0 0 0,65 2,08 0 -1,45 0,507 0,546 0,569 0,577 0,402 0,547 0,025 0,323 0,07 0 

  отопительно-вентиляционная Гкал/ч 0 0 0,45 1,45 0 -1,01 0,436 0,453 0,471 0,533 0,365 0,523 0,025 0,323 0,07 0 

  ГВС (ср. час) Гкал/ч 0 0 0,20 0,62 0 -0,43 0,071 0,093 0,098 0,044 0,037 0,024 0 0 0 0 

  пар Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Котельная ж. мкр. «Менделеева» Гкал/ч 0 0 0,037 0,036 0,394 0,264 0,264 0,264 0,264 0,493 0,279 0,277 0,277 0,837 0,278 0,228 

  отопительно-вентиляционная Гкал/ч 0 0 0 0 0,357 0,227 0,228 0,227 0,227 0,457 0,228 0,227 0,227 0,787 0,227 0,228 

  ГВС (ср. час) Гкал/ч 0 0 0,037 0,036 0,037 0,037 0,036 0,037 0,037 0,036 0,051 0,05 0,05 0,05 0,051 0 

  пар Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Котельная ж. мкр. «Комсомольск-Сор-

тировочный» 
Гкал/ч 0 0 0,031 0,162 0,031 0,032 0,03 0,031 0,032 0,031 0,031 0,032 0,031 0,032 0 0 

  отопительно-вентиляционная Гкал/ч 0 0 0,027 0,157 0,027 0,027 0,026 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0 0 

  ГВС (ср. час) Гкал/ч 0 0 0,004 0,005 0,004 0,005 0,004 0,004 0,005 0,004 0,004 0,005 0,004 0,005 0 0 

  пар Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Котельная ж. мкр. «Западный» Гкал/ч 0 0 0 0 0,142 0,143 0,142 0,143 0,143 0,142 0,143 0,142 0,143 0,142 0,142 0,143 

  отопительно-вентиляционная Гкал/ч 0 0 0 0 0,131 0,131 0,131 0,131 0,132 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 

  ГВС (ср. час) Гкал/ч 0 0 0 0 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 0,011 0,012 

  пар Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Котельная ж. мкр. «Попова» Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  отопительно-вентиляционная Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ГВС (ср. час) Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Котельная ж. мкр. «Старт» Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  отопительно-вентиляционная Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование района Ед. измер. 

Приросты тепловой мощности 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
2037-

2040 

  ГВС (ср. час) Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  отопительно-вентиляционная Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ГВС (ср. час) Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Котельная ж. мкр. «Хумми» Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  отопительно-вентиляционная Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ГВС (ср. час) Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Котельная ж. мкр. «Б. Хапсоль» Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  отопительно-вентиляционная Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ГВС (ср. час) Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого: Гкал/ч 0 2,241 9,2606393 9,3548689 4,9868197 5,3272787 2,902 3,888 3,544 7,02 3,806 5,534 3,481 2,031 2,63 2,506 
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Таблица 1.2.2 Приросты потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

№ 

п/п 
Наименование района Ед. измер. 

Накопленным итогом 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

1 
Комсомольская ТЭЦ-1 

(с 2028 новая водогрейная котельная) 
тыс. Гкал 0 0,02 2,32 0,012 1,1 0,11 1,1 0,11 1,1 0,11 1,1 0,11 1,1 0,11 0 0 

  отопительно-вентиляционная тыс. Гкал 0 0,02 2,32 0,012 1,03 0,04 1,03 0,04 1,03 0,04 1,03 0,04 1,03 0,04 0 0 

  ГВС (ср. час) тыс. Гкал 0 0 0 0 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0 0 

  пар тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Комсомольская ТЭЦ-2 тыс. Гкал 0 4,15 11,44 6,83 6,25 10,74 0,00 2,05 1,22 13,05 5,42 10,03 6,30 0,66 5,22 0,00 

  отопительно-вентиляционная тыс. Гкал 0 4,15 10,10 4,22 3,90 6,30 0,00 1,49 1,15 6,88 3,42 8,20 6,30 0,66 5,22 0,00 

  ГВС (ср. час) тыс. Гкал 0 0 1,34 2,61 2,34 4,44 0,00 0,56 0,07 6,17 2,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

  пар тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Комсомольская ТЭЦ-3 тыс. Гкал 0 0,06 8,37 10,37 3,50 3,68 3,74 4,00 3,93 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 

  отопительно-вентиляционная тыс. Гкал 0 0,06 8,37 10,03 3,15 3,10 3,15 3,39 3,31 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 

  ГВС (ср. час) тыс. Гкал 0 0 0,00 0,34 0,35 0,58 0,59 0,61 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  пар тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Котельная "Дземги" тыс. Гкал 0 0,00 1,58 5,07 0,00 -3,53 1,24 1,33 1,39 1,41 0,98 1,33 0,06 0,79 0,17 0,00 

  отопительно-вентиляционная тыс. Гкал 0 0,00 1,11 3,55 0,00 -2,47 1,06 1,11 1,15 1,30 0,89 1,28 0,06 0,79 0,17 0,00 

  ГВС (ср. час) тыс. Гкал 0 0 0,48 1,52 0,00 -1,06 0,17 0,23 0,24 0,11 0,09 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

  пар тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Котельная ж. мкр. «Менделеева» тыс. Гкал 0 0 0,09 0,09 0,96 0,64 0,64 0,64 0,64 1,20 0,68 0,68 0,68 2,04 0,68 0,56 

  отопительно-вентиляционная тыс. Гкал 0 0 0,00 0,00 0,87 0,55 0,56 0,55 0,55 1,12 0,56 0,55 0,55 1,92 0,55 0,56 

  ГВС (ср. час) тыс. Гкал 0 0 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 

  пар тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Котельная ж. мкр. «Комсомольск-Сор-

тировочный» 
тыс. Гкал 0 0 0,08 0,40 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 

  отопительно-вентиляционная тыс. Гкал 0 0 0,07 0,38 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 

  ГВС (ср. час) тыс. Гкал 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

  пар тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Котельная ж. мкр. «Западный» тыс. Гкал 0 0 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

  отопительно-вентиляционная тыс. Гкал 0 0 0 0 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

  ГВС (ср. час) тыс. Гкал 0 0 0 0 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

  пар тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Котельная ж. мкр. «Попова» тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  отопительно-вентиляционная тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ГВС (ср. час) тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Котельная ж. мкр. «Старт» тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование района Ед. измер. 

Накопленным итогом 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

  отопительно-вентиляционная тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ГВС (ср. час) тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  отопительно-вентиляционная тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ГВС (ср. час) тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Котельная ж. мкр. «Хумми» тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  отопительно-вентиляционная тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ГВС (ср. час) тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Котельная ж. мкр. «Б.Хапсоль» тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  отопительно-вентиляционная тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ГВС (ср. час) тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого: Гкал/ч 0,00 4,23 23,89 22,76 12,23 12,06 7,14 8,56 8,71 16,20 9,35 12,57 8,56 4,02 6,42 6,11 

Таблица 1.2.3 Приросты объемов потребления теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование района Ед. измер. 

Приросты объемов потребления теплоносителя 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
2037-

2040 

1 
Комсомольская ТЭЦ-1 

(с 2028 новая водогрейная котельная) 
т/ч 0 0,01 1,02 0,07 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 0,00 0,00 

  отопительно-вентиляционная т/ч 0 0,01 1,02 0,07 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0 0 

  ГВС (ср. час) т/ч 0 0 0 0 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0 0 

  пар т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Комсомольская ТЭЦ-2 т/ч 0 5,39 11,44 6,83 6,25 10,74 0,00 2,05 1,22 13,05 5,42 10,03 6,30 0,66 5,22 0,00 

  отопительно-вентиляционная т/ч 0 4,15 10,10 4,22 3,90 6,30 0,00 1,49 1,15 6,88 3,42 8,20 6,30 0,66 5,22 0,00 

  ГВС (ср. час) т/ч 0 1,24 1,34 2,61 2,34 4,44 0,00 0,56 0,07 6,17 2,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

  пар т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Комсомольская ТЭЦ-3 т/ч 0 0,06 8,37 10,37 3,50 3,68 3,74 4,00 3,93 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 

  отопительно-вентиляционная т/ч 0 0,06 8,37 10,03 3,15 3,10 3,15 3,39 3,31 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0 5,21 

  ГВС (ср. час) т/ч 0 0 0,00 0,34 0,35 0,58 0,59 0,61 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

  пар т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Котельная "Дземги" т/ч 0 0 1,59 5,05 0,00 -3,51 1,24 1,33 1,39 1,41 0,98 1,33 0,06 0,79 0,17 0,00 

  отопительно-вентиляционная т/ч 0 0 1,10 3,54 0,00 -2,46 1,06 1,11 1,15 1,30 0,89 1,28 0,06 0,79 0,17 0,00 

  ГВС (ср. час) т/ч 0 0 0,49 1,51 0,00 -1,05 0,17 0,23 0,24 0,11 0,09 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование района Ед. измер. 

Приросты объемов потребления теплоносителя 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
2037-

2040 

  пар т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Котельная ж. мкр. «Менделеева» т/ч 0 0,00 0,09 0,09 0,96 0,64 0,64 0,64 0,64 1,20 0,68 0,68 0,68 2,04 0,68 0,56 

  отопительно-вентиляционная т/ч 0 0 0 0 0,87 0,55 0,56 0,55 0,55 1,12 0,56 0,55 0,55 1,92 0,55 0,56 

  ГВС (ср. час) т/ч 0 0 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 

  пар т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Котельная ж. мкр. «Комсомольск-Сор-

тировочный» 
т/ч 0 0,00 0,08 0,40 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 

  отопительно-вентиляционная т/ч 0 0,00 0,07 0,38 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 

  ГВС (ср. час) т/ч 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

  пар т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Котельная ж. мкр. «Западный» т/ч 0 0 0 0 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

  отопительно-вентиляционная т/ч 0 0 0 0 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

  ГВС (ср. час) т/ч 0 0 0 0 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

  пар т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Котельная ж. мкр. «Попова» т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  отопительно-вентиляционная т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ГВС (ср. час) т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Котельная ж. мкр. «Старт» т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  отопительно-вентиляционная т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ГВС (ср. час) т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  отопительно-вентиляционная т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ГВС (ср. час) т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Котельная ж. мкр. «Хумми» т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  отопительно-вентиляционная т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ГВС (ср. час) т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Котельная ж. мкр. «Б.Хапсоль» т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  отопительно-вентиляционная т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ГВС (ср. час) т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  пар т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого: Гкал/ч 0,00 5,47 22,59 22,81 12,17 13,01 7,08 9,49 8,65 17,13 9,29 13,50 8,49 4,96 6,42 6,11 
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1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощно-

сти) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каж-

дом этапе 

В системе теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре имеется два крупных про-

мышленных абонента, подключенных отдельными теплотрассами непосредственно к кол-

лекторам следующих теплоисточников: 

КТЭЦ-1: Тепломагистраль №14, 12, 21 для нужд теплоснабжения ООО «ТОРЭКС-

ХАБАРОВСК» 

КТЭЦ-2: Тепломагистраль №7 и №10 для нужд теплоснабжения ПАО «АСЗ» 

По планируемым в перспективе на территории города промышленным площадкам 

информация отсутствует. 
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1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе тер-

риториального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, город-

скому округу, городу федерального значения 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территори-

ального деления зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения представлены в таблицах 1.4.1-1.4.2.  

Таблица 1.4.1. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального 

деления 

Округ Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
2034 2035 2036 2037 2038-

2040 

Централь-
ный 

Гкал/ч/га 0,092 0,092 0,092 0,092 0,093 0,093 0,093 0,093 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 

Ленинский Гкал/ч/га 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

Итого по 

городу: 
Гкал/ч/га 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 

Таблица 1.4.2 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии 

и каждой системе теплоснабжения 

Округ Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
2038-

2040 

КТЭЦ-1 Гкал/ч/га 0,080 0,080 0,081 0,081 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

КТЭЦ-2 Гкал/ч/га 0,174 0,175 0,175 0,174 0,174 0,173 0,173 0,172 0,174 0,173 0,172 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 

КТЭЦ-3 Гкал/ч/га 0,063 0,063 0,063 0,063 0,064 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

ВК «Дземги» Гкал/ч/га 0,081 0,081 0,080 0,080 0,080 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 

Котельная ж. 

мкр. «Менде-
леева» 

Гкал/ч/га 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

Котельная 

«КМС-Сорти-
ровочный» 

Гкал/ч/га 0,054 0,055 0,060 0,062 0,065 0,067 0,068 0,070 0,072 0,074 0,076 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

Котельная ж. 

мкр. «Запад-

ный» 

Гкал/ч/га 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Котельная ж. 

мкр. «По-

пова» 

Гкал/ч/га 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Котельная ж. 
мкр. «Старт» 

Гкал/ч/га 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Котельная ж. 

мкр. «М. Хап-
соль» 

Гкал/ч/га 0,009 0,009 0,012 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,015 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 
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Округ Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
2038-

2040 

Котельная ж. 

мкр. «Хумми» 
Гкал/ч/га 0,008 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 
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Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источ-

ников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

2.1.1 Существующие зоны действия 

Комсомольская ТЭЦ-1 расположена по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагон-

ная 8. Зона действия КТЭЦ-1 охватывает северную часть территории центрального адми-

нистративного округа и граничит с зоной действия КТЭЦ-2 и КТЭЦ-3. Потребители под-

ключены к тепломагистралям №№ 4,11,12. 

Комсомольская ТЭЦ-2 расположена по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 

Труда 1/3. Зона действия КТЭЦ-2 охватывает южную и частично северную части централь-

ного административного округа и граничит с зоной действия КТЭЦ-1, КТЭЦ-3 и ВК 

«Дземги». Потребители подключены к тепломагистралям №№ 1,2,3,5,8,9,17. 

Комсомольская ТЭЦ-3 расположена по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, Северное 

шоссе 151. Зона действия КТЭЦ-3 охватывает частично северную часть центрального ад-

министративного округа и ленинский административный округ и граничит с зоной дей-

ствия КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2. Потребители подключены к тепломагистралям №№ 21,22,24. Пи-

ковая котельная «Дземги» обеспечивает теплом потребителей ленинского административ-

ного округа, потребители подключены к тепломагистралям №№ 18,19. Тепломагистрал 

№23 является транзитной между КТЭЦ-3 и пиковой котельной «Дземги». 

Котельная жилого микрорайона «Менделеева» расположена по адресу г. Комсо-

мольск-на–Амуре, Ленинский округ, ж. мкр. Менделеева, ул. Пугачева,84. Обеспечивает 

теплом потребителей, расположенных по ул. Зейская, Рабочая, Баррикадная, Восточное 

шоссе. 

Котельная жилого микрорайона «Сортировочный» обеспечивает теплом потребите-

лей, расположенных по ул. Сортировочная. 

Котельная жилого микрорайона «Западный» обслуживает потребителей, располо-

женных по ул. Лукашова. 

Котельная жилого микрорайона «Попова» расположена по адресу г. Комсомольск-

на–Амуре, Центральный округ, ж. мкр. Попова, ул. Моховая, 2 корп. 3. Обеспечивает теп-

ловой энергией потребителей, расположенных по ул. Мачтовая, Моховая, пер. Связистов и 

пер. Электронный. 

Котельная жилого микрорайона «Старт» расположена по адресу г. Комсомольск-на–

Амуре, Центральный округ, ж. мкр. Старт, ул. Центральная, 10 корп.3. Обеспечивает теп-

лом потребителей, расположенных по ул. Центральная, Нижняя. 

Котельная жилого микрорайона «Малая Хапсоль» расположена по адресу Комсо-

мольск-на–Амуре, Центральный округ, ж. мкр. Малая Хапсоль, ул.Грибная,27. Обеспечи-

вает теплом два дома по ул. Каменная и водонапорную башню. 

Котельная жилого микрорайона «Хумми» расположена по адресу: г. Комсомольск-

на–Амуре, Центральный округ, ж. мкр. Хумми, ул. Талалихина, 31. Обеспечивает тепловой 

энергией потребителей, расположенных по ул. Талаллихина. 

Зоны действия источников тепловой энергии г. Комсомольск-на-Амуре представ-

лены на рисунке 2.1.1. 
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Рисунок 2.1.1. Зоны действия источников тепловой энергии г. Комсомольска-на-Амуре 
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2.1.2 Перспективные зоны действия 

В настоящее время ни один из источников тепловой энергии МУП «Теплоцентраль» 

не входит в зону теплоснабжения источников комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии. Зоны действия котельных МУП «Теплоцентраль» значительно уда-

лены как друг от друга, так и от тепловых сетей КТЭЦ-1,2,3.  

Зоны действия источников тепловой энергии планируется расширять за счет вклю-

чения в них районов перспективной застройки. Перечень данных районов представлен в 

Разделе 1 пункте 1.3. 

Схемой теплоснабжения предусмотрено расширение существующей зоны тепло-

снабжения КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3 и ВК «Дземги». Перечень перспективных зон и объ-

ектов, включаемых в существующие зоны действия КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3 и котельной 

«Дземги» представлен в Разделе 1 пункте 1.3. 

Согласно варианту № 2 предусматривается строительство новой водогрейной ко-

тельной мощностью 200 Гкал/ч на территории КТЭЦ-1. При этом вся подключенная 

нагрузка на КТЭЦ-1 будет переключена на новую котельную. 

 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источ-

ников тепловой энергии 

Около 99,7% населения обеспечены централизованным теплоснабжением. Оставши-

еся 0,3% населения получают тепловую энергию от индивидуальных источников тепловой 

энергии. Как правило, данные потребители представлены малоэтажным частным жилым 

фондом.  

Индивидуальное теплоснабжение представлено точечными объектами и как таковые 

зоны индивидуального теплоснабжения - отсутствуют. 

Часть Районов перспективной застройки планируется подключать к сетям централи-

зованного теплоснабжения. 

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для 

отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных ис-

точников теплоснабжения целесообразно в случаях: 

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей. 

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч) 

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент 

и в рассматриваемой перспективе 

- использования тепловой энергии в технологических целях. 

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, 

могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации 

централизованного теплоснабжения. 

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление 

жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартир-

ных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключе-

ния к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, 

при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснаб-

жения многоквартирных домов. 

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использова-

нием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических 

условий от газоснабжающей организации. 
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2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Балансы тепловой мощности для КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3 и ВК «Дземги» пред-

ставлены в таблице 2.3.1. 

Балансы тепловой мощности для котельных МУП «Теплоцентраль» представлены в 

таблице 2.3.2. 
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Таблица 2.3.1 Балансы тепловой мощности для КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3 и ВК «Дземги». 

Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

КТЭЦ-1 новая водогрейная котельная на площадке КТЭЦ-1 

Установленная мощность Гкал/час 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Располагаемая мощность Гкал/час 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 3,73 7,96 7,96 7,96 7,96 7,96 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

то же в % % 2,06% 4,39% 4,39% 4,39% 4,39% 4,39% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 177,77 173,54 173,54 173,54 173,54 173,54 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 7,101 24,75 24,76 24,77 24,78 24,79 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 

то же в % % 5,10% 15,77% 15,69% 15,69% 15,61% 15,54% 15,44% 15,36% 15,28% 15,21% 15,13% 15,05% 14,98% 14,90% 14,90% 14,90% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 132,22 132,23 133,07 133,13 133,95 134,78 135,60 136,43 137,25 138,08 138,90 139,72 140,55 141,37 141,37 141,37 

ОиВ Гкал/час 97,96 97,965 98,385 98,415 98,84 99,267 99,692 100,118 100,543 100,97 101,395 101,821 102,246 102,673 102,673 102,673 

ГВС макс Гкал/час 34,26 34,265 34,685 34,715 35,113 35,512 35,91 36,309 36,707 37,106 37,504 37,903 38,301 38,7 38,7 38,7 

Суммарная тепловая нагрузка на кол-

лекторах источника 
Гкал/час 139,32 156,98 157,83 157,90 158,73 159,57 160,36 161,19 162,01 162,84 163,66 164,48 165,31 166,13 166,13 166,13 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 38,45 16,56 15,71 15,64 14,81 13,97 34,64 33,81 32,99 32,16 31,34 30,52 29,69 28,87 28,87 28,87 

% 21,18% 9,12% 8,66% 8,62% 8,16% 7,70% 17,32% 16,91% 16,50% 16,08% 15,67% 15,26% 14,85% 14,43% 14,43% 14,43% 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 
мощного котла 

Гкал/час 81,77 77,54 77,54 77,54 77,54 77,54 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности 

котельных «нетто» с учетом фактиче-

ских нагрузок (при аварийном выводе 
котла) 

Гкал/час -57,55 -79,44 -80,29 -80,36 -81,19 -82,03 -61,36 -62,19 -63,01 -63,84 -64,66 -65,48 -66,31 -67,13 -67,13 -67,13 

% -67,31% -92,91% -93,91% -93,99% -94,96% -95,94% -59,00% -59,80% -60,59% -61,38% -62,17% -62,97% -63,76% -64,55% -64,55% -64,55% 

КТЭЦ-2 новая КТЭЦ-2 

Установленная мощность Гкал/час 545 545 545 545 545 545 545 545 500 500 500 500 500 500 500 500 

Располагаемая мощность Гкал/час 545 545 545 545 545 545 545 545 500 500 500 500 500 500 500 500 

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 22,98 64,82 65,24 66,12 66,64 67,13 67,13 67,13 20 20 20 20 20 20 20 20 

то же в % % 4,22% 11,89% 11,97% 12,13% 12,23% 12,32% 12,32% 12,32% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 522,02 480,18 479,76 478,88 478,36 477,87 477,87 477,87 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 16,766 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 

то же в % % 3,03% 5,27% 5,25% 5,20% 5,18% 5,16% 5,12% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 536,13 536,13 538,34 543,03 545,83 548,39 552,79 552,79 553,63 554,13 559,48 561,70 565,81 568,39 568,66 570,80 

ОиВ Гкал/час 387,99 387,99 389,69 393,83 395,56 397,16 399,74 399,74 400,35 400,82 403,64 405,04 408,4 410,98 411,25 413,39 

ГВС макс Гкал/час 148,14 148,14 148,65 149,2 150,27 151,23 153,05 153,05 153,28 153,31 155,84 156,66 157,41 157,41 157,41 157,41 

Суммарная тепловая нагрузка на кол-
лекторах источника 

Гкал/час 552,90 565,94 568,15 572,84 575,64 578,20 582,60 582,60 583,44 583,94 589,29 591,51 595,62 598,20 598,47 600,61 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час -30,88 -85,76 -88,39 -93,96 -97,28 -100,33 -104,73 -104,73 -103,44 -103,94 -109,29 -111,51 -115,62 -118,20 -118,47 -120,61 

% -5,67% -15,74% -16,22% -17,24% -17,85% -18,41% -19,22% -19,22% -20,69% -20,79% -21,86% -22,30% -23,12% -23,64% -23,69% -24,12% 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 
нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 522,7 480,9 480,4 479,6 479,0 478,5 377,9 377,9 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности 
котельных «нетто» с учетом фактиче-

ских нагрузок (при аварийном выводе 

котла) 

Гкал/час 167,52 169,06 172,35 174,31 176,10 179,18 179,18 179,77 180,12 183,86 185,42 188,29 190,10 190,29 191,79 191,79 

% 30,70% 30,98% 31,58% 31,94% 32,27% 32,84% 32,84% 32,94% 35,97% 36,72% 37,03% 37,61% 37,97% 38,01% 38,31% 38,31% 

КТЭЦ-3                                   

Установленная мощность Гкал/час 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 

Располагаемая мощность Гкал/час 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 
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Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 11,9 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 

то же в % % 1,53% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 768,1 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 24,974 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 

то же в % % 8,22% 24,76% 24,53% 24,26% 24,17% 24,07% 23,97% 23,87% 23,77% 23,77% 23,75% 23,75% 23,75% 23,75% 23,75% 23,62% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 278,94 278,97 282,40 286,65 288,08 289,59 291,12 292,76 294,37 294,37 294,68 294,68 294,68 294,68 294,68 296,81 

ОиВ   214,983 215,009 218,44 222,549 223,841 225,11 226,401 227,79 229,148 229,148 229,454 229,454 229,454 229,454 229,454 231,589 

ГВС макс   63,959 63,959 63,959 64,099 64,241 64,48 64,723 64,972 65,225 65,225 65,225 65,225 65,225 65,225 65,225 65,225 

Суммарная тепловая нагрузка на кол-

лекторах источника 
Гкал/час 303,92 370,77 374,20 378,45 379,88 381,39 382,92 384,56 386,17 386,17 386,48 386,48 386,48 386,48 386,48 388,61 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 464,18 379,38 375,95 371,70 370,27 368,76 367,23 365,59 363,98 363,98 363,67 363,67 363,67 363,67 363,67 361,54 

% 59,51% 48,64% 48,20% 47,65% 47,47% 47,28% 47,08% 46,87% 46,66% 46,66% 46,62% 46,62% 46,62% 46,62% 46,62% 46,35% 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 
нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 767,31 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности 

котельных «нетто» с учетом фактиче-
ских нагрузок (при аварийном выводе 

котла) 

Гкал/час 527,36 527,38 529,78 532,75 533,76 534,81 535,89 537,03 538,16 538,16 538,37 538,37 538,37 538,37 538,37 539,87 

% 67,68% 67,68% 67,99% 68,37% 68,50% 68,63% 68,77% 68,92% 69,06% 69,06% 69,09% 69,09% 69,09% 69,09% 69,09% 69,28% 

ВК «Дземги»                                   

Установленная мощность Гкал/час 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 

Располагаемая мощность Гкал/час 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 2,56 2,56 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

то же в % % 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 457,44 457,44 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 9,714 15,91 16,03 17,22 17,3 17,43 17,57 17,72 17,86 17,96 18,1 18,11 18,19 18,21 18,21 18,46 

то же в % % 3,36% 5,37% 5,31% 5,68% 5,61% 5,65% 5,68% 5,72% 5,75% 5,77% 5,80% 5,80% 5,82% 5,82% 5,82% 5,89% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 279,51 280,22 285,70 286,17 290,87 291,20 291,70 292,25 292,82 293,40 293,80 294,35 294,37 294,69 294,76 294,76 

ОиВ Гкал/час 194,008 194,714 200,017 200,438 205,118 205,41 205,846 206,299 206,77 207,303 207,668 208,191 208,216 208,539 208,609 208,609 

ГВС макс Гкал/час 85,501 85,501 85,68 85,729 85,753 85,787 85,858 85,951 86,049 86,093 86,13 86,154 86,154 86,154 86,154 86,154 

Суммарная тепловая нагрузка на кол-
лекторах источника 

Гкал/час 289,22 296,13 301,73 303,39 308,17 308,63 309,27 309,97 310,68 311,36 311,90 312,46 312,56 312,90 312,97 313,22 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 168,22 161,32 155,70 154,04 149,26 148,80 148,16 147,46 146,75 146,07 145,53 144,98 144,87 144,53 144,46 144,21 

% 36,57% 35,07% 33,85% 33,49% 32,45% 32,35% 32,21% 32,06% 31,90% 31,76% 31,64% 31,52% 31,49% 31,42% 31,40% 31,35% 

Располагаемая тепловая мощность 
нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 361,44 361,44 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности 
котельных «нетто» с учетом фактиче-

ских нагрузок (при аварийном выводе 

котла) 

Гкал/час 72,22 65,31 59,70 58,04 53,26 52,80 52,16 51,46 50,75 50,07 49,53 48,98 48,87 48,53 48,46 48,21 

% 19,84% 17,94% 16,40% 15,95% 14,63% 14,51% 14,33% 14,14% 13,94% 13,76% 13,61% 13,45% 13,43% 13,33% 13,31% 13,24% 
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Таблица 2.3.2 Балансы тепловой мощности источников МУП «Теплоцентраль»  

Наименование источника 
Ед. из-

мерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Котельная ж. мкр. «Менделеева» новая газовая котельная 25 МВт 

Установленная мощность Гкал/час 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Располагаемая мощность Гкал/час 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Собственные и хозяйствен-

ные нужды 
Гкал/час 0,106 0,35 0,35 0,37 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

то же в % % 0,18% 0,58% 0,58% 0,62% 0,63% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,84% 0,84% 0,84% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 59,894 59,65 59,65 59,63 59,62 59,61 59,6 59,59 59,58 59,57 59,55 59,54 59,51 59,5 59,49 59,49 59,49 59,49 59,49 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,46 2,04 2,05 2,13 2,19 2,25 2,31 2,36 2,47 2,53 2,6 2,66 2,84 2,9 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 

то же в % % 5,44% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

ОиВ Гкал/час 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

ГВС макс Гкал/час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Суммарная тепловая 

нагрузка на коллекторах ис-

точника 

Гкал/час 8,46 11,33 11,37 11,85 12,17 12,50 12,82 13,14 13,74 14,08 14,42 14,76 15,78 16,12 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 51,43 48,32 48,28 47,78 47,45 47,12 46,79 46,45 45,83 45,48 45,14 44,79 43,73 43,39 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 

% 85,72% 81,01% 80,93% 80,12% 79,58% 79,04% 78,49% 77,95% 76,93% 76,36% 75,79% 75,22% 73,49% 72,91% 72,44% 72,44% 72,44% 72,44% 72,44% 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные 
нужды) при аварийном вы-

воде самого мощного котла 

Гкал/час 44,894 117,201 117,201 117,181 117,171 117,161 117,161 117,161 117,161 117,161 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 

мощности котельных 
«нетто» с учетом фактиче-

ских нагрузок (при аварий-

ном выводе котла) 

Гкал/час 36,43 107,16 107,15 107,05 106,98 106,91 106,85 106,80 106,69 106,63 68,25 68,19 68,01 67,95 67,90 67,90 67,90 67,90 67,90 

% 30,99% 91,16% 91,15% 91,07% 91,01% 90,95% 90,90% 90,86% 90,76% 90,71% 86,34% 86,26% 86,03% 85,96% 85,90% 85,90% 85,90% 85,90% 85,90% 

Котельная «КМС-Сортировочный» новая газовая котельная 10 МВт 

Установленная мощность Гкал/час 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Располагаемая мощность Гкал/час 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Собственные и хозяйствен-

ные нужды 
Гкал/час 0,21 0,62 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

то же в % % 1,25% 3,69% 3,87% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 16,59 16,18 16,15 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,543 1,64 1,73 1,74 1,76 1,78 1,79 1,81 1,82 1,84 1,86 1,87 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

то же в % % 14,91% 34,60% 35,82% 35,95% 36,21% 36,48% 36,61% 36,86% 36,99% 35,32% 35,16% 35,28% 35,53% 35,53% 35,53% 35,53% 35,53% 35,53% 35,53% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,37 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 

ОиВ Гкал/час 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,17 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

ГВС макс Гкал/час 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Суммарная тепловая 
нагрузка на коллекторах ис-

точника 

Гкал/час 3,64 4,74 4,83 4,84 4,86 4,88 4,89 4,91 4,92 5,21 5,29 5,30 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 12,95 11,44 11,32 11,30 11,28 11,26 11,25 11,23 3,58 3,29 3,21 3,20 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 

% 77,07% 68,10% 67,38% 67,26% 67,14% 67,02% 66,96% 66,85% 41,63% 38,26% 37,33% 37,21% 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные 

нужды) при аварийном вы-
воде самого мощного котла 

Гкал/час 69,466 69,056 69,026 69,016 69,016 69,016 69,016 69,016 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 

мощности котельных 
«нетто» с учетом фактиче-

ских нагрузок (при аварий-

ном выводе котла) 

Гкал/час 65,82 64,32 64,20 64,18 64,16 64,14 64,13 64,11 56,46 56,17 56,09 56,08 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 

% 94,47% 92,31% 92,14% 92,11% 92,08% 92,05% 92,03% 92,01% 91,83% 91,36% 91,23% 91,22% 91,18% 91,18% 91,18% 91,18% 91,18% 91,18% 91,18% 

Котельная ж. мкр. «Западный» новая газовая котельная 8 МВт 

Установленная мощность Гкал/час 6 6 6 6 6 6 6 6 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

Располагаемая мощность Гкал/час 6 6 6 6 6 6 6 6 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

Собственные и хозяйствен-
ные нужды 

Гкал/час 0,042 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

то же в % % 0,70% 1,24% 1,24% 1,45% 1,66% 1,87% 2,08% 2,30% 2,51% 2,72% 2,93% 3,14% 3,35% 3,56% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 
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Наименование источника 
Ед. из-

мерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 5,958 5,93 5,93 5,91 5,9 5,89 5,87 5,86 5,85 5,84 5,82 5,81 5,8 5,79 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,3 0,51 0,51 0,6 0,69 0,77 0,86 0,95 1,04 1,12 1,21 1,3 1,39 1,47 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

то же в % % 23,08% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,00 0,83 0,83 0,98 1,12 1,26 1,40 1,55 1,69 1,83 1,98 2,12 2,26 2,40 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

ОиВ Гкал/час 0,9 0,81 0,81 0,94 1,07 1,2 1,33 1,47 1,6 1,73 1,86 1,99 2,12 2,25 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

ГВС макс Гкал/час 0,1 0,02 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Суммарная тепловая 

нагрузка на коллекторах ис-

точника 

Гкал/час 1,30 1,35 1,35 1,58 1,81 2,04 2,27 2,50 2,73 2,96 3,19 3,42 3,65 3,88 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 4,66 4,58 4,58 4,34 4,09 3,85 3,61 3,37 3,12 2,88 2,64 2,40 2,15 1,91 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

% 77,63% 77,27% 77,27% 73,33% 69,38% 65,41% 61,42% 57,42% 53,39% 49,35% 45,30% 41,22% 37,13% 33,02% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные 
нужды) при аварийном вы-

воде самого мощного котла 

Гкал/час 4,358 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 

мощности котельных 
«нетто» с учетом фактиче-

ских нагрузок (при аварий-

ном выводе котла) 

Гкал/час 3,06 2,99 2,99 2,75 2,52 2,30 2,07 1,83 2,47 2,25 2,01 1,78 1,55 1,33 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

% -1,46% -1,43% -1,43% -1,32% -1,21% -1,10% -0,99% -0,88% -1,19% -1,08% -0,97% -0,86% -0,74% -0,64% -0,53% -0,53% -0,53% -0,53% -0,53% 

Котельная ж. мкр. «Попова» новая газовая котельная 5,5 МВт 

Установленная мощность Гкал/час 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,73 4,73 4,73 4,73 

Располагаемая мощность Гкал/час 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,73 4,73 4,73 4,73 

Собственные и хозяйствен-
ные нужды 

Гкал/час 0,011 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 

то же в % % 0,23% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 4,789 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,69 4,69 4,69 4,69 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,175 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

то же в % % 14,52% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,03 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

ОиВ Гкал/час 1 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

ГВС макс Гкал/час 0,03 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Суммарная тепловая 

нагрузка на коллекторах ис-
точника 

Гкал/час 1,21 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 3,58 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,41 3,41 3,41 3,41 

% 74,67% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,09% 72,09% 72,09% 72,09% 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 

нужды) при аварийном вы-

воде самого мощного котла 

Гкал/час 4,783434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,7644348 4,7644348 4,6844348 4,6844348 4,6844348 4,6844348 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
мощности котельных 

«нетто» с учетом фактиче-
ских нагрузок (при аварий-

ном выводе котла) 

Гкал/час 3,58 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,40 3,40 3,40 3,40 

% 74,64% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,06% 72,06% 72,06% 72,06% 

Котельная ж. мкр. «Старт» 

новая 

газо-

вая 

ко-

тель-

ная 3,2 

МВт 

Установленная мощность Гкал/час 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,75 

Располагаемая мощность Гкал/час 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,75 

Собственные и хозяйствен-
ные нужды 

Гкал/час 0,015 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

то же в % % 0,51% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,09% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,925 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,132 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

то же в % % 12,79% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 
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Наименование источника 
Ед. из-

мерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,90 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

ОиВ Гкал/час 0,9 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

ГВС макс Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарная тепловая 

нагрузка на коллекторах ис-

точника 

Гкал/час 1,03 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 1,89 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

% 64,39% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 74,91% 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные 
нужды) при аварийном вы-

воде самого мощного котла 

Гкал/час -57,075 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,28 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
мощности котельных 

«нетто» с учетом фактиче-

ских нагрузок (при аварий-
ном выводе котла) 

Гкал/час -58,11 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -58,13 

% -96,06% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -96,40% 

Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» новая газовая котельная 0,9 МВт 

Установленная мощность Гкал/час 2,25 1,25 1,25 1,25 0,77 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Располагаемая мощность Гкал/час 2,25 1,25 1,25 1,25 0,77 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Собственные и хозяйствен-

ные нужды 
Гкал/час 0,01 0,01 0,01 0,01 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

то же в % % 0,44% 0,80% 0,80% 0,80% 1,04% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

то же в % % 16,07% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,47 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

ОиВ Гкал/час 0,4 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

ГВС макс Гкал/час 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Суммарная тепловая 
нагрузка на коллекторах ис-

точника 

Гкал/час 0,56 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 1,68 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

% 74,67% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные 

нужды) при аварийном вы-
воде самого мощного котла 

Гкал/час -14,56 -15,56 -15,56 -15,56 -16,038 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 

мощности котельных 

«нетто» с учетом фактиче-
ских нагрузок (при аварий-

ном выводе котла) 

Гкал/час -15,12 -16,09 -16,09 -16,09 -16,57 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 

% -25,28% -27,36% -27,36% -27,36% -28,41% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% 

Котельная ж. мкр. 

«Хумми» 
                                        

Установленная мощность Гкал/час 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Располагаемая мощность Гкал/час 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Собственные и хозяйствен-

ные нужды 
Гкал/час 0,004 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

то же в % % 0,67% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,596 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,064 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

то же в % % 29,91% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

ОиВ Гкал/час 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

ГВС макс Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарная тепловая 
нагрузка на коллекторах ис-

точника 

Гкал/час 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

% 63,67% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 
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Наименование источника 
Ед. из-

мерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 

нужды) при аварийном вы-

воде самого мощного котла 

Гкал/час -5,404 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 

мощности котельных 

«нетто» с учетом фактиче-
ских нагрузок (при аварий-

ном выводе котла) 

Гкал/час -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 

% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% 

 

Таблица 2.3.3. Балансы тепловой мощности источников МУП «ППТС»: 

Наименование источника Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

Котельная ж. мкр. «Б.Хапсоль                  

Установленная мощность Гкал/час 0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  

Располагаемая мощность Гкал/час 0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  

то же в % % 5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,0701  0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 

то же в % % 27,18  27,18 27,18 27,18 27,18 27,18 27,18  27,18 27,18 27,18 27,18 27,18 27,18  27,18 27,18 27,18 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  

ОиВ Гкал/час 0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  

ГВС макс Гкал/час 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источ-

ника 
Гкал/час 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час -0,12  -0,12  -0,12  -0,12 -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  

% -85,39  -85,39 -85,39 -85,39 -85,39 -85,39  -85,39 -85,39 -85,39 -85,39 -85,39  -85,39 -85,39 -85,39 -85,39 -85,39  

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом за-
трат на собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла 

Гкал/час -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных 

«нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварий-
ном выводе котла) 

Гкал/час 
-0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  

% -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  

 

 

 



53 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теп-

ловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энер-

гии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в гра-

ницах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских 

округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой 

нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федераль-

ного значения 

Источники тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух 

или более поселений, городских округов в пределах г. Комсомольска-на-Амуре отсут-

ствуют. 

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при ко-

торых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок 

к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методи-

ческими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

В соответствии с пп. а) п. 6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффектив-

ного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энер-

гии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличи-

вающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения не-

целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на еди-

ницу тепловой мощности. 

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в 

Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом 

Минэнерго №212 от 05.03.2019. 

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попа-

дании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного тепло-

снабжения принимается исходя из следующего условия: если дисконтированный срок оку-

паемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключе-

ния объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям си-

стемы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, 

определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 

013-94), то подключение объекта является  нецелесообразным и объект заявителя находятся 

за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой 

сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к су-

ществующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой  

                                , лет, 

 

 

 

где 

 
– - дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строитель-

ство  тепловой сети, лет; 
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 – - число периодов окупаемости, лет; 

 
– - приток денежных средств от операционной деятельности испол-

нителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к 

тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), 

тыс. руб.; 

 – - норма доходности инвестированного капитала; 

 
– - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от 

точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения 

(без НДС); 

Капитальные затраты в строительство тепловой сети  (без НДС) вычисляются по 

формуле 

, тыс. 

руб. 

 

где 

 
- протяженность - того участка проектируемой тепловой сети от объ-

екта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теп-

лоснабжения исполнителя с условным диаметром (мм), необходи-

мой для теплоснабжения объекта заявителя, км; 

 
- протяженность - того участка реконструируемой тепловой сети си-

стемы теплоснабжения исполнителя с увеличениям диаметра  

(мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепло-

вой сети исполнителя в точке подключения к ней объекта заявителя, 

км; 

 
- нормативы цены строительства тепловой сети с условным диаметром 

(мм), определяемые на основании укрупненных нормативов 

цены строительства (далее - НЦС) для объектов капитального строи-

тельства непроизводственного назначения «Укрупненные нормативы 

цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. Сборник № 13. Наружные 

тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 

1011/пр от 21  июля 2017 года., тыс. руб./км; 

 - число участков проектируемой тепловой сети с различными услов-

ными диаметрами ( ); 
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 - число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с уве-

личением диаметра участков тепловой сети до  (мм) для обеспе-

чения пропускной способности, выявленными в результате гидравли-

ческих расчетов. 

 
- прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в 

-м расчетном периоде, определяемый в соответствии с пунктом П40.6 

настоящих методических указаний; 

 
– плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой

<0,1 Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, 

устанавливается в соответствии с пунктом 163 подпунктом 1 приказа 

Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утвер-

ждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тари-

фов) в сфере теплоснабжения» в размере 550 рублям (с НДС); 

 
– ставка налога на добавленную стоимость в -м расчетном периоде. 

Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в -м расчетном 

периоде ( ) определяется по формуле: 

           ,  

где ,  , … , - индексы цен производителей промышленной про-

дукции (в среднем за год к предыдущему году) в (2017+1)-й, (2017+2)-й,... -й расчетные 

периоды, указанные на соответствующие годы в прогнозе социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на -й расчетный период регулирования, одобренном Прави-

тельством Российской Федерации (базовый вариант). 

П40.7.  Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный ис-

полнителем в период времени  за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теп-

лоснабжения, присоединённому к тепловой сети исполнителя определяется по формуле  

, тыс. руб./год  

где 

 
– выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, под-

ключенному к тепловой сети исполнителя, тепловой энергии за период 

, тыс. руб. в год,; 
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– затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и 

ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя для 

теплоснабжения объекта заявителя за период  , тыс. руб. в год; 

Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к 

тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, не-

обходимой для теплоснабжения потребителя, рассчитывается по формуле 

, тыс. руб./год  

где 

 
– прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепло-

вых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год 

 
– максимальная часовая тепловая нагрузка, указанная в условиях под-

ключения, выданных исполнителем вместе с проектом договора о под-

ключении, в соответствии с пунктом 35 Постановления Правительства 

РФ от 5 июля 2018 г. № 787, Гкал/ч; 

 
– средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов макси-

мума тепловой нагрузки, час./год; 

 
– цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в -м рас-

четном периоде. 

 
– индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, уста-

навливаемый в соответствии с Основами формирования индексов из-

менения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 

Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 30 ап-

реля 2014 года №400) -м расчетном периоде. 

Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснаб-

жения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, 

рассчитывается по формуле 

, тыс. руб./год  

где 

 
– затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затра-

ченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, необходимой для 

теплоснабжения объекта заявителя, в -м расчетном периоде, тыс. 

руб./год; 
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– затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу тепло-

вой энергии по тепловым сетям исполнителя, необходимой для тепло-

снабжения объекта заявителя в -м расчетном периоде, тыс. руб./год. 

Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затра-

ченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения 

заявителя, рассчитывается по формуле 

, тыс. руб./год  

где 

 
– прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенное из тепло-

вых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год 

 
– удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с кол-

лекторов источника фактически сложившийся в системе теплоснабже-

ния исполнителя в -м расчетном периоде, кг/Гкал; 

 
– цена топлива фактически сложившийся в системе теплоснабжения ис-

полнителя в -м расчетном периоде в соответствии с требованиями к 

раскрытию информации, руб./т.у.т. 

 
– прогнозный индекс роста цены на k-й вид топлива в -м расчетном пе-

риоде, определенный в прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации на -м расчетном периоде, одобренном Прави-

тельством Российской Федерации (базовый вариант). 

Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника 

тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по суще-

ствующим и вновь построенным тепловым сетям определяются аналоговым методом, ис-

ходя из фактического уровня затрат в данной системе теплоснабжения в перерасчете на 

единицу материальной характеристики тепловой сети в соответствии с формулой 

, тыс. руб./год,  

где 

 
– удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в си-

стеме теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присо-

единяются объект заявителя, руб./м2; 

 
– материальная характеристика вновь построенной тепловой сети для 

подключения объекта заявителя, м2; 
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– протяженность -того участка вновь построенной тепловой сети с 

условным диаметром , м; 

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подклю-

чения к централизованной системе теплоснабжения, в границы радиуса эффективного теп-

лоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнить сравни-

тельную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; 

при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых се-

тей и теплосетевых объектов. 

В таблице 7.15.1 приведен расчет целесообразности подключения потребителей на 

основании методических указаний по расчету радиуса эффективного теплоснабжения. Все 

перспективные потребители были сгруппированы по источникам тепловой энергии, к ко-

торым они присоединятся. 

Результат расчета показывает, что все потребители, включенные в схему, удовлетво-

ряют условию целесообразности подключения к существующим источникам тепловой 

энергии. 

 

нтс,iL i

у,нтс,iD
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Таблица 2.5.1 Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения  

Наименова-

ние показа-

теля 

Тепловая 

нагрузка но-

вого потре-

бителя, 

Гкал/ч 

Объем отпуска 

тепловой энер-

гии для тепло-

снабжения по-

требителя, Гкал 

Увеличение 

потребле-

ния топ-

лива, тыс. 

куб.м. 

Увеличение за-

трат на топ-

ливо (произ-

водство), тыс. 

руб 

Увеличение 

потребления 

электроэнер-

гии (передача) 

,тыс. кВтч 

Увеличение 

потребления 

электроэнер-

гии (передача), 

тыс. руб 

Потребление элек-

троэнергии (произ-

водство),тыс. кВтч 

Увеличение 

потребления 

электроэнер-

гии (производ-

ство), тыс. руб 

НВВ (производство) с уче-

том дополнительной необ-

ходимой валовой выручки 

источника тепловой энер-

гии на отпуск тепловой 

энергии, тыс. руб 

НВВ (передача) с 

учетом дополнитель-

ной необходимой ва-

ловой выручки по пе-

редаче тепловой 

энергии, тыс. руб 

Себестои-

мость тепло-

вой энергии 

(общая), 

руб/Гкал 

Нахождение 

объекта в ради-

усе эффектив-

ного теплоснаб-

жения (РЭТ), 

ДА/НЕТ 

КТЭЦ-1 1,31 3946,27 746,53 3822,26 39,46 117,99 0,20 0,63 1252780,25 634905,44 1515,27 Да 

КТЭЦ-2 60,22 181957,29 33802,12 173066,86 1819,57 5440,52 9,10 29,20 1422053,42 640227,97 1448,45 Да 

КТЭЦ-3 17,87 54002,80 9994,76 51173,18 540,03 1614,68 2,70 8,67 1057648,85 490380,68 1194,62 Да 

ВК Дземги 15,25 46092,14 9092,00 46551,06 460,92 1378,15 2,30 7,40 366898,46 164192,15 412,36 Да 
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Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготови-

тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляю-

щими установками потребителей 

Водоподготовка осуществляется на следующих источниках тепловой энергии: 

▪ КТЭЦ-1 

▪ КТЭЦ-2 

▪ КТЭЦ-3 

▪ Котельная «Дземги» 

▪ Котельная ж. мкр. «Менделеева» 

3.1.1 КТЭЦ-1 

Водоподготовка состоит из предочистки и ХВО. 

Предочистка предназначена для подготовки воды для подпитки теплосети. Исходная 

вода проходит три стадии очистки - это коагуляция, отстаивание и фильтрация. На 

предочистке исходная вода из Амурского водовода освобождается от взвешенных и 

органических примесей.  

Производительность предочистки – 500 т/час. 

Вода из Амурского водовода поступает в секцию брызгального бассейна, откуда по 

подземным водоводам (2 шт. с ДУ-1200 мм) поступает в турбинное отделение КТЦ 

(котлотурбинного цеха). 

Из турбинного отделения насосами сырой воды №1,2 (типа 8НДС Q=720 м3/час, Р=79 

м.вод.ст., Д500/65 Q=500м3/час, Р=65 м.вод.ст.) или насосами ХОВ подается вода на 

предочистку, с постоянным расходом и температурой 20÷23˚С по наружному водоводу 

(ДУ-275) через задвижки № 23а, 1а, 2а, 3а или 23а, 1а, 4а в осветлитель №1, и через задвижки 

23а, 1б, 2б, 3б или 23а, 1б, 4б – в осветлитель №2. В осветлители происходит коагуляция воды. 

Коагулированная вода через сливной короб, поступает по трубопроводу самотеком 

в два бака коагулированной воды, емкостью 400 м3 каждый. Из баков коагулированной 

воды насосами (2шт. НКВ №1 или НКВ №2 Q=900 м3/час), через задвижку №23б, вода 

поступает на механические фильтры для дальнейшего осветления. 

На ХВО установлено 9 механических фильтров. На механических фильтрах 

происходит удаление взвешенных веществ и механических примесей. Далее осветлённая 

воды подается по наружному водоводу в турбинное отделение на деаэраторы для подпитки 

теплосети.  

Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой 

сети представлен в таблице 3.1.1. 
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Таблица 3.1.1. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети на КТЭЦ-1 

Наименование Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
2037-

2040 

КТЭЦ-1                                   

Производительность ВПУ тонн/ч 500 500 500 500 500 500 

Вывод из эксплуатации 

Средневзвешенный срок службы лет 72 73 74 75 76 77 

Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч 500 500 500 500 500 500 

Потери располагаемой производительности % - - - - - - 

Собственные нужды тонн/ч 20 20 20 20 20 20 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. 1 1 1 1 1 1 

Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 5 5 5 5 5 5 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/ч 164 164 164 164 164 164 

- нормативные утечки теплоносителя тонн/ч - - - - - - 

- сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч - - - - - - 

- отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для 
открытых систем теплоснабжения) 

тонн/ч - 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуата-

ционном режиме 
тонн/ч 495 495 495 495 495 495 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
тонн/ч - - - - - - 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 157 157 157 157 157 157 

Доля резерва % 31% 31% 31% 31% 31% 31% 
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3.1.2 КТЭЦ-2 

Подготовка воды для подпитки теплосети осуществляется на водоочистных 

сооружениях, где исходная вода из р. Амур освобождается от взвешенных и органических 

примесей.  

Производительность ВОС составляет 1350 т/час. 

Исходная вода проходит три стадии очистки: это коагуляция, отстаивание и 

фильтрация. 

В состав водоочистных сооружений входят: реагентное хозяйство, смесители, камеры 

реакции, отстойники, скорые механические фильтры и резервуары чистой воды. 

Вода из р. Амур подаётся от береговой насосной станции №2, оборудованной 

циркуляционными насосами в турбинный цех, где, пройдя через конденсатор одной из 

турбины (№ 6, № 7 или 8) подогревается до температуры 30 1˚С.  Вода после конденсатора 

турбины насосами подается на ВОС на смесители №1 или №2. В смесители вводится 

коагулянт (алюминий сернокислый) – расход - 55 грамм на 1 тонну обрабатываемой воды 

(зимой) и 60 грамм на 1 тонну обрабатываемой воды (летом) и флокулянт. Из смесителей 

вода поступает в камеры реакции (6 шт., объем 1 камеры реакции 25 м3), где происходит 

процесс коагуляции – хлопьеобразования. Из камер реакции вода сливается в карман 

отстойника и далее в сами отстойники (6 шт., объем 1 отстойника 900 м3). В отстойниках 

происходит процесс осаждения частиц и образования шлама. Время пребывания воды в 

отстойниках составляет 2,5 часа.  Из отстойников через задвижки вода поступает на скорые 

механические фильтры (12 шт.). После механических фильтров чистая вода поступает в 

резервуары чистой воды (2 шт., объем 1 резервуара -500 м3). Из РЧВ вода идет к насосам 

чистой воды (НЧВ №1, №2 и №3), которые подают воду в турбинный цех на подпиточные 

деаэраторы через подогреватели подпитки. В чистую воду после водоочистных вводится 

едкий натр для удаления свободной углекислоты. 

В ходе работы водоочистных сооружений проводятся промывки скорых фильтров для 

восстановления фильтрующей способности фильтра и продувки камер реакций, 

отстойников для удаления накопившегося шлама. 

Через каждые 8 часов проводят промывку скорых фильтров с расходом воды 200 м3 

на 1 фильтр. В паводковый период промывку проводят каждые 4-6 часов. 

1 раз в сутки продуваются камеры реакции с расходом воды 20 м3 на 1 камеру реакции. 

1 раз квартал проводят продувку отстойников с их полным опустошением (расход 

воды на 1 продувку 1 отстойника - 1200 м3).        

Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой 

сети представлен в таблице 3.1.2. 
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Таблица 3.1.2 Баланс производительности ВПУ КТЭЦ-2 

Наименование 
Ед. 

измер. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

2037-

2040 

КТЭЦ-2                                   

Производительность ВПУ тонн/ч 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Средневзвешенный срок службы лет 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Располагаемая производитель-

ность ВПУ 
тонн/ч 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Потери располагаемой произво-
дительности 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Емкость баков-аккумуляторов 
тыс. 

м3 
5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: 

тонн/ч 275 230,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- нормативные утечки теплоноси-

теля 
тонн/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

- сверхнормативные утечки теп-
лоносителя 

тонн/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

- отпуск теплоносителя из т/с на 

цели ГВС (для открытых систем 
теплоснабжения) 

тонн/ч 275 230,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой 

сети в эксплуатационном режиме 
тонн/ч 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 

Максимальная подпитка тепло-

вой сети в период повреждения 
участка 

тонн/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 975 1019,6 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

Доля резерва % 72,22% 75,53% 92,59% 92,59% 92,59% 92,59% 92,59% 92,59% 92,59% 92,59% 92,59% 92,59% 92,59% 92,59% 92,59% 92,59% 
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3.1.3 КТЭЦ-3 

В качестве воды для водоподготовительной установки энергоблоков КТЭЦ-3 ис-

пользуется вода МУП «Горводоканал» и вода с подземного источника Чкаловского водоза-

бора». Техническая вода для нужд станции подается по отдельным водоводам с КТЭЦ-2. 

Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой 

сети представлен в таблице 3.1.3. 
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Таблица 3.1.3 Баланс производительности ВПУ КТЭЦ-3 

Наименование 
Ед. 

измер. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

2037-

2040 

КТЭЦ-3                                   

Производительность ВПУ тонн/ч 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Средневзвешенный срок службы лет 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 45 45 45 

Располагаемая производительность 

ВПУ 
тонн/ч 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Потери располагаемой производи-
тельности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные нужды тонн/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Емкость баков-аккумуляторов 
тыс. 

м3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: 

тонн/ч 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

- нормативные утечки теплоноси-

теля 
тонн/ч                                 

- сверхнормативные утечки тепло-

носителя 
тонн/ч                                 

- отпуск теплоносителя из т/с на 

цели ГВС (для открытых систем 
теплоснабжения) 

тонн/ч                                 

Максимум подпитки тепловой сети 

в эксплуатационном режиме 
тонн/ч 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 

Максимальная подпитка тепловой 

сети в период повреждения участка 
тонн/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Доля резерва % 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 
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3.1.4 ВК «Дземги» 

Водоподготовительная установка предназначена для выработки химочищенной 

воды, поступающей на подпитку паровых котлов и натрий-катионированной воды – на 

подпитку теплосети. Водоподготовительная установка выполнена по схеме 

двухступенчатого Na-катионирования проектной производительностью - 720 т/ч. 

Краткая характеристика основного оборудования ХВО представлена в таблице 3.1.4. 

Таблица 3.1.4. Характеристика основного оборудования ХВО котельной «Дземги» 

№ Наименование Колич. Тип, марка Характеристика 

1 Na-катионитовый фильтр 1-ст 8 ФИПа-1-3,04-0,6Na Ду-3,04м 

2 Na-катионитовый фильтр 2-ст 3 ФИПа-11-1,5-0,6Na Ду-1,5м 

3 Насос взрыхления фильтров Нвзр. 2 Х-90-45-9Е Q -90 т/ч 

4 Бак взрыхления фильтров Бвзр. 1 Стальные V -35м3; V -20м3 

5 Насос перекачки соли Нсоли 3 Х-50-49Е Q -50 т/ч 

6 Солерастворитель 1 Бак стальной V -1м3 

7 Ямы мокрого хранения соли ЯМХС 3 
Кирпич кислотостой-

кий 
V -160м3 

8 Насосы дозаторы  аммиака НДА 2 
ПНД63/16 

ПНД100/63 

Q- 63 л/час; 

Q -100 л/час 

9 Насос перекачки аммиака НПА 1 Х-50-32-125-Д-С Q -50 т/ч 

10 Бак крепкого раствора аммиака 1 Стальной V- 2 м3 

11 Бак рабочего раствора аммиака 1 Стальной V- 1 м3 

12 
Насос для приготовления реагентов 

НР 
1 Х-45/54К Q - 45 т/ч 

13 Мешалки гидравлические 2 МГК-2 V - 0,25 м3 

14 Бак рабочего раствора щёлочи 1 Стальной V - 4 м3 

15 Насос кислотной промывки НКП 2 Д-200/90 Q - 90 т/ч 

16 Бак кислотной промывки БКП 1 Стальной V- 35 м3 

В схеме подпитки теплосети имеется 2 бака-аккумулятора по 5 000 м3. 
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Таблица 3.1.5 Баланс производительности ВПУ ВК «Дземги» 

Наименование 
Ед. из-

мер. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

2037-

2040 

ВК "Дземги"                                   

Производительность ВПУ тонн/ч 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 

Средневзвешенный срок службы лет 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 54 54 54 

Располагаемая производительность 

ВПУ 
тонн/ч 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 

Потери располагаемой производи-

тельности 
% - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные нужды тонн/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: 

тонн/ч 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

- нормативные утечки теплоноси-

теля 
тонн/ч                                 

- сверхнормативные утечки тепло-
носителя 

тонн/ч                                 

- отпуск теплоносителя из т/с на 

цели ГВС (для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

Максимум подпитки тепловой сети 
в эксплуатационном режиме 

тонн/ч 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 

Максимальная подпитка тепловой 
сети в период повреждения участка 

тонн/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 637 637 637 637 637 637 637 637 637 637 637 637 637 637 637 637 

Доля резерва % 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 
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3.1.5 Котельная ж. мкр. «Менделеева» 

Система ВПУ состоит из 4-х механических фильтров для очистки сетевой воды, из 

них 3 в работе, 1 фильтр на промывкеи и 5-ти натрий-катионитовых фильтров, в работе 2 

фильтра для подготовки питательной воды для паровых котлов. При существующей 

открытой системе теплоснабжения механические фильтры работают только в 

отопительный период с производительностью 450 т/час, в межотопительный период вода 

на подпитку теплотрассы поступает непосредственно из водопровода МУП "Горводоканал" 

без дополнительной очистки. Производительность натрий-катионитовых фильтров 40 

т/час. Фактически очищается в отопительный период: 8 т/час в натрий-катионитовых 

фильтрах, 292 т/час в механических фильтрах. 

Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой 

сети представлен в таблице ниже. 
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Таблица 3.1.2 Баланс производительности ВПУ котельной ж. мкр. «Менделеева» 

Наименование 
Ед. 

измер. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

2037-

2040 

Котельная ж.мкр. "Менделеева"                                   

Производительность ВПУ тонн/ч 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 

Средневзвешенный срок службы лет 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Располагаемая производительность 

ВПУ 
тонн/ч 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 

Потери располагаемой производи-
тельности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные нужды тонн/ч 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя 

ед. - - - - - - - - - - - - - - - - 

Емкость баков-аккумуляторов 
тыс. 

м3 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: 

тонн/ч 16,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- нормативные утечки теплоноси-

теля 
тонн/ч 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

- сверхнормативные утечки тепло-

носителя 
тонн/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

- отпуск теплоносителя из т/с на 

цели ГВС (для открытых систем 
теплоснабжения) 

тонн/ч 13,9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Максимум подпитки тепловой сети 

в эксплуатационном режиме 
тонн/ч 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Максимальная подпитка тепловой 

сети в период повреждения 
участка 

тонн/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 452,2 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 468,5 

Доля резерва % 92% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 
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3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготови-

тельных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоно-

сителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

При возникновении аварийной ситуации подпитка тепловой сети осуществляется за 

счет использования существующих баков- аккумуляторов.   

При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки деаэрированной 

водой допускается в соответствии со СНиП «Тепловые сети» производить подпитку «сы-

рой» водой. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться 

дополнительная аварийная подпитка недеаэрированной водой из горводопровода, расход 

которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.  

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часо-

вой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в 

таблице 3.2.1.  
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Таблица 3.2.1 Среднечасовые расходы теплоносителя 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Ед. 

из-

мер. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

1 
Источники комбинированной выработки элек-

трической и тепловой энергии 
                                  

1.1 КТЭЦ-1                                   

1.1 Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию т/ч 
2 

418,48 

2 

444,18 

2 

469,88 

2 

469,88 

2 

469,88 

2 

469,88 

Вывод из эксплуатации 

1.1 
Расход сетевой воды на ГВС по закрытой си-

стеме 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:    32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

нужды ГВС (для открытых систем)  
т/ч 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 
Суммарный расход сетевой воды в сетевой 

воды в подающей магистрали 
т/ч 

2 

450,98 

2 

444,18 

2 

469,88 

2 

469,88 

2 

469,88 

2 

469,88 

1.2 КТЭЦ-2                                   

1.2 Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию т/ч 
8 

032,29 

8 

195,74 

8 

384,15 

8 

748,24 

8 

936,10 

11 

258,77 

11 

635,64 

11 

888,84 

12 

027,73 

12 

156,01 

12 

631,86 

13 

115,16 

14 

776,21 

15 

598,46 

18 

024,79 
18 024,79 

1.2 
Расход сетевой воды на ГВС по закрытой си-

стеме 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:    275,00 230,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

нужды ГВС (для открытых систем)  
т/ч 275,00 230,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Суммарный расход сетевой воды в сетевой 

воды в подающей магистрали 
т/ч 

8 

307,29 

8 

426,14 

8 

384,15 

8 

748,24 

8 

936,10 

11 

258,77 

11 

635,64 

11 

888,84 

12 

027,73 

12 

156,01 

12 

631,86 

13 

115,16 

14 

776,21 

15 

598,46 

18 

024,79 
18 024,79 

1.3 КТЭЦ-3                                   

1.3 Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию т/ч 
3 

909,02 

3 

997,15 

4 

081,05 

4 

249,50 

4 

335,45 

4 

421,39 

4 

507,33 

4 

562,95 

4 

618,58 

4 

681,45 

4 

738,88 

4 

796,32 

4 

857,12 

4 

869,51 

4 

869,51 
4 869,51 

1.3 
Расход сетевой воды на ГВС по закрытой си-

стеме 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:    162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

нужды ГВС (для открытых систем)  
т/ч 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Суммарный расход сетевой воды в сетевой 

воды в подающей магистрали 
т/ч 

4 

071,02 

3 

997,15 

4 

081,05 

4 

249,50 

4 

335,45 

4 

421,39 

4 

507,33 

4 

562,95 

4 

618,58 

4 

681,45 

4 

738,88 

4 

796,32 

4 

857,12 

4 

869,51 

4 

869,51 
4 869,51 

1.4 ВК "Дземги"                                   

1.4 Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию т/ч 
4 

408,84 

4 

892,33 

5 

271,46 

5 

370,86 

5 

494,38 

6 

755,27 

8 

058,40 

8 

269,78 

8 

804,79 

9 

840,89 

9 

987,02 

10 

050,51 

10 

207,66 

10 

207,66 

10 

207,66 
10 207,66 

1.4 
Расход сетевой воды на ГВС по закрытой си-

стеме 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:    18,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

нужды ГВС (для открытых систем)  
т/ч 18,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



72 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Ед. 

из-

мер. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

1.4 нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 
Суммарный расход сетевой воды в сетевой 

воды в подающей магистрали 
т/ч 

4 

427,59 

4 

892,33 

5 

271,46 

5 

370,86 

5 

494,38 

6 

755,27 

8 

058,40 

8 

269,78 

8 

804,79 

9 

840,89 

9 

987,02 

10 

050,51 

10 

207,66 

10 

207,66 

10 

207,66 
10 207,66 

2 Котельные                                   

2.1 Котельная ж. мкр. «Менделеева»                                   

2.1 Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию т/ч 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 

2.1 
Расход сетевой воды на ГВС по закрытой си-

стеме 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:    4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

нужды ГВС (для открытых систем)  
т/ч 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 
Суммарный расход сетевой воды в сетевой 

воды в подающей магистрали 
т/ч 334,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 

2.2 Котельная ж. мкр. «КМС»                                   

2.2 Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию т/ч 255,44 621,92 679,92 
1 

052,61 

1 

108,51 

1 

164,40 

1 

220,29 

1 

276,18 

1 

328,97 

1 

406,60 

1 

484,23 

1 

561,86 

1 

639,49 

1 

639,49 

1 

639,49 
1 639,49 

2.2 
Расход сетевой воды на ГВС по закрытой си-

стеме 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:    1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

нужды ГВС (для открытых систем)  
т/ч 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 
Суммарный расход сетевой воды в сетевой 

воды в подающей магистрали 
т/ч 257,42 621,92 679,92 

1 

052,61 

1 

108,51 

1 

164,40 

1 

220,29 

1 

276,18 

1 

328,97 

1 

406,60 

1 

484,23 

1 

561,86 

1 

639,49 

1 

639,49 

1 

639,49 
1 639,49 

2.3 Котельная ж. мкр. «Западный»                                   

2.3 Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию т/ч 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 

2.3 
Расход сетевой воды на ГВС по закрытой си-

стеме 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:    1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

нужды ГВС (для открытых систем)  
т/ч 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 
Суммарный расход сетевой воды в сетевой 

воды в подающей магистрали 
т/ч 49,51 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84 

2.4 Котельная ж. мкр. «Попова»                                   

2.4 Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию т/ч 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 

2.4 
Расход сетевой воды на ГВС по закрытой си-

стеме 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:    0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

нужды ГВС (для открытых систем)  
т/ч 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование источника 

Ед. 

из-

мер. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

2.4 
Суммарный расход сетевой воды в сетевой 

воды в подающей магистрали 
т/ч 46,71 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 46,04 

2.5 Котельная ж. мкр. «Старт»                                   

2.5 Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию т/ч 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 

2.5 
Расход сетевой воды на ГВС по закрытой си-

стеме 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:    0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

нужды ГВС (для открытых систем)  
т/ч 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 
Суммарный расход сетевой воды в сетевой 

воды в подающей магистрали 
т/ч 29,63 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 29,40 

2.6 Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль»                                   

2.6 Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию т/ч 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 

2.6 
Расход сетевой воды на ГВС по закрытой си-

стеме 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

нужды ГВС (для открытых систем)  
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 
Суммарный расход сетевой воды в сетевой 

воды в подающей магистрали 
т/ч 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 

2.7 Котельная ж. мкр. «Хумми»                                   

2.7 Расход сетевой воды на отопление, вентиляцию т/ч 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

2.7 
Расход сетевой воды на ГВС по закрытой си-

стеме 
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

нужды ГВС (для открытых систем)  
т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7 нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7 сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7 
Суммарный расход сетевой воды в сетевой 

воды в подающей магистрали 
т/ч 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 
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Раздел 4  «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения»  

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, го-

рода федерального значения 

 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии, расположенных на территории города Комсомольск-на-

Амуре, в первую очередь определяются перспективными условиями развития города и 

энергетики Хабаровской области в целом. 

Основными проблемами системы теплоснабжения г. Комсомольск-на-Амуре явля-

ется устаревшее оборудование на источниках комбинированной выработки КТЭЦ-1 и 

КТЭЦ-2. 

Основное теплофикационное оборудование КТЭЦ-1 введено в эксплуатацию в 1950-

1957 гг. На сегодняшний день турбоагрегаты и котлоагрегаты имеют высокую степень фи-

зического и морального износа. Вывод КТЭЦ-1 из эксплуатации является вынужденной ме-

рой, поскольку здание станции и основное оборудование имеет высокий физический износ. 

Для надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей требуется разработать 

сценарии развития, учитывающие вывод КТЭЦ-1 из эксплуатации в ближайшие годы. 

Третья очередь Комсомольской ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию более 58 лет 

назад, основное и вспомогательное оборудование третьей очереди имеет высокий физиче-

ский и моральный износ. Для надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей 

требуется решить с выводом из эксплуатации КТЭЦ-2 и переключением нагрузки на другой 

источник теплоснабжения. По этой причине планируется строительство новой паросиловой 

ТЭЦ на территории КТЭЦ-2. 

На основании факторов, определяющих перспективное развитие системы теплоснаб-

жения Комсомольска-на-Амуре, а также основных проблем были разработаны два варианта 

развития, которые учитывают перспективные приросты тепловой нагрузки потребителей, 

планы по строительству новых источников тепловой энергии, а также вывод из эксплуата-

ции источников тепловой энергии отработавших свой ресурс: 

1. Сценарий 1: Первый сценарий включает в себя мероприятия, которые являются 

общими для обоих сценариев. Согласно первому сценарию также предлагается 

строительство новой водогрейной котельной взамен КТЭЦ-1 и переключение на 

нее нагрузки от старого источника теплоснабжения. 

2. Сценарий 2: Второй сценарий развития включает в себя мероприятия, которые 

являются общими для обоих сценариев. Согласно второму сценарию также 

предусматривается вывод из эксплуатации КТЭЦ-1, с переключением нагрузки 

на КТЭЦ-3. Для реализации данного варианта потребуется строительство трубо-

провода от КТЭЦ-3 до КТЭЦ-1, а также строительство ЦТП на территории 

КТЭЦ-1. 

3. Сценарий 3: Третий сценарий развития включает в себя мероприятия, которые 

являются общими для всех сценариев, за исключением связанных с работой 

крупных источников теплоснабжения. 

Согласно третьему сценарию предлагается заместить выбывающую тепловую мощ-

ность Комсомольской ТЭЦ-1 за счет строительства водогрейной котельной и выполнить 

работы по модернизации КТЭЦ-2 со строительством новой паросиловой ТЭЦ на террито-

рии КТЭЦ-2. 

Вне зависимости от выбранного сценария развития системы теплоснабжения была 

определена группа проектов (см.п.5.1.1 главы 5 обосновывающих материалов). 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре 

Мероприятия, общие для всех сценариев 

1. Мероприятия на источниках комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «ДГК» 

2. Мероприятия по газификации котельных МУП «Теплоцентраль» 

3. Строительство новых источников 

4. Реконструкция и техперевооружение сетей СП «КТС» 

5. Строительство тепловых сетей во вновь осваиваемых районах 

6. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения СП «КТС» 

7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Сценарий №1 

1. Реализация общих мероприятий схемы 

теплоснабжения; 

2. Строительство новой водогрейной ко-

тельной взамен КТЭЦ-1. Вывод из экс-

плуатации КТЭЦ-1. 

Сценарий №2 

1. Реализация общих мероприятий схемы 

теплоснабжения; 

2. Переключение нагрузки на с КТЭЦ-1 

на КТЭЦ-3 со строительством трубо-

провода и ЦТП. 

Сценарий №3 

1. Реализация части общих мероприятий 

схемы теплоснабжения; 

2. Строительство новой водогрейной ко-

тельной взамен КТЭЦ-1. Вывод из экс-

плуатации КТЭЦ-1. 

3. Модернизация КТЭЦ-2 со строитель-

ством новой паросиловой ТЭЦ на тер-

ритории КТЭЦ-2 
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4.2 Вариант №1 

Вариант №1 предусматривает строительство нового источника взамен КТЭЦ-1 и 

проведение следующих мероприятий, направленных на повышение надежности теплоснаб-

жения: 

1) Основное теплофикационное оборудование КТЭЦ-1 введено в эксплуатацию в 

1950-1957 гг. На сегодняшний день турбоустановки и котлоагрегаты имеют высокую сте-

пень физического и морального износа. Вывод КТЭЦ-1 из эксплуатации, и рекультивация 

территории планируется в 2028 году. 

2) Для передачи тепловых нагрузок выбывающей из эксплуатации КТЭЦ-1 плани-

руется строительство новой водогрейной котельной мощностью 200 Гкал/ч (233 МВт) на 

территории КТЭЦ-1. Планируемый срок проведения мероприятия – 2026-2028 год. 

3) На рисунке ниже представлены основные источники теплоснабжения г. Комсо-

мольск-на-Амуре с учетом реализации мероприятий согласно 1 варианта. 

 

 

 

Рисунок 4.2.1 Трассировка новой тепломагистрали предусматриваемая в рамках сценария 1 
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Оценка стоимости строительства новой водогрейной котельной взамен КТЭЦ-1 представлена в таблице ниже. 

 

Таблица 4.2.1 Оценка стоимости мероприятий по строительству новой водогрейной котельной по 1 варианту развития 

Наименования источника 

теплоснабжения  

Годы реализа-

ции 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Наименования 

объекта-аналога 

Установленная 

мощность объекта-

аналога, Гкал/ч 

Стоимость 

объекта-ана-

лога тыс. руб. 

(без НДС) 

Террито-

риальный 

коэффи-

циент  

Временной 

коэффици-

ент 

Стоимость строительства в 

ценах текущих лет тыс. руб 

(без НДС) 

Новая водогрейная ко-

тельная 
2026-2028 200 

Строительство 

водогрейной ко-

тельной на ЭС-2 

Центральной 

ТЭЦ СПб 

720 5492000,00 1,22 1,21 2253526,9 
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Основные преимущества данного варианта развития системы теплоснабжения: 

1) Вывод из эксплуатации устаревшего малоэффективного оборудования КТЭЦ-1. 

2) Повышение надежности теплоснабжения потребителей, подключенных к КТЭЦ-

1, за счет строительства нового источника 

Основные недостатки данного варианта развития системы теплоснабжения: 

1) Значительные материальные затраты. 

2) Выработка тепловой энергии в монорежиме, увеличение удельных расходов 

условного топлива, в сравнении с комбинированной выработкой тепла и электро-

энергии и как следствие значительное увеличение тарифов на тепловую энергию 

для потребителей. 

3) Увеличение ресурсных затрат при выработке тепла в монорежиме. 

4.3 Вариант №2 

 

1) Основное теплофикационное оборудование КТЭЦ-1 введено в эксплуатацию в 

1950-1957 гг. На сегодняшний день турбоустановки и котлоагрегаты имеют высокую сте-

пень физического и морального износа. Вывод КТЭЦ-1 из эксплуатации, и рекультивация 

территории планируется в 2028 году. 

2) Для передачи части нагрузок потребителей КТЭЦ-1 на КТЭЦ-3 необходимо вы-

полнить строительство ЦТП производительностью 150 Гкал/ч на территории КТЭЦ-1. Пла-

нируемый срок проведения мероприятия – 2025 год. 

3) Для включения части потребителей КТЭЦ-1 в зону действия КТЭЦ-3 и передачи 

нагрузок на КТЭЦ-3, необходимо выполнить строительство отдельной транзитной тепло-

трассы, соединяющей КТЭЦ-3 и ЦТП, протяженностью 7303 м и условным диаметром 800 

мм. 

4) Строительство третьего блока КТЭЦ-3 для обеспечения нагрузки переключае-

мой от КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2. На данный момент высокий резерв на КТЭЦ-3 обеспечивается 

за счет ПВК, но в том случае, когда включается в работу пиковая водогрейная котельная 

резко возрастает удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии. Для 

недопущения высокого значения УРУТ при переключении нагрузки с других ТЭЦ и под-

держания высокого уровня работы ТЭЦ в режиме когенерации требуется строительство 

третьего блока. 

5) Вывод из эксплуатации третьей очереди КТЭЦ-2, переключение части нагрузки 

с КТЭЦ-2 на КТЭЦ-3. Для реализации данного переключения потребуется строительство 

трубопровода. При выводе из эксплуатации третьей очереди КТЭЦ-2 нет возможности пе-

рераспределения нагрузки в рамках одного теплоисточника в связи с недостаточностью 

располагаемой тепловой мощности 4 очереди. Для обеспечения потребителей тепловой 

энергией надлежащего качества необходимо перераспределение нагрузки на КТЭЦ-3. 
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Рисунок 4.3.1. Трассировки новых тепломагистралей предусматриваемых в рамках сценария 2 

Расчет стоимости магистрального трубопровода, соединяющего КТЭЦ-3 и ЦТП, 

расположенного на территории КТЭЦ-1, произведен на основе объекта-аналога и представ-

лен в таблице ниже. Расчет стоимости строительства ЦТП также произведен на основе объ-

екта-аналога и представлен в таблицах ниже. 
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Таблица 4.3.1 Оценка стоимости мероприятий по 2 варианту развития 

Наименования мероприятия  
Длина 

участка, м 

Внутренний диа-

метр подающего 

трубопровода, м 

Внутренний диа-

метр обратного 

трубопровода, м 

Годы реа-

лизации 

Удельная стоимость 

ТС по объекту-ана-

логу, тыс. руб. 

Территори-

альный ко-

эффициент  

Коэффициент учитываю-

щий строительство в стес-

ненных городских усло-

виях 

Стоимость строительства в 

ценах текущих лет тыс. 

руб (без НДС) 

Строительство участка теп-

ломагистрали для переклю-

чения КТЭЦ-1 на КТЭЦ-3 

7303,37 0,8 0,8 2023-2025 150179,94 1,17 1,06 1355625,19 

Таблица 4.3.2 Оценка стоимости мероприятий по 2 варианту развития 

Наименования мероприятия  
Мощность 

ЦТП, Гкал/ч 

Годы реали-

зации 

Удельная стоимость ЦТП в 

пересчете на 1 Гкал/ч, тыс. 

руб. 

Территориаль-

ный коэффици-

ент  

Коэффициент учитывающий строи-

тельство в стесненных городских 

условиях 

Стоимость строительства в ценах 

текущих лет тыс. руб (без НДС) 

Строительство ЦТП для переключе-

ния нагрузки с КТЭЦ-1 на КТЭЦ-3 
150 2023-2025 4113,47 1,22 1,03 774713,29 

Основные преимущества данного варианта развития системы теплоснабжения: 

1. Вывод из эксплуатации устаревшего малоэффективного оборудования КТЭЦ-1; 

2. Переключение нагрузки на КТЭЦ-3, которая является самым молодым источником комбинированной выработки на территории города; 

3. Выработка большей части тепловой энергии в комбинированном режиме и как следствие снижение удельного расхода условного топлива и не 

допущение резкого роста тарифов на тепловую энергию по сравнению с вариантом со строительством новой водогрейной котельной 

Основные недостатки данного варианта развития системы теплоснабжения: 

1. Увеличение зоны снабжения тепловой энергией КТЭЦ-3 потребует решение вопроса об увеличении количества исходной воды на теплоисточ-

нике, а также модернизации водоподготовительной установки. 
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4.4 Вариант №3 

Вариант №3 предусматривает строительство нового источника взамен КТЭЦ-1 и 

проведение следующих мероприятий, направленных на повышение надежности теплоснаб-

жения: 

1) Основное теплофикационное оборудование КТЭЦ-1 введено в эксплуатацию 

в 1950-1957 гг. На сегодняшний день турбоагрегаты и котлоагрегаты имеют высокую сте-

пень физического и морального износа. Вывод КТЭЦ-1 из эксплуатации, и рекультивация 

территории планируется в 2028 году. 

2) Для передачи тепловых нагрузок выбывающей из эксплуатации КТЭЦ-1 плани-

руется строительство новой водогрейной котельной мощностью 200 Гкал/ч (233 МВт) на 

территории КТЭЦ-1. Планируемый срок проведения мероприятия – 2026-2028 год. 

3) Разработка замещающих мероприятий (строительство ПС 110/35/6 кВ Nуст=125 

МВА), обеспечивающих возможность вывода генерирующего оборудования КТЭЦ-1 со-

гласно заключению Системного оператора (№В32-I-2-19-12771 от 29.11.2021 г.). 

4) Модернизация КТЭЦ-2 со строительством новой паросиловой ТЭЦ на террито-

рии КТЭЦ-2 с предполагаемым следующим составом оборудования: 

- паровые котлы Е-500-140 – 2 шт.; 

- паровые турбины Т-100-130 – 2 шт.; 

- водогрейные котлы ПТВМ – 100 – 3 шт. 

Таким образом, установленная мощность Комсомольской ТЭЦ-2 после модерниза-

ции составит: электрическая – 200 МВт, тепловая – 500 Гкал/ч. 

Строительство магистральных тепловых сетей для объединения источников не по-

требуется, в связи с чем схема тепловых сетей для данного сценария развития не приво-

дится. 

Тем не менее, в данном случае необходимо строительство внутристанционных теп-

ловых сетей для переключения тепловой нагрузки к коллекторам новых источников тепло-

снабжения. 

Оценка стоимости строительства новой водогрейной котельной взамен КТЭЦ-1 и 

реконструкции КТЭЦ-2 определена на основании объектов-аналогов и представлена в таб-

лицах 4.4.1, 4.4.2 
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Таблица 4.4.1 Оценка стоимости мероприятий по 3 варианту развития (строительства новой водо-

грейной котельной взамен КТЭЦ-1) 

Наиме-

нования 

источ-

ника теп-

лоснаб-

жения  

Годы реали-

зации 

Установ-

ленная 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Наименования 

объекта-аналога 

Установ-

ленная 

мощ-

ность 

объекта-

аналога, 

Гкал/ч 

Стои-

мость 

объекта-

аналога 

тыс. руб. 

(без 

НДС) 

Террито-

риаль-

ный ко-

эффици-

ент  

Времен-

ной ко-

эффици-

ент 

Стои-

мость 

строи-

тельства 

в ценах 

текущих 

лет тыс. 

руб (без 

НДС) 

Новая 

водо-

грейная 

котель-

ная 

2026-2028 200 

Строительство 

водогрейной ко-

тельной на ЭС-2 

Центральной 

ТЭЦ СПб 

720 5492000 1,22 1,21 2253526,9 

 

Таблица 4.4.2 Оценка стоимости мероприятий по 3 варианту развития (модернизация КТЭЦ-2 со стро-

ительством новой паросиловой ТЭЦ на территории КТЭЦ-2) 

Параметр 
Годы ре-

ализации 

Строительство новой паросиловой угольной ТЭЦ уста-

новленной электрической мощностью 200 МВт (топливо – 

уголь/газ/дизельное топливо) 

Капитальные затраты (опреде-

лено на основании объектов-

аналогов), тыс. руб. 

2029-

2030 

75 600 000,0 

СМР 

37 200 000,0 

Оборудование 

26 900 000,0 

Прочее 

11 500 000,0 

* Реконструкция Комсомольской ТЭЦ-3 не учитывается в оценке затрат на мероприятия Схемы 

теплоснабжения, т.к. планируется за счет иных источников финансирования (отнесенные к ста-

тьям затрат на электрогенерирующее оборудование) 

Основные преимущества данного варианта развития системы теплоснабжения: 

1) расположение территории Комсомольской ТЭЦ-2 в центре тепловых и электри-

ческих нагрузок; 

2) -отсутствие в необходимости компенсирующих мероприятий по выдаче тепловой 

и электрической мощности; 

3) вывод из эксплуатации устаревшего малоэффективного оборудования КТЭЦ-1; 

4) повышение надежности теплоснабжения потребителей, подключенных к 

КТЭЦ-1, за счет строительства нового источника. 

Основные недостатки данного варианта развития системы теплоснабжения: 

1) продолжительный срок реализации проекта – ориентировочно принят 2030 год; 

2) значительные материальные затраты, однако, сопоставимые с другими вариан-

тами. 
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4.5 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселе-

ния, городского округа, города федерального значения 

4.5.1 Расчеты эффективности инвестиций 

В ходе разработки настоящего Мастер-плана сформированы варианты распределе-

ния зон теплоснабжения и загрузки источников теплоснабжения между существующими, 

реконструируемыми и новыми источниками. Каждый вариант обеспечивает бездефицит-

ность балансов тепловой мощности источников тепловой энергии к спросу на тепловую 

мощность, определяемому оценками расчетных и договорных тепловых нагрузок систем 

теплоснабжения и нормативами проектирования систем отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения новых потребителей и тепловых сетей. 

Выбор варианта развития систем теплоснабжения городского округа осуществля-

ется на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, 

надежность и экономичность теплоснабжения: 

− Надежность систем теплоснабжения; 

− Ценовые (тарифные) последствия для потребителей; 

− Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии; 

− Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий; 

− Использование бюджетных средств. 

Ниже представлены кратки пояснения по представленным критериям. 

1. Надежность источника тепловой энергии 

Показатель надежности электроснабжения источников тепла характеризуется нали-

чием или отсутствием резервного электропитания. Показатель надежности водоснабжения 

источников тепла характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения. 

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла характеризуется наличием 

или отсутствием резервного топливоснабжения. Показатель уровня резервирования источ-

ников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фак-

тической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения, 

подлежащей резервированию. 

2. Ценовые (тарифные) последствия  

Ценовые последствия рассматриваются в обязательном порядке, в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов в сфере разработки схем теплоснабжения. 

При решении задач моделирования распределения нагрузки, оценка эффективности 

принимаемых решений производится на основании анализа НВВ по совокупной системе 

теплоснабжения. При актуализации Схемы теплоснабжения по системам теплоснабжения, 

рассматриваемым в Мастер-плане, а также по системам, для которых планируется развитие 

(подключение нагрузки, реконструкция оборудования, перевод нагрузки и т.п.) рассчитаны 

ценовые последствия по каждой системе теплоснабжения, по каждому варианту развития. 

Итак, сформулируем определение показателя, используемого в дальнейшем: 

Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения – прогноз измене-

ния величины суммарных совокупных затрат в границах одной системы теплоснабжения, 

начиная с производства тепловой энергии котельной (или ТЭЦ) до её сбыта конечным по-

требителям. 
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Таким образом, в данную величину уже заложена оценка энергоэффективности си-

стем теплоснабжения, посредством учета удельных расходов условного топлива в составе 

цены производства и передачи тепловой энергии. 

Необходимо отметить, что расчет ценовых (тарифных) последствий имеет прогноз-

ную направленность и подлежит уточнению при последующих актуализациях Схемы теп-

лоснабжения. 

4. Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом эконо-

мической обоснованности п.8 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 

«Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения») 

При схожих показателях ценовых (тарифных) последствий для конечного потреби-

теля, приоритетный вариант развития предусматривает выбор источника комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии. 

5. Величина капитальных затрат  

Определяется по каждому варианту отдельно, являясь следствием индивидуального 

расчета. Является оценочным критерием, показывающим необходимость поиска первона-

чальных инвестиций и источника их возврата. Оказывает влияние на тарифно-балансовую 

модель. 

6. Использование бюджетных средств 

Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при со-

ставлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установлен-

ных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) дости-

жения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

(результативности). 

Таблица 4.5.1 Результаты оценки вариантов по критериям 

Номер 

критерия 
Наименование 

Вари-

ант 1 

Вари-

ант 2 

1 Надежность систем теплоснабжения, в т.ч.   

1-1 Наличие резервного источника электроснабжения + + 

1-2 Наличие резервного топлива + + 

1-3 Наличие резервного источника водоснабжения + +/- 

1-4 
Возможность резервирования тепловой нагрузки при отказе теплоисточ-

ника 
+/- +/- 

2 Ценовые (тарифные) последствия для потребителей - + 

3 
Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии 
- + 

4 Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий - + 

5 Использование бюджетных средств + + 

6 
Увеличение тепловых потерь при передаче теплоносителя по тепловым 

сетям за счет строительства магистрального трубопровода 
+ - 

Основными факторами, влияющими на выбор приоритетного сценария развития си-

стемы теплоснабжения в нашем случае, является обеспеченность источников теплоснабже-

ния необходимым количеством топлива и теплоносителя, а также высокий уровень выра-

ботки тепловой энергии в режиме когенерации. 

В первом варианте развития предлагается строительство новой водогрейной газовой 

котельной на месте КТЭЦ-1, при реализации данного сценария выработка тепловой энергии 

на данном источнике будет происходить в монорежиме, что значительно повысит УРУТ и 
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как следствие тарифные последствия для потребителей будут хуже, чем при втором сцена-

рии развития. Однако при реализации данного сценария отсутствуют дополнительные теп-

ловые потери на магистральном участке, предназначенном для переключения КТЭЦ-1 на 

КТЭЦ-3. 

В случае реализации мероприятий согласно второму сценарию развития тепловая 

энергия будет вырабатываться в режиме когенерации, что является одним из основных пре-

имуществ. Это позволит сохранить на текущем уровне тарифы для потребителей тепловой 

энергии. Также как видно из графиков прогнозируемого роста экономически обоснован-

ного тарифа, по второму сценарию развития системы теплоснабжения тариф на тепловую 

энергию ниже, чем при первом сценарии Существующие проблемы с ограничением коли-

чества природного газа поставляемого для источников теплоснабжения в г. Комсомольск-

на-Амуре планируется решить к 2025-2026 гг. Поэтому проблем с поставкой необходимого 

количества топлива не предвидится. При реализации данного сценария появятся дополни-

тельные потери тепловой энергии при передаче теплоносителя по новому магистральному 

трубопроводу, предназначенному для переключения нагрузки с выводимой из эксплуата-

ции КТЭЦ-1 на КТЭЦ-3. Согласно расчетам, потери на новой магистрали составят около 

1,5 Гкал/ч. Дополнительные затраты, которые появятся за счет увеличения потерь, учтены 

при расчете тарифно-балансовой модели. 

Согласно письму губернатора Хабаровского края № 19358-6243 от 28.04.2023 г. в 

качестве приоритетного варианта развития предлагается – Вариант №3. 
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Рисунок 4.55.1. Письмо губернатора Хабаровского края 
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4.5.2 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабже-

ния 

Тарифно-балансовая модель систем теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре для 

1 и 3 варианта развития представлена в таблицах ниже. 
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Таблица 4.5.2 Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности АО «ДГК» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (1 вариант) 

Наименование Ед. измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

Производственные показатели                  

Выработка тыс. Гкал 3716,91 3653,26 3677,04 3699,912 3710,792 3721,852 3725,622 3733,122 3733,942 3749,512 3758,762 3771,242 3779,702 3782,262 3788,652 3794,862 

Отпуск в сеть тыс. Гкал 3397,462 3333,813 3357,533 3379,815 3390,655 3401,655 3407,725 3415,225 3422,865 3437,435 3445,685 3457,165 3464,625 3466,185 3471,575 3476,785 

Полезный отпуск тыс. Гкал 2417,5 2421,73 2445,45 2467,732 2478,572 2489,572 2495,642 2503,142 2510,782 2525,352 2533,602 2545,082 2552,542 2554,102 2559,492 2564,702 

Покупная тепловая энергия тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ресурсные расходы (РР) тыс. руб 2886610,27 3197903,77 3368791,80 3541148,85 3708504,16 3897562,67 4093745,52 4276602,80 4436883,99 4621366,97 4888504,70 5113774,19 5384201,42 5615691,89 5844446,09 6130514,89 

Топливо тыс. руб 2801090,67 3103197,41 3269022,60 3436322,20 3598718,50 3782156,68 3972517,14 4149964,61 4305535,62 4484579,85 4743765,31 4962347,48 5224730,32 5449369,99 5671368,60 5948951,15 

расход тыс. тут 108,41 110,25 111,62 113,82 115,39 117,21 119,07 119,51 119,45 119,11 123,32 124,43 127,28 127,73 127,37 129,18 

Вода тыс. руб 2,09 2,31 2,43 2,56 2,68 2,81 2,96 3,09 3,20 3,33 3,53 3,69 3,89 4,06 4,22 4,43 

Расход тыс. куб.м 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 

Тариф руб/куб.м 13,98 15,24 15,94 16,58 17,24 17,93 18,65 19,39 20,17 20,97 21,81 22,69 23,59 24,54 25,52 26,54 

Электрическая энергия (в слу-

чае электрокотельной учтено в 

графе топливо) 

тыс. руб 85517,52 94704,05 99766,76 104824,09 109782,99 115403,17 121225,42 126635,11 131345,17 136783,78 144735,86 151423,02 159467,21 166317,84 173073,27 181559,31 

Расход млн.кВтч 27,14 27,57 27,77 28,05 28,25 28,55 28,84 28,97 28,89 28,93 29,43 29,61 29,98 30,07 30,09 30,35 

Тариф руб/кВтч 3,15 3,43 3,59 3,74 3,89 4,04 4,20 4,37 4,55 4,73 4,92 5,11 5,32 5,53 5,75 5,98 

Операционные  расходы (ОР) тыс. руб 315633,26 344040,26 359866,11 374260,75 389231,18 404800,43 420992,45 437832,15 455345,43 473559,25 492501,62 512201,68 532689,75 553997,34 576157,23 599203,52 

Расходы на приобретение сырья 

и материалов 
тыс. руб 38232,86 41673,82 43590,81 45334,44 47147,82 49033,74 50995,08 53034,89 55156,28 57362,54 59657,04 62043,32 64525,05 67106,05 69790,30 72581,91 

Расходы на ремонт основных 

средств (хозспособ) 
тыс. руб 161045,60 175539,70 183614,52 190959,11 198597,47 206541,37 214803,02 223395,14 232330,95 241624,19 251289,16 261340,72 271794,35 282666,12 293972,77 305731,68 

Расходы на оплату труда тыс. руб 604658,63 659077,91 689395,49 716971,31 745650,16 775476,17 806495,22 838755,02 872305,23 907197,43 943485,33 981224,75 1020473,73 1061292,68 1103744,39 1147894,17 

Отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб 181631,64 197978,49 207085,50 215368,92 223983,68 232943,03 242260,75 251951,18 262029,22 272510,39 283410,81 294747,24 306537,13 318798,62 331550,56 344812,58 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного харак-

тера, выполняемых по догово-

рам со сторонними  организаци-

ями 

тыс. руб 35068,35 38224,51 39982,83 41582,15 43245,43 44975,25 46774,26 48645,23 50591,04 52614,68 54719,27 56908,04 59184,36 61551,74 64013,81 66574,36 

Расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по дого-

ворам с организациями 

тыс. руб 53579,28 58401,42 61087,88 63531,40 66072,65 68715,56 71464,18 74322,75 77295,66 80387,48 83602,98 86947,10 90424,99 94041,99 97803,67 101715,81 

Расходы на служебные коман-

дировки 
тыс. руб 1415,10 1542,46 1613,41 1677,95 1745,07 1814,87 1887,47 1962,96 2041,48 2123,14 2208,07 2296,39 2388,25 2483,78 2583,13 2686,45 

Расходы на обучение персонала тыс. руб 1863,94 2031,69 2125,15 2210,16 2298,56 2390,51 2486,13 2585,57 2688,99 2796,55 2908,42 3024,75 3145,74 3271,57 3402,43 3538,53 

Неподконтрольные расходы 

(НР) 
тыс. руб 301304,88 312493,68 366352,37 442760,55 522598,25 605629,46 749390,86 815228,13 883698,89 1026104,02 1100161,99 1177182,28 1257283,39 1340588,54 1427225,89 1517328,74 

Расходы всего тыс. руб 297497,32 308686,13 362544,81 438952,99 518790,70 601821,91 745583,31 811420,58 879891,34 1022296,46 1096354,44 1173374,73 1253475,84 1336780,99 1423418,34 1513521,19 

Расходы на уплату налогов, сбо-

ров и других обязательных пла-

тежей 

тыс. руб 60965,87 66452,80 69509,63 72290,01 75181,61 78188,88 81316,43 84569,09 87951,86 91469,93 95128,73 98933,88 102891,23 107006,88 111287,16 115738,64 

Амортизация основных средств 

и нематериальных активов 
тыс. руб 236531,45 242233,33 293035,19 366662,98 443609,08 523633,03 664266,88 726851,49 791939,48 930826,53 1001225,71 1074440,86 1150584,61 1229774,10 1312131,18 1397782,55 

Налог на прибыль тыс. руб 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 

НВВ с инвестсоставляющей тыс. руб 3935424,1 5541838,50 7115428,05 7472415,88 7826785,09 8210483,98 7543402,38 7846123,63 8177290,57 8071050,25 8347331,83 8708608,88 9067522,57 9432043,28 9838124,16 10277196,91 

Тариф на тепловую энергию со-

гласно рассматриваемого сцена-

рия развития 

руб/Гкал 1627,89 2288,38 2909,66 3028,05 3157,78 3297,95 3022,63 3134,51 3256,87 3196,01 3294,65 3421,74 3552,35 3692,90 3843,78 4007,17 

Экономически обоснованный 

тариф, определенный методом 

индексации 

руб/Гкал 1627,89 2288,38 2379,9 2475,1 2574,1 2677,1 2784,2 2895,5 3011,4 3131,8 3257,1 3387,4 3522,9 3663,8 3810,3 3962,7 

Рост тарифа год к году %  40,6% 12,4% 4,7% 9,0% 4,6% 4,1% -2,4% -3,0% 4,4% 3,3% -0,5% 3,9% 4,0% 4,1% 3,9% 
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Таблица 4.5.3 Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности АО «ДГК» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)  

Наименование 
Ед. изме-

рения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

Производствен-

ные показатели 
                                    

Выработка тыс. Гкал 3716,91 3742,232 3778,252 3790,218 3803,043 3799,538 3807,938 3816,518 3832,068 3841,748 3853,868 3863,598 3865,428 3872,438 3878,818 3878,818 3878,818 

Отпуск в сеть тыс. Гкал 3397,462 3422,725 3458,151 3470,081 3482,841 3490,461 3497,861 3505,441 3519,991 3528,671 3539,791 3548,521 3549,351 3555,361 3560,741 3560,741 3560,741 

Полезный отпуск тыс. Гкал 2417,32 2481,583 2503,861 2514,713 2525,711 2531,351 2538,751 2546,331 2560,881 2569,561 2580,681 2589,411 2590,241 2596,251 2601,631 2601,631 2601,631 

Покупная тепло-

вая энергия 
тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ресурсные рас-

ходы (РР) 
тыс. руб 2886610,3 3197903,8 3368791,8 3947274,38 3720424,48 3910711,34 4109140,86 4339606,76 4499422,95 4695152,31 4976251,04 5216422,34 5499668,57 5748095,9 5990213,11 6252693,27 6252693,27 

Топливо тыс. руб 2801090,7 3103197,4 3269022,6 3830248,24 3609253,56 3793831,5 3986327,56 4210201,78 4365278,29 4555180,24 4827871,13 5060856,15 5335624,36 5576640,65 5811544,16 6066201,83 6066201,83 

расход тыс. тут 108,41 110,25 111,62 113,88 115,4 117,21 119,07 61,45 60,73 60,65 62,85 63,5 65,02 65,33 65,24 65,64 65,64 

Вода тыс. руб 2,09 2,31 2,43 2,85 2,71 2,85 2,99 3,15 3,27 3,41 3,62 3,79 4 4,18 4,36 4,55 4,55 

Расход тыс. куб.м 0,15 0,15 0,15 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Тариф руб/куб.м 13,98 15,24 15,94 16,58 17,24 17,93 18,65 19,39 20,17 20,97 21,81 22,69 23,59 24,54 25,52 26,54 26,54 

Электрическая 

энергия (в слу-

чае электроко-

тельной учтено 

в графе топ-

ливо) 

тыс. руб 85517,52 94704,05 99766,76 117023,29 111168,22 116876,99 122810,31 129401,82 134141,39 139968,65 148376,3 155562,4 164040,21 171451,07 178664,6 186486,89 186486,89 

Расход млн.кВтч 27,14 27,57 27,77 31,32 28,61 28,92 29,22 29,6 29,51 29,6 30,17 30,42 30,84 31 31,06 31,17 31,17 

Тариф руб/кВтч 3,15 3,43 3,59 3,74 3,89 4,04 4,2 4,37 4,55 4,73 4,92 5,11 5,32 5,53 5,75 5,98 5,98 

Операционные  

расходы (ОР) 
тыс. руб -17765,1 -19363,96 -20254,7 -21064,89 -21907,48 -22783,78 -23695,13 -24642,94 -25628,65 -26653,8 -27719,95 -28828,75 -29981,9 -31181,18 -32428,42 -33725,56 -33725,56 

Расходы на при-

обретение сы-

рья и материа-

лов 

тыс. руб 38232,86 41673,82 43590,81 45334,44 47147,82 49033,74 50995,08 53034,89 55156,28 57362,54 59657,04 62043,32 64525,05 67106,05 69790,3 72581,91 72581,91 

Расходы на ре-

монт основных 

средств (хозспо-

соб) 

тыс. руб 161045,6 175539,7 183614,52 190959,11 198597,47 206541,37 214803,02 223395,14 232330,95 241624,19 251289,16 261340,72 271794,35 282666,12 293972,77 305731,68 305731,68 

Расходы на 

оплату труда 
тыс. руб 604658,63 659077,91 689395,49 716971,31 745650,16 775476,17 806495,22 838755,02 872305,23 907197,43 943485,33 981224,75 1020473,73 1061292,68 1103744,39 1147894,17 1147894,17 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс. руб 181631,64 197978,49 207085,5 215368,92 223983,68 232943,03 242260,75 251951,18 262029,22 272510,39 283410,81 294747,24 306537,13 318798,62 331550,56 344812,58 344812,58 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг производ-

ственного ха-

рактера, выпол-

няемых по дого-

ворам со сто-

ронними  орга-

низациями 

тыс. руб 35068,35 38224,51 39982,83 41582,15 43245,43 44975,25 46774,26 48645,23 50591,04 52614,68 54719,27 56908,04 59184,36 61551,74 64013,81 66574,36 66574,36 

Расходы на 

оплату иных ра-

бот и услуг, вы-

полняемых по 

договорам с ор-

ганизациями 

тыс. руб 53579,28 58401,42 61087,88 63531,4 66072,65 68715,56 71464,18 74322,75 77295,66 80387,48 83602,98 86947,1 90424,99 94041,99 97803,67 101715,81 101715,81 

Расходы на слу-

жебные коман-

дировки 

тыс. руб 1415,1 1542,46 1613,41 1677,95 1745,07 1814,87 1887,47 1962,96 2041,48 2123,14 2208,07 2296,39 2388,25 2483,78 2583,13 2686,45 2686,45 
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Наименование 
Ед. изме-

рения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

Расходы на обу-

чение персонала 
тыс. руб 1863,94 2031,69 2125,15 2210,16 2298,56 2390,51 2486,13 2585,57 2688,99 2796,55 2908,42 3024,75 3145,74 3271,57 3402,43 3538,53 3538,53 

Неподконтроль-

ные расходы 

(НР) 

тыс. руб 301304,88 315085,44 385351,74 458433,23 542633,6 628520,12 717842,09 856812,84 1102538,15 1187003,89 1274848,27 1366206,42 1447760,19 1532576,11 1620784,67 1712521,58 1712521,58 

Расходы всего тыс. руб 297497,32 311277,89 381544,19 454625,68 538826,05 624712,56 714034,54 853005,29 1098730,6 1183196,34 1271040,72 1362398,86 1443952,64 1528768,56 1616977,12 1708714,02 1708714,02 

Расходы на 

уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей 

тыс. руб 60965,87 66452,8 69509,63 72290,01 75181,61 78188,88 81316,43 84569,09 87951,86 91469,93 95128,73 98933,88 102891,23 107006,88 111287,16 115738,64 115738,64 

Амортизация 

основных 

средств и нема-

териальных ак-

тивов 

тыс. руб 236531,45 244825,09 312034,56 382335,67 463644,44 546523,68 632718,1 768436,19 1010778,74 1091726,41 1175911,99 1263464,99 1341061,41 1421761,68 1505689,97 1592975,38 1592975,38 

Налог на при-

быль 
тыс. руб 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 

НВВ с инвестсо-

ставляющей 
тыс. руб 3935424,1 5541838,5 7980065,51 8430662,013 9232821,663 9697813,762 10120837,56 9904308,154 9636968,14 10123610,21 10493880,57 10490425,22 10931763,2 11381355,74 11875743,39 12368934,23 12863691,6 

Тариф на тепло-

вую энергию со-

гласно рассмат-

риваемого сце-

нария развития 

руб/Гкал 1627,89 2288,38 3263,23 3416,36 3725,06 3895,37 4055,40 3956,75 3838,23 4008,79 4141,88 4121,84 4282,70 4456,11 4639,88 4822,76 5015,67 

Экономически 

обоснованный 

тариф, опреде-

ленный мето-

дом индексации 

руб/Гкал 1627,89 2288,38 2393,65 2489,39 2588,97 2692,53 2800,23 2912,25 3028,73 3149,88 3275,87 3406,91 3543,19 3684,91 3832,31 3985,60 4145,02 

Рост тарифа год 

к году 
%  40,57% 42,60% 4,69% 9,04% 4,57% 4,11% -2,43% -3,00% 4,44% 3,32% -0,48% 3,90% 4,05% 4,12% 3,94% 4,00% 
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4.6 Передача объектов теплоснабжения, явлющихся объектами муниципальной 

собственности, в концесиию 

Вопросы передачи объектов теплоснабжения, явлющихся объектами муниципаль-

ной собственности, в концесиию регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-

ФЗ. 

В соответствии с указанным законом, по концессионному соглашению, объектом ко-

торого являются объекты теплоснабжения и концедентом по которому выступает муници-

пальное образование, третьей стороной в обязательном порядке является также субъект 

Российской Федерации, в границах территории которого находится имущество, передавае-

мое концессионеру по концессионному соглашению, в случае, если полномочия по госу-

дарственному регулированию тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и 

водоотведения не переданы указанному муниципальному образованию в соответствии с за-

конодательством субъекта Российской Федерации и если при осуществлении концессионе-

ром деятельности, предусмотренной таким концессионным соглашением, реализация кон-

цессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по 

регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тари-

фам). 

В настоящее время на территории г. Комсомольска-на-Амуре в сфере теплоснабже-

ния объектами концессионных соглашений могут выступать объекты, находящиеся в му-

ниципальной собственности, в частности объекты, эксплуатируемые МУП "ППТС" и МУП 

"Теплоцентраль". 
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Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перево-

оружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»  

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, город-

ского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и 

(или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконстру-

ируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тариф-

ных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепло-

вой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок на территории г. 

Комсомольск-на-Амуре не предусмотрено. 

Перспективные потребители будут обеспечены тепловой энергией от существую-

щих ТЭЦ и водогрейных котельных, в случае их подключения к централизованной системе 

теплоснабжения. Резервов существующих источников тепловой энергии для осуществле-

ния данных подключений достаточно. 
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5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре 

планируется по 3 варианту согласно мастер-плану, представленному в Главе 5 Обосновы-

вающих материалов. 

Согласно третьему сценарию предлагается заместить выбывающую тепловую мощ-

ность Комсомольской ТЭЦ-1 за счет строительства водогрейной котельной и выполнить 

работы по модернизации КТЭЦ-2 со строительством новой паросиловой ТЭЦ на террито-

рии КТЭЦ-2. 

Модернизация КТЭЦ-2 со строительством новой паросиловой ТЭЦ на территории 

КТЭЦ-2 с предполагаемым следующим составом оборудования: 

- паровые котлы Е-500-140 – 2 шт.; 

- паровые турбины Т-100-130 – 2 шт.; 

- водогрейные котлы ПТВМ – 100 – 3 шт. 

Таким образом, установленная мощность Комсомольской ТЭЦ-2 после модерниза-

ции составит: электрическая – 200 МВт, тепловая – 500 Гкал/ч. 

Расчет стоимости мероприятий по модернизации ТЭЦ-2 рассчитан на основе объ-

екта аналога и представлен в таблице 5.2.4. (проект РусГидро) 

Таблица 5.2.4 Оценка стоимости мероприятий по 3 варианту развития (модернизация КТЭЦ-2 со стро-

ительством новой паросиловой ТЭЦ на территории КТЭЦ-2) 

Параметр 
Годы ре-

ализации 

Строительство новой паросиловой угольной ТЭЦ уста-

новленной электрической мощностью 200 МВт (топливо 

– уголь/газ/дизельное топливо) 

Капитальные затраты (опреде-

лено на основании объектов-

аналогов), тыс. руб. 

2029-

2030 

75 600 000,0 

СМР 

37 200 000,0 

Оборудование 

26 900 000,0 

Прочее 

11 500 000,0 

Перечень мероприятий по модернизации и техперевооружению источников комби-

нированной выработки электрической и тепловой энергии согласно предоставленной инве-

стиционной программе на перспективу до 2040 г. представлен в таблице 5.2.5. 
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Таблица 5.2.1 Мероприятия по модернизации и техперевооружению источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии г. Комсомольска-на-Амуре 

№ Наименование мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Сумма освоения, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

АО «ДГТ» 

Инвестиционная программа АО «ДГТ» 

  
Реконструкция объектов по произ-

водству электрической энергии всего, 

в том числе: 

 0 0 0 21055,8 90364,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 
-  СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС  0 0 0 21055,8 90364,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Реконструкция прочих объектов ос-

новных средств всего, в том числе: 
ИС 16691,6 40718,73 43335,8 29619,35 4390,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Реконструкция системы сброса сточ-

ных вод золоотвала Комсомольской 

ТЭЦ-2 

ИС 8316,73 2218,73 4835,8 4619,35 4390,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Реконструкция кровли Главного кор-

пуса, кровли турбинного отделения 

(6220 м2), котельного отделения (5040 

м2), дымососного отделения (1984 м2), 
СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 8374,87 38500 38500 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Модернизация, техническое перево-

оружение объектов по производству 
электрической энергии всего, в том 

числе: 

ИС 0 0 40774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Техперевооружение установки посто-

янного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 
ИС 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Установка телескопических загрузчи-

ков на комплексе вагоноопрокидыва-
теля Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 0 0 25774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Модернизация, техническое перево-

оружение прочих объектов основных 

средств всего, в том числе: 

ИС 324992,83 409763,63 232382,43 243684,29 438955,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Техперевооружение комплекса инже-
нерно-технических средств физиче-

ской защиты СП "Комсомольская 

ТЭЦ-3", водогрейная котельная 
"Дземги" (ограждение, система сбора и 

обработки информации, система 

охранной сигнализации, система кон-
троля управления доступом, система 

охранного телевидения, система 

охранного освещения, система беспе-
ребойного электропитания) 

ИС 30869,58 30000 107810,63 75313,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Техперевооружение комплекса инже-

нерно-технических средств физиче-

ской защиты СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2" (ограждение, система охран-
ного освещения, система сбора и отра-

ботки информации, система охранного 

телевидения, система контроля и 
управления доступом, система 

охранно-тревожной сигнализации) 

ИС 45342,42 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3 

Техперевооружение комплекса инже-
нерно-технических средств физиче-

ской защиты СП "Комсомольская 

ТЭЦ-1" 

ИС 96041,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Модернизация системы СОТИАССО 

(система обмена технологической ин-

формацией с автоматизированной си-
стемой системного оператора) Комсо-

мольской ТЭЦ-2 

ИС 490,17 51788,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Модернизация системы СОТИАССО 

(система обмена технологической ин-

формацией с автоматизированной си-
стемой системного оператора) Комсо-

мольской ТЭЦ-3 

ИС 490,17 38709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Модернизация системы СОТИАССО 

(система обмена технологической ин-

формацией с автоматизированной си-

стемой системного оператора) Комсо-

мольской ТЭЦ-1 

ИС 300 42180,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Модернизация автоматизированной 

информационно- измерительной си-
стемы коммерческого учета электро-

энергии (АИИС КУЭ) Комсомольской 

ТЭЦ-2 

ИС 0 1585,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Модернизация автоматизированной 

информационно- измерительной си-
стемы коммерческого учета электро-

энергии (АИИС КУЭ) СП Комсомоль-

ская ТЭЦ-1 

ИС 600 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Модернизация системы ГГС (громко-

говорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 
ИС 1432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Модернизация системы ГГС (громко-
говорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 1432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Модернизация системы ГГС (громко-

говорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 
ИС 1432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

Модернизация системы гарантирован-

ного электропитания СДТУ Комсо-
мольской ТЭЦ-2 

ИС 897,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 

Модернизация системы гарантирован-

ного электропитания СДТУ Комсо-

мольской ТЭЦ-1 

ИС 2381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Модернизация системы гарантирован-

ного электропитания СДТУ Комсо-
мольской ТЭЦ-3 

ИС 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 

Модернизация структурированной ка-

бельной системы  Комсомольской 

ТЭЦ-3 

ИС 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
Модернизация структурированной ка-
бельной системы  Комсомольской 

ТЭЦ-1 

ИС 2448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 
Модернизация АТС  Комсомольской 
ТЭЦ-2 

ИС 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 
Модернизация АТС  Комсомольской 

ТЭЦ-1 
ИС 3054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 
Модернизация АТС  Комсомольской 

ТЭЦ-3 
ИС 3054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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20 

Техперевооружение системы управле-

ния информационной безопасности, 
СП Комсомольская ТЭЦ-2 

ИС 7906,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 

Техперевооружение системы управле-

ния информационной безопасности, 
СП Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 24893,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 

Установка системы пожаротушения 

трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т  

Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 24284,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 
Установка системы пожаротушения 
трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсо-

мольской ТЭЦ-3 

ИС 6714,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 
Модернизация вагонных весов, для СП 
"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0 0 14204,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 ИС 0 5404,41 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 
Модернизация системы автоматиче-
ского регулирования ТА-1 и ТА-2, 2 

системы, СП Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 0 0 0 0 28283,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 

Установка стабилизаторов и щитов 

коммутационных, СП Комсомольская 
ТЭЦ-2, 4 компл 

ИС 0 0 0 0 4368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 
Замена трансформаторных вводов 
С3Т, С4Т, СП КТЭЦ-1,  2 шт     

ИС 0 0 0 0 6252,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 

Установка кондиционера в помещении 

главного щита управления, для СП 
"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 1561,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 

Замена вводов шиносоеденительных 

масляных выключателей 110кВ - 

1С2С, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт 

ИС 0 0 0 0 3105,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 
Техперевооружение золошлакопрово-

дов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 
ИС 10641,84 0 5000 5000 370053,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 

«Модернизация системы узлов учёта 

сброса сточных вод СП «Комсомоль-

ская ТЭЦ-2 

ИС 1321,41 4619,86 9239,72 4619,86 9239,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 
Установка автопробоотборника с лен-
той конвеера МПЛ . СП "Комсомоль-

ская ТЭЦ-2", 2 шт 

ИС 0 3907,4 18238,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 

Установка быстродействующих защит 

для СП "Комсомольской ТЭЦ-2" Ком-
сомольская ТЭЦ-1  

ИС 0 0 0 0 3510,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 

Установка пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре (АБК) 

СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 0 0 0 0 3611,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 

Установка пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (пико-

вая водогрейная котельная) СП "Ком-
сомольская ТЭЦ-3" 

ИС 0 0 0 0 4959,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 

Установка Автоматизированных си-
стем контроля вибрации и механиче-

ских величин (АСКВМ) турбин (2 си-

стемы), для структурного подразделе-
ния Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 28450,87 29052,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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38 

Техперевооружение системы управле-

ния информационной безопасности, 
Комсомольские тепловые сети 

ИС 7476,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 

Техническое перевооружение электро-
технического оборудования с заменой 

маслянных выключателей - 10шт, для 

СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 12970,83 56593,41 17928,23 56457,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 
Установка автомобильных весов, кол-
во 1 шт., СП "Комсомольская ТЭЦ-2"  

ИС 5094,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 

Техническое перевооружение 

устройств релейной защиты и автома-
тики высоковольтных линий 110 кВ 

С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП 

"Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 779,82 31619,57 13888,03 12655,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 

Техническое перевооружение системы 

возбуждения турбогенераторов ТГ-1, 

ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-
3" 

ИС 0 76363,64 0 68814,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 

Техническое перевооружение насос-
ной сетевой воды: установка частно-

регулируемого привода ВК "Дзёмги" -

1 комплект, СП Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 0 0 0 3407,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 

Модернизация электических кабелей 

оборудования масло-мазутного хозяй-
ства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3  

ИС 0 0 0 12100,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 

Технологическое перевооружение ав-
томатических систем пожарной сигна-

лизации зданий - 13шт. Для СП "Ком-

сомольская ТЭЦ-3" 

ИС 0 5840,19 3073,34 5314,12 5573,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 

Установка кондиционеров на щиты 

управления, 5 шт,  СП "Комсомоль-

ской ТЭЦ-3"  

ИС 0 6493,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Прочие инвестиционные проекты 

всего, в том числе: 
  165094,75 124165,78 18700,8 35540,3 81090,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Разработка ПИР для модернизации ЖД 
эстакады (автомобильная эстакада), 

для Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт 

ИС 663,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Покупка тепловоза ТЭМ-9 СП Комсо-
мольская ТЭЦ-2, 1шт. 

ИС 0 108519,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Покупка Вилочный погрузчик, СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт. 
ИС 5265,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Покупка бульдозера ТТЦ тяговый 

класс 20 СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-

2026, 1 шт.-2028) 

ИС 0 0 0 28586,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Покупка экскаватор-погрузчик 3т, СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт  
ИС 10301,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Покупка автомобиля грузового само-

свала 20 т. КАМАЗ  6520-26041-53 или 
аналог, 1 шт.  СП Комсомольская ТЭЦ-

3 

ИС 5777,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Покупка Экскаватора на гусеничном 
ходу модель ХЕ 215С или  аналог, 1 

шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3  

ИС 0 8141,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП 
Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 0 170,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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9 

Покупка вытяжного шкафа 180 см для 

легковоспломеняющихся жидкостей, 
СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 шт. 

ИС 0 0 1023,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Покупка вытяжного шкафа для кислот, 

СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 
ИС 0 0 301,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

Покупка аппарата для определения 
времени деэмульсации нефтянных ма-

сел "АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-

2, 1 шт. 

ИС 0 0 0 469,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

Покупка весов лабораторных дискрет-

ностью 10 мг, СП Комсомольская 

ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 121,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Покупка газоанализатора ГАНК пере-
носного с пылевым фильтром, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 285,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Покупка газоанализатора стационар-

ного ГАНК для определения аммиака, 
СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 359,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 
Покупка прибора вакуумного фильтро-
вания, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. 

ИС 0 118,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
Покупка прибора вакуумного фильтро-
вания, СП  Комсомольская ТЭЦ-2, 

1шт. 

ИС 0 236,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 
Покупка установки катодной обра-

ботки, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. 
ИС 0 255,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 
Покупка калибратора унифицирован-
ных сигналов, СП Комсомольская 

ТЭЦ-1, 1шт. 

ИС 0 992,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 
Покупка помпы ручной пневматиче-

ской, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. 
ИС 0 225,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 

Покупка пресса ручного пневматиче-

ского, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 

шт. 

ИС 0 335,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 
Покупка пресса для калориметриче-
ских образцов, СП Комсомольская 

ТЭЦ-2, 2 шт. 

ИС 0 291,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 
Покупка стола островного, СП Комсо-
мольская ТЭЦ-2, 3 шт. 

ИС 0 0 1525,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 

Покупка аппарата для определения 

времени деэмульсации "АДИМ", СП 
Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. 

ИС 0 0 0 515,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 

Покупка поверочного комплекса дав-

ления и стандартных сигналов, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 1142,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 
Покупка помпы ручной пневматиче-

ской, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 
ИС 0 0 0 0 259,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 
Покупка пресса пневматического руч-

ного,  СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 
ИС 0 0 0 0 385,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 
Покупка Сварочный аппарат BlueWeld 
Prestige Plasma 31 (или аналог), 1 шт, 

СП Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 165,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 

Покупка устройства- УИ300 .1 для пи-
тания измерительных цепей постоян-

ного и переменного токов - 1шт. для 
СП Комсомольская ТЭЦ-3  

ИС 0 417,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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29 

Покупка ультразвукового дефекто-

скопа А1212 MASTER - 1 шт. для СП 
"Комсомольской ТЭЦ-3"  

ИС 0 421,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 

Покупка ультразвукового толщино-

мера А1209  - 1 шт. для СП "Комсо-

мольской ТЭЦ-3"  

ИС 0 165,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 

Покупка компрессора ДЭН-90Ш или 

аналог -1шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-
3" 

ИС 0 3278,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 

Покупка Установка Уран-2 для про-

верки сложных защит, СП Комсомоль-

ская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 1125,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 
Покупка Магазин затухания  ВЧА-

75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. 
ИС 133,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 
Покупка кондуктометра МАРК 603 СП 
Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт.  

ИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 
Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 

ВИ СП Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт. 
ИС 122,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 
Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 

ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт. 
ИС 136,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 
Покупка Аспиратора  ПУ-4Э  СП Ком-
сомольской ТЭЦ-2 - 1 шт.  

ИС 108,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 
Покупка Аспиратора  ПУ-4Э  СП Ком-

сомольской ТЭЦ-3 - 1 шт.  
ИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 
Покупка Газоанализатора АВП-02Г 

СП Комсомольской ТЭЦ-3,  -1 шт. 
ИС 131,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 

Покупка Микропроцессорного идика-

тора влажности водорода ГТВ-002 СП 

Комсомольской  ТЭЦ-2 - 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 
Покупка весов аналитических высшего 
класа точности СП Комсомольской 

ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 
Покупка Шкаф сушильный  СНОЛ 

3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. 
ИС 126,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 

Покупка Измеритель емкости и тан-

генса угла диэлектрических потерь 
Тангенс-2000, СП Комсомольская 

ТЭЦ-1, 1 шт. 

ИС 1346,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 
Покупка Вискозимметр ВУ СП "Ком-

сомольская ТЭЦ-2", 1 ш. 
ИС 193,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 

Покупка Оборудование локальных вы-

числительных сетей - 1 комплект, Ком-
сомольская ТЭЦ-1 СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2" АО "ДГК" 

ИС 0 0 0 0 6537,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 
Покупка Оборудование локальных вы-
числительных сетей - 1 комплект, СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2" АО "ДГК" 

ИС 0 0 0 0 6537,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 
Покупка Оргтехники цветное МФУ, 
СП Комсомольская ТЭЦ-2  АО "ДГК", 

1 шт. 

ИС 0 0 0 0 1216,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 

Покупка Оргтехники черно-белое 

МФУ, СП Комсомольская ТЭЦ-2  АО 

"ДГК", 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 3185,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 
Покупка Оргтехники МФУ формата 
А0, СП Комсомольская ТЭЦ-2  АО 

"ДГК", 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 855,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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50 

Покупка Системы хранения данных, 

СП Комсомольская ТЭЦ-2  АО "ДГК", 
2 шт. 

ИС 0 0 0 0 11174,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 

Покупка бульдозера ТТЦ тяговый 

класс 20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 

1 шт 

ИС 0 0 0 0 25707,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 

Покупка Анализатора EDX3200S 

PLUS КТЭЦ-2 - 1 шт., для СП "Комсо-
мольская ТЭЦ-2" 

ИС 6557,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 

Покупка Газоанализатора ГАНК-4С с 

термостатом для определения содержа-

ния паров кислоты серной в воздухе 
рабочей зоны для Комсомольской-на-

Амуре  ТЭЦ-2- 1 шт. 

ИС 602,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 

Покупка Газоанализатора ГАНК-4С 

для определения содержания паров ед-

кой щелочи в воздухе рабочей зоны с 
термостатом для КТЭЦ-2- 1 шт. 

ИС 602,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 
Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для 
СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 

ИС 0 0 258,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 
Покупка стилоскопа переносного 

СЛП-2 (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. 
ИС 0 0 391,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

57 

Покупка Аппарат высокого давления 

ПОСЕЙДОН, для СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0 0 219,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 

Покупка Аппарата для определения 

температуры вспышки в закрытом 

тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-
2", 1 шт 

ИС 0 0 462,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 
Покупка насоса ГрТ1250, для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 
ИС 0 0 1926,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 

Покупка Термостата для определения 

кинематической вязкости нефтепро-

дуктов - 1 шт., для СП "Комсомольская 
ТЭЦ-2" 

ИС 0 0 130,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

61 
Покупка Факел-012-01 - 3шт, для 

"Комсомольская ТЭЦ-1" 
ИС 0 0 340,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

62 
Покупка спектрофотометра UNICO , 

для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт 
ИС 0 0 127,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 

Покупка Аппарата для определения 
температуры вспышки в открытом 

тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-

2", 1 шт 

ИС 0 0 0 302,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

64 

Покупка Анализатора жидкости "Флю-

орат-02". СП "Комсомольской ТЭЦ-2"- 

1 шт. 

ИС 0 0 0 0 784,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

65 
Покупка калориметра сгорания бомбо-
вого АБК-1В , 1 шт. СП Комсомоль-

ская ТЭЦ-1.  

ИС 0 0 0 0 4229,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

66 
Покупка стола островного химиче-
ского - 1 шт. Комсомольская ТЭЦ-1 

ИС 0 0 0 0 159,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

67 

Покупка Комплект для измерений ха-
рактеристик изоляции ПАРМА ТЕН-

ЗОР-2 и конденсатор ПАРМА КГИ-10-

100, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 
компл. 

ИС 0 0 0 0 921,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

68 
Покупка Выпрямитель  ВАЗП  - 2 шт., 

для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 
ИС 0 0 0 0 836,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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69 
Покупка Выпрямитель сварочный , для 

СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт 
ИС 0 0 0 0 964,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 
Покупка Газоанализатор ГАММА-100 

- 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" 
ИС 0 0 0 0 1184,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71 

Покупка Дефектоскоп ультразвуковой 

А1212 - 1шт, для СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2" 

ИС 0 0 0 0 303,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 
Покупка Калибратор температуры, для 

"КТЭЦ-1" - 1 шт. 
ИС 0 0 0 0 661,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

73 

Покупка Кондиционер в лабораторию - 

108м2 - 1шт, для СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2" 

ИС 0 0 0 0 203,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

74 

Покупка установки отжига сварочных 

соединений, для СП "Комсомольская 
ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0 0 0 0 2048,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 

Покупка Установки катодного травле-

ния - 1 шт., для СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2" 

ИС 0 0 0 0 116,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

76 

Покупка высокопроизводительный 

технологический компьютер 19" для 

СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", 
кол-во 2 шт. 

ИС 0 0 231,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 
Покупка монитор 65" для СП Комсо-

мольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. 
ИС 0 0 0 248,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 

Покупка комплект для эксплуатации 
волоконно-оптических кабелей для СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-

во 1 шт. 

ИС 0 0 0 653,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

79 

Покупка МФУ цветной формат А3 для 

СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", 

1 шт. 

ИС 0 0 0 0 1143,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 

Покупка МФУ формат А0 для СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 
шт. 

ИС 0 0 0 0 1024,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

81 

Покупка МФУ сетевой формат А3 для 

СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 

6 шт. 

ИС 0 0 0 0 2505,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

82 

Покупка оборудование для локальной 

вычислительной сети (ЛВС) для СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", 1 
комплект 

ИС 0 0 0 0 5129,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

83 

Покупка Робот-тренажёр "Гоша" или 

аналог для обучения персонала практи-
ческим навыкам оказания первой по-

мощи пострадавшим при несчастных 
случаях, 1 шт. , КомТЭЦ-3 

ИС 0 0 0 361,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

84 

Покупка аппарата испытания масла ав-

томатического АИМ-90А для СП Ком-

сомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. 

ИС 0 0 0 347,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85 

Покупка измерителя параметров элек-

трического и магнитного полей ВЕ-

метра, СП Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 
шт. 

ИС 0 0 0 0 167,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

86 

Покупка весов аналитических ВЛ-

224В ,СП Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 
шт. 

ИС 0 0 0 0 156,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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87 

Покупка Анализатора серии «ФЛЮО-

РАТ®-02»или аналог для измерений 
массовой концентрации неорганиче-

ских и органических соединений в 

воде, а также воздухе, почвах, техниче-
ских материалах для СП Комсомоль-

ская ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 1062,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

88 

Покупка шумомера-виброметра «АС-
СИСТЕНТ-ТОТАL+» или аналог для 

СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 

1 шт. 

ИС 0 0 0 0 486,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

89 

Покупка Анализатора жидкости - 

Флюорат, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 

( 1 шт)  

ИС 0 0 0 815,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90 

Покупка АТВЗ (автоматический анали-

затор температуры вспышки в закры-

том тигле), СП "Комсомольская ТЭЦ-
2" ( 1 шт)  

ИС 0 0 0 461,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91 

Покупка  Аппарат высоковольный ис-

пытаний СКАТ-70, СП "Комсомоль-
ская ТЭЦ-1" ( 1 шт)  

ИС 0 0 0 355,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

92 

Покупка Установка измерения диэлек-

трических потерь жидких диэлектри-
ков Тангенс 3м-3-Молния, СП "Комсо-

мольская ТЭЦ-1" ( 1 шт)  

ИС 0 0 0 366,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

93 

Покупка Прибор контроля высоко-

вольтных выключателей ПКВ-М7, СП 

"Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт)  

ИС 0 0 0 934,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

94 
Покупка Газоанализатора Testo 330-
2LL, СП Комсомольская ТЭЦ-3  кол-во 

1 шт 

ИС 0 0 0 217,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 

Покупка Термостата СС3-105А для 

определения плотности мазута, СП 
Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0 0 0 159,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

96 
Покупка Термостат жидкостный LOIP 
LT-810, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 

шт. 

ИС 0 0 0 173,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

97 

Покупка Печь камерная лабораторная 

СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ (10л/1000С), СП 
Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0 0 0 128,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

98 

Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП для 

определения температуры вспышки в 
открытом тигле, СП Комсомольская 

ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0 0 0 188,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99 

Покупка Аппарат Вискозиметр для 

определения условной вязкости ВУ-М, 
СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0 0 0 255,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 
Покупка сервера СП Комсомольская 

ТЭЦ-2, кол-во 2 шт. 
ИС 0 0 5542,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

101 
Покупка сервера СП Комсомольская 
ТЭЦ-3, кол-во 2 шт. 

ИС 0 0 6025,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

102 

Проведение исследований и разра-

ботка технологических решений по 

снижению эрозионного износа и повы-
шению надежности рабочитх лопаток  

последних ступений  современных па-

ровых турбин  за счет формирования 
многофункциональных нанокомпозит-

ных покрытий. СП Комсомольская 

ТЭЦ-2 

ИС 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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103 

Разработка и внедрение технологии по 

повышению охлаждающего эффекта 
башенных градирен Комсомольской 

ТЭЦ-3 с проведением исследований по 

формированию полимерных материа-
лов для оросителей и каплеуловителей 

ИС 130150,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

104 

Разработка и внедрение технических 

решений интенсификации теплооб-
мена в подогревателе верхнего тепло-

фикационного отбора типа ПСГ 5000-
3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. 

№2 Комсомольской ТЭЦ-3 

ИС 1582,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

105 

Разработка и внедрение технологии и 

оборудования для повышения эффек-

тивности энергетического производ-
ства турбоустановок на основе интен-

сификации теплообменных процессов 

в конденсаторе СП "Комсомольская 

ТЭЦ-3"  

ИС 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Итого по инвестиционной програме 

АО "ДГК" (источники) 
  506779,18 574648,14 335193,03 329899,75 614801,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятия предусмотренные мастер-планом 

1 

Строительство на площадке КТЭЦ-2 

новой паросиловой ТЭЦ мощностью 

200 МВт для замещения выбывающих 
тепловых мощностей 

ИС 0 0 0 15120000,0 15120000,0 15120000,0 15120000,0 15120000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Строительство водогрейной котельной 

на площадке КТЭЦ-1 
ИС 0 0 0 450705,38 1126763,45 676058,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Итого по мероприятиям предусмот-

ренными мастер-планом 
  0 0 0 15570705,38 16246763,45 15796058,1 15120000 15120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности энергии в зонах дей-

ствия источников тепловой энергии представлены в таблицах ниже. 

 

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории города действуют 7 

водогрейных котельных, перечень которых приведен в таблице: 

Таблица 5.3.1 Перечень водогрейных котельных, действующих на территории г. Комсомольска-на-

Амуре 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Установленная 

мощность в го-

рячей воде, 

Гкал/ч 

Вид основного 

топлива 

Газификация 

источника 

1 МУП «Теплоцентраль» 92,39   

1.1 Котельная ж. мкр. «Менделеева» 60,00 природный газ  

1.2 Котельная «КМС-Сортировочный» 16,80 уголь 2030 

1.3 Котельная ж. мкр. «Западный» 6,00 мазут 2030 

1.4 Котельная ж. мкр. «Попова» 4,80 уголь 2037 

1.5 Котельная ж. мкр. «Старт» 2,94 уголь 2040 

1.6 Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» 1,25 уголь 2027 

1.7 Котельная ж. мкр. «Хумми» 0,60 уголь 2030 

 Итого по источникам: 92,39   

Увеличение зон действия вышеперечисленных котельных путем включения в них 

зон действия существующих источников тепловой энергии не предполагается. Увеличение 

зон действия данных источников будет происходить за счет подключения новых потреби-

телей тепловой энергии. 

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению на 

источниках, перечисленных в таблице ниже, в первую очередь должны быть направлены на 

повышение эффективности и надежности теплоснабжения в зонах действия этих котель-

ных. 

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем: 

1) высокий физический износ и старение оборудования котельных; 

2) невысокие КПД котлоогрегатов и, как следствие, повышенные удельные расходы 

топлива на производство тепловой энергии; 

3) низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и отпуска тепловой 

энергии в котельных; 

4) низкий уровень автоматизации в котельных. 

Генеральной схемой газоснабжения муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на период до 2030 года предусмотрена газифика-

ция котельных МУП «Теплоцентраль», работающих на угле, мазуте и керосине. В таблице 

ниже указан полный перечень мероприятий по реконструкции источников МУП «Тепло-

централь». 

Природный газ является наиболее экономическим типом ресурса. Кроме того, газ по 

сравнению с другим топливом, значительно дешевле в цене. Однако важно подобрать 

надежное и качественное оборудование, тогда можно будет воспользоваться всеми выго-

дами таких установок.  
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Автоматизированные газовые котельные являются на сегодняшний день наиболее 

популярным источником теплоснабжения и ГВС. В нашей стране такое оборудование ши-

роко применяют в различных производственных сферах и хозяйственных отраслях. Газо-

вые котельные обеспечивают бесперебойную подачу тепла в заводские цеха, складские по-

мещения, на строительные площадки, а также в административные, жилые и объекты соци-

ально-общественного назначения. Этот тип котельных установок широко применяется в 

сельском хозяйстве, так как газ как топливо очень экономичный вид ресурса. Для работы 

автоматизированных установок могут быть использованы следующие типы топлива: во-

первых, котельные могут функционировать на природном газе, во-вторых, на сжиженном, 

в-третьих, на попутном нефтяном.  

Газовые котельные имеют несколько преимуществ. Во-первых, современные уста-

новки не привязаны к старым коммуникациям, что позволяет им работать в автономном 

режиме. Они способны обеспечить производство необходимой тепловой энергии. Во-вто-

рых, газовые котельные – самый экономичный тип оборудования. Если сравнить стоимость 

установки со стоимостью централизованной отопительной системы, то один кВт энергии 

модульной котельной с двухконтурными газовыми котлами значительно ниже кВт, полу-

ченного от системы. В-третьих, современные установки, работающие на газе, считаются 

самыми лучшими по показателю КПД, который достигает 95%. Высокий КПД способствует 

бесперебойной подаче тепла. Газовые котельные, как правило, используют в качестве топ-

лива природный газ – а это экологически чистое и, соответственно, безопасное для окружа-

ющей среды сырье. При эксплуатации установок, работающих на попутном нефтяном газе, 

ущерб также минимален. Поэтому по экологическим показателям газовое оборудование – 

самое безопасное. Еще одним преимуществом этих котельных является то, что модульные 

установки занимают достаточно небольшое пространство, благодаря своим габаритам. В 

сравнении с другими конструкциями, газовые котельные имеют маленькие размеры. По-

этому установку можно свободно перемещать на любую территорию. 

Ниже приведены предложения по переводу котельных МУП «Теплоцентраль» на 

природный газ. 

1) Котельная ж. мкр. «Менделеева» 

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной ж. мкр. «Менделеева» 

имеются следующие проблемы: 

1) Котельное оборудование выработало свой нормативный ресурс и требует за-

мены. Котлы установлены в 1987 г. 

2) Установленная мощность котельной избыточна. В таблице 5.3.8 приведены пер-

спективные балансы тепловой мощности котельной. 

3) Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 25,0 МВт (21,5 Гкал/ч). Планируемый срок проведения мероприятия 

– 2031-2032 гг. 

Возможная базовая комплектация котельной представлена в таблице 5.3.2. 

Таблица 5.3.2 Возможная базовая комплектация оборудования котельной ж. мкр. «Менделеева» * 

№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей, сайдинг) 1 

 Тепломеханическое оборудование   

2 
Стальной водогрейный жаротрубный котел REX, ICI CALDAIE, Италия, Unical 

AG, Buderus 
2 

3 Горелка газовая или дизельная (по запросу) Riello, CIB UNIGAS Италия, FBR 2 

4 Насос рециркуляционный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

5 Насос подпиточный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

6 Бак расширительный REFLEX 2 
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№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

7 
Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предо-

хранительные клапаны, 
1 

8 
фильтры очистки воды, краны шаровые , фитинги, фланцы, болты, шпильки, 

крепления) 
1 

9 Насос сетевой  WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 1 компл. 

10 Внутрикотельный газопровод, счетчик газа 1 компл. 

11 Система контроля загазованности 1 компл. 

  Электрооборудование   

12 Силовой щит ЕРУ 11 

 Отопление и вентиляция   

13 Водяной калорифер 1 

14 Вентилятор вытяжной (по запросу) 1 

  Приборы КИПиА   

15 Пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 

16 Погодозависимая автоматика для одного отопительного контура 2 

17 Распределительный щит управления 1 компл. 

18 Устройство «мягкий пуск» для сетевых и насосов котлового контура 1 компл. 

19 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

 Узлы учета   

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Дымовая труба, на раме 8м в изоляции 1 компл. 

22 Пакет документации: паспорт, сертификат соответствия, таможенная декларация 1 компл. 

23 Учет отпускаемого тепла 1 

24 Учет исходной воды 1 компл. 

*Оборудование котельной подбирается на стадии проектирования. 

2) Котельная «КМС-Сортировочный» 

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной ж. мкр. «КМС-Сортиро-

вочный» имеются следующие проблемы: 

1) Котельное оборудование выработало свой нормативный ресурс и требует за-

мены. Котлы установлены в 1995 г. 

2) В качестве основного топлива используется уголь. 

3) Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 10 МВт (8,560 Гкал/ч). Планируемый срок проведения мероприятия 

– 2028-2030 гг. 

Возможная базовая комплектация котельной представлена в таблице 5.3.3. 

Таблица 5.3.3 Возможная базовая комплектация оборудования котельной ж. мкр. «Комсомольск-

Сортировочный» * 

№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей, сайдинг) 1 

 Тепломеханическое оборудование   

2 
Стальной водогрейный жаротрубный котел REX, ICI CALDAIE, Италия, Unical 

AG, Buderus 
2 

3 Горелка газовая или дизельная (по запросу) Riello, CIB UNIGAS Италия, FBR 2 

4 Насос рециркуляционный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

5 Насос подпиточный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

6 Бак расширительный REFLEX 2 

7 
Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предо-

хранительные клапаны, 
1 

8 
фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, болты, шпильки, креп-

ления) 
1 

9 Насос сетевой  WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 1 компл. 
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№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

10 Внутрикотельный газопровод, счетчик газа 1 компл. 

11 Система контроля загазованности 1 компл. 

  Электрооборудование   

12 Силовой щит ЕРУ 11 

 Отопление и вентиляция   

13 Водяной калорифер 1 

14 Вентилятор вытяжной (по запросу) 1 

  Приборы КИПиА   

15 Пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 

16 Погодозависимая автоматика для одного отопительного контура 2 

17 Распределительный щит управления 1 компл. 

18 Устройство «мягкий пуск» для сетевых и насосов котлового контура 1 компл. 

19 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

 Узлы учета   

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Дымовая труба, на раме 8м в изоляции 1 компл. 

22 Пакет документации: паспорт, сертификат соответствия, таможенная декларация 1 компл. 

23 Учет отпускаемого тепла 1 

24 Учет исходной воды 1 компл. 

*Оборудование котельной подбирается на стадии проектирования. 

3) Котельная ж. мкр. «Западный» 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 8,0 МВт (6,88 Гкал/ч) (Вариант 1). Планируемый срок проведения 

мероприятия – 2028-2030 гг.  

Базовая комплектация котельной представлена в таблице ниже. 

Таблица 5.3.4 Возможная базовая комплектация оборудования котельной ж. мкр. «Западный» 

№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей, сайдинг) 1 

 Тепломеханическое оборудование   

2 
Стальной водогрейный жаротрубный котел REX, ICI CALDAIE, Италия, Unical 

AG, Buderus 
2 

3 Горелка газовая или дизельная (по запросу) Riello, CIB UNIGAS Италия, FBR 2 

4 Насос рециркуляционный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

5 Насос подпиточный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

6 Бак расширительный REFLEX 2 

7 
Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предо-

хранительные клапаны, 
1 

8 
фильтры очистки воды, краны шаровые , фитинги, фланцы, болты, шпильки, 

крепления) 
1 

9 Насос сетевой  WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 1 компл. 

10 Внутрикотельный газопровод, счетчик газа 1 компл. 

11 Система контроля загазованности 1 компл. 

  Электрооборудование   

12 Силовой щит ЕРУ 11 

 Отопление и вентиляция   

13 Водяной калорифер 1 

14 Вентилятор вытяжной (по запросу) 1 

  Приборы КИПиА   
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№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

15 Пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 

16 Погодозависимая автоматика для одного отопительного контура 2 

17 Распределительный щит управления 1 компл. 

18 Устройство «мягкий пуск» для сетевых и насосов котлового контура 1 компл. 

19 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

 Узлы учета   

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Дымовая труба, на раме 8м в изоляции 1 компл. 

22 Пакет документации: паспорт, сертификат соответствия, таможенная декларация 1 компл. 

23 Учет отпускаемого тепла 1 

24 Учет исходной воды 1 компл. 

*Оборудование котельной подбирается на стадии проектирования. 

Вместе с тем, учитывая высокий износ котельного оборудования и здания котельной, 

а также в связи с длительностью реализации мероприятия по газификации (Вариант 1), 

предлагаются дополнительные варианты перевода котельной в ж. мкр. Западный на другой 

источник топлива: 

1) Вариант 2 – строительство блочно-модульной угольной котельной; 

2) Вариант 3 – перевод котельной на биотопливо (щепа, пеллеты). Данный вариант 

перевода котельной возможен в рамках исполнения пункта 12 Перечня поручений Прези-

дента Российской Федерации от 22.03.2023 № Пр-562 по итогам совещания по вопросам 

развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации. 

 

4) Котельная ж. мкр. «Попова» 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 5,5 МВт (4,730 Гкал/ч). Планируемый срок проведения мероприятия 

– 2035-2037 гг. 

В качестве рекомендации предлагается строительство БМК-5,5 «Комфорт» или ана-

лог. Базовая комплектация котельной представлена в таблице 5.3.5. 

Таблица 5.3.5 Базовая комплектация котельной БМК-5,5 «Комфорт» (возможная комплектация ко-

тельной)* 

№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей) 3 

  Тепломеханическое оборудование   

2 
Стальной водогрейный котел «Термотехник 2500 серия ТТ 100» 2500 кВт, «ЭНТРО-

РОС», Россия 
1 

3 
Стальной водогрейный котел «Термотехник 3000 серия ТТ 100» 3000 кВт, «ЭНТРО-

РОС», Россия 
1 

  Комплектация котла   

  Погружная гильза R3/4"x100мм 2 

  Кабель горелки 1-й ступени 8,0м 2 

  Кабель горелки 2-й ступени 8,0м 2 

  Пульт управления котлом 2 

  Кронштейн для крепления сист. упр-я. 2 

4 Водоподготовительная установка 1 

5 Насос сетевой, Q= 190 м3/ч., H=40 м.в.ст., Германия/Дания (WILO/Grundfoss) 2 

6 

Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предохрани-

тельные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, болты, 

шпильки, крепления) 

1 компл. 

  Газовое оборудование   
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№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

7 
Газовая горелка.  P92A M.PR.S.RU.A.1.50, CIB UNIGAS, мощность 480-3050 кВт, Ита-

лия. 
1 

8 
Газовая горелка.  P93A M.PR.S.RU.A.1.65, CIB UNIGAS, мощность 550-4100 кВт, Ита-

лия. 
1 

9 Газовая линия: термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан 1 компл. 

10 Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO, «Sietron», Италия 1 компл. 

  Электрооборудование   

11 Силовой щит ВРУ, приборы автоматики 1 компл. 

  Отопление и вентиляция   

12 Водяной калорифер 1 

13 Вентилятор вытяжной 1 

  Приборы КИПиА   

14 Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления 1 

15 Устройство «мягкий пуск» для сетевых и насосов котлового контура 2 

16 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

17 Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения 1 компл. 

18 Система пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 компл. 

  Узлы учета   

19 Учет газа 1 

20 Учет электроэнергии 1 

21 Учет исходной воды 1 

22 Дымовая труба стальная. Н=10 м. 1 

23 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

24 Пакет документации на котельную 1 компл. 

*Оборудование котельной подбирается на стадии проектирования. 

5) Котельная ж. мкр. «Старт» 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 3,2 МВт (3,420 Гкал/ч). Планируемый срок проведения мероприятия 

– 2038-2040 гг. 

В качестве рекомендации предлагается строительство БМК-3,2 «Комфорт» или ана-

лог. Базовая комплектация котельной представлена в таблице 5.3.6. 

Таблица 5.3.6 Базовая комплектация котельной БМК-3,2 «Комфорт» (возможная комплектация ко-

тельной)* 

№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей) 2 

  Тепломеханическое оборудование   

2 Стальной водогрейный котел «REX 160» 1600 кВт,  «ICI CALDAIE», Италия 2 

  Комплектация котла   

  Погружная гильза R3/4"x100мм 2 

  Кабель горелки 1-й ступени 8,0м 2 

  Кабель горелки 2-й ступени 8,0м 2 

  Пульт управления котлом 2 

  Кронштейн для крепления сист. упр-я. 2 

3 Водоподготовительная установка 1 

4 Насос сетевой, Q= 111 м3/ч., H=35 м.в.ст., Германия/Дания (WILO/Grundfoss) 2 

5 

Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предохрани-

тельные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, болты, 

шпильки, крепления) 

1 компл. 

  Газовое оборудование   

6 
Газовая горелка.  P73A M.PR.S.RU.A.1.50, CIB UNIGAS, мощность 320-2300 кВт, Ита-

лия. 
2 

7 Газовая линия: термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан 1 компл. 

8 Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO, «Sietron», Италия 1 компл. 

  Электрооборудование   
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№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

9 Силовой щит ВРУ, приборы автоматики 1 компл. 

  Отопление и вентиляция   

10 Водяной калорифер 1 

11 Вентилятор вытяжной 1 

  Приборы КИПиА   

12 Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления 1 

13 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

14 Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения 1 компл. 

15 Система пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 компл. 

  Узлы учета   

16 Учет газа 1 

17 Учет электроэнергии 1 

18 Учет исходной воды 1 

19 Дымовая труба стальная. Н=6 м. 1 

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Пакет документации на котельную 1 компл. 

*Оборудование котельной подбирается на стадии проектирования. 

 

6) Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 0,9 МВт (0,774 Гкал/ч). Планируемый срок проведения мероприятия 

– 2026-2027 гг. 

В качестве рекомендации предлагается строительство БМК-0,9 «Комфорт» или ана-

лог. Базовая комплектация котельной представлена в таблице 5.3.7. 

Таблица 5.3.7 Базовая комплектация котельной БМК-0,9 «Комфорт» (возможная комплектация ко-

тельной)* 

№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей) 1 

  Тепломеханическое оборудование   

2 Стальной водогрейный котел «REX 40» 400 кВт, «ICI CALDAIE», Италия 1 

  Стальной водогрейный котел «REX 50» 500 кВт, «ICI CALDAIE», Италия 1 

  Комплектация котла   

  Погружная гильза R3/4"x100мм 2 

  Кабель горелки 1-й ступени 8,0м 2 

  Кабель горелки 2-й ступени 8,0м 2 

  Пульт управления котлом 2 

  Кронштейн для крепления сист. упр-я. 2 

3 Водоподготовительная установка 1 

4 Насос сетевой, Q= 31 м3/ч., H=35 м.в.ст., Германия/Дания (WILO/Grundfoss) 2 

5 

Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предохрани-

тельные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, болты, 

шпильки, крепления) 

1 компл. 

  Газовое оборудование   

6 Газовая горелка P60 M.PR.S.RU.A.0.50, CIB UNIGAS, мощность 160-800 кВт, Италия. 2 

7 Газовая линия: термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан 1 компл. 

8 Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO, «Sietron», Италия 1 компл. 

  Электрооборудование   

9 Силовой щит ВРУ, приборы автоматики 1 компл. 

  Отопление и вентиляция   

10 Водяной калорифер 1 

11 Вентилятор вытяжной 1 

  Приборы КИПиА   

12 Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления 1 
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№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

13 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

14 Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения 1 компл. 

15 Система пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 компл. 

  Узлы учета   

16 Учет газа 1 

17 Учет электроэнергии 1 

18 Учет исходной воды 1 

19 Дымовая труба стальная. Н=6 м. 1 

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Пакет документации на котельную 1 компл. 

*Оборудование котельной подбирается на стадии проектирования. 

7) Котельная ж. мкр. «Хумми» 

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной ж. мкр. «Хумми» име-

ются следующие проблемы: 

1) Котельное оборудование выработало свой нормативный ресурс и требует за-

мены. 

2) В качестве основного топлива используется уголь. 

3) Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме 

Схемой теплоснабжения предлагается закрытие угольной котельной в ж. мкр. 

Хумми и строительство теплотрассы от нее до котельной в ж. мкр. Комсомольск-Сортиро-

вочный протяженностью 1,6 км. Планируемый срок проведения мероприятия – 2029-2030 

гг.  

Оценка стоимости строительства котельных МУП «Теплоцентраль» принята на ос-

новании укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-19-2022 Сборник № 19 

«Здания и сооружения городской инфраструктуры»). Коэффициент перехода от цен базо-

вого района к уровню цен Хабаровского края принят в соответствии с таблицей 1 вышеука-

занного сборника в размере 1,06. Коэффициент перехода от цен первой зоны субъекта Рос-

сийский Федерации к уровню цен частей территории субъектов Российский Федерации, ко-

торые определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации в размере 1,15. Коэффициент, учитывающий измене-

ние стоимости строительства, связанный с климатическими условиями принят на основа-

нии таблицы 2 сборника в размере 1,01. Оценка стоимости мероприятий представлена в 

таблицах ниже. 
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Таблица 5.3.8 Мероприятия по строительству котельных МУП «Теплоцентраль» 

№ п/п Наименование котельной Код таблицы 

Норматив цены строительства, 

определенный методом интерпо-

ляции 

Мощность котельной, МВт Территориальный коэффициент Климатический коэффициент 
Стоимость в текущих ценах, тыс. 

руб (без НДС) 

1 Котельная ж. мкр. «Менделеева» 

12-02-001 

4593,05 25,00 1,22 1,01 141372,91 

2 
Котельная ж. мкр. «Комсо-

мольск-Сортировочный» 
6566,28 10,00 1,22 1,01 80843,36 

3 Котельная ж. мкр. «Западный» 7433,34 8,00 1,22 1,01 73214,87 

4 Котельная ж. мкр. «Попова» 6745,12 5,50 1,22 1,01 45674,91 

5 Котельная ж. мкр. «Старт» 8789,81 3,20 1,22 1,01 34630,18 

6 
Котельная ж. мкр. «Малая Хап-

соль» 
11457,11 0,90 1,22 1,01 12695,29 

Таблица 5.3.9 Мероприятия по строительству источников тепловой энергии МУП «Теплоцентраль» 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки реализации 

проекта 

Сметная стоимость в про-

гнозных ценах (без НДС), 

тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
2038-

2040 

1 
Источники тепло-

вой энергии 
                                    

1.2 
Котельные МУП 

"Теплоцентраль" 
  425 527,19 0,00 0,00 0,00 2 539,06 10 562,48 32 044,11 91 489,38 317694,15 28 274,58 117622,26 0,00 0,00 10 686,64 22 228,21 23 117,33 42 482,93 

1.2.1 

Строительство мо-

дульной котельной в 

ж. мкр. «Менделе-

ева» с подключением 

к газораспредели-

тельным сетям. 

2031-2032 145 896,85                 28 274,58 
117 

622,26 
            

1.2.2 

Строительство мо-

дульной котельной в 

ж. мкр. «Комсо-

мольск-Сортировоч-

ный» с подключе-

нием к газораспреде-

лительным сетям 

2028-2030 88 166,61           16 815,42 34 976,07 36 375,12                 

1.2.3 

Строительство теп-

ловой сети от котель-

ной в ж.мкр. Хумми 

до котельной в 

ж.мкр. К-Сортиро-

вочный 

2029-2030 273213,95             24837,63 248376,32                 

1.2.4 

Строительство мо-

дульной котельной в 

ж. мкр. «Западный» с 

подключением к га-

зораспределитель-

ным сетям 

2028-2030 79 847,08           15 228,69 31 675,68 32 942,71                 

1.2.5 

Строительство мо-

дульной котельной в 

ж. мкр. «Попова» с 

подключением к га-

зораспределитель-

ным сетям 

2035-2037 56 032,18                         10 686,64 22 228,21 23 117,33   

1.2.6 

Строительство мо-

дульной котельной в 

ж. мкр. «Старт» с 

подключением к га-

зораспределитель-

ным сетям 

2038-2040 42 482,93                               42 482,93 



113 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки реализации 

проекта 

Сметная стоимость в про-

гнозных ценах (без НДС), 

тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
2038-

2040 

1.2.7 

Строительство мо-

дульной котельной в 

ж. мкр. «М.Хапсоль» 

с подключением к га-

зораспределитель-

ным сетям 

2026-2027 13 101,54       2 539,06 10 562,48                       
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5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Источники тепловой энергии на территории г. Комсомольска-на-Амуре функциони-

руют и в перспективе будут функционировать в выделенных зонах теплоснабжения. 

В системах теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре применяется центральный 

качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии по нагрузке отопления, при 

котором температура теплоносителя устанавливается на источнике. При этом автоматизи-

рованное местное и индивидуальное регулирование режимов теплопотребления преимуще-

ственно отсутствует.  

При данном способе регулирования имеет место поддержание стабильного гидрав-

лического режима работы тепловых сетей, при плавном изменении параметров теплоноси-

теля, что является неоспоримым преимуществом данного способа. Существующие источ-

ники тепловой энергии, тепловые сети и абонентские установки запроектированы на работу 

по различным температурным графикам.  

На источниках комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и 

ВК «Дземги» в качестве проектных температурных графиков были приняты графики 130/70 

°С и 150/70 °С. На источниках утверждены «срезки» температур графиков при температуре 

в подающей магистрали 120 или 125°С. Срезки температурных графиков обусловлены от-

личием фактических и договорных нагрузок, а также ограничением верхнего уровня тем-

ператур теплоносителя в изношенных тепловых сетях. Для обеспечения нагрузки горячего 

водоснабжения в переходный период предусмотрен излом в графиках регулирования на 65 

°С и 75 °С. 

 По температурному графику 95/70 °С и 85/60 °С предусмотрена работа маломощ-

ных источников тепловой энергии (котельные МУП «Теплоцентраль»). Расчётные темпе-

ратурные графики источников тепловой энергии указаны в таблице 5.4.1. 

Таблица 5.4.1. Расчетные температурные графики источников тепловой энергии 

№ п/п Наименование источника и номер магистрали. Температурный график 

1. КТЭЦ-1  

1.1 Теплотрасса 4 130/70°С со срезкой 120°С 

1.2 Теплотрасса 11 130/70°С со срезкой 120°С 

1.3 Теплотрасса 12 130/70°С со срезкой 120°С 

1.4 Теплотрасса 14 130/70°С со срезкой 120°С 

2. КТЭЦ-2  

2.1 Теплотрасса 1 130/70°С со срезкой 120°С 

2.2 Теплотрасса 2 130/70°С со срезкой 120°С 

2.3 Теплотрасса 3 130/70°С со срезкой 120°С 

2.4 Теплотрасса 5 130/70°С со срезкой 120°С 

2.5 Теплотрасса 7 130/70°С со срезкой 120°С 

2.6 Теплотрасса 8 130/70°С со срезкой 120°С 

2.7 Теплотрасса 9 130/70°С со срезкой 120°С 

2.8 Теплотрасса 10 130/70°С со срезкой 120°С 

2.9 Теплотрасса 17 130/70°С со срезкой 120°С 

2.10 Теплотрасса вывода 2-3 оч. (ТФРУ-1) 130/70°С со срезкой 120°С 

3. КТЭЦ-3  

3.1 Теплотрасса 21 150/70°С со срезкой 125°С 

3.2 Теплотрасса 22 150/70°С со срезкой 125°С 

3.3 Теплотрасса 23 115/70°С 

3.4 Теплотрасса 24 150/70°С со срезкой 125°С 

3.5 Теплотрасса «Энергетик» 150/70°С со срезкой 125°С 

4. ВК "Дземги"  

4.1 Теплотрасса 18 150/70°С со срезкой 125°С 

4.2 Теплотрасса 19 150/70°С со срезкой 125°С 

5. Котельная ж. мкр. «Менделеева» 95/70°С 

6. Котельная ж. мкр. «КМС-Сортировочный» 95/70°С 
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№ п/п Наименование источника и номер магистрали. Температурный график 

7. Котельная ж. мкр. «Западный» 85/60°С 

8. Котельная ж. мкр. «Попова» 85/60°С 

9. Котельная ж. мкр. «Старт» 85/60°С 

10. Котельная ж. мкр. «Хапсоль» 85/60°С 

11. Котельная ж. мкр. «Хумми» 85/60°С 

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источ-

ников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нор-

мативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невоз-

можно или экономически нецелесообразно 

Вывод в резерв или вывод источников тепловой энергии из эксплуатации не предпо-

лагается. 

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функцио-

нирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии на территории г. Комсомольска-на-Амуре не предполагается. 

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зо-

нах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо 

по выводу их из эксплуатации 

Перевод существующих котельных в пиковый режим работы не предполагается. 

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепло-

вой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, ра-

ботающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

Изменение температурных графиков на источниках тепловой энергии г. Комсомоль-

ска-на-Амуре не предполагается. Температурные графики представлены в пункте 5.4.1 дан-

ного раздела. 

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого ис-

точника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей 

Динамика изменения установленной мощности источников тепловой энергии в слу-

чае реализации Варианта №3 приведена в таблице 5.9.1. 
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Таблица 5.9.1. Параметры установленной мощности источников тепловой энергии г. Комсомольска-на-Амуре. Вариант №2 

Номер агре-

гата 
Тип оборудования Ед. измер. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

1 КТЭЦ-1 новая водогрейная котельная 

  Установленная электрическая мощность, в т. ч.: МВт 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Установленная тепловая мощность, в т. ч.: Гкал/ч 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

2 КТЭЦ-2                                   

  Установленная электрическая мощность, в т. ч.: МВт 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

  Установленная тепловая мощность, в т. ч.: Гкал/ч 545 545 545 545 545 545 545 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

3 КТЭЦ-3                                   

  Установленная электрическая мощность, в т. ч.: МВт 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

  Установленная тепловая мощность, в т. ч.: Гкал/ч 780 780 780 780 780 780 780 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 

5 ВК "Дземги" Гкал/ч 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 

6 Котельная ж. мкр. «Менделеева» Гкал/ч 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

7 Котельная «КМС-Сортировочный» Гкал/ч 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8                   

8 Котельная ж. мкр. «Западный» Гкал/ч 6 6 6 6 6 6 6                   

9 Котельная ж. мкр. «Попова» Гкал/ч 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

10 Котельная ж. мкр. «Старт» Гкал/ч 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94   

11 Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» Гкал/ч 1,25 1,25 1,25 1,25                         

12 Котельная ж. мкр. «Хумми» Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

  Итого по источникам комбинированной выработки: Гкал/ч 1506,5 1506,5 1506,5 1506,5 1506,5 1325 1325 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 

  Итого по котельным: Гкал/ч 552,39 552,39 552,39 552,39 551,14 751,14 751,14 728,34 728,34 728,34 689,84 689,84 689,84 689,84 685,04 682,1 

  Итого по городу: Гкал/ч 2058,89 2058,89 2058,89 2058,89 2057,64 2076,14 2076,14 2268,34 2268,34 2268,34 2229,84 2229,84 2229,84 2229,84 2225,04 2222,1 
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5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников теп-

ловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также мест-

ных видов топлива 

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с исполь-

зованием возобновляемых источников энергии не предполагается 
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Раздел 6  «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей»  

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечиваю-

щих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепло-

вой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепло-

вой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Резервы и дефициты тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии 

представлены в таблице ниже. На всех источниках есть резервы тепловой мощности. 

Таблица 6.1.1. Резервы и дефициты тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии 

№ п/п Наименование источника 
Резерв тепловой мощности, 

Гкал/ч 

1 КТЭЦ-1 44,532 

2 КТЭЦ-2  28,662 

3 КТЭЦ-3 33,5 

4 ВК «Дземги» 250,444 

5 Котельная ж. мкр. «Менделеева» 49,604 

6 Котельная «КМС-Сортировочный» 12,874 

7 Котельная ж. мкр. «Западный» 4,651 

8 Котельная ж. мкр. «Попова» 3,094 

9 Котельная ж. мкр. «Старт» 1,874 

10 Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» 0,216 

11 Котельная ж. мкр. «Хумми» 0,400 

Зоны с дефицитом тепловой мощности на территории г. Комсомольска-на-Амуре от-

сутствуют. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспре-

деление тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком теп-

ловой мощности, не предполагается. 

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваивае-

мых районах необходимо строительство новых тепловых сетей. 

Протяженность новых тепловых сетей и ориентировочная стоимость строительства 

указана в таблице ниже. Объемы нового строительства тепловых сетей указаны согласно 

данным проектов планировок или определены в процессе моделирования тепловых сетей в 

программе ZuluThermo. 

Ниже представлена сводная таблица по затратам на прокладку новых тепловых се-

тей для обеспечение тепловой нагрузкой перспективных потребителей. Подробно меропри-

ятия по каждому участку приведены в Приложении №1 в Схеме теплоснабжения города 

Комсомольска-на-Амуре на период до 2040 года. 
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Таблица 6.2.1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии (в прогнозных ценах) 

Наименование  

Сметная стоимость в про-

гнозных ценах (без НДС) 

тыс.руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
2038-

2040 

Строительство тепловых сетей во 

вновь осваиваемых районах 
1998720,87 34299,39 297770,85 191670,44 437584,89 194582,57 211788,83 126218,22 123965,64 50793,96 43316,6 156043,01 75568,07 168555,99 96920,88 119425,45 35762,22 

Строительство тепловых сетей от 

КТЭЦ-1 
34501,65 3627,46 16924,45 13949,74                           

Строительство тепловых сетей от 

КТЭЦ-2 
743457,48 11000,1 19088,89 13779,29 34660,01 16876,76 26109,83 55856,69 56894,46 20616,77 8864,89 132438,4 63092,81   82071,09 5791,41 35762,22 

Строительство тепловых сетей от 

КТЭЦ-3 
486102,42 591,85 78009,68 87624,2 85500,49 35781,51 13528,11 33161,33 34167,24   9848,84         107889,16   

Строительство тепловых сетей от 

ВК «Дземги» 
313159,06 19079,98 92416,13 9152,12 105303,38 6890,44 9322,4 11840,17 6290,75 13630,27 9411,03 9477,28 5232,24 2786,65 11080,4 1245,82   

Строительство тепловых сетей от 

котельной ж. мкр. «Менделеева» 
18618,14       7901,98         9018,11       1698,06       

Строительство тепловых сетей от 

котельной ж. мкр. «Комсомольск-

Сортировочный» 

95089,16   59847,57 12762,47 17980,07                     4499,05   

Строительство тепловых сетей от 

котельной ж. мкр. «Западный» 
2158,95       2158,95                         

Строительство тепловых сетей от 

новой котельной ж. мкр. «Хапсоль» 
305634   7114,39 30032,88 86601,02 37554,88 40979,77 25360,03 26613,19 7528,81 15191,84 14127,33 7243,02 3517,44 3769,39 0   

Строительство тепловых сетей 

для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения СП 

«КТС» 

121848,72   12184,87 12184,87 48739,49 48739,49                       

Строительство закольцовки между 

теплотрассами №21 в ТК21-20 и 

№22 в ТК22-17 

39505,93 0 3950,59 3950,59 15802,37 15802,37                      

Строительство закольцовки между 

теплотрассами №4 в ТК4ф-7 и №5 

в ТК5-32 

82342,79 0 8234,28 8234,28 32937,12 32937,12                      
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6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 

при сохранении надежности теплоснабжения  

6.3.1 Источники комбинированной выработки тепловой энергии АО «ДГК»  

В настоящее время тепловые сети от источников комбинированной выработки теп-

ловой и электрической энергии разделены друг от друга, но при необходимости можно осу-

ществлять переключения между источниками в соответствующих камерах – узлах разделе-

ния теплотрасс. Перечень данных камер указан в таблице 6.3.1. 

Информация об узлах рассечек по теплотрассам внутри зон теплоснабжения пред-

ставлена в таблице 6.3.2. 

Таким образом, строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при кото-

рых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от разных источни-

ков тепловой энергии не требуется. Для повышения надежности и резервирования маги-

стральных участков тепловых сетей, необходимо выполнить мероприятия, указанные в 

пункте 6.5. 

6.3.2 Источники МУП «Теплоцентраль» 

Перераспределение тепловой энергии между источниками тепловой энергии МУП 

«Теплоцентраль» нецелесообразно в следствие их значительной удаленности друг от друга. 
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Таблица 6.3.1. Узлы разделения зон между теплоисточниками 

№ 

п/п 
Теплотрассы КТЭЦ-1 – КТЭЦ-2 КТЭЦ-2 – КТЭЦ-3 КТЭЦ-1 – КТЭЦ-3 

ВК «Дземги» – 

КТЭЦ-2 

1 Магистральные теплотрассы ТК 4-В-32 (№1, №2) 

ТК 4-В-21 (№1, №2) 

ТК 4-13 (№3, №4) 

ТК 17-53 (№1, №2, №3, №4, №5, №6) 

ТК 4-17 (№3, №4) 

ТК 4-18 (№1, №2) 

ТК 4-36 (№1, №2) 

ТК 4-В-21 (№3, №4) 

ТК 4-5 (№1, №2) 

ТК 10-45  

ТК 12-С (№1, №2) 

ТК 11-С 

ТК 12-4 (№1, №2) 

НО-11 (№3, №4) 

2 Теплотрассы МУП «ППТС»  У ТУ-24 ул. Сахалинская У «Оракала»  

Таблица 6.3.2. Узлы рассечек по теплотрассам внутри зон теплоснабжения 

№ 

п/п 
Зона теплоснабжения Магистральные тепловые камеры Квартальные тепловые камеры 

1 КТЭЦ-1  м/у ж.д.№14 и № 16 по ул. Металлургов (т/тр №12) 

2 КТЭЦ-2 

т/тр №1: ТК 1-6 (№3, №4), ТК 1-8 (№7, №8), ТК 5-8а (№1, №2), ТК 

5-8 (№1, №2), ТК 1-17 (№1, №2) 
т/тр №1: у ж.д. Мира, 12; у КВД (д/с №44) 

т/тр №2:ТК Мира, 26 (№1, №2) 
т/тр №2: у ж.д. Севастопольская 12; 

м/у ж.д. Севастопольская 16 и 16/2; 

т/тр №3: ТК 8-6 (№1, №2), ТК 8-7 (№1, №2), ТК 3-10 (№1, №2), ТК 

9-6 (№1, №2) 
 

т/тр №5: ТК 5-20б (№1, №2), ТК 5-26 (№1, №2), ТК 5-24 (№1, №2)  

т/тр №8: ТК 8-10 (№11, №12), НО-11 (№3, №4)  

т/тр №9: ТК 9-6 (№3, №4), ТК 3-14Г (№1, №2), ТК 2-22 (№3, №4) у ж.д. Сидоренко, 28; у ж.д. Октябрьская, 25 

т/тр №17: ТФРУ-1 (№1, №2), ТК 17-43 (№3,№4), ТК 17-48 (№1, 

№2), ТК 5-С-12 (№1, №2) 

У ж.д. Сидоренко, 5; у ж.д. Сидореко, 9; у ж.д. Аллея Труда 

59/2 

3 ВК «Дземги» 
т/тр №18: ТК 8-23 (№1, №2), ТК 19-6 (№1, №2), ТК 8-А-7 (№1, 

№2) 
У ж.д. Хетагуровская, 7 

4 КТЭЦ-3 т/тр №21: ТК 21-71 ( в сторону ТК 12-16)  
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6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации ко-

тельных  

Перевод существующих водогрейных котельных в пиковый режим не планируется. 

Для более эффективного функционирования системы теплоснабжения города необходимо 

выполнить замену ветхих участков тепловой сети на новые трубы с применением эффек-

тивной теплоизоляции. 

КТЭЦ-2 является одним из основных источников централизованного электро- и теп-

лоснабжения г. Комсомольск-на-Амуре. При этом основное генерирующее оборудование 

имеет высокую степень физического износа, а большинство основных строительных кон-

струкций находится в ограниченно работоспособном состоянии. Необходимость модерни-

зации КТЭЦ-2 обусловлена прежде всего социально-экономическими факторами и высо-

кими рисками снижения надежности теплоснабжения потребителей города. По этой при-

чине планируется модернизация КТЭЦ-2 со строительством новой паросиловой ТЭЦ на 

территории КТЭЦ-2 с предполагаемым следующим составом оборудования: 

- паровые котлы Е-500-140 – 2 шт.; 

- паровые турбины Т-100-130 – 2 шт.; 

- водогрейные котлы ПТВМ – 100 – 3 шт. 

Таким образом, установленная мощность Комсомольской ТЭЦ-2 после модерниза-

ции составит: электрическая – 200 МВт, тепловая – 500 Гкал/ч. 

 

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей  

Одним из самых распространенных способов повышения надежности теплоснабже-

ния является резервирование участков, суммы участков, магистральных выводов или насос-

ных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д.  

Нормативные требования к надежности теплоснабжения установлены в СНиП 

41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». 

Так, согласно п.6.33 СНиП «Тепловые сети» резервирование должно предусматри-

ваться следующими способами: 

- Организация совестной работы нескольких источников теплоты на единую систему 

транспортирования теплоты; 

- Резервирование тепловых сетей смежных районов. 

При этом допускается не резервировать участки наземной прокладки протяженно-

стью до 5 км, а также по тепловым сетям, прокладываемым в тоннелях и проходных кана-

лах. 

На период с 2024 по 2027 гг. необходимо выполнить следующие закольцовки (таб-

лица ниже): 
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Таблица 6.5.1. Строительство закольцовок 

№ 

п/п 
Участок Dн, мм 

L в двухтруб-

ном исчисле-

нии, км 

Тип про-

кладки 

Ориентировоч-

ная стоимость 

(без НДС), тыс. 

руб. 

1 

Строительство закольцовки между 

теплотрассами №21 в ТК21-20 и 

№22 в ТК22-17 

720х10 0,2 надземная 39505,93 

2 

Строительство закольцовки между 

теплотрассами №4 в ТК4ф-7 и №5 в 

ТК5-32 

325х9 0,5 канальная 82342,79 

  Итого:       121848,72 
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Закольцовка между теплотрассами №21 и №22 

К теплотрассе №22 подключено 21,2% нагрузки всех потребителей г. Комсомольска-

на-Амуре, 70% из них составляет население. Теплотрасса была построена в 1988 году, срок 

службы на 01.01.2020 составляет 30 лет. За время эксплуатации капитальные ремонты на 

данном участке не проводились. Существующие связи (закольцовки, перемычки) на прочих 

теплотрассах города не обеспечивают необходимое резервирование подачи тепловой энер-

гии потребителям в случае повреждения на головном участке теплотрассы №21 (ТК22-0 – 

ТК22-17).  

Необходимо строительство закольцовки между теплотрассами №21 в ТК21-20 и 

№22 в ТК22-17 диаметром Dн=720х10 и протяжённостью 200м в двухтрубном исчислении. 

 

Рисунок 6.5.1. Закольцовка между теплотрассами №21 и №22 

На данный момент показатель уровня резервирования источников и элементов сети 

путем их кольцевания и устройства перемычек (КР) в соответствии с Приказом Минрегиона 

России от 26.07.2013 N 310 по ТЭЦ-3 составляет 0,7 (резервирование от 70% до 90% вклю-

чительно). После организации перемычек между теплотрассами №21 и №22, учитывая ре-

зервы пропускной способности данных теплотрасс доля резервируемой нагрузки составит 

100%. Т.е. показатель уровня резервирования составит 1,0. 

Закольцовка между теплотрассами №4 и №5 

Данная закольцовка необходима для организации совместной работы двух тепло-

источников города - КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2, а также резервирования трубопроводов для подачи 

тепловой энергии объектам потребителей, расположенных в п. Мылки, кварталах 

№№43а,77,82,86А.  

На теплотрассах, снабжающих вышеуказанные районы города, капитальные ре-

монты были проведены в 1991-1994 гг., по состоянию на 01.01.2020 г. срок их службы со-

ставляет 28-30 лет. 
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Существующие связи (закольцовки, перемычки) на прочих теплотрассах города не 

обеспечивают необходимое резервирование подачи тепловой энергии потребителям выше-

указанных кварталов. 

Необходимо строительство закольцовки между теплотрассами №4 в ТК4ф-7 и №5 в 

ТК5-32, Dн=325х9, протяженность 500 м в двухтрубном исчислении. Способ прокладки – 

канальный.   

 
Рисунок 6.5.2. Закольцовка между теплотрассами №4 и №5 

На данный момент показатель уровня резервирования источников и элементов сети 

путем их кольцевания и устройства перемычек (КР) в соответствии с Приказом Минрегиона 

России от 26.07.2013 N 310 по ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 составляет 0,3 (резервирование от 30% до 

50% включительно). После организации перемычек между теплотрассами №4 и №5, учи-

тывая резервы пропускной способности данных теплотрасс доля резервируемой нагрузки 

по ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 повысится на 19% и 12% соответственно. 

В Главе 11 представлен расчет нормативных показателей надежности участков ма-

гистральных тепловых сетей СП «КТС» и распределительных сетей МУП «ППТС» и МУП 

«Теплоцентраль». На основании данных расчетов сформированы мероприятия по замене 

наименее надежных участков тепловых сетей. Проведение данных мероприятий позволит 

повысить надежность работы системы теплоснабжения и исключить аварийные ситуации 

на теплотрассах, возникающие из-за прорывов трубопроводов. 

В таблицах ниже представлен общий перечень тепловых сетей СП «КТС, МУП 

«ППТС» и МУП «Теплоцентраль», рекомендуемых к перекладке.  

Полный перечень участков МУП «ППТС» и МУП «Теплоцентраль» с указанием диа-

метров, протяженностей и суммы капитальных вложений представлен в Приложении 1 к 

Главе 8. 
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Таблица 6.5.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения СП "КТС" 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Год начала реа-

лизации 

Год окончания ре-

ализации 

Сметная стоимость в про-

гнозных ценах (без НДС), 

тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
2037-

2040 

1 
Строительство закольцовки между теплотрассами №21 

в ТК21-20 и №22 в ТК22-17 
2024 2027 39505,93 0 3950,59 3950,59 15802,37 15802,37                 

2 
Строительство закольцовки между теплотрассами №4 в 

ТК4ф-7 и №5 в ТК5-32 
2024 2027 82342,79 0 8234,28 8234,28 32937,12 32937,12                 

 Итого:   121848,72 0 12184,87 12184,87 48739,49 48739,49                 

Таблица 6.5.3 Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

№ Наименование мероприятия 
Источник финан-

сирования 

Сумма освоения, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

АО «ДГК» 

Инвестиционная программа АО «ДГТ» 

  Реконструкция тепловых сетей 

всего, в том числе: 
  249361,2 1025,33 0 9027,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Реконструкция теплотрассы № 2 от 

ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до 
ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-

на-Амуре.(СП КТС) 

ИС 249361,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Реконструкция РЗА ПНС "Красная" 

в г.Комсомольске-на-Амуре  (СП 
КТС) 

ИС 0 1025,33 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Модернизация, техническое пере-

вооружение тепловых сетей всего, 

в том числе: 
  105746,78 100584,1 97394,12 76618,61 86963,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Техперевооружение теплотрассы 

№3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП 
КТС) 

ИС 15441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Техперевооружение теплотрассы 

№4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП 

КТС) 

ИС 33906,26 0 22134,13 31038,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Техперевооружение теплотрассы 

№11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП 

КТС) 

ИС 0 4478,89 34881,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Техперевооружение теплотрассы 
№18 г. Комсомольск-на-Амуре 

ИС 9823,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Техперевооружение теплотрассы 
№17 г. Комсомольск-на-Амуре 

ИС 7289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Техперевооружение теплотрассы 

№4 (II этап) г. Комсомольск-на-
Амуре.(СП КТС) 

ИС 0 31589,36 13691,99 0 22907,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Техперевооружение теплотрассы 

№17 (II этап) г. Комсомольск-на-
Амуре 

ИС 0 0 7499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Техперевооружение теплотрассы 

№22 г. Комсомольск-на-Амуре 
ИС 0 15561 0 0 21027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 

Техперевооружение теплотрассы 

№8 (II этап) г. Комсомольск-на-

Амуре.(СП КТС) 

ИС 0 21699,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 
Техперевооружение теплотрассы 
№11 (II этап)  г. Комсомольск-на-

Амуре.(СП КТС) 

ИС 0 5612,11 5486,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 

Техперевооружение теплотрассы 

№9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП 

КТС) 

ИС 0 0 0 0 28369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ Наименование мероприятия 
Источник финан-

сирования 

Сумма освоения, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

  Итого по инвестиционной про-

грамме АО "ДГК" 
  315821,05 101609,44 97394,12 85645,87 86963,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МУП "Теплоцентраль" 

Котельная мкр. «Менделеева» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 52817,30 91778,11 4845,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16691,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. Комсомольск-Сортировочный» 

1 
Строительство тепловой сети под-

ключение нового потребителя 
БС 0,00 1400,00 0,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 0,00 0,00 80036,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. «Западный» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 42191,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1869,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. «Попова» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 0,00 27877,52 24763,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3982,16 367,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7580,42 0,00 

Котельная мкр. «Старт» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 17242,52 3514,79 3672,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. «М. Хапсоль» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 4180,08 12983,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. «Хумми» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 11741,42 0,00 1616,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 129573,17 136154,19 116234,27 0,00 0,00 1869,47 0,00 0,00 3982,16 17058,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7580,42 0,00 

МУП "ППТС" 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 1412003,26 887715,09 604442,41 46767,76 110233,65 24410,42 30056,98 41428,79 72251,21 45010,36 81949,09 29510,68 31666,53 12142,02 29904,37 153168,76 156212,12 

Итого 0,00 1412003,26 887715,09 604442,41 46767,76 110233,65 24410,42 30056,98 41428,79 72251,21 45010,36 81949,09 29510,68 31666,53 12142,02 29904,37 153168,76 156212,12 

СП «КТС» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 128173,17 136154,18 114934,27 0,00 0,00 1869,47 0,00 0,00 3982,16 17058,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7580,42 0,00 

Итого 0,00 128173,17 136154,18 114934,27 0,00 0,00 1869,47 0,00 0,00 3982,16 17058,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7580,42 0,00 
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Раздел 7  «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горя-

чего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»  

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (го-

рячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществ-

ления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных теп-

ловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водо-

снабжения 

Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые, ввиду отсутствия экономи-

ческой эффективности мероприятия, на территории г. Комсомольска-на-Амур настоящей 

актуализацией схемы теплоснабжения не предусматривается. 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (го-

рячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществ-

ления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомо-

вых систем горячего водоснабжения 

Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые, ввиду отсутствия экономи-

ческой эффективности мероприятия, на территории г. Комсомольска-на-Амур настоящей 

актуализацией схемы теплоснабжения не предусматривается. 
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Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»  

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

С учетом мероприятий, выданных в Главе 6 «Предложения по строительству, рекон-

струкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» схемой тепло-

снабжения предусмотрен перевод на сжигание природного газа шести котельных. Плани-

руемые годы перевода на природный газ представлены в таблице 8.1.1. 

Таблица 8.1.1. Газификация котельных МУП «Теплоцентраль» 

№ п/п Наименование котельной 

Срок реализации меро-

приятий по газифика-

ции котельных 

1 Котельная ж. мкр. «КМС» 2030 

2 Котельная ж. мкр. «Западный» 2037 

3 Котельная ж. мкр. «Попова» 2040 

4 Котельная ж. мкр. «Старт» 2027 

5 Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» 2030 

Перспективные годовые расходы основного топлива по каждому источнику тепло-

вой энергии составлены по результатам проработки мероприятий, представленных в Главе 

6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источ-

ников тепловой энергии». 

8.1.1 Комсомольская ТЭЦ-1 

Станция работает в период ОЗП по тепловому графику нагрузки. В межотопитель-

ный период теплофикационное оборудование выводится в резерв (станция работает в ре-

жиме перекачки) и пускается в работу при необходимости на время проведения ремонтных 

работ узла теплофикации на КТЭЦ-2. 

Тепловая схема выполнена по традиционной схеме для ТЭС с поперечными связями. 

На ТЭЦ имеется ЗРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ГРУ-6 кВ и РУСН-3.15 кВ. По линиям 110 кВ и 

35 кВ может осуществляться отдача и прием электроэнергии из сети, поэтому при выводе 

станции в резерв и при недостатке собственной выработки электроэнергии потребитель 

обеспечивается за счет перетока электроэнергии по этим линиям. 

Система теплоснабжения от ТЭЦ открытого типа, теплоснабжение осуществляется 

от коллекторов станции с дальнейшим перераспределением по потребителям тепловыми 

сетями города. 

Основное оборудование КТЭЦ-1 рассчитано на давление пара 29 кгс/см2. 

В состав основного оборудования входят две турбины типа «Р»: Р-10-29/1,2(ТГ 

ст.№1 выведен из эксплуатации 1.02.2021г) и Р-15-29/1,2 ст. № 1, 2, (ТГ ст.№3 Т-25 выве-

дена из эксплуатации в 2012г.) два котла Бабкок-Вилькокс ст. № 2, 3, один котёл ТП-150 ст. 

№4 и один котёл БКЗ-75-39 ст. №5. 

Установленная электрическая мощность составляет 15 МВт, тепловая – 181,5 Гкал/ч. 

Основным топливом, после реконструкции котлов, проведенной в 1987 году, явля-

ется природный газ Сахалинского месторождения. Природный газ поступает на ТЭЦ по га-

зопроводу от ГРС с давлением 12 атм. Доставка мазута на станцию осуществляется желез-

нодорожным транспортом. 

Расчеты перспективных УРУТ для КТЭЦ-1 на период до 2037 г. представлен в таб-

лице ниже. 
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Таблица 8.1.2 Сводные данные перспективных УРУТ КТЭЦ-1 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
2037-

2040 

КТЭЦ-1 новая водогрейная котельная на площадке КТЭЦ-1 

Отпуск источника в 

сеть 
тыс. Гкал 326,679 370,039 372,359 372,371 373,471 373,581 374,681 374,791 375,891 376,001 377,101 377,211 378,311 378,421 378,421 378,421 

Потери в тепловых 
сетях 

тыс. Гкал 67,27 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 

Удельный расход 

условного топлива на 
отпуск т/э 

кг.у.т./Гкал 147,9 147,9 147,9 147,9 147,9 147,9 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 

Годовой расход 

условного топлива 
т.у.т. 69878 74685,8 75028,9 75030,7 75193,4 75209,6 54890,8 54906,9 55068,0 55084,1 55245,3 55261,4 55422,6 55438,7 55438,7 55438,7 

Годовой расход нату-

рального топлива 
т.н. 69866 64831,4 65129,3 65130,8 65272,0 65286,1 47648,2 47662,2 47802,1 47816,1 47956,0 47970,0 48109,9 48123,9 48123,9 48123,9 

Таблица 8.1.3 Расходы условного топлива на КТЭЦ-1 в зимний и летний периоды 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
2037-

2040 

Максимальный часовой расход топ-

лива 
кг у.т./ч 13790,56 14739 14807 14807 14840 14843 10833 10836 10868 10871 10903 10906 10938 10941 10941 10941 

Максимальный часовой расход топ-
лива в летний период 

кг у.т./ч 7084,25 7572 7585 7601 7606 7612 7618 7624 7630 7630 7632 7632 7632 7632 7632 7640 

Максимальный часовой расход услов-

ного топлива в переходный период 
кг у.т./ч 8472,2 9055 9071 9090 9097 9103 9110 9118 9125 9125 9127 9127 9127 9127 9127 9136 
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8.1.2 Комсомольская ТЭЦ-2 

Тепловая схема выполнена по традиционной схеме для ТЭС с поперечными связями 

и делится на две группы оборудования по очередям: 3-очередь на 90 ата, 4-очередь на 130 

ата. Связь между очередями осуществляется через РОУ 140/100 ата, РОУ 100/13 ата, РОУ 

100/1,2 ата, РОУ 140/1,2 ата и РОУ 140/13 ата. 

На ТЭЦ имеется ЗРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ГРУ-6 кВ и РУСН-6 кВ. По линиям 110 кВ 

и 35 кВ может осуществляться отдача и прием электроэнергии из сети, поэтому при недо-

статке собственной выработки электроэнергии, потребитель может обеспечиваться за счет 

перетока электроэнергии по этим линиям. 

Система теплоснабжения от ТЭЦ открытого типа, теплоснабжение осуществляется 

от коллекторов станции с дальнейшим перераспределением по потребителям тепловыми 

сетями города. 

Основное оборудование КТЭЦ-2 рассчитано на две ступени параметров пара: 

- оборудование 3-й очереди относится к группе ТЭЦ на давление 90 кгс/см2 (ТЭЦ-

90);  

- оборудование 4-й очереди относится к группе ТЭЦ на давление 130 кгс/см2 (ТЭЦ-

130).  

В состав группы ТЭЦ-90 входят три котла типа БКЗ-160-100 ст. №4, 5, 6 и две тур-

бины типа Т-27,5-90 ТМЗ ст. №5 и ПТ-60-90/13 ЛМЗ ст. №6.  

В состав группы ТЭЦ-130 входят четыре котла типа БКЗ-210-140 ст. №7, 8, 9, 10 и 

две турбины типа Т-55-130 ТМЗ ст. №7, 8. 

На сегодняшний день установленная электрическая мощность КТЭЦ-2 составляет 

197,5 МВт, тепловая – 545 Гкал/ч. 

Проектным топливом на КТЭЦ-2 является бурый уголь Райчихинского месторожде-

ния. В настоящее время в качестве основных видов топлива на КТЭЦ-2 используется при-

родный газ Сахалинского месторождения и каменный уголь Ургальского, Переясловского, 

Тугнуйского, Эльгинского, Листвяжного и Хакасского месторождений. Мазут является рас-

топочным топливом и служит также для подсветки во время сжигания угля для стабильно-

сти топочного процесса при неравномерной подачи угольной смеси (зависание, разносорт-

ные угли). Для исключения сжигания дорогостоящего мазута для растопки котлов и под-

светки используется природный газ. При наличии поставок газа, он равномерно распреде-

ляется по всем работающим котлам. Доставка угля и мазута на станцию осуществляется 

железнодорожным транспортом. 

Расчеты перспективных УРУТ для КТЭЦ-2 на период до 2033 г. представлен в таб-

лице ниже. 
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Таблица 8.1.4 Сводные данные перспективных УРУТ КТЭЦ-2 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

КТЭЦ-2 Новая КТЭЦ-2 

Отпуск источника в 

сеть 
тыс. Гкал 1214,684 1321,174 1332,614 1339,444 1345,694 1356,434 1356,434 1358,484 1359,704 1372,754 1378,174 1388,204 1394,504 1395,164 1400,384 1400,384 

Удельный расход 
условного топлива 

на отпуск т/э 

кг.у.т./Гкал 148,95 148,95 148,95 148,95 148,95 148,95 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 

Годовой расход 
условного топлива: 

т.у.т. 513059 529047,9 530751,9 531769,2 532700,1 534299,8 467902 468202 468381 470293 471087 472557 473480 473577 474342 474342 

Уголь: т.у.т. 289297 296266,8 297221,0 297790,7 298312,1 299207,9 262024,9 262193,1 262293,3 263364,2 263808,9 264632,0 265149,0 265203,2 265631,6 265631,6 

Природный газ: т.у.т. 223762 232781,1 233530,8 233978,4 234388,1 235091,9 205876,7 206008,9 206087,6 206929,0 207278,5 207925,2 208331,4 208373,9 208710,5 208710,5 

Годовой расход 

натурального топ-

лива: 

                                  

Уголь: т.н 3888540,27 395022,41 396294,72 397054,32 397749,42 398943,88 349366,55 349590,85 349724,34 351152,23 351745,26 352842,71 353532,04 353604,25 354175,41 354175,41 

Природный газ: тыс. куб.м. 181756,71 189252,9 189862,5 190226,4 190559,4 191131,7 167379,4 167486,9 167550,9 168235,0 168519,1 169044,9 169375,1 169409,7 169683,3 169683,3 

Таблица 8.1.5 Расходы условного топлива на КТЭЦ-2 в зимний и летний периоды 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

Максимальный часовой расход топ-
лива 

кг у.т./ч 54267,90 55959 56139 56247 56345 56515 49491 49523 49542 49744 49828 49984 50082 50092 50173 50173 

Максимальный часовой расход топ-

лива в летний период 
кг у.т./ч 13444,41 13863 13887 13917 13927 13937 13948 13960 13971 13971 13973 13973 13973 13973 13973 13988 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в переходный 
период 

кг у.т./ч 33129,34 34162 34221 34294 34318 34344 34371 34399 34427 34427 34432 34432 34432 34432 34432 34469 

 



133 

8.1.3 Комсомольская ТЭЦ-3 и ВК «Дземги» 

На Комсомольской ТЭЦ-3 установлены два энергоблока с котлами Еп-670-140-545 

(ТПГЕ-215) ст. №1, 2 и теплофикационными турбинами Т-180/210-130-1 ст. №1, 2. А также 

четыре котла: 

Два водогрейных котла КВГМ-100 ст. №1, 2 мощностью 100 Гкал/час каждый. 

Развернутая тепловая схема КТЭЦ-3 построена по блочному принципу. Она вклю-

чает два однотипных энергоблока ст.№1,2. Основное оборудование каждого энергоблока 

состоит из парового котла с промежуточным промперегревом типа Еп-670-140-545 ТКЗ 

(ТПГЕ-215) и теплофикационной паровой турбины с отопительными отборами типа Т-

180/210-130-1 ЛМЗ. Пар после ЦВД турбины направляется в промежуточный пароперегре-

ватель котла, а промперегретый пар направляется в ЦСД турбины. Часть промперегретого 

пара (из горячей нитки ПП) используется на питание рабочей РОУ-31,5/15-330/250-60 соб-

ственных нужд энергоблока, а редуцированный пар подается на резервное питание деаэра-

тора Д-0,7 Мпа, двух основных и одного пускового эжектора турбины, калориферы котла и 

прочие нужды энергоблока, а также эжекторы вакуумного деаэратора подпиточной уста-

новки и нужды химцеха. 

Установленная электрическая мощность составляет 360 МВт, тепловая –  780 Гкал/ч. 

Располагаемая тепловая мощность – 765 Гкал/ч (ограничения по тепловой мощности 

15 Гкал/час, в связи с ремонтом 2ПСГ-2). 

Установленная электрическая мощность составляет 360 МВт, тепловая –  780 Гкал/ч. 

Располагаемая тепловая мощность – 780 Гкал/ч. 

Тепло от КТЭЦ-3 передается Комсомольским тепловым сетям. КТЭЦ-3 обеспечи-

вает теплоснабжение потребителей, подключенных к тепломагистралям №21,22, а также 

тепломагистралям №24 и «Энергетик». Водогрейная котельная «Дземги» обеспечивает теп-

лоснабжение потребителей, подключенных к тепломагистралям №№ 18,19. КТЭЦ-3 и ВК 

«Дземги» соединены между собой тепломагистралью №23 протяженностью 11 км. 

В качестве основного топлива на КТЭЦ-3 используется природный газ Сахалинского 

месторождения. Резервным топливом является мазут. 

Расчеты перспективных УРУТ для КТЭЦ-3 на период до 2040 г. представлен в таб-

лице ниже. 
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Таблица 8.1.6 Сводные данные перспективных УРУТ КТЭЦ-3 

Показатель Ед. измер. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

КТЭЦ-3                  

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 1328,526 1481,026 1489,396 1499,766 1503,266 1506,946 1510,686 1514,686 1518,616 1518,616 1519,366 1519,366 1519,366 1519,366 1519,366 1524,576 

Удельный расход услов-
ного топлива на отпуск т/э 

кг.у.т./Гкал 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 

Годовой расход условного 
топлива 

т.у.т. 659902 681324,7 682500,5 683957,1 684448,8 684965,7 685491,1 686052,9 686605,0 686605,0 686710,3 686710,3 686710,3 686710,3 686710,3 687442,2 

Годовой расход натураль-
ного топлива 

тыс. куб.м 534768,85 553922,5 554878,4 556062,7 556462,4 556882,7 557309,8 557766,6 558215,4 558215,4 558301,1 558301,1 558301,1 558301,1 558301,1 558896,1 

Таблица 8.1.7 Расходы условного топлива на КТЭЦ-3 в зимний и летний периоды 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

Максимальный часовой расход топ-

лива 
кг у.т./ч 46333 47837 47920 48022 48056 48093 48130 48169 48208 48208 48215 48215 48215 48215 48215 48267 

Максимальный часовой расход топ-

лива в летний период 
кг у.т./ч 11458 11830 11850 11876 11884 11893 11902 11912 11922 11922 11923 11923 11923 11923 11923 11936 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в переходный 

период 

кг у.т./ч 8083 8345 8360 8378 8384 8390 8396 8403 8410 8410 8411 8411 8411 8411 8411 8420 
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Водогрейная котельная «Дземги» входит в состав СП «Комсомольская ТЭЦ-3» как 

районная водогрейная котельная, расположенная отдельно от площадки КТЭЦ-3 в Ленин-

ском административном округе г. Комсомольска-на-Амуре. Котельная предназначена для 

теплоснабжения промышленных и бытовых потребителей округа.  

На ВК «Дземги» установлено четыре водогрейных котла КВГМ-100 ст. №1, 2, 3, 4 и 

два паровых котла ГМ-50-14 ст. №5, 6 с параметрами перегретого пара: Ро=14 кгс/см2, 

tо=250оС.  

Отпуск тела от ВК «Дземги» осуществляется в течение отопительного периода по 

температурному графику 125/70°С. Водогрейные котлы вырабатывают тепло в виде горя-

чей воды с температурой до 150°С. Паровые котлы предназначены для отпуска пара на де-

аэраторы подпитки теплосети и на собственные нужды котельной. 

Температурный график теплосети в зависимости от температуры наружного воздуха 

в отопительном сезоне задается диспетчерской службой Комсомольских тепловых сетей, 

является обязательным и выполняется в пределах, регламентированных ПТЭ. В летний пе-

риод в режиме горячего водоснабжения задаваемая температура выдерживается от 65 до 

75°С. 

В период отопительных нагрузок тепловая нагрузка обеспечивается работой водо-

грейных котлов. Количество работающих котлов определяется заданными тепловыми 

нагрузками и теплом, переданным по транзитной тепломагистрали №23 от КТЭЦ-3.  В пе-

риод низких отопительных нагрузок (апрель, октябрь), а также работы в режиме ГВС с мая 

по сентябрь в работе находится паровой котел ГМ-50-14.  Полный останов котельной 

«Дземги» с ремонтом теплосети и ГРП запланирован с 3 по 16 августа. На период полного 

останова КТЭЦ-3 с 30 августа по 12 сентября включается паровой котел для обеспечения 

ГВС Ленинского округа. 

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервное топливо 

– мазут. 

Расчеты перспективных УРУТ для ВК «Дземги» на период до 2040 г. представлен в 

таблице ниже. 
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Таблица 8.1.8 Сводные данные перспективных УРУТ ВК «Дземги» 

Показатель Ед. измер. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2038 2039-2040 

ВК "Дзенге"                                    

Отпуск источника в 
сеть 

тыс. Гкал 120,926 122,1 123,4 124,6 125,8 127,1 128,4 129,6 130,9 132,3 133,6 134,9 136,3 137,6 139,0 140,4 141,8 

Удельный расход 

условного топлива на 
отпуск т/э 

кг.у.т./Гкал 160,94 160,93 160,92 160,91 160,9 160,89 160,88 160,87 160,86 160,85 160,84 160,83 160,82 160,81 160,8 160,79 160,78 

Годовой расход 
условного топлива 

т.у.т. 19462 19655 19851 20048 20247 20448 20651 20857 21064 21273 21485 21698 21914 22131 22351 22574 22798 

Годовой расход нату-

рального топлива 
тыс. куб.м 15821,634 24232,1 24472,9 24716,1 24961,7 25209,7 25460,3 25713,3 25968,8 26226,8 26487,5 26750,7 27016,5 27285,0 27556,1 27829,9 28106,5 
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8.1.4 Прочие источники 

Перспективные топливные балансы для котельных МУП «Теплоцентраль» и новых 

котельных представлены в таблице ниже. 
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Таблица 8.1.9 Перспективные топливные балансы котельных МУП «Теплоцентраль»  

№ 

п/п 
Наименование источника Ед. измер. 

2022 

факт 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 
Котельные МУП "Теплоцен-

траль" 
                                        

1.1 Котельная ж. мкр. «Менделеева» новая газовая котельная 25 МВт 

  Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 30,835 35,662 36,071 37,725 38,956 40,193 41,436 42,685 44,73 46,111 47,497 48,891 52,336 53,748 54,725 54,676 54,676 54,676 54,676 

  Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,923 1,06 1,06 1,11 1,14 1,17 1,2 1,23 1,28 1,31 1,35 1,38 1,47 1,5 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 

  
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 29,912 34,6 35,01 36,62 37,82 39,03 40,24 41,46 43,45 44,8 46,15 47,51 50,86 52,24 53,2 53,15 53,15 53,15 53,15 

  Полезный отпуск тыс. Гкал 25,883 28,26 28,55 29,82 30,74 31,66 32,57 33,49 35,04 36,07 37,09 38,12 40,69 41,71 42,34 42,34 42,34 42,34 42,34 

  Потери в сетях тыс. Гкал 4,029 6,35 6,46 6,8 7,08 7,37 7,67 7,97 8,4 8,73 9,06 9,4 10,17 10,53 10,85 10,8 10,8 10,8 10,8 

  
Удельный расход условного 

топлива на выработку т/э 
кг.у.т./Гкал 200,23 206,41 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

  
Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 206,41 212,67 161,73 161,71 161,68 161,66 161,64 161,61 161,6 161,57 161,55 161,52 161,51 161,49 161,48 161,49 161,49 161,49 161,49 

  
Годовой расход условного топ-

лива 
т.у.т. 

6 

174,09 
7 359,46 

5 

662,02 

5 

921,65 
6 114,89 6 309,05 6 504,12 6 700,13 7 021,24 7 237,93 7 455,62 7 674,30 8 215,15 8 436,75 8 590,18 8 582,41 8 582,41 8 582,41 8 582,41 

  
Годовой расход натурального 

топлива 
тыс.м3 

5 

028,73 
5 983,30 

4 

603,26 

4 

814,35 
4 971,46 5 129,31 5 287,90 5 447,26 5 708,33 5 884,50 6 061,48 6 239,27 6 678,98 6 859,15 6 983,88 6 977,57 6 977,57 6 977,57 6 977,57 

1.2 Котельная «КМС-Сортировочный» новая газовая котельная 10 МВт 

  Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 15,916 15,47 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,73 17,1 17,48 17,87 18,26 18,5 18,66 18,72 18,72 18,72 18,72 

  Собственные нужды источника тыс. Гкал 1,836 1,9 2 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 0,79 0,8 0,81 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

  
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 14,08 13,57 14,28 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 15,94 16,3 16,67 17,05 17,44 17,67 17,84 17,89 17,89 17,89 17,89 

  Полезный отпуск тыс. Гкал 9,323 9,76 10,23 10,34 10,34 10,34 10,34 10,34 10,88 10,99 11,1 11,21 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 

  Потери в сетях тыс. Гкал 4,757 3,81 4,05 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 5,06 5,31 5,57 5,84 6,12 6,36 6,52 6,58 6,58 6,58 6,58 

  
Удельный расход условного 

топлива на выработку т/э 
кг.у.т./Гкал 197,1 222,8 222,8 222,8 222,8 222,8 222,8 222,8 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

  
Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 222,8 254,08 254,03 254,36 254,36 254,36 254,36 254,36 164,83 164,72 164,62 164,51 164,41 164,31 164,24 164,22 164,22 164,22 164,22 

  
Годовой расход условного топ-

лива 
т.у.т. 

3 

136,97 
3 447,19 

3 

627,35 

3 

627,53 
3 627,53 3 627,53 3 627,53 3 627,53 2 627,31 2 685,04 2 744,21 2 804,86 2 867,05 2 904,14 2 929,82 2 938,47 2 938,47 2 938,47 2 938,47 

  
Годовой расход натурального 

топлива 
т.н.т. 

5 

319,27 
5 842,70 

6 

148,05 

6 

148,36 
6 148,36 6 148,36 6 148,36 6 148,36 2276,70 2326,72 2378,00 2430,55 2484,45 2516,59 2538,84 2546,33 2 389,00 2 389,00 2 389,00 

1.3 Котельная ж. мкр. «Западный» новая газовая котельная 8 МВт 

  Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 4,213 4,23 4,27 5,03 5,85 6,68 7,53 8,39 9,27 10,17 11,08 12,01 12,96 13,93 14,92 14,86 14,86 14,86 14,86 

  Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,22 0,22 0,22 0,25 0,29 0,33 0,37 0,4 0,44 0,48 0,51 0,55 0,59 0,62 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

  
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 3,993 4,01 4,05 4,77 5,55 6,35 7,16 7,99 8,83 9,69 10,57 11,46 12,37 13,31 14,26 14,2 14,2 14,2 14,2 

  Полезный отпуск тыс. Гкал 2,414 2,44 2,44 2,89 3,34 3,8 4,25 4,7 5,15 5,61 6,06 6,51 6,96 7,42 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 

  Потери в сетях тыс. Гкал 1,579 1,57 1,61 1,88 2,21 2,55 2,91 3,29 3,68 4,08 4,51 4,95 5,41 5,89 6,39 6,33 6,33 6,33 6,33 

  
Удельный расход условного 

топлива на выработку т/э 
кг.у.т./Гкал 221,86 234,11 234,11 234,11 234,11 234,11 234,11 234,11 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

  
Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 234,11 246,78 246,66 246,57 246,57 246,57 246,57 246,57 164,81 164,72 164,63 164,54 164,45 164,37 164,28 164,31 164,31 164,31 164,31 

  
Годовой расход условного топ-

лива 
т.у.т. 934,716 989,38 998,55 1177,13 1369,5435 1563,8548 1762,8483 1964,1829 1455,39 1596,02 1739,47 1885,73 2034,86 2186,98 2342,17 2332,88 2332,88 2332,88 2332,88 

  
Годовой расход натурального 

топлива 
т.н.т. 654,09 691,87 698,29 823,17 957,72 1093,60 1232,76 1373,55 1261,17 1383,03 1507,34 1634,08 1763,31 1895,13 2029,61 2021,56 1896,65 1896,65 1896,65 

1.4 Котельная ж. мкр. «Попова» новая газовая котельная 5,5 МВт 

  Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 4,566 4,32 4,35 4,37 4,4 4,43 4,46 4,5 4,53 4,56 4,59 4,62 4,66 4,69 4,72 4,71 4,71 4,71 4,71 
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№ 

п/п 
Наименование источника Ед. измер. 

2022 

факт 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

  Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,095 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

  
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 4,471 4,23 4,26 4,29 4,32 4,35 4,38 4,41 4,44 4,47 4,5 4,53 4,57 4,6 4,64 4,63 4,63 4,63 4,63 

  Полезный отпуск тыс. Гкал 2,938 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

  Потери в сетях тыс. Гкал 1,533 1,08 1,11 1,14 1,17 1,2 1,23 1,26 1,29 1,32 1,36 1,39 1,42 1,46 1,49 1,48 1,48 1,48 1,48 

  
Удельный расход условного 

топлива на выработку т/э 
кг.у.т./Гкал 240,07 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 157 157 157 157 

  
Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 245,15 250,25 250,22 250,18 250,15 250,11 250,08 250,08 250,08 250,08 250,08 250,08 250,08 250,08 250,08 159,99 159,99 159,99 159,99 

  
Годовой расход условного топ-

лива 
т.у.т. 

1 

096,05 
1 058,16 

1 

065,22 

1 

072,36 
1 079,61 1177,13 1 094,41 1 094,41 1 094,41 1 094,41 1 094,41 1 094,41 1 094,41 1 094,41 1 094,41 740,17 740,17 740,17 740,17 

  
Годовой расход натурального 

топлива 
т.н.т. 

1 

861,14 
1 793,50 

1 

805,45 

1 

817,57 
1 829,85 1995,14 1854,93 1854,93 1854,93 1854,93 1854,93 1854,93 1854,93 1854,93 1854,93 641,40 601,77 601,77 601,77 

1.5 Котельная ж. мкр. «Старт» 

новая 

газовая 

котель-

ная 3,2 

МВт 

  Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 2,5 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,5 2,51 2,52 2,53 2,55 2,56 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

  Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,077 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

  
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 2,423 2,36 2,37 2,38 2,39 2,4 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

  Полезный отпуск тыс. Гкал 1,73 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

  Потери в сетях тыс. Гкал 0,692 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

  
Удельный расход условного 

топлива на выработку т/э 
кг.у.т./Гкал 200,72 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 157 

  
Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 207,09 213,59 213,56 213,54 213,51 213,48 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 161,66 

  
Годовой расход условного топ-

лива 
т.у.т. 501,731 503,55 505,6 507,67 509,75 511,86 513,98 515,65 392,92 394,57 396,23 397,91 399,6 401,31 403,04 402,83 402,83 402,83 402,83 

  
Годовой расход натурального 

топлива 
т.н.т. 853,1 853,48 856,95 860,46 863,99 867,56 871,15 873,99 665,97 668,76 671,58 674,42 677,29 680,19 683,12 682,76 682,76 682,76 327,5 

1.6 Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» новая газовая котельная 0,9 МВт 

  Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 1,827 1,66 1,67 1,67 1,68 1,68 1,69 1,69 1,7 1,71 1,71 1,72 1,72 1,73 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

  Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,051 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

  
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 1,776 1,62 1,62 1,63 1,63 1,64 1,65 1,65 1,66 1,66 1,67 1,67 1,68 1,69 1,69 1,7 1,7 1,7 1,7 

  Полезный отпуск тыс. Гкал 1,312 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

  Потери в сетях тыс. Гкал 0,464 0,3 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 

  
Удельный расход условного 

топлива на выработку т/э 
кг.у.т./Гкал 241,7 235,33 235,33 235,33 235,33 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

  
Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 248,65 241,73 241,73 241,73 241,73 161,21 161,2 161,18 161,17 161,16 161,14 161,13 161,11 161,1 161,08 161,06 161,06 161,06 161,06 

  
Годовой расход условного топ-

лива 
т.у.т. 441,713 390,6478 261,71 262,57 263,44 264,31 265,19 266,07 266,96 267,85 268,76 269,66 270,58 271,5 272,43 273,78 273,78 273,78 273,78 

  
Годовой расход натурального 

топлива 
т.н.т. 750,1 662,11 443,58 445,03 446,51 229,04 229,80 230,56 231,33 232,11 232,89 233,67 234,47 235,27 236,07 237,24 222,58 222,58 222,58 

1.7 Котельная ж. мкр. «Хумми»                                         

  Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 0,606 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,7 0,71 0,73 0,74 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

  Собственные нужды источника тыс. Гкал 0,021 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

  
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 0,585 0,6 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,7 0,72 0,73 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
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№ 

п/п 
Наименование источника Ед. измер. 

2022 

факт 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

  Полезный отпуск тыс. Гкал 0,248 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

  Потери в сетях тыс. Гкал 0,336 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,49 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  
Удельный расход условного 

топлива на выработку т/э 
кг.у.т./Гкал 187,45 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 

  
Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 194,18 200,97 200,87 200,77 200,67 200,57 200,47 200,37 200,27 200,17 200,07 199,97 199,87 199,76 199,66 199,7 199,7 199,7 199,7 

  
Годовой расход условного топ-

лива 
т.у.т. 113,523 120,64 122,4 124,2 126,07 127,99 129,98 132,02 134,14 136,33 138,59 140,93 143,36 145,87 148,47 147,65 147,65 147,65 147,65 

  
Годовой расход натурального 

топлива 
т.н.т. 192,83 204,48 207,45 210,52 213,67 216,93 220,3 223,77 227,36 231,07 234,9 238,87 242,98 247,24 251,65 250,26 250,26 250,26 250,26 
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8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии и источниках 

комбинированной выработки г. Комсомольска-на-Амуре используется природный газ, 

уголь и мазут. 

Теплотворная способность используемого состава топлива соответствует значению 

коэффициента для перевода натурального топлива в условное ~ 0,53-0,57. Более высокая 

зольность и влажность топлива уменьшает величину калорийного эквивалента 

На территории Хабаровского края расположены Буреинский каменноугольный бас-

сейн, крайняя восточная часть Токинского угольного района Южно-Якутского бассейна, а 

также Мареканское, Хурмулинское и Лианское месторождения бурого угля. 

Балансовые запасы углей категории А+В+С1 в Хабаровском крае на 01.01.2016 г. со-

ставляют 1593,6 млн т, категории С2 – 710,8 млн т, забалансовые – 438,7 млн т. Основная 

часть разведанных (80 %) и оценённых (99,5 %) запасов представлена каменными углями, 

среди которых преобладают угли марки Г (91,3 %), незначительно распространены марки 

ГЖО и Д. 

В распределённом фонде недр сосредоточено 719,3 млн т (45 % от общих) разведан-

ных и 83,3 млн т (12 %) предварительно оценённых запасов углей. 

Наиболее освоенным является Буреинский каменноугольный бассейн площадью 

6 тыс. км2. Угленосные отложения (верхний юра – нижний мел) мощностью 

около 2000 м подразделены на 5 свит; наиболее насыщена углём ургальская свита, содер-

жащая до 50 угольных пластов и прослоев. Угли бассейна среднего качества, зольностью 

32 % и содержанием серы 0,4 %; теплота сгорания углей достигает 33,3 Мдж/кг. Обогати-

мость углей преимущественно трудная. Единственное разрабатываемое месторождение ка-

менных углей Ургальское расположено в восточной части бассейна. Добыча угля (АО «Ур-

галуголь») осуществляется подземным и открытым способами. 

В Токинском районе Южно-Якутского бассейна балансовые запасы категории С2, 

представленные марками Ж и КЖ, подсчитаны на Худурканском месторождении. Место-

рождение находится в распределённом фонде недр (ОАО «Артель старателей Амур»), не 

разрабатывается. 

Остальные запасы края (318,9 млн т категории А+В+С1) представлены бурым углём 

и содержатся в месторождениях Мареканское, Хурмулинское, Лианское. Добыча бурого 

угля ведется только на Мареканском месторождении силами ОАО «Ургалуголь». 

Основные потребители хабаровских углей – тепловые электростанции и жилищно-

коммунальные предприятия. Действующие мощности угольных предприятий края не обес-

печивают местных потребителей необходимым количеством угля. Дефицит покрывается за 

счёт ввоза из соседних регионов. 

Апробированные ВНИГРИуголь прогнозные ресурсы угля составляют 32 459 млн т, 

в том числе по категориям Р1 5 301 млн т, Р2 – 12 405 млн т, Р3 – 14 753 млн т. Прогнозные 

ресурсы каменного угля 19 460 млн т, бурого угля 12 999 млн т. 

Основная часть ресурсов (Р1 – 3,6 млрд т, Р2 – 2,6 млн т, Р3 – 4,4 млрд т, всего 32,9 % 

от ресурсов края) выявлены в Буреинском бассейне. На втором месте находится Худуркан-

ская угленосная площадь в восточной части Южно-Якутского угольного бассейна (Р1 592 

млн т, Р2 – 7,4 млрд т, Р3 – 518 млн т, всего 26,1 %). В распределённом фонде находится 

около 4,5 % ресурсов категории Р1+Р2, расположены в Токинском угольном районе Южно-

Якутского бассейна. 

На источниках тепловой энергии города Комсомольска-на-Амуре используется 

уголь Буреинского каменноугольного бассейна Ургальского месторождения. 

Использование возобновляемых источников тепловой энергии на территории г. 

Комсомольска-на-Амуре не осуществляется. 
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8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в 

соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, ка-

менные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим парамет-

рам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для про-

изводства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии и источниках 

комбинированной выработки г. Комсомольска-на-Амуре используется природный газ, 

уголь и мазут.  

Таблица 8.3.1 Виды основного топлива, используемого на источниках тепловой энергии г. Комсо-

мольск-на-Амуре в 2021 г. 

Наименование источника Основное топливо 
Доля в общем топлив-

ном балансе, % 

Значение низшей теп-

лоты сгорания топ-

лива, МДж/кг 

КТЭЦ-1 Природный газ 7,98% 36,63 

КТЭЦ-2 Природный газ 24,10% 36,63 

КТЭЦ-3 Природный газ 62,92% 36,63 

ВК «Дземги» Природный газ 3,10% 36,63 

Котельная ж. мкр. «Менде-

леева» 
Природный газ 0,72% 36,63 

Котельная ж. мкр. «КМС» Бурый уголь 0,72% 20,1 

Котельная ж. мкр. «Запад-

ный» 
Мазут  0,08% 42,84 

Котельная ж. мкр. «Попова» Бурый уголь 0,23% 20,1 

Котельная ж. мкр. «Старт» Бурый уголь 0,11% 20,1 

Котельная ж. мкр. «М. Хап-

соль» 
Бурый уголь 0,03% 20,1 

Котельная ж. мкр. «Хумми» Бурый уголь 0,02% 20,1 

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по со-

вокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, 

городском округе 

Согласно таблице 8.4.1 преобладающий вид топлива на территории г. Комсомоль-

ска-на-Амуре является природный газ. 

Таблица 8.4.1 Виды основного топлива, используемого на источниках тепловой энергии г. Комсо-

мольск-на-Амуре в 2021 г. 

Основное топливо Доля в общем топливном балансе, % 

Природный газ 67,39% 

Бурый уголь 32,54% 

Мазут  0,07% 

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского 

округа 

Приоритетным направлением развития топливного баланса является дальнейшая га-

зификация территории г. Комсомольска-на-Амуре в т.ч. перевод всех источников на при-

родный газ. 

Доля газа КТЭЦ-3 в общем объеме составляет 80-85 тыс. м3/час, что недостаточно 

для загрузки двух энергоблоков станции. Потребность в газе при номинальных нагрузках 

может существенно превышать производительность ГРС-1, в связи с чем приходится огра-

ничивать в потреблении газа крупные энергетические объекты города, в частности ТЭЦ-2.  

СП «КТЭЦ-З» является одним из основных источников тепла для г. Комсомольска-

на-Амуре. Важным приоритетным направлением развития топливного баланса является 

мероприятие по увеличению объёмов поставки природного газа на объекты СП «КТЭЦ-3». 

consultantplus://offline/ref=B7E8C549FC6E53304CA26BFB0DA1AEF96CDA14D0FF2D358F2305015F0523201ACA61B77CBE28B539192316uE7EG
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Дефицит природного газа прогнозируется до 2025 года. Планируется перевод города 

Комсомольск-на-Амуре на недавно построенный новый газопровод Сахалин-Хабаровск-

Владивосток, который позволит устранить имеющийся дефицит природного газа. 
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Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевоору-

жение и (или) модернизацию»  

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструк-

цию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энер-

гии на каждом этапе  

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 

схемы теплоснабжений разрабатываются в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4, пунк-

том 13 и пунктом 48 "Требований к схемам теплоснабжения", утвержденных постановле-

нием Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года. 

Оценка финансовых потребностей для строительства, реконструкции и техниче-

ского перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей производилась на 

основании: 

- утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых орга-

низаций города, а также предложений по их корректировке; 

- технико-коммерческих предложений заводов-изготовителей; 

- сводных сметных расчетов организаций-подрядчиков; 

- сводных сметных расчетов организаций-подрядчиков; 

- утвержденных нормативов строительных цен. 

Общая стоимость мероприятий по: 

 источникам: 
1. АО «ДГК» (инвест. программа) – 2 361 321,7 тыс. руб.; 

2.  АО «ДГК» (строительство новых источников тепловой энергии) – 77853526,9 

тыс. руб.; 

3. МУП "Теплоцентраль" – 425527,18 тыс. руб.; 

4. Итого по МО – 80 640 375,76 тыс. руб. 

 

тепловым сетям:  
1. АО «ДГК» (инвест. программа) – 687 433,51 тыс. руб.; 

2. МУП "Теплоцентраль" – 1 104 466,79 тыс. руб.; 

3.  МУП "ППТС" – 3 768 873,50 тыс. руб.; 

4. СП «КТС» -12 407 323,46 тыс. руб: 

-по КТЭЦ-1 – 2355797,36 тыс. руб.; 

-по КТЭЦ-2 – 747699,95 тыс.руб.; 

-по КТЭЦ-3 – 525608,34 тыс. руб.; 

-по ВК «Дземги» - 313159,06 тыс.руб. 

5. Итого по МО – 9 503 038,51 тыс. руб. 

 

Всего по МО – 90 143 417,27 тыс. руб. 
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Таблица 9.1.1 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре в части источников тепловой энергии 

№ Наименование мероприятия 
Источник финансиро-

вания 

Сумма освоения, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

АО «ДГТ» 

Инвестиционная программа АО «ДГТ» 

 
Реконструкция объектов по производ-

ству электрической энергии всего, в том 

числе: 

ИС 0,00 0,00 0,00 21055,80 90364,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 -  

СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 
ИС  0,00 0,00 0,00 21055,80 90364,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Реконструкция прочих объектов основ-

ных средств всего, в том числе: 
ИС 16691,60 40718,73 43335,80 29619,35 4390,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Реконструкция системы сброса сточных 

вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 
ИС 8316,73 2218,73 4835,80 4619,35 4390,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Реконструкция кровли Главного корпуса, 
кровли турбинного отделения (6220 м2), 

котельного отделения (5040 м2), дымосос-

ного отделения (1984 м2), СП "Комсомоль-
ская ТЭЦ-3" 

ИС 8374,87 38500,00 38500,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Модернизация, техническое перевооруже-

ние объектов по производству электриче-

ской энергии всего, в том числе: 

ИС 0,00 0,00 40774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Техперевооружение установки постоян-

ного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 
ИС 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Установка телескопических загрузчиков на 

комплексе вагоноопрокидывателя Комсо-
мольской ТЭЦ-2 

ИС 0,00 0,00 25774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Модернизация, техническое перевоору-

жение прочих объектов основных 

средств всего, в том числе: 

ИС 324992,83 409763,63 232382,43 243684,29 438955,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

Техперевооружение комплекса инже-

нерно-технических средств физической за-
щиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водо-

грейная котельная "Дземги" (ограждение, 

система сбора и обработки информации, 
система охранной сигнализации, система 

контроля управления доступом, система 

охранного телевидения, система охранного 
освещения, система бесперебойного элек-

тропитания) 

ИС 30869,58 30000,00 107810,63 75313,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Техперевооружение комплекса инже-

нерно-технических средств физической за-
щиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограж-

дение, система охранного освещения, си-

стема сбора и отработки информации, си-
стема охранного телевидения, система 

контроля и управления доступом, система 

охранно-тревожной сигнализации) 

ИС 45342,42 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Техперевооружение комплекса инже-

нерно-технических средств физической за-

щиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" 

ИС 96041,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Модернизация системы СОТИАССО (си-
стема обмена технологической информа-

цией с автоматизированной системой си-
стемного оператора) Комсомольской ТЭЦ-

2 

ИС 490,17 51788,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Модернизация системы СОТИАССО (си-

стема обмена технологической информа-
цией с автоматизированной системой си-

стемного оператора) Комсомольской ТЭЦ-

3 

ИС 490,17 38709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Модернизация системы СОТИАССО (си-

стема обмена технологической информа-

цией с автоматизированной системой си-
стемного оператора) Комсомольской ТЭЦ-

1 

ИС 300,00 42180,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Модернизация автоматизированной ин-

формационно- измерительной системы 
коммерческого учета электроэнергии 

(АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 0,00 1585,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

Модернизация автоматизированной ин-
формационно- измерительной системы 

коммерческого учета электроэнергии 

(АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 

ИС 600,00 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9 
Модернизация системы ГГС (громкоговор-

щей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 
ИС 1432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Модернизация системы ГГС (громкоговор-
щей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 1432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Модернизация системы ГГС (громкоговор-

щей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 
ИС 1432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Модернизация системы гарантированного 
электропитания СДТУ Комсомольской 

ТЭЦ-2 

ИС 897,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 

Модернизация системы гарантированного 

электропитания СДТУ Комсомольской 
ТЭЦ-1 

ИС 2381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 

Модернизация системы гарантированного 

электропитания СДТУ Комсомольской 
ТЭЦ-3 

ИС 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
Модернизация структурированной кабель-

ной системы  Комсомольской ТЭЦ-3 
ИС 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
Модернизация структурированной кабель-
ной системы  Комсомольской ТЭЦ-1 

ИС 2448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
Модернизация АТС  Комсомольской ТЭЦ-

2 
ИС 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
Модернизация АТС  Комсомольской ТЭЦ-
1 

ИС 3054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 
Модернизация АТС  Комсомольской ТЭЦ-

3 
ИС 3054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
Техперевооружение системы управления 
информационной безопасности, СП Ком-

сомольская ТЭЦ-2 

ИС 7906,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 
Техперевооружение системы управления 
информационной безопасности, СП Ком-

сомольская ТЭЦ-3 

ИС 24893,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 

Установка системы пожаротушения транс-

форматоров ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т  Комсо-
мольской ТЭЦ-2 

ИС 24284,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 

Установка системы пожаротушения транс-

форматоров ст. № Т1, Т2 Комсомольской 
ТЭЦ-3 

ИС 6714,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 
Модернизация вагонных весов, для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 
ИС 0,00 0,00 14204,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 ИС 0,00 5404,41 43000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 

Модернизация системы автоматического 

регулирования ТА-1 и ТА-2, 2 системы, 

СП Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 28283,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 

Установка стабилизаторов и щитов комму-

тационных, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 

компл 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 4368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 
Замена трансформаторных вводов С3Т, 
С4Т, СП КТЭЦ-1,  2 шт     

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 6252,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 

Установка кондиционера в помещении 

главного щита управления, для СП "Ком-
сомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 1561,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 

Замена вводов шиносоеденительных мас-

ляных выключателей 110кВ - 1С2С, СП 
Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 3105,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 
Техперевооружение золошлакопрово-

дов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 
ИС 10641,84 0,00 5000,00 5000,00 370053,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 
«Модернизация системы узлов учёта 
сброса сточных вод СП «Комсомольская 

ТЭЦ-2 

ИС 1321,41 4619,86 9239,72 4619,86 9239,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 

Установка автопробоотборника с лентой 

конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-
2", 2 шт 

ИС 0,00 3907,40 18238,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 

Установка быстродействующих защит для 

СП "Комсомольской ТЭЦ-2" Комсомоль-
ская ТЭЦ-1  

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 3510,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 

Установка пожарной сигнализации и си-

стемы оповещения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре (АБК) СП "Комсо-
мольская ТЭЦ-3" 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 3611,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 
Установка пожарной сигнализации и си-

стемы оповещения и управления эвакуа-
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 4959,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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цией людей при пожаре (пиковая водо-

грейная котельная) СП "Комсомольская 

ТЭЦ-3" 

37 

Установка Автоматизированных систем 

контроля вибрации и механических вели-

чин (АСКВМ) турбин (2 системы), для 
структурного подразделения Комсомоль-

ская ТЭЦ-3 

ИС 28450,87 29052,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 

Техперевооружение системы управления 

информационной безопасности, Комсо-
мольские тепловые сети 

ИС 7476,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 

Техническое перевооружение электротех-

нического оборудования с заменой маслян-
ных выключателей - 10шт, для СП "Комсо-

мольская ТЭЦ-3" 

ИС 12970,83 56593,41 17928,23 56457,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 
Установка автомобильных весов, кол-во 1 

шт., СП "Комсомольская ТЭЦ-2"  
ИС 5094,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 

Техническое перевооружение устройств 

релейной защиты и автоматики высоко-

вольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, 

С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 779,82 31619,57 13888,03 12655,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 

Техническое перевооружение системы воз-

буждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 

2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 0,00 76363,64 0,00 68814,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 

Техническое перевооружение насосной се-

тевой воды: установка частно-регулируе-

мого привода ВК "Дзёмги" -1 комплект, 
СП Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 0,00 0,00 0,00 3407,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 

Модернизация электических кабелей обо-

рудования масло-мазутного хозяйства - 
9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3  

ИС 0,00 0,00 0,00 12100,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 

Технологическое перевооружение автома-

тических систем пожарной сигнализации 

зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская 
ТЭЦ-3" 

ИС 0,00 5840,19 3073,34 5314,12 5573,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 
Установка кондиционеров на щиты управ-

ления, 5 шт,  СП "Комсомольской ТЭЦ-3"  
ИС 0,00 6493,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Прочие инвестиционные проекты всего, 

в том числе: 
ИС 165094,75 124165,78 18700,80 35540,30 81090,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

Разработка ПИР для модернизации ЖД эс-

такады (автомобильная эстакада), для Ком-
сомольская ТЭЦ-1, 1 шт 

ИС 663,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Покупка тепловоза ТЭМ-9 СП Комсомоль-

ская ТЭЦ-2, 1шт. 
ИС 0,00 108519,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Покупка Вилочный погрузчик, СП "Комсо-
мольская ТЭЦ-2", 1 шт. 

ИС 5265,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 

СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-2026, 1 шт.-

2028) 

ИС 0,00 0,00 0,00 28586,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Покупка экскаватор-погрузчик 3т, СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт  
ИС 10301,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Покупка автомобиля грузового самосвала 
20 т. КАМАЗ  6520-26041-53 или аналог, 1 

шт.  СП Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 5777,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Покупка Экскаватора на гусеничном ходу 

модель ХЕ 215С или  аналог, 1 шт. СП 
Комсомольская ТЭЦ-3  

ИС 0,00 8141,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП Ком-

сомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 
ИС 0,00 0,00 170,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 

Покупка вытяжного шкафа 180 см для лег-

ковоспломеняющихся жидкостей, СП Ком-

сомольская ТЭЦ-2, 4 шт. 

ИС 0,00 0,00 1023,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Покупка вытяжного шкафа для кислот, СП 
Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 301,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Покупка аппарата для определения вре-

мени деэмульсации нефтянных масел 

"АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 469,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 

Покупка весов лабораторных дискретно-

стью 10 мг, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 

шт. 

ИС 0,00 121,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 
Покупка газоанализатора ГАНК перенос-
ного с пылевым фильтром, СП Комсомоль-

ская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0,00 285,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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14 

Покупка газоанализатора стационарного 

ГАНК для определения аммиака, СП Ком-

сомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0,00 359,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
Покупка прибора вакуумного фильтрова-

ния, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. 
ИС 0,00 118,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
Покупка прибора вакуумного фильтрова-

ния, СП  Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. 
ИС 0,00 236,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
Покупка установки катодной обработки, 

СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. 
ИС 0,00 255,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
Покупка калибратора унифицированных 

сигналов, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. 
ИС 0,00 992,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 
Покупка помпы ручной пневматической, 

СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. 
ИС 0,00 225,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
Покупка пресса ручного пневматического, 

СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. 
ИС 0,00 335,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 
Покупка пресса для калориметрических 

образцов, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. 
ИС 0,00 291,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 
Покупка стола островного, СП Комсомоль-

ская ТЭЦ-2, 3 шт. 
ИС 0,00 0,00 1525,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 

Покупка аппарата для определения вре-

мени деэмульсации "АДИМ", СП Комсо-

мольская ТЭЦ-1, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 515,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 
Покупка поверочного комплекса давления 
и стандартных сигналов, СП Комсомоль-

ская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 1142,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 
Покупка помпы ручной пневматической, 
СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 259,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 
Покупка пресса пневматического ручного,  

СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 385,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 
Покупка Сварочный аппарат BlueWeld 
Prestige Plasma 31 (или аналог), 1 шт, СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 165,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 

Покупка устройства- УИ300 .1 для питания 
измерительных цепей постоянного и пере-

менного токов - 1шт. для СП Комсомоль-

ская ТЭЦ-3  

ИС 0,00 417,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 
Покупка ультразвукового дефектоскопа 
А1212 MASTER - 1 шт. для СП "Комсо-

мольской ТЭЦ-3"  

ИС 0,00 421,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 

Покупка ультразвукового толщиномера 

А1209  - 1 шт. для СП "Комсомольской 

ТЭЦ-3"  

ИС 0,00 165,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 
Покупка компрессора ДЭН-90Ш или ана-

лог -1шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 
ИС 0,00 3278,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 

Покупка Установка Уран-2 для проверки 

сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-

2, 1 шт. 

ИС 1125,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 
Покупка Магазин затухания  ВЧА-75М, 
СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. 

ИС 133,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 
Покупка кондуктометра МАРК 603 СП 

Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт.  
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 
Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ 

СП Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт. 
ИС 122,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 
Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ 

СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт. 
ИС 136,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 
Покупка Аспиратора  ПУ-4Э  СП Комсо-

мольской ТЭЦ-2 - 1 шт.  
ИС 108,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 
Покупка Аспиратора  ПУ-4Э  СП Комсо-

мольской ТЭЦ-3 - 1 шт.  
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 
Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП 

Комсомольской ТЭЦ-3,  -1 шт. 
ИС 131,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 

Покупка Микропроцессорного идикатора 

влажности водорода ГТВ-002 СП Комсо-
мольской  ТЭЦ-2 - 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 

Покупка весов аналитических высшего 

класа точности СП Комсомольской ТЭЦ-2, 
1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 
Покупка Шкаф сушильный  СНОЛ 

3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. 
ИС 126,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 
Покупка Измеритель емкости и тангенса 
угла диэлектрических потерь Тангенс-

2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. 

ИС 1346,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 
Покупка Вискозимметр ВУ СП "Комсо-

мольская ТЭЦ-2", 1 ш. 
ИС 193,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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45 

Покупка Оборудование локальных вычис-

лительных сетей - 1 комплект, Комсомоль-

ская ТЭЦ-1 СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 
АО "ДГК" 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 6537,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 

Покупка Оборудование локальных вычис-

лительных сетей - 1 комплект, СП "Комсо-
мольская ТЭЦ-2" АО "ДГК" 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 6537,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 
Покупка Оргтехники цветное МФУ, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2  АО "ДГК", 1 шт. 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 1216,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 
Покупка Оргтехники черно-белое МФУ, 
СП Комсомольская ТЭЦ-2  АО "ДГК", 1 

шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 3185,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 

Покупка Оргтехники МФУ формата А0, 

СП Комсомольская ТЭЦ-2  АО "ДГК", 1 
шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 855,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 
Покупка Системы хранения данных, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2  АО "ДГК", 2 шт. 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 11174,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 
Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 
20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 25707,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 

Покупка Анализатора EDX3200S PLUS 

КТЭЦ-2 - 1 шт., для СП "Комсомольская 
ТЭЦ-2" 

ИС 6557,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 

Покупка Газоанализатора ГАНК-4С с тер-

мостатом для определения содержания па-

ров кислоты серной в воздухе рабочей 
зоны для Комсомольской-на-Амуре  ТЭЦ-

2- 1 шт. 

ИС 602,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 

Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для 
определения содержания паров едкой ще-

лочи в воздухе рабочей зоны с термоста-

том для КТЭЦ-2- 1 шт. 

ИС 602,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 
Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2" 
ИС 0,00 0,00 258,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 
Покупка стилоскопа переносного СЛП-2 

(Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. 
ИС 0,00 0,00 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 

Покупка Аппарат высокого давления ПО-

СЕЙДОН, для СП "Комсомольская ТЭЦ-

2", 1 шт 

ИС 0,00 0,00 219,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 
Покупка Аппарата для определения темпе-
ратуры вспышки в закрытом тигле, для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0,00 0,00 462,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 
Покупка насоса ГрТ1250, для СП "Комсо-
мольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0,00 0,00 1926,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 

Покупка Термостата для определения ки-

нематической вязкости нефтепродуктов - 1 

шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 

ИС 0,00 0,00 130,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

61 
Покупка Факел-012-01 - 3шт, для "Комсо-

мольская ТЭЦ-1" 
ИС 0,00 0,00 340,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 
Покупка спектрофотометра UNICO , для 

Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт 
ИС 0,00 0,00 127,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 

Покупка Аппарата для определения темпе-

ратуры вспышки в открытом тигле, для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0,00 0,00 0,00 302,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 

Покупка Анализатора жидкости "Флюо-

рат-02". СП "Комсомольской ТЭЦ-2"- 1 

шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 784,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65 
Покупка калориметра сгорания бомбового 
АБК-1В , 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-1.  

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 4229,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 
Покупка стола островного химического - 1 

шт. Комсомольская ТЭЦ-1 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 159,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 

Покупка Комплект для измерений характе-
ристик изоляции ПАРМА ТЕНЗОР-2 и 

конденсатор ПАРМА КГИ-10-100, для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 компл. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 921,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 
Покупка Выпрямитель  ВАЗП  - 2 шт., для 

СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 836,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 
Покупка Выпрямитель сварочный , для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 964,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 
Покупка Газоанализатор ГАММА-100 - 

3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 1184,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 

Покупка Дефектоскоп ультразвуковой 

А1212 - 1шт, для СП "Комсомольская 
ТЭЦ-2" 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 303,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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72 
Покупка Калибратор температуры, для 

"КТЭЦ-1" - 1 шт. 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 661,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

73 
Покупка Кондиционер в лабораторию - 
108м2 - 1шт, для СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2" 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 203,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74 

Покупка установки отжига сварочных со-

единений, для СП "Комсомольская ТЭЦ-
2", 1 шт 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 2048,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 
Покупка Установки катодного травления - 

1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 116,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 
Покупка высокопроизводительный техно-
логический компьютер 19" для СП Комсо-

мольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-во 2 шт. 

ИС 0,00 0,00 231,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

77 
Покупка монитор 65" для СП Комсомоль-
ская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 248,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

78 

Покупка комплект для эксплуатации воло-

конно-оптических кабелей для СП Комсо-

мольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-во 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 653,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 
Покупка МФУ цветной формат А3 для СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", 1 шт. 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 1143,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 
Покупка МФУ формат А0 для СП Комсо-

мольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 
Покупка МФУ сетевой формат А3 для СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 6 шт. 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 2505,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82 
Покупка оборудование для локальной вы-
числительной сети (ЛВС) для СП Комсо-

мольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", 1 комплект 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 5129,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

83 

Покупка Робот-тренажёр "Гоша" или ана-

лог для обучения персонала практическим 
навыкам оказания первой помощи постра-

давшим при несчастных случаях, 1 шт. , 

КомТЭЦ-3 

ИС 0,00 0,00 0,00 361,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

84 

Покупка аппарата испытания масла авто-

матического АИМ-90А для СП Комсо-

мольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 347,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 
Покупка измерителя параметров электри-
ческого и магнитного полей ВЕ-метра, СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 167,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86 
Покупка весов аналитических ВЛ-224В 
,СП Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 156,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87 

Покупка Анализатора серии «ФЛЮО-

РАТ®-02»или аналог для измерений мас-

совой концентрации неорганических и ор-
ганических соединений в воде, а также 

воздухе, почвах, технических материалах 

для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 
1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 1062,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88 

Покупка шумомера-виброметра «АССИ-

СТЕНТ-ТОТАL+» или аналог для СП Ком-
сомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 486,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89 
Покупка Анализатора жидкости - Флюо-

рат, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт)  
ИС 0,00 0,00 0,00 815,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 
Покупка АТВЗ (автоматический анализа-
тор температуры вспышки в закрытом 

тигле), СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт)  

ИС 0,00 0,00 0,00 461,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91 
Покупка  Аппарат высоковольный испыта-
ний СКАТ-70, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" 

( 1 шт)  

ИС 0,00 0,00 0,00 355,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92 

Покупка Установка измерения диэлектри-

ческих потерь жидких диэлектриков Тан-

генс 3м-3-Молния, СП "Комсомольская 

ТЭЦ-1" ( 1 шт)  

ИС 0,00 0,00 0,00 366,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

93 
Покупка Прибор контроля высоковольт-
ных выключателей ПКВ-М7, СП "Комсо-

мольская ТЭЦ-1" ( 1 шт)  

ИС 0,00 0,00 0,00 934,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

94 
Покупка Газоанализатора Testo 330-2LL, 

СП Комсомольская ТЭЦ-3  кол-во 1 шт 
ИС 0,00 0,00 0,00 217,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

95 

Покупка Термостата СС3-105А для опре-

деления плотности мазута, СП Комсомоль-

ская ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 159,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

96 
Покупка Термостат жидкостный LOIP LT-
810, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 173,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ Наименование мероприятия 
Источник финансиро-

вания 

Сумма освоения, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

97 

Покупка Печь камерная лабораторная 

СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ (10л/1000С), СП 

Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 128,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

98 

Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП для опреде-

ления температуры вспышки в открытом 

тигле, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 188,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 
Покупка Аппарат Вискозиметр для опреде-
ления условной вязкости ВУ-М, СП Ком-

сомольская ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 255,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 
Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-
2, кол-во 2 шт. 

ИС 0,00 0,00 5542,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 
Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-

3, кол-во 2 шт. 
ИС 0,00 0,00 6025,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

102 

Проведение исследований и разработка 
технологических решений по снижению 

эрозионного износа и повышению надеж-

ности рабочитх лопаток  последних ступе-
ний  современных паровых турбин  за счет 

формирования многофункциональных 

нанокомпозитных покрытий. СП Комсо-

мольская ТЭЦ-2 

ИС 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

103 

Разработка и внедрение технологии по по-

вышению охлаждающего эффекта башен-

ных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с 
проведением исследований по формирова-

нию полимерных материалов для оросите-
лей и каплеуловителей 

ИС 130150,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

104 

Разработка и внедрение технических реше-

ний интенсификации теплообмена в подо-

гревателе верхнего теплофикационного от-
бора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-

180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 

ИС 1582,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

105 

Разработка и внедрение технологии и обо-
рудования для повышения эффективности 

энергетического производства турбоуста-

новок на основе интенсификации теплооб-
менных процессов в конденсаторе СП 

"Комсомольская ТЭЦ-3"  

ИС 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по инвестиционной программе 

АО "ДГК"  
  506779,18 574648,14 335193,03 329899,75 614801,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия, предусмотренные мастер-планом 

1 

Строительство на площадке КТЭЦ-2 новой 

паросиловой ТЭЦ мощностью 200 МВт 
для замещения выбывающих тепловых 

мощностей 

ИС 0 0 0 15120000,0 15120000,0 15120000,0 15120000,0 15120000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Строительство водогрейной котельной на 

площадке КТЭЦ-1 
ИС 0 0 0 450705,38 1126763,45 676058,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Итого по мероприятиям предусмотрен-

ными мастер-планом 
  0 0 0 15570705,38 16246763,45 15796058,1 15120000 15120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МУП "Теплоцентраль" 

1 

Строительство модульной котельной в ж. 

мкр. «Менделеева» с подключением к га-
зораспределительным сетям. 25 МВт 

БС 0 0 0 0 0 0 0 0 28 274,58 
117 

622,26 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Строительство модульной котельной в ж. 

мкр. «Комсомольск-Сортировочный» с 

подключением к газораспределительным 
сетям 10 Мвт 

БС 0 0 0 0 0 16 815,42 34 976,07 36 375,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Строительство модульной котельной в ж. 

мкр. «Западный» с подключением к газо-

распределительным сетям 8 МВт 

БС 0 0 0 0 0 15 228,69 31 675,68 32 942,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Строительство модульной котельной в ж. 

мкр. «Попова» с подключением к газорас-

пределительным сетям 5,5 МВт 

БС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 686,64 22 228,21 23 117,33   0 0 

5 

Строительство модульной котельной в ж. 

мкр. «Старт» с подключением к газорас-

пределительным сетям 3,2 МВт 

БС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 482,93 0 0 

6 
Строительство модульной котельной в ж. 
мкр. «М.Хапсоль» с подключением к газо-

распределительным сетям 0,9 МВт 

БС 0 0 0 2 539,06 10 562,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого МУП "Теплоцентраль"  0 0 0 2539,06 10562,48 32044,11 66651,75 69317,83 28274,58 117622,26 0 0 10686,64 22228,21 23117,33 42482,93 0 0 

 Всего по МО  506779,18 574648,14 335193,03 15903144,19 16872127,51 15828102,2 15186651,8 15189317,8 28274,58 117622,26 0 0 10686,64 22228,21 23117,33 42482,93 0 0 
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9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на 

каждом этапе  

Стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов по выбранному варианту развития системы теплоснабжения 

г. Комсомольск-на-Амуре на период до 2040 гг. в прогнозных ценах без учета НДС представлен в таблице 9.2.1. 

№ Наименование мероприятия 
Источник финан-

сирования 

Сумма освоения, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

АО «ДГК» 

Инвестиционная программа АО «ДГТ» 

  Реконструкция тепловых сетей 

всего, в том числе: 
  249361,2 1025,33 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Реконструкция теплотрассы № 2 от 
ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до 

ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-

на-Амуре.(СП КТС) 

ИС 249361,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Реконструкция РЗА ПНС "Красная" в 

г.Комсомольске-на-Амуре  (СП КТС) 
ИС 0 1025,33 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Модернизация, техническое пере-

вооружение тепловых сетей всего, 

в том числе: 
  66459,85 78941,11 83693,23 31038,35 72303,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Техперевооружение теплотрассы №3 

г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) 
ИС 15441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Техперевооружение теплотрассы №4 
г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) 

ИС 33906,26 0 22134,13 31038,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Техперевооружение теплотрассы 

№11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП 

КТС) 

ИС 0 4478,89 34881,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Техперевооружение теплотрассы 
№18 г. Комсомольск-на-Амуре 

ИС 9823,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Техперевооружение теплотрассы 

№17 г. Комсомольск-на-Амуре 
ИС 7289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Техперевооружение теплотрассы №4 

(II этап) г. Комсомольск-на-

Амуре.(СП КТС) 

ИС 0 31589,36 13691,99 0 22907,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Техперевооружение теплотрассы 

№17 (II этап) г. Комсомольск-на-
Амуре 

ИС 0 0 7499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Техперевооружение теплотрассы 

№22 г. Комсомольск-на-Амуре 
ИС 0 15561 0 0 21027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Техперевооружение теплотрассы №8 
(II этап) г. Комсомольск-на-

Амуре.(СП КТС) 

ИС 0 21699,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Техперевооружение теплотрассы 

№11 (II этап)  г. Комсомольск-на-
Амуре.(СП КТС) 

ИС 0 5612,11 5486,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 
Техперевооружение теплотрассы №9 

г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) 
ИС 0 0 0 0 28369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого по инвестиционной про-

грамме АО "ДГК" 
  315821,05 101609,44 97394,12 85645,87 86963,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МУП "Теплоцентраль" 

Котельная мкр. «Менделеева» 

1 
Строительство тепловой сети под-
ключение нового потребителя 

БС, ВБ 0,00 0,00 0,00 7901,98 0,00 0,00 0,00 0,00 9018,11 0,00 0,00 0,00 1698,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 52817,30 91778,11 4845,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16691,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. Комсомольск-Сортировочный» 

1 
Строительство тепловой сети под-
ключение нового потребителя 

БС 0,00 59847,57 12762,47 17980,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4499,05 0,00 0,00 0,00 

2 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 0,00 0,00 80036,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. «Западный» 
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№ Наименование мероприятия 
Источник финан-

сирования 

Сумма освоения, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

  
Строительство тепловой сети под-
ключение нового потребителя 

БС, ВБ 0,00 0,00 0,00 2158,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 42191,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1869,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. «Попова» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 0,00 27877,52 24763,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3982,16 367,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7580,42 0,00 

Котельная мкр. «Старт» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 
замене тепловых сетей 

БС, ВБ 0,00 17242,52 3514,79 3672,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. «М. Хапсоль» 

1 
Строительство тепловой сети под-

ключение нового потребителя 
БС, ВБ 0,00 7114,39 30032,88 86601,02 37554,88 40979,77 25360,03 26613,19 7528,81 15191,84 14127,33 7243,02 3517,44 3769,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 4180,08 12983,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. «Хумми» 

1 

Строительство тепловой сети от ко-

тельной в ж.мкр. Хумми до котель-
ной в ж.мкр. К-Сортировочный 

БС, ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24837,63 248376,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Рекомендованные мероприятия по 
замене тепловых сетей 

БС, ВБ 0,00 11741,42 0,00 1616,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 195135,13 178949,53 229576,29 37554,88 40979,77 52067,13 274989,51 16546,92 19174,00 31186,25 7243,02 5215,50 3769,39 4499,05 0,00 7580,42 0,00 

МУП "ППТС" 

  КТЭЦ-1                                       

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 169358,75 96873,85 18463,40 6350,00 12006,10 0,00 3512,41 2296,30 3288,26 1910,01 7601,88 0,00 8875,21 0,00 0,00 7368,19 4740,44 

  КТЭЦ-2                                       

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 558952,53 293880,96 250178,04 3347,88 20478,33 3190,50 13563,20 7620,95 38064,23 15697,35 44919,75 16228,86 10496,69 8114,55 26670,95 70553,43 68452,66 

  КТЭЦ-3                                       

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 193037,11 243368,07 136920,34 19846,43 17492,90 14316,71 12111,02 25345,15 19438,68 2425,07 4850,13 10284,47 3631,64 2208,07 0,00 17532,01 52222,84 

  ВК "Дземги"                                       

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 482244,64 253592,21 191917,81 17223,45 60256,32 6903,21 870,35 6166,39 11460,04 24977,93 24577,33 2997,35 8662,99 1819,40 3233,42 57715,13 30796,18 

  Котельная мкр. «Б. Хапсоль»                                       

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 8410,23 0,00 6962,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого   0,00 1412003,26 887715,09 604442,41 46767,76 110233,65 24410,42 30056,98 41428,79 72251,21 45010,36 81949,09 29510,68 31666,53 12142,02 29904,37 153168,76 156212,12 

СП «КТС» 

КТЭЦ-1 

1 
Строительство тепловой сети под-

ключение нового потребителя 
БС, ВБ 3627,46 16924,45 13949,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Строительство тепловой сети для 

нормативной надежности 
БС, ВБ 0 8234,279 8234,279 32937,116 32937,116 82342,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 263865,82 1012189,99 180938,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165038,44 0,00 0,00 64009,98 66693,39 48233,23 110726,87 327256,76 

КТЭЦ-2 

1 
Строительство тепловой сети под-

ключение нового потребителя 
БС, ВБ 11000,1 19088,89 13779,29 34660,01 16876,76 26109,83 55856,69 56894,46 20616,77 8864,89 132438,4 63092,81   82071,09 5791,41 35762,22 

    

2 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 0,00 10229,17 13664,65 0,00 0,00 0,00 3514,36 0,00 13089,39 890,04 5658,14 20926,37 10264,52 34207,95 12413,71 34812,93 5125,10 

КТЭЦ-3 

1 
Строительство тепловой сети под-

ключение нового потребителя 
БС, ВБ 591,85 78009,68 87624,2 85500,49 35781,51 13528,11 33161,33 34167,24 0,00 9848,84 0,00 0,00 0,00 0,00 107889,16 0,00 0,00 0,00 

2 
Строительство тепловой сети для 

нормативной надежности 
БС, ВБ 0 3950,593 3950,593 15802,372 15802,372 39505,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВК "Дземги" 
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№ Наименование мероприятия 
Источник финан-

сирования 

Сумма освоения, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 
Строительство тепловой сети под-

ключение нового потребителя 
БС, ВБ 19079,98 92416,13 9152,12 105303,38 6890,44 9322,4 11840,17 6290,75 13630,27 9411,03 9477,28 5232,24 2786,65 11080,4 1245,82   

    

Итого 34299,39 482489,84 1159109,38 468806,46 108288,20 170809,06 100858,19 100866,81 34247,04 41214,15 307844,16 73983,19 23713,02 167425,99 215827,73 96409,16 145539,80 332381,86 

Всего по МО 350120,44 2191237,67 2323168,12 1388471,03 279573,87 322022,48 177335,74 405913,30 92222,75 132639,36 384040,77 163175,30 58439,20 202861,91 232468,80 126313,53 306288,98 488593,98 
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9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техниче-

ское перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом 

этапе  

Изменение температурных графиков на источниках тепловой энергии не предпола-

гается. 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой си-

стемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водо-

снабжения на каждом этапе 

Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые, ввиду отсутствия экономи-

ческой эффективности мероприятия, на территории г. Комсомольска-на-Амур настоящей 

актуализацией схемы теплоснабжения не предусматривается. 

9.5 Оценка эффективности инвестиций  

Методика расчета 

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии (тарифные последствия) 

были рассчитаны по методу экономически обоснованных расходов при условиях включе-

ния в тариф на тепловую энергии капитальных вложений (инвестиций) в строительство, 

реконструкцию и техническое перевоору7жение систем теплоснабжения с учетом предло-

женных вариантов развития систем теплоснабжения (Вариант 1 и Вариант 2) с учетом ин-

вестиционной надбавки. 

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом произ-

водственных расходов и товарного отпуска тепловой энергии за 2018 - 2021 гг., принятых 

по материалам тарифных дел, индекс-дефляторов и с учетом изменения технико-экономи-

ческих показателей при реализации проектов строительства, реконструкции и технического 

перевооружения систем теплоснабжения. 

Ценовые последствия для потребителей АО «ДГК» в соответствии с предложен-

ными вариантами 

Расчет ценовых последствий для потребителей АО «Дальневосточная генерирую-

щая компания» основывался на следующих принципах: 

- источниками возврата инвестиций в реализацию мероприятий является инвестици-

онная составляющая в тарифе и амортизация; 

- в тарифе на передачу и сбыт тепловой энергии необходимая валовая выручка фор-

мировалась для всего Хабаровского края с учетом изменения технико-экономических по-

казателей систем теплоснабжения при реализации мероприятий; 

- при формировании необходимой валовой выручки учитывалось перекрестное суб-

сидирование (в 2018-2021 гг.). 
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Таблица 9.5.1. Прогноз макроэкономических показателей  

№ п/п Индексы Ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

1 индекс инфляции (ИПЦ) % 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

2 
индекс-дефлятор инвестиций  

(в % к предыдущему году) 
% 103,1% 102,8% 102,8% 102,8% 102,7% 102,5% 102,2% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 

3 
индекс-дефлятор з/платы (в % к 
предыдущему году) 

% 103,3% 103,1% 103,0% 102,8% 102,6% 102,3% 102,3% 102,3% 102,3% 102,3% 102,3% 102,3% 102,3% 102,3% 102,3% 102,3% 

4 

индекс-дефлятор промышлен-

ной продукции (в % к предыду-
щему году) 

% 103,4% 103,2% 103,3% 103,2% 103,1% 102,5% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 

5 

темп роста цены на топливо                                   

газ (за исключением населения) % 2,3% 2,2% 2,1% 1,9% 1,8% 1,7% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

уголь % 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

темп роста цен на нефтепро-
дукты 

% 3,3% 3,1% 3,0% 2,8% 2,6% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

6 
темпы роста предельного та-

рифа на т/э  
% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 

7 
темпы роста предельного та-
рифа на э/э для сетевых органи-

заций 

% 3,3% 3,1% 3,0% 2,8% 2,6% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

8 
темпы роста предельного та-
рифа на э/э для прочих потре-

бителей 

% 3,3% 3,1% 3,0% 2,8% 2,6% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

Таблица 9.5.2. Цены и тарифы  

№ п/п Цены/тарифы Ед.изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

1 
Плата за технологическое присоедине-
ние потребителей 

тыс. руб/ 
Гкал/ч 

3 757,9 3 908,6 4 064,8 4 226,5 4 395,1 4 570,6 4 752,8 4 941,7 5 137,6 5 340,8 5 551,8 5 771,4 5 999,6 6 236,9 6 483,6 6 740,0 

2 Цена на топливо                                   

  газ руб/тут 5 745,4 5 877,5 6 006,8 6 133,0 6 249,5 6 362,0 6 470,1 6 534,8 6 600,2 6 666,2 6 732,8 6 800,2 6 868,2 6 936,9 7 006,2 7 076,3 

  уголь руб/тут 2 482,5 2 529,6 2 575,2 2 621,5 2 668,7 2 716,8 2 765,7 2 815,4 2 866,1 2 917,7 2 970,2 3 023,7 3 078,1 3 133,5 3 189,9 3 247,3 

  мазут/нефть руб/тут 15 194,3 15 695,7 16 182,3 16 667,7 17 134,4 17 579,9 17 984,3 18 397,9 18 821,1 19 253,9 19 696,8 20 149,8 20 613,3 21 087,4 21 572,4 22 068,5 

  дизельное топливо руб/тут 32 133,9 33 194,3 34 223,3 35 250,0 36 237,1 37 179,2 38 034,3 38 909,1 39 804,0 40 719,5 41 656,1 42 614,2 43 594,3 44 597,0 45 622,7 46 672,0 
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Таблица 9.5.3. Ставки по налогам и прочие параметры  

№ п/п Индексы Ед.изм.  

1 Ставка налога на прибыль % 20,0% 

2 Ставка налога на имущество % 2,2% 

3 Ставка ЕСН % 30,2% 

4 Ставка дисконтирования % 12,0% 

5 Норма амортизации % 3,8% 

6 Коэффициент дисконтирования  1,12 

Оценка экономической эффективности инвестиций 

Развития системы теплоснабжения г. Комсомольск-на-Амуре предполагает сохране-

ние четырех источников тепловой энергии АО «ДГК» и проведение мероприятия, направ-

ленных на надежность теплоснабжения, а также обеспечение прироста перспективных теп-

ловых нагрузок: 

6) Вывод КТЭЦ-1 из эксплуатации в 2028 г., с переключением нагрузок на новую 

водогрейную котельную (200 Гкал/ч) на площадке КТЭЦ-1. 

7) Вывод КТЭЦ-2 из эксплуатации в 2030 г., с переключением нагрузок на новую 

ТЭЦ на площадке КТЭЦ-2. 

 

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструк-

цию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за 

базовый период и базовый период актуализации 

Фактически осуществленные инвестиции в строительство, реконструкцию, техниче-

ское перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения отсутствуют. 
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Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям)»  

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организа-

циям) 

На основание Постановления Администрации города Комсомольска-на-Амуре Ха-

баровского края №443 от 25.02.2016 «О присвоении статуса Единая теплоснабжающая ор-

ганизация на территории городского округа «город Комсомольск-на-Амуре: 

1. Утвержден статус Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) акционерному 

обществу «Дальневосточная генерирующая компания» в зоне деятельности 

№001, образованной на базе источников акционерного общества «Дальнево-

сточная генерирующая компания» - СП «Комсомольская ТЭЦ-2», СП «Комсо-

мольская ТЭЦ-3». 

2. Утвержден статус ЕТО муниципальному унитарному предприятию «Теплоцен-

траль» в зоне деятельности №002, образованной на базе систем теплоснабжения 

от котельных Муниципального унитарного предприятия «Теплоцентраль». 

 

В настоящее время ведется работа по определению статуса для МУП «Производ-

ственное предприятие тепловых сетей города Комсомольск-на-Амуре2 в качестве ЕТО для 

системы теплоснабжения от котельной мкр. Большая Хапсоль», тк. Данная котельная нахо-

дится в обособленной зоне. 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения 

должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теп-

лоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из си-

стем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую орга-

низацию. 

По данным базового периода на территории г. Комсомольск-на-Амуре функциони-

рует централизованная система теплоснабжения, включающая в себя 3 источника комби-

нированной выработки тепловой и электрической энергии энергии (КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, 

КТЭЦ-3), одна пиковая котельная «Дземги» и 7 котельных МУП «Теплоцентраль». 

В систему теплоснабжения помимо источника тепловой энергии входят тепловые 

сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления. 

Зоны теплоснабжения, образованные на базе источников КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3 

и ВК «Дземги» являются технологически связанными и образуют систему централизован-

ного теплоснабжения г. Комсомольск-на-Амуре. Таким образом, учитывая технологиче-

скую связанность рассматриваемых зон теплоснабжения, согласно ПП РФ №808 от 

08.08.2012 г. для системы централизованного теплоснабжения г. Комсомольск-на-Амуре 

решено установить одну зону деятельности ЕТО, границы которой определяются внеш-

ними границами зон теплоснабжения КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3 и ВК «Дземги». 

Котельные МУП «Теплоцентраль», функционирующие на территории города, обра-

зуют изолированные системы теплоснабжения, технологически не связанные между собой. 

Границы систем теплоснабжения котельных соответствуют границам зон действия источ-

ников теплоснабжения. 
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Описание зон действия источников теплоснабжения, функционирующих на терри-

тории г. Комсомольск-на-амуре, представлены в разделе 2 Главы 1 обосновывающих мате-

риалов «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепло-

вой энергии для целей теплоснабжения». 

Учитывая изложенное выше, на территории г. Комсомольск-на-Амуре выделено 3 

зон деятельности ЕТО, в том числе: 

1) Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе источников АО «ДГК» СП «Ком-

сомольская ТЭЦ-2» (КТЭЦ-1, КТЭЦ-), СП «Комсомольская ТЭЦ-3» (КТЭЦ-3 и ВК 

«Дземги»); 

2) Зона деятельности ЕТО № 2, образованная на базе систем теплоснабжения от ко-

тельных МУП «Теплоцентраль». 

На момент разработки Схемы теплоснабжения ведется работа по определению ста-

туса для МУП «ППТС» в качестве единой теплоснабжающей организацией (ЕТО № 3) в 

зоне действия котельной Б. Хапсоль в мкр. «Большая Хапсоль. 

Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Комсомольск-на-Амуре представлен 

в таблице 10.2.1.  

Таблица 10.2.1 Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Комсомольск-на-Амуре 

Источник теплоснабжения в 

зоне 

деятельности ЕТО 

Теплоснабжающие и/или 

теплосетевые организации, 

осуществляющие деятель-

ность в зоне действия ЕТО в 

базовый период 

Ведомственная принадлежность 

Источник Тепловые сети 

Зона деятельности ЕТО № 1, 

образованная на базе источ-

ников АО «ДГК» СП «Ком-

сомольская ТЭЦ-2» (КТЭЦ-

1, КТЭЦ-), СП «Комсомоль-

ская ТЭЦ-3» (КТЭЦ-3 и ВК 

«Дземги») 

1. АО «ДГК», СП «Комсо-

мольская ТЭЦ-2 (Комсо-

мольская ТЭЦ-1)» 

2. АО «ДГК», СП «Комсо-

мольская ТЭЦ-3» 

3. СП «КТС» АО «ДГК» 

4. МУП «ППТС» 

5. ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

6. Комсомольский участок 

Дирекции по тепловодоснаб-

жению АО «РЖД» ДТВУ-4 

1. АО «ДГК», СП 

«Комсомольская ТЭЦ-

2 (КТЭЦ-1, КТЭЦ-2)» 

2. АО «ДГК», СП 

«Комсомольская ТЭЦ-

3» (КТЭЦ-3, ВК 

«Дземги» 

1. СП «КТС» АО 

«ДГК» 

2. МУП «ППТС» 

3. ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО 

РФ 

4. Комсомоль-

ский участок Ди-

рекции по тепло-

водоснабжению 

АО «РЖД» 

ДТВУ-4 

Зона деятельности ЕТО № 2, 

образованная на базе систем 

теплоснабжения от котель-

ных МУП «Теплоцентраль». 

МУП «Теплоцентраль 

Администрация 

г. Комсомольск-на-

Амуре 

Администрация 

г. Комсомольск-

на-Амуре 

Зона деятельности ЕТО № 3 

в мкр. «Большая Хапсоль»* 
МУП «ППТС» 

Администрация г. 

Камсомольск-на-

Амуре 

Администрация 

г. Камсомольск-

на-Амуре 

* на момент разработки схемы теплоснабжения ведется работа по определению статуса для 

МУП «Производственное предприятие тепловых сетей города Комсомольск-на-Амуре» в качестве 

ЕТО для системы теплоснабжения от котельной мкр. «Большая Хапсоль», так как данная котельная 

находится в обособленной зоне. 

 

10.2.1 Зона деятельности ЕТО № 1 

В зону деятельности ЕТО № 1 входит система централизованного теплоснабжения, 

образованная на базе АО «ДГК» СП «Комсомольская ТЭЦ-2» (КТЭЦ-1, КТЭЦ-), СП «Ком-

сомольская ТЭЦ-3» (КТЭЦ-3 и ВК «Дземги») (таблица 10.2.2). 



 

160 

Таблица 10.2.2. Зона деятельности ЕТО №1 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 
Адрес источника Зона действия 

1 КТЭЦ-1 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ва-

гонная 8 

Северная часть территории центрального 

административного округа, граничит с зо-

ной действия КТЭЦ-2 и КТЭЦ-3. Потреби-

тели подключены к тепломагистралям №№ 

4,11,12 

2 КТЭЦ-2 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Аллея Труда 1/3 

Южная и частично северная части централь-

ного административного округа, граничит с 

зоной действия КТЭЦ-1, КТЭЦ-3 и ВК 

«Дземги». Потребители подключены к теп-

ломагистралям №№ 1,2,3,5,8,9,17 

3 КТЭЦ-3 
г. Комсомольск-на-Амуре, Север-

ное шоссе 151. 

Частично северная часть центрального ад-

министративного округа и ленинский адми-

нистративный округ, граничит с зоной дей-

ствия КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2. Потребители под-

ключены к тепломагистралям №№ 21,22,24 

Тепломагистрал №23 является транзитной 

между КТЭЦ-3 и пиковой котельной 

«Дземги». 

4 ВК «Дземги»  

Ленинский административный округ. По-

требители подключены к тепломагистралям 

№№ 18,19. 

Источники тепловой энергии в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадле-

жат АО «ДГК». 

Эксплуатацию тепловых сетей осуществляют две организации: СП «КТС» и МУП 

«ППТС».  

10.2.2 Зона деятельности ЕТО № 2 

В зону деятельности ЕТО № 2 входит система централизованного теплоснабжения, 

образованная на базе котельных МУП «Теплоцентраль». 
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Таблица 10.2.3. Зона деятельности ЕТО №2 

№ 

п/п 

Наименование источ-

ника 
Адрес источника Зона действия 

1 
Котельная ж. мкр. 

«Менделеева» 

г. Комсомольск-на–Амуре, 

Центральный округ, ж. 

мкр. Менделеева, ул. Пуга-

чева,84 

Обеспечивает теплом потребителей, распо-

ложенных по ул. Зейская, Рабочая, Барри-

кадная, Восточное шоссе 

2 

Котельная ж. мкр. 

«КМС-Сортировоч-

ный» 

 
Обеспечивает теплом потребителей, распо-

ложенных по ул. Сортировочная 

3 
Котельная ж. мкр. 

«Западный» 
 

обслуживает потребителей, расположенных 

по ул. Лукашова. 

4 
Котельная ж. мкр. 

«Попова» 

г. Комсомольск-на–Амуре, 

Центральный округ, ж. 

мкр. Попова, ул. Моховая, 

2 корп. 3 

 

Обеспечивает тепловой энергией потребите-

лей, расположенных по ул. Мачтовая, Мохо-

вая, пер. Связистов и пер. Электронный 

5 
Котельная ж. мкр. 

«Старт» 

г. Комсомольск-на–Амуре, 

Центральный округ, ж. 

мкр. Старт, ул. Централь-

ная, 10 корп.3 

Обеспечивает теплом потребителей, распо-

ложенных по ул. Центральная, Нижняя 

6 
Котельная ж. мкр. 

«М. Хапсоль 

г. Комсомольск-на–Амуре, 

Центральный округ, ж. 

мкр. Малая Хапсоль, 

ул.Грибная,27 

 

Обеспечивает теплом два дома по ул. Ка-

менная и водонапорную башню 

7 
Котельная ж. мкр. 

«Хумми» 

г. Комсомольск-на–Амуре, 

Центральный округ, ж. 

мкр. Хумми, ул. Талали-

хина, 31 

Обеспечивает тепловой энергией потребите-

лей, расположенных по ул. Талаллихина 

Источники тепловой энергии и тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности 

ЕТО принадлежат Администрации города Комсомольск-на-Амуре. 

Эксплуатацию источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляет МУП 

«ППТС». 

10.2.3 Зона деятельности ЕТО № 3 

На момент разработки Схемы теплоснабжения ведется работа по определению ста-

туса для МУП «Производственное предприятие тепловых сетей города Комсомольск-на-

Амуре» в качестве ЕТО для системы теплоснабжения от котельной мкр. «Большая Хап-

соль», так как данная котельная находится в обособленной зоне. 

. 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 

организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;  

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федера-

ции», утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (далее Пра-

вила):  

1) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной 

власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа 

местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы 

теплоснабжения поселения, городского округа.  
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2) В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельно-

сти единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) дея-

тельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются гра-

ницами системы теплоснабжения.  

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  

− определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из си-

стем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;  

− определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую орга-

низацию.  

3) Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми се-

тями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования 

(размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с 

даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правил, за- 

явку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с 

указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, со-

ставленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налого-

вого органа об ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих 

дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых 

заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта 

Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - официальный сайт).  

4) В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в со-

ответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае 

если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином за-

конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соот-

ветствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномо-

ченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответ-

ствии с пунктами 7 - 10 Правил.  

5) Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:  

− владение на праве собственности или ином законном основании источниками теп-

ловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми се-

тями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации;  

− размер собственного капитала;  

− способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-

ющей системе теплоснабжения.  

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке 

схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организа-

ций соответствующие сведения.  

1) В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощно-

стью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 
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единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организа-

ции присваивается данной организации. Показатели рабочей мощности источников 

тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных 

схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.  

2) В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином закон- 

ном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны де-

ятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжаю-

щей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет 

наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных ка-

питалов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей 

мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе тепло-

снабжения.  

3) Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 

составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение ор-

ганизации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового ор-

гана об ее принятии.  

4) Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-

ющей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических 

возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспет-

черизации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и темпе-

ратурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме тепло-

снабжения.  

5) В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса еди-

ной теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности ис-

точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.  

6) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обя-

зана:  

− заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых нахо-

дятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными по-

требителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;  

− заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответ-

ствии со схемой теплоснабжения;  

− заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теп-

лоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их пере-

даче.  

7) Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следу-

ющих случаях:  

− систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров, указан-

ных в пункте 12 Правил. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
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тельств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями феде-

рального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) 

судов;  

− принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением ре-

организации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой 

теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные органи-

зации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организа-

ции, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;  

− принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус 

единой теплоснабжающей организации, банкротом;  

− прекращение права собственности или владения имуществом, указанным в абзаце 

втором пункта 7 Правил, по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-

сийской Федерации;  

− несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организа-

ции, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способно-

стью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей си-

стеме теплоснабжения;  

− подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теп-

лоснабжающей организации.  

8) Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотрен-

ным абзацем вторым пункта 13 Правил, незамедлительно информируют об этом 

уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса 

единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть при-

ложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного ор-

гана, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.  

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой 

теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о воз-

никновении указанных в абзацах третьем - пятом пункта 13 Правил фактов, являю-

щихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей ор-

ганизации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом ре-

шения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекраще-

ния права собственности или владения имуществом организации.  

9) Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе по-

дать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций 

единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус еди-

ной теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с пунктом 11 Правил. 

Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может 

быть подано до 1 августа текущего года.  

10) Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса 

единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения 

от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмот-

ренным абзацем вторым пункта 13 Правил, вступивших в законную силу решений 

федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и 

(или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей 

статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, предусмотренных абза-

цами третьим седьмым пункта 13 Правил.  

11) Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить 

на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим 

и (или) теплосетевым организациям подать заявку о присвоении им статуса единой 
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теплоснабжающей организации. Подача заявления заинтересованными организаци-

ями и определение единой теплоснабжающей организации осуществляется в по-

рядке, установленном в пунктах 5 - 11 Правил.  

12) Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основа-

ниям, предусмотренным пунктом 13 Правил, обязана исполнять функции единой 

теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации в порядке, предусмотренном пунктами 5 - 11 Пра-

вил, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжаю-

щей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя 

(наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские 

реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.  

13) Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть из-

менены в следующих случаях:  

− подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, ис-

точников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теп-

лоснабжения;  

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. Сведения об 

изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведе-

ния о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации под-

лежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации 

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присво-

ение статуса единой теплоснабжающей организации 

Заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснаб-

жающей организации, в ходе разработки проекта схемы теплоснабжения не подавались 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих органи-

заций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 

поселения, городского округа, города федерального значения 

Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем тепло-

снабжения, действующих на территории г. Комсомольск-на-Амуре, представлен в таблице 

10.5.1. 

Таблица 10.5.1 Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем тепло-

снабжения, действующих на территории г. Комсомольск-на-Амуре 

Наименование ис-

точника, на базе 

которого образо-

вана система теп-

лоснабжения 

Ведомственная принадлежность Эксплуатирующая организация 

Источник Тепловые сети Источник Тепловые сети 

Система центра-

лизованного теп-

лоснабжения, об-

разованная на базе 

КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, 

КТЭЦ-3 и ВК 

«Дземги» 

1. АО «ДГК» СП «Ком-

сомольская ТЭЦ-2  

2. АО «ДГК» СП «Ком-

сомольская ТЭЦ-3». 

 

1. СП «КТС» 

АО «ДГК» 

2. МУП 

«ППТС» 

3. ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО 

РФ 

4. Комсомоль-

ский участок 

Дирекции по 

тепловодоснаб-

жению АО 

«РЖД» ДТВУ-

4 

1. АО «ДГК» СП 

«Комсомольская 

ТЭЦ-2 (Комсомоль-

ская ТЭЦ-1)». 

2. АО «ДГК» СП 

«Комсомольская 

ТЭЦ-3». 

 

1. СП «КТС» 

АО «ДГК» 

2. МУП 

«ППТС» 

3. ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО 

РФ 

4. Комсомоль-

ский участок 

Дирекции по 

тепловодоснаб-

жению АО 

«РЖД» ДТВУ-4 
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Наименование ис-

точника, на базе 

которого образо-

вана система теп-

лоснабжения 

Ведомственная принадлежность Эксплуатирующая организация 

Источник Тепловые сети Источник Тепловые сети 

Котельная ж. мкр. 

«Менделеева» 

Администрация г. Ком-

сомольск-на-Амуре 

Администрация 

г. Комсо-

мольск-на-

Амуре 

МУП «Теплоцен-

траль 

МУП «Тепло-

централь 

Котельная «КМС-

Сортировочный» 

Администрация г. Ком-

сомольск-на-Амуре 

Администрация 

г. Комсо-

мольск-на-

Амуре 

МУП «Теплоцен-

траль 

МУП «Тепло-

централь 

Котельная ж. мкр. 

«Западный» 

Администрация г. Ком-

сомольск-на-Амуре 

Администрация 

г. Комсо-

мольск-на-

Амуре 

МУП «Теплоцен-

траль 

МУП «Тепло-

централь 

Котельная ж. мкр. 

«Попова» 

Администрация г. Ком-

сомольск-на-Амуре 

Администрация 

г. Комсо-

мольск-на-

Амуре 

МУП «Теплоцен-

траль 

МУП «Тепло-

централь 

Котельная ж. мкр. 

«Старт» 

Администрация г. Ком-

сомольск-на-Амуре 

Администрация 

г. Комсо-

мольск-на-

Амуре 

МУП «Теплоцен-

траль 

МУП «Тепло-

централь 

Котельная ж. мкр. 

«М. Хапсоль» 

Администрация г. Ком-

сомольск-на-Амуре 

Администрация 

г. Комсо-

мольск-на-

Амуре 

МУП «Теплоцен-

траль 

МУП «Тепло-

централь 

Котельная ж. мкр. 

«Хумми» 

Администрация г. Ком-

сомольск-на-Амуре 

Администрация 

г. Комсо-

мольск-на-

Амуре 

МУП «Теплоцен-

траль 

МУП «Тепло-

централь 

Котельная ж. мкр. 

«Б. Хапсоль» 

Администрация г. Ком-

сомольск-на-Амуре 

Администрация 

г. Комсо-

мольск-на-

Амуре 

МУП «ППТС» МУП «ППТС» 
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Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками теп-

ловой энергии»  

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии г. Комсо-

мольск-на-Амуре не планируется. 

Для передачи тепловых нагрузок выбывающей из эксплуатации КТЭЦ-1 планиру-

ется строительство новой водогрейной котельной мощностью 200 Гкал/ч (233 МВт) на тер-

ритории КТЭЦ-1. Планируемый срок проведения мероприятия – 2026-2028 год. 

Также планируется модернизация КТЭЦ-2 со строительством новой паросиловой 

ТЭЦ на территории КТЭЦ-2 с предполагаемым следующим составом оборудования: 

- паровые котлы Е-500-140 – 2 шт.; 

- паровые турбины Т-100-130 – 2 шт.; 

- водогрейные котлы ПТВМ – 100 – 3 шт. 

Таким образом, установленная мощность Комсомольской ТЭЦ-2 после модерниза-

ции составит: электрическая – 200 МВт, тепловая – 500 Гкал/ч. 
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Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»  

Перечень бесхозяйных тепловых сетей представлен в Приложении 2 к Главе 1. 

Помимо этого, имеется ряд участков тепловых сетей, которые необходимо   выявить 

и поставить на учет в качестве бесхозяйных с целью дальнейшего определения балансовой 

принадлежности.    

Для постановки на учет данных участков Администрации города необходимо про-

водить работу по выявлению и постановки на учет сетей имеющих признаки бесхозяйного 

имущества, в порядке, установленном постановлением администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре от 03.02.2005 г. № 9-па  "Об утверждении Положения об учете и приобрете-

нии права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на 

территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", а также Федеральным за-

коном от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 
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Раздел 13  «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и га-

зификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и програм-

мой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведе-

ния поселения, городского округа, города федерального значения»  

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обес-

печения топливом источников тепловой энергии 

г. Комсомольск-на-Амуре действует региональная программа «Газификация жи-

лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края 

на 2022-2031 годы» утвержденная распоряжением Правительства Хабаровского края от 30 

декабря 2017 года №944-рп (с изменениями на 16 марта 2023 года) 

Сроки реализации Программы: 2022 - 2031 годы, разделение на этапы не предусмат-

ривается. 

Целевые показатели Программы: 

- объем (прирост) потребления природного газа в год – 1,945 млн. куб. метров; 

- строительство газопроводов-отводов – 8,6 км;  

- строительство газораспределительных станций - 6 ед.;  

- реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) – 2 ед.; 

- газоснабжение населенных пунктов природным газом - 27 ед.;  

- строительство межпоселковых газопроводов – 127,9 км;  

- строительство внутрипоселковых газопроводов – 543,9 км; 

- уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводо-

родным газом (далее - СУГ) – 57,7 %; 

- уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ- 

71,0 %; 

- уровень газификации населения природным газом – 60,0%; 

- газификация природным газом (кол-во квартир, домовладений) – 29769 ед.; 

- перевод котельных на природный газ – 22 ед.; 

- уровень газификации населения СУГ – 1,9 %; - 20,5 %;  

- перевод на природный газ автотранспортной техники – 94 ед.; 

- количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных ком-

прессорных станций – 7 ед.; 

Ожидаемые результаты от реализации региональной программы:  

- повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения, в целях 

обеспечения потребителей края природным газом в требуемых объемах;  

- развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества 

жизни населения края;  

- повышение энергетической и экономической эффективности функциониро-

вания автомобильного транспорта;  

- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомо-

бильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения. 

Так же в соответствии с утвержденной программы «Развития газоснабжения и гази-

фикации Хабаровского края на период 2022-2031 годы» планируется строительство пер-

спективного магистрального газопровода-отвода и ГРС от МГ «Сахалин-Хабаровск-Влади-

восток». 
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На перспективный магистральный газопровод планируется переподключение суще-

ствующих объектов потребления газа с планируемого к выводу из эксплуатации в 2025 году 

МГ «Оха-Комсомольск-на-Амуре». 
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Таблица 13.1.1. Перечень мероприятий по реализации региональной программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 

Хабаровского края на 2022-20 годы" 

Наименование мероприятий 

Технические ха-

рактеристики 

объекта 

Ориентировоч-

ная стоимость 

строительства 

(млн. рублей) 

Срок исполнения 

(год) 
Ответственный исполнитель Источник финансирования 

Городской округ "Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 
          

Распределительные газопро-

воды для газификации г. Ком-

сомольска-на-Амуре (пос. Ма-

лая Хапсоль) 

18,3 км 787 2020 - 2027 

Администрация города Комсо-

мольска-на-Амуре (по согласо-

ванию) 

государственная программа края "Энергоэф-

фективность и развитие энергетики в Хаба-

ровском крае" <*> 

Газопровод высокого давления 

до ГРП-4 по пр. Копылова 
1,6 км 22,3 2018 - 2022 

АО "Газпром газораспределе-

ние Дальний Восток" (по согла-

сованию) 

программа газификации, финансируемая за 

счет средств специальной надбавки к тари-

фам на услуги по транспортировке газа по га-

зораспределительным сетям 

Газопровод высокого давления 

0,6 МПа до ГРП-5 в микрорай-

оне Мылки 

4,1 км 93,81 2018 - 2023 

АО "Газпром газораспределе-

ние Дальний Восток" (по согла-

сованию) 

программа газификации, финансируемая за 

счет средств специальной надбавки к тари-

фам на услуги по транспортировке газа по га-

зораспределительным сетям 

Газопровод низкого давления 

от ГРП-5 для газификации жи-

лых домов в микрорайоне 

Мылки 

0,8 км 27,39 2022 - 2023 

АО "Газпром газораспределе-

ние Дальний Восток" (по согла-

сованию) 

-"- 

Распределительный газопровод 

низкого давления к жилым до-

мам N 56, 54 по ул. Рабочей, N 

24, 22, 18, 14, 12, 10 по ул. Во-

сточное шоссе, N 1, 3, 1/3 по ул. 

Хорпинское шоссе, N 25, 18, 22 

по ул. Баррикадной п. Менделе-

ева 

0,9 км 9,73 2022 - 2023 

АО "Газпром газораспределе-

ние Дальний Восток" (по согла-

сованию) 

-"- 

Распределительный газопровод 

для газификации жилых домов 

в границах ул. Московская, 

Свердлова, Советская, Держа-

вина, Алмазная, Аренского, 

Полтавская, п. Майский 

10,0 км 114,59 2023 - 2024 

АО "Газпром газораспределе-

ние Дальний Восток" (по согла-

сованию) 

программа газификации, финансируемая за 

счет средств специальной надбавки к тари-

фам на услуги по транспортировке газа по га-

зораспределительным сетям 

Строительство АГНКС-1 на Се-

верном шоссе 
1 ед. 250 2018 - 2024 

ООО "Газпром газомоторное 

топливо" (по согласованию) 

инвестиционная программа ООО "Газпром 

газомоторное топливо" 
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Наименование мероприятий 

Технические ха-

рактеристики 

объекта 

Ориентировоч-

ная стоимость 

строительства 

(млн. рублей) 

Срок исполнения 

(год) 
Ответственный исполнитель Источник финансирования 

Строительство АГНКС-2 на ул. 

Дзержинского 
1 ед. 250 2019 - 2025 

ООО "Газпром газомоторное 

топливо" (по согласованию) 
-"- 

Перевод автомобильного транс-

порта на газомоторное топливо 
20 ед. 170 2026 - 2027 

Администрация городского 

округа (по согласованию) 

инвестиционные программы автотранспорт-

ных предприятий 
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13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Природный газ в Хабаровский край с сентября 2005 года поставляется Консорциумом 

участников по проекту «Сахалин-I» по долгосрочным договорам с АО «Дальневосточная 

генерирующая компания» и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», заключен-

ным в рамках Соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-I» с Правительством 

Российской Федерации. 

Контрактный объем поставки газа составляет 2,8 млрд. куб. метров в год. 

Согласно договорам, оптовая цена газа Поставщика не подлежит государственному 

регулированию, рассчитывается по ценовой формуле и изменяется ежеквартально в зави-

симости от цены нефти, импортируемой в Японию, курсов доллара США к японской йенеи 

рублю. Расчеты производятся в долларах США. 

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» входит в группу компаний «Газ-

пром межрегионгаз», является специализированной газораспределительной организацией 

на территории всего Дальнего Востока и занимается вопросами газификации Дальневосточ-

ного федерального округа, развития и эксплуатации распределительных сетей, внутридо-

мового и внутриквартирного газового оборудования, потребляющего природный газ. Ком-

пания обеспечивает природным газом 28 населенных пунктов, более 106 тыс. квартир и 

домовладений, 16 теплоэнергетических объектов и более 175 коммунально-бытовых потре-

бителей, обслуживает более 1000 км распределительных газопроводов, в том числе более 

420 км межпоселковых газопроводов. 

«Сахалин-1» - один из крупнейших нефтегазовых проектов с прямыми иностранными 

инвестициями, реализуемых в Российской Федерации. «Эксон Нефтегаз Лимитед», дочер-

няя компания Корпорации «ExxonMobil» является оператором проекта по поставкам при-

родного газа в Хабаровский край по международному контракту. 

Газоснабжение КТЭЦ-1,2,3 и ВК «Дземги» осуществляется по магистральному тру-

бопроводу ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» «Оха – Комсомольск-на-Амуре» до газораспре-

делительного пункта (ГРП) КТЭЦ-3 газ подается по подземному газопроводу с давлением 

1,2 Мпа производительностью в 100 тыс. м3/час. В связи с тем, что на СП «Комсомольская 

ТЭЦ-3» основным видом топлива является природный газ, газификация на объекте не тре-

буется. Но в тоже время доля газа КТЭЦ-3 в общем объеме составляет 80-85 тыс. м3/час, 

что недостаточно для загрузки двух энергоблоков станции. Потребность в газе при номи-

нальных нагрузках может существенно превышать производительность ГРС-1 (Полная за-

грузка -145 тыс. м3/час), в связи с чем приходится ограничивать в потреблении газа круп-

ные энергетические объекты города, в частности ТЭЦ-2. СП «КТЭЦ-3» является одним из 

основных источников тепла для г. Комсомольск-на-Амуре. Важным приоритетным направ-

лением развития топливного баланса является мероприятие по увеличению объемов по-

ставки природного газа на объекты СП «КТЭЦ-3». Согласно материалам письма № 5-18/976 

Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики города Комсомоль-

ска-на-Амуре, дефицит использования основного топлива на источниках СП «Комсомоль-

ская ТЭЦ-2» отсутствует. Использование газа и угля в качестве основного топлива на 

КТЭЦ-2 позволяет обеспечивать расчетные тепловые и электрические нагрузки.  

СП «КТЭЦ-З» является одним из основных источников тепла для г. Комсомольска-

на-Амуре. Важным приоритетным направлением развития топливного баланса является ме-

роприятие по увеличению объёмов поставки природного газа на объекты СП «КТЭЦ-3». 

В настоящее время в рамках реализации Долгосрочного плана комплексного соци-

ально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утверждённого распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р АО «Газпром газорас-

пределение Дальний Восток» завершено строительство объекта «Распределительный газо-

провод высокого давления от ГРС-2 до кранового узла №4Д». Реализация данного проекта 

позволит разгрузить ГРС-1 по линии 0,6 МПа. 
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13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (меж-

региональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-

мышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы 

с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения 

Предложения отсутствуют. 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, ре-

конструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплу-

атации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее 

в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощ-

ности в схемах теплоснабжения  

СиПР ЕЭС России разрабатывается (далее – СиПР) Системным оператором ЕЭС 

России (далее – Системный оператор) для обеспечения энергобезопасности регионов Рос-

сии с точки зрения надежности их электроснабжения. Документ формируется на основании 

прогнозных показателей электропотребления, режимов работы существующих электро-

станций и сетей и других факторов. 

При невозможности обеспечения режимно-балансовых решений посредством суще-

ствующих объектов в объеме СиПР Системный оператор планирует необходимые объемы 

ввода источников и/или электрических сетей. Объекты, снижающие надежность работы 

энергосистемы, планируются к демонтажу. 

Дополнительный ввод и дополнительный демонтаж генерирующего оборудования 

учитывается Системным оператором на основании информации о планах собственников по 

вводу и выводу (демонтажу) генерирующего оборудования. 

В настоящее время в действующая Схемы и программы развития единой энергети-

ческой системы России на 2018-2024 годы и «Схемы и программы развития электроэнерге-

тики Хабаровского края на 2018-2022 годы» предусмотрено строительство новой котельной 

на площадке КТЭЦ-1 и реконструкция КТЭЦ-2. 

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 

в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспек-

тивного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и про-

граммы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе 

описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности 

и энергии 

Предложения по строительству новых (дополнительных, незамещающих) источни-

ков комбинированной выработки электрической и тепловой энергии при текущей актуали-

зации не предусмотрено. 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвер-

жденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии 

соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам тепло-

снабжения 

Схема водоснабжения и водоотведения г. Комсомольска-на-Амуре на период 2015 – 

2030 годов, утвержденная постановлением администрации, разработана в целях определе-

ния долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения г. Ком-
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сомольска-на-Амуре, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным спо-

собом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического сти-

мулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.  

Целями разработки схем водоснабжения и водоотведения являются: 

- обеспечение для абонентов доступности услуг водоснабжения и водоотведения с 

использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации; 

- рациональное водопользование, а также определение долгосрочной перспективы 

развития систем водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным 

способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимули-

рования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих 

технологий. 

Основными задачами разработки схем водоснабжения и водоотведения на 10-лет-

нюю перспективу являются: 

- разработка целевых показателей развития централизованных систем водоснабже-

ния и водоотведения; 

- разработка мероприятий и технических решений по оптимизации работы систем 

водоснабжения и водоотведения, снижение расхода энергоресурсов в системах водоснаб-

жения и водоотведения, а также сокращение потерь воды при транспортировке; 

- разработка мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, 

технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации; 

- разработка планов снижения сбросов, планов мероприятий по приведению каче-

ства воды в соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом от 

07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О водоснабжении и водоотведении", планов ме-

роприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными тре-

бованиями; 

- разработка прогнозных балансов потребления, питьевой, технической воды, коли-

чества и состава сточных вод сроком на 10 лет с учетом различных сценариев развития му-

ниципального образования, удовлетворение спроса на воду для обеспечения надежного во-

доснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации 

расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимули-

рования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. 

В процессе разработки схемы водоснабжения были проведены гидравлические рас-

четы в составе электронной модели. С этой целью в режимном порядке к существующим 

нагрузкам на сетевые сооружения по всем потребителям холодной воды были расчетным 

путем добавлены прогнозные объемы холодной воды, необходимые для закрытых систем 

горячего водоснабжения. Результатом этих расчетов явились выводы о наличии свободной 

мощности сетевых сооружений водоснабжения. 

В рамках реализации федерального проекта водоснабжения микрорайона Дружба 

«Чистая вода», был заключён договор «ОК 16/04 от 03.04.2020 года между КГКУ «Служба 

заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ха-

баровского края» и ООО «Контем-Инжиниринг». Основная цель реализации проекта - обес-

печение жителей микрорайона «Дружба» и частного сектора водой питьевого качества. 
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Проектом предусмотрена подача воды для потребителя СП «Комсомольская ТЭЦ-

3» в размере 500 т/ч (пиковый период 730 т/ч). Судьба действующего водовода не известна. 

На данный момент фактические расходы на подпитку теплосети, с учётом снижения 

добычи воды на Чкаловском водозаборе, составляют 615 тн/час (в пиковый период до 936 

тн/час).  
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Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения»  

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа г. Комсомольска-

на-Амуре разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабже-

ния и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих 

индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методиче-

скими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно: 

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате техноло-

гических нарушений на тепловых сетях; 

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате техноло-

гических нарушений на источниках тепловой энергии; 

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллек-

торов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и ко-

тельных); 

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к матери-

альной характеристике тепловой сети; 

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепло-

вой нагрузке; 

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение вели-

чины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выра-

ботанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федераль-

ного значения); 

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии); 

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в об-

щем объеме отпущенной тепловой энергии; 

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 

(для каждой системы теплоснабжения); 

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный 

период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, город-

ского округа, города федерального значения); 

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энер-

гии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, 

городского округа, города федерального значения). 

Вышеприведенные показатели представлены в таблице ниже. 
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Таблица 13.6.1 Индикаторы развития системы теплоснабжения  

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

1 

Количество прекращений подачи тепловой энер-

гии, теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях в системах центра-

лизованного теплоснабжения г. Комсомольска-на-

Амуре 

ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТО АО "ДГК" ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 ед/год 0 0 0 0                           

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Количество прекращений подачи тепловой энер-

гии, теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии г. 

Комсомольска-на-Амуре 

ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТО АО "ДГК" ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 ед/год 0 0 0 0                           

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов ис-

точников тепловой энергии по системам центра-

лизованного теплоснабжения г. Комсомольска-на-

Амуре, в том числе. 

кг у.т./Гкал 191 191 181,9 181,5 171,3 171,2 171,2 161,3 161,4 161,4 161,3 161,3 161,3 161,4 161,4 161,4 161,4 

ЕТО АО "ДГК" кг у.т./Гкал 149,57 149,57 149,57 149,57 149,57 149,57 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 кг у.т./Гкал 147,9 147,9 147,9 147,9 147,9 147,9 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 147,9 

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 кг у.т./Гкал 148,95 148,95 148,95 148,95 148,95 148,95 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 148,95 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 кг у.т./Гкал 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" кг у.т./Гкал 160,94 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" кг у.т./Гкал 220,7 220,7 202,5 202,5 182,1 182,1 182,1 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» кг у.т./Гкал 206,4 206,4 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» кг у.т./Гкал 222,8 222,8 222,8 222,8 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» кг у.т./Гкал 234,1 234,1 234,1 234,1 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» кг у.т./Гкал 245,2 245,2 245,2 245,2 245,2 245,2 245,2 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» кг у.т./Гкал 207,1 207,1 207,1 207,1 207,1 207,1 207,1 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» кг у.т./Гкал 235,3 235,3 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» кг у.т./Гкал 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 

4 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии к материальной характеристике 

тепловой сети 

Гкал/м2 5,5 5,42 5,35 5,29 5,27 5,21 5,17 5,13 5,1 5,07 5,04 5,02 5 4,98 4,96 4,95 4,95 

ЕТО АО "ДГК" Гкал/м2 4,54 4,38 4,24 4,13 4,09 3,96 3,88 3,8 3,74 3,68 3,63 3,58 3,54 3,5 3,46 3,44 3,44 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 Гкал/м2 4 3,52 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 
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№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 Гкал/м2 8,67 8,67 8,66 8,66 8,65 8,64 8,64 8,63 8,62 8,62 8,61 8,6 8,6 8,59 8,58 8,58 8,58 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 Гкал/м2 3,77 3,7 3,63 3,57 3,51 3,45 3,39 3,34 3,29 3,23 3,18 3,14 3,09 3,04 3 3 3 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" Гкал/м2 1,72 1,62 1,52 1,44 1,37 1,3 1,24 1,18 1,13 1,09 1,05 1,01 0,97 0,93 0,9 0,87 0,87 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" Гкал/м2 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» Гкал/м2 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» Гкал/м2 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» Гкал/м2 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» Гкал/м2 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» Гкал/м2 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» Гкал/м2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» Гкал/м2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

5 

Коэффициент использования установленной теп-

ловой мощности  
%                                   

ЕТО АО "ДГК" %                                   

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 % 78,8 90,9 91,3 91,4 91,8 92,3 82,7 83,1 83,5 83,9 84,3 84,7 85,2 85,6 85,6 85,6 85,6 

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 % 30,61 20,26 19,86 19,94 19,88 19,55 22,36 22,24 22,29 21,61 22,05 21,78 21,99 22,32 22,06 22,36 22,36 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 % 67,71 56,84 56,53 56,46 56,71 56,71 56,70 56,70 56,70 56,84 56,81 56,84 56,84 56,84 56,84 56,65 56,84 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" % 63,43 64,93 66,15 66,51 67,55 67,65 67,79 67,94 68,10 68,24 68,36 68,48 68,51 68,58 68,60 68,65 68,65 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" %                                   

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» % 63,43 64,93 66,15 66,51 67,55 67,65 67,79 67,94 68,10 68,24 68,36 68,48 68,51 68,58 68,60 68,65 68,65 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» % 14,28 19,47 19,53 20,37 20,92 21,47 -117,63 22,58 23,62 24,20 24,77 25,35 27,12 27,68 28,17 28,17 28,17 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» % 22,37 23,67 23,67 36,92 40,55 44,04 47,53 51,02 54,65 58,14 61,63 65,12 68,75 72,24 75,73 75,73 75,73 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» % 25,33 27,29 27,29 27,29 27,29 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» % 35,61 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» % 25,33 44,00 44,00 44,00 9,09 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» % 36,33 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 

6 

Удельная материальная характеристика тепло-

вых сетей, приведенная к расчетной тепловой 

нагрузке 

м2/(Гкал/ч) 146,79 145,19 144,77 143,22 143,05 142,07 141,48 141,56 141,57 141,19 141,01 140,85 139,47 139,02 138,38 138,38 138,38 

ЕТО АО "ДГК" м2/(Гкал/ч) 126,45 127,51 128,57 129,51 130,88 130,59 131,05 132,33 133,4 134,16 135,3 136,44 135,11 134,21 132,92 132,92 132,92 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 м2/(Гкал/ч) 127,19 127,52 127,81                             

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 м2/(Гкал/ч) 111,54 111,82 112,08 112,35 112,53 113,48 114,09 114,29 114,58 115,07 115,37 115,61 116,26 116,69 117,32 117,32 117,32 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 м2/(Гкал/ч) 93,07 93,32 93,53 93,75 93,9 94,7 95,2 95,37 95,62 96,03 96,27 96,47 97,02 97,38 97,9 97,9 97,9 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" м2/(Гкал/ч) 60,46 60,62 60,76 60,91 61 61,52 61,85 61,95 62,12 62,38 62,54 62,67 63,02 63,26 63,6 63,6 63,6 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" м2/(Гкал/ч) 167,14 162,87 160,96 156,93 155,22 153,55 151,91 150,78 149,73 148,21 146,72 145,26 143,83 143,83 143,83 143,83 143,83 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» м2/(Гкал/ч) 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» м2/(Гкал/ч) 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» м2/(Гкал/ч) 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» м2/(Гкал/ч) 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» м2/(Гкал/ч) 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» м2/(Гкал/ч) 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» м2/(Гкал/ч) 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 

7 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбини-

рованном режиме (как отношение величины теп-

ловой энергии, отпущенной из отборов турбоагре-

гатов, к общей величине выработанной тепловой 

энергии в границах городского округа) 

% 92,22% 92,08% 91,97% 91,94% 90,94% 90,63% 90,27% 90,20% 90,05% 89,75% 89,71% 89,70% 89,68% 89,71% 89,77% 89,77% 89,77% 

ЕТО АО "ДГК" % 92,22% 92,08% 91,97% 91,94% 90,94% 90,63% 90,27% 90,20% 90,05% 89,75% 89,71% 89,70% 89,68% 89,71% 89,77% 89,77% 89,77% 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 % 10,6 10,6 10,6                             

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 % 38,3 38,2 38,2 38,2 42,7 42,9 42,8 42,8 42,7 42,6 42,6 42,6 42,9 43 43,3 43,3 43,3 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 % 43,3 43,2 43,2 43,1 48,2 47,7 47,5 47,5 47,4 47,2 47,1 47 46,8 46,7 46,5 46,5 46,5 

8 

Удельный расход условного топлива на отпуск 

электрической энергии с шин, в том числе: 
г.у.т./кВт*ч 386,74 386,74 386,74 386,74 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 

ЕТО АО "ДГК" г.у.т./кВт*ч 386,74 386,74 386,74 386,74 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 г.у.т./кВт*ч 484,72 484,72 484,72 484,72 484,72 484,72                       

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 г.у.т./кВт*ч 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 г.у.т./кВт*ч 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 
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№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

9 

Коэффициент использования теплоты топлива 

(только для источников тепловой энергии, функ-

ционирующих в режиме комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии), в том 

числе: 

  0,61 0,61 0,61 0,61 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

ЕТО АО "ДГК"   0,61 0,61 0,61 0,61 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1   0,75 0,75 0,74 0,75                           

СЦТ №2 - КТЭЦ-2   0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,61 0,61 0,61 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3   0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

10 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителям по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ЕТО АО "ДГК" % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 % 100 100 100                             

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11 

Средневзвешенный (по материальной характери-

стике) срок эксплуатации тепловых сетей  
лет 29 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

ЕТО АО "ДГК" лет 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 лет 29 29 29                             

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 лет 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 лет 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" лет 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" лет 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» лет 28 28 28 29 29 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» лет 29 29 29 30 30 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» лет 28 28 28 29 29 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» лет 29 29 29 30 30 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» лет 29 29 29 30 30 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» лет 29 29 29 30 30 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» лет 30 30 30 31 31 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 

12 

Отношение материальной характеристики тепло-

вых сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей 

(фактическое значение за отчетный период и про-

гноз изменения при реализации проектов, указан-

ных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

ЕТО АО "ДГК"   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1   0,02 0,02 0,02                             

СЦТ №2 - КТЭЦ-2   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №4 - ВК "Дземги"   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

ЕТО МУП "Теплоцентраль"   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева»   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный»   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный»   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова»   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт»   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль»   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми»   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

13 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, ре-

конструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии 

(фактическое значение за отчетный период и про-

гноз изменения при реализации проектов, указан-

ных в утвержденной схеме теплоснабжения). 

  2,65 - - - - 1,39 3,73 2,27 1,49 - - - - - - - - 

ЕТО АО "ДГК"   0,27 0 0,08 0,08 0,08 0,15 0,56 0,7 0,4 0,38 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1   0 0 0 0 0 0                       

СЦТ №2 - КТЭЦ-2   0,51 0 0,23 0,23 0,18 0,18 0,96 1,05 0,5 0,93 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3   0,19 0 0 0 0 0,13 0,26 0,46 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №4 - ВК "Дземги"   0,19 0 0 0 0 0,13 0,26 0,46 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТО МУП "Теплоцентраль"   0 0,29 0,02 0,27 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева»   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный»   0 0,29 0,02 0,27 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный»   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова»   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт»   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль»   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми»   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Динамика изменения спроса на тепловую мощ-

ность (тепловую нагрузку) в зоне действия си-

стемы теплоснабжения, с учётом перспективного 

изменения этой зоны за счёт ее расширения (со-

кращения) 

Гкал/ч 1263,45 1263,62 1275,58 1285,2 1295,09 1300,46 1307,85 1311,02 1315 1317,05 1324,08 1327,81 1332,91 1336,77 1337,25 1341,52 1341,52 

ЕТО АО "ДГК" Гкал/ч 1248,8 1249,55 1261,51 1270,98 1280,73 1285,96 1293,21 1296,23 1300,07 1301,98 1308,86 1312,45 1317,41 1321,13 1321,47 1325,74 1325,74 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 Гкал/ч 132,22 132,23 133,07 133,13 133,95 134,78 135,6 136,43 137,25 138,08 138,9 139,72 140,55 141,37 141,37 141,37 141,37 

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 Гкал/ч 558,13 558,13 560,34 565,03 567,83 570,39 574,79 574,79 575,63 576,13 581,48 583,7 587,81 590,39 590,66 592,8 592,8 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 Гкал/ч 278,94 278,97 282,4 286,65 288,08 289,59 291,12 292,76 294,37 294,37 294,68 294,68 294,68 294,68 294,68 296,81 296,81 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" Гкал/ч 279,51 280,22 285,7 286,17 290,87 291,2 291,7 292,25 292,82 293,4 293,8 294,35 294,37 294,69 294,76 294,76 294,76 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" Гкал/ч 14,65 14,07 14,07 14,22 14,36 14,5 14,64 14,79 14,93 15,07 15,22 15,36 15,5 15,64 15,78 15,78 15,78 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» Гкал/ч 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» Гкал/ч 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» Гкал/ч 1 0,83 0,83 0,98 1,12 1,26 1,4 1,55 1,69 1,83 1,98 2,12 2,26 2,4 2,54 2,54 2,54 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» Гкал/ч 1,03 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» Гкал/ч 0,9 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» Гкал/ч 0,47 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» Гкал/ч 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

15 

функционирование источников тепловой энергии 

в изолированной системе теплоснабжения 
                                    

ЕТО АО "ДГК"                                     

Протяженность тепловых сетей км 346,18 346,38 347,88 348,28 348,68 349,08 349,48 349,88 350,28 350,68 351,08 351,48 351,88 352,28 352,68 353,08 353,48 

Материальная характеристика тепловых сетей тыс м2 150,54 150,56 150,71 150,75 150,79 150,83 150,87 150,91 150,95 150,99 151,03 151,07 151,11 151,15 151,19 151,23 151,27 

Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 29 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 1248,8 1249,55 1261,51 1270,98 1280,73 1285,96 1293,21 1296,23 1300,07 1301,98 1308,86 1312,45 1317,41 1321,13 1321,47 1325,74 1325,74 

ЕТО МУП "Теплоцентраль"                                    

Протяженность тепловых сетей км 16,88 16,88 16,88 16,90 16,92 16,94 16,96 16,98 17,00 17,02 17,04 17,06 17,08 17,10 17,12 17,14 17,16 

Материальная характеристика тепловых сетей тыс м2 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,45 

Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 14,65 14,07 14,07 14,22 14,36 14,5 14,64 14,79 14,93 15,07 15,22 15,36 15,5 15,64 15,78 15,78 15,78 

16 

Реализацию инвестиционных планов развития 

изолированных систем теплоснабжения 
                                    

ЕТО АО "ДГК"                                     

Плановая потребность в инвестициях в источники 

тепловой мощности 
млн. руб. 506,78 574,65 27235,19 37942,47 12527,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЕТО МУП "Теплоцентраль"                                    
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№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

Плановая потребность в инвестициях в источники 

тепловой мощности 
млн. руб. 62,86 194,84 69,32 18,79 39,08 40,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети млн. руб. 0,00 129,57 136,15 116,23 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 3,98 17,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,58 

МУП "ППТС"                                     

Плановая потребность в инвестициях в источники 
тепловой мощности 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети млн. руб. 0,00 1412,00 887,72 604,44 46,77 110,23 24,41 30,06 41,43 72,25 45,01 81,95 29,51 31,67 12,14 29,90 153,17 

17 

Отсутствие зафиксированных фактов наруше-

ния антимонопольного законодательства (выдан-

ных предупреждений, предписаний), а также от-

сутствие применения санкций, предусмотрен-

ных Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за нарушение за-

конодательства Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, антимонопольного законода-

тельства Российской Федерации, законодатель-

ства Российской Федерации о естественных моно-

полиях 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ЕТО АО "ДГК" % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 



 

183 

Раздел 15  «Ценовые (тарифные) последствия» 

15.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каж-

дой системе теплоснабжения 

На территории г. Комсомольска-на-Амуре в сфере теплоснабжения осуществляют 

свою деятельность следующие основные предприятия: 

1. СП «Комсомольская ТЭЦ-2» АО «ДГК»: производство тепловой энергии. 

2. СП «Комсомольская ТЭЦ-3» АО «ДГК»: производство тепловой энергии.  

3. МУП «Теплоцентраль»: производство и передача тепловой энергии. 

4. СП «Комсомольские тепловые сети» АО «ДГК»: передача и сбыт тепловой энер-

гии, вырабатываемой АО «ДГК». 

5. МУП «ППТС»: передача тепловой энергии, вырабатываемой АО «ДГК» по присо-

единенным муниципальным сетям. 

Действующие тарифы в г. Комсомольск-на-Амуре 

Тарифы на производство и передачу тепловой энергии на 2023 г. для АО «ДГК» в г. 

Комсомольск-на-Амуре установлены в размере тарифов для филиалов «Хабаровская теп-

лосетевая компания» и «Хабаровская генерация»: 

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям акционерным об-

ществом «Дальневосточная генерирующая компания» (СП «Комсомольские тепловые 

сети») в Хабаровском крае - 1906,98 руб./Гкал; 

- тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии, 

поставляемую потребителям акционерным обществом «Дальневосточная генерирующая 

компания» (СП «Комсомольские тепловые сети») в Хабаровском крае – 1012,25 1906,98 

руб./Гкал. 
Тариф на тепловую энергию на 2023 г. для потребителей МУП «Теплоцентраль» 

установлен в размере 7151,73 руб./Гкал. 

Прогноз тарифных последствий для потребителей при реализации программы 

развития системы теплоснабжения  

При прогнозировании тарифных последствий для потребителей при реализации ме-

роприятий для развития системы теплоснабжения в рамках Варианта 1 учитывались в пол-

ном объеме капитальные вложения в строительство, модернизацию, техническое перево-

оружение, реконструкцию, источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

Расчет амортизации на период Схемы теплоснабжения производился линейным спо-

собом исходя из нормы амортизации и срока полезного использования 26 лет, принятой в 

рамках единых сценарных условий.  Базой расчета амортизационных отчислений служит 

первоначальная стоимость амортизируемого имущества, рассчитываемая с учетом предпо-

лагаемых сроков ввода мощностей и их стоимости на момент ввода. Налог на имущество 

составляет 2,2% от остаточной стоимости основных средств. 

Предельный уровень цены на тепловую энергию рассчитан исходя из принятого в 

единых сценарных условиях темпа роста тарифа на тепловую энергию на период действия 

Схемы теплоснабжения. 
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15.2 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 

Ниже приведена сравнительная характеристика расчетного тарифа АО «ДГК» с учетом заданного нормативного уровня прибыли и предельного уровня тарифа по принятому варианту развития. 

Таблица 15.2.1 Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности АО «ДГК» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)  

Наименование 
Ед. изме-

рения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

Производствен-

ные показатели 
                                    

Выработка тыс. Гкал 3716,91 3742,232 3778,252 3790,218 3803,043 3799,538 3807,938 3816,518 3832,068 3841,748 3853,868 3863,598 3865,428 3872,438 3878,818 3878,818 3878,818 

Отпуск в сеть тыс. Гкал 3397,462 3422,725 3458,151 3470,081 3482,841 3490,461 3497,861 3505,441 3519,991 3528,671 3539,791 3548,521 3549,351 3555,361 3560,741 3560,741 3560,741 

Полезный отпуск тыс. Гкал 2417,32 2481,583 2503,861 2514,713 2525,711 2531,351 2538,751 2546,331 2560,881 2569,561 2580,681 2589,411 2590,241 2596,251 2601,631 2601,631 2601,631 

Покупная тепло-

вая энергия 
тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ресурсные рас-

ходы (РР) 
тыс. руб 2886610,3 3197903,8 3368791,8 3947274,38 3720424,48 3910711,34 4109140,86 4339606,76 4499422,95 4695152,31 4976251,04 5216422,34 5499668,57 5748095,9 5990213,11 6252693,27 6252693,27 

Топливо тыс. руб 2801090,7 3103197,4 3269022,6 3830248,24 3609253,56 3793831,5 3986327,56 4210201,78 4365278,29 4555180,24 4827871,13 5060856,15 5335624,36 5576640,65 5811544,16 6066201,83 6066201,83 

расход тыс. тут 108,41 110,25 111,62 113,88 115,4 117,21 119,07 61,45 60,73 60,65 62,85 63,5 65,02 65,33 65,24 65,64 65,64 

Вода тыс. руб 2,09 2,31 2,43 2,85 2,71 2,85 2,99 3,15 3,27 3,41 3,62 3,79 4 4,18 4,36 4,55 4,55 

Расход тыс. куб.м 0,15 0,15 0,15 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Тариф руб/куб.м 13,98 15,24 15,94 16,58 17,24 17,93 18,65 19,39 20,17 20,97 21,81 22,69 23,59 24,54 25,52 26,54 26,54 

Электрическая 

энергия (в слу-

чае электроко-

тельной учтено 

в графе топ-

ливо) 

тыс. руб 85517,52 94704,05 99766,76 117023,29 111168,22 116876,99 122810,31 129401,82 134141,39 139968,65 148376,3 155562,4 164040,21 171451,07 178664,6 186486,89 186486,89 

Расход млн.кВтч 27,14 27,57 27,77 31,32 28,61 28,92 29,22 29,6 29,51 29,6 30,17 30,42 30,84 31 31,06 31,17 31,17 

Тариф руб/кВтч 3,15 3,43 3,59 3,74 3,89 4,04 4,2 4,37 4,55 4,73 4,92 5,11 5,32 5,53 5,75 5,98 5,98 

Операционные  

расходы (ОР) 
тыс. руб -17765,1 -19363,96 -20254,7 -21064,89 -21907,48 -22783,78 -23695,13 -24642,94 -25628,65 -26653,8 -27719,95 -28828,75 -29981,9 -31181,18 -32428,42 -33725,56 -33725,56 

Расходы на при-

обретение сы-

рья и материа-

лов 

тыс. руб 38232,86 41673,82 43590,81 45334,44 47147,82 49033,74 50995,08 53034,89 55156,28 57362,54 59657,04 62043,32 64525,05 67106,05 69790,3 72581,91 72581,91 

Расходы на ре-

монт основных 

средств (хозспо-

соб) 

тыс. руб 161045,6 175539,7 183614,52 190959,11 198597,47 206541,37 214803,02 223395,14 232330,95 241624,19 251289,16 261340,72 271794,35 282666,12 293972,77 305731,68 305731,68 

Расходы на 

оплату труда 
тыс. руб 604658,63 659077,91 689395,49 716971,31 745650,16 775476,17 806495,22 838755,02 872305,23 907197,43 943485,33 981224,75 1020473,73 1061292,68 1103744,39 1147894,17 1147894,17 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс. руб 181631,64 197978,49 207085,5 215368,92 223983,68 232943,03 242260,75 251951,18 262029,22 272510,39 283410,81 294747,24 306537,13 318798,62 331550,56 344812,58 344812,58 

Расходы на 

оплату работ и 

услуг производ-

ственного ха-

рактера, выпол-

няемых по дого-

ворам со сто-

ронними  орга-

низациями 

тыс. руб 35068,35 38224,51 39982,83 41582,15 43245,43 44975,25 46774,26 48645,23 50591,04 52614,68 54719,27 56908,04 59184,36 61551,74 64013,81 66574,36 66574,36 

Расходы на 

оплату иных ра-

бот и услуг, вы-

полняемых по 

договорам с ор-

ганизациями 

тыс. руб 53579,28 58401,42 61087,88 63531,4 66072,65 68715,56 71464,18 74322,75 77295,66 80387,48 83602,98 86947,1 90424,99 94041,99 97803,67 101715,81 101715,81 
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Наименование 
Ед. изме-

рения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

Расходы на слу-

жебные коман-

дировки 

тыс. руб 1415,1 1542,46 1613,41 1677,95 1745,07 1814,87 1887,47 1962,96 2041,48 2123,14 2208,07 2296,39 2388,25 2483,78 2583,13 2686,45 2686,45 

Расходы на обу-

чение персонала 
тыс. руб 1863,94 2031,69 2125,15 2210,16 2298,56 2390,51 2486,13 2585,57 2688,99 2796,55 2908,42 3024,75 3145,74 3271,57 3402,43 3538,53 3538,53 

Неподконтроль-

ные расходы 

(НР) 

тыс. руб 301304,88 315085,44 385351,74 458433,23 542633,6 628520,12 717842,09 856812,84 1102538,15 1187003,89 1274848,27 1366206,42 1447760,19 1532576,11 1620784,67 1712521,58 1712521,58 

Расходы всего тыс. руб 297497,32 311277,89 381544,19 454625,68 538826,05 624712,56 714034,54 853005,29 1098730,6 1183196,34 1271040,72 1362398,86 1443952,64 1528768,56 1616977,12 1708714,02 1708714,02 

Расходы на 

уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей 

тыс. руб 60965,87 66452,8 69509,63 72290,01 75181,61 78188,88 81316,43 84569,09 87951,86 91469,93 95128,73 98933,88 102891,23 107006,88 111287,16 115738,64 115738,64 

Амортизация 

основных 

средств и нема-

териальных ак-

тивов 

тыс. руб 236531,45 244825,09 312034,56 382335,67 463644,44 546523,68 632718,1 768436,19 1010778,74 1091726,41 1175911,99 1263464,99 1341061,41 1421761,68 1505689,97 1592975,38 1592975,38 

Налог на при-

быль 
тыс. руб 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 

НВВ с инвестсо-

ставляющей 
тыс. руб 3935424,1 5541838,5 7980065,51 8430662,013 9232821,663 9697813,762 10120837,56 9904308,154 9636968,14 10123610,21 10493880,57 10490425,22 10931763,2 11381355,74 11875743,39 12368934,23 12863691,6 

Тариф на тепло-

вую энергию со-

гласно рассмат-

риваемого сце-

нария развития 

руб/Гкал 1627,89 2288,38 3263,23 3416,36 3725,06 3895,37 4055,40 3956,75 3838,23 4008,79 4141,88 4121,84 4282,70 4456,11 4639,88 4822,76 5015,67 

Экономически 

обоснованный 

тариф, опреде-

ленный мето-

дом индексации 

руб/Гкал 1627,89 2288,38 2393,65 2489,39 2588,97 2692,53 2800,23 2912,25 3028,73 3149,88 3275,87 3406,91 3543,19 3684,91 3832,31 3985,60 4145,02 

Рост тарифа год 

к году 
%  40,57% 42,60% 4,69% 9,04% 4,57% 4,11% -2,43% -3,00% 4,44% 3,32% -0,48% 3,90% 4,05% 4,12% 3,94% 4,00% 

 

 

Таблица 15.2.6 Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности МУП «Теплоцентраль» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) 

Наименование 
Ед. изме-

рения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

Производственные по-

казатели 
                  

Выработка тыс. Гкал 65,15 65,61 71,81 79,21 85,38 92,81 100,21 107,59 112,22 116,58 120,95 125,32 131,76 135,58 137,55 137,27 137,27 

Отпуск в сеть тыс. Гкал 61,76 62,17 68,15 75,33 82,55 89,77 96,98 104,16 108,65 112,88 117,12 121,37 127,62 131,32 133,23 132,96 132,96 

Полезный отпуск тыс. Гкал 46,58 47,95 52,61 58,38 63,90 69,41 74,93 80,45 83,74 86,79 89,84 92,89 97,49 100,04 101,12 101,12 101,12 

Покупная тепловая 

энергия 
тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ресурсные расходы 

(РР) 
тыс. руб 123315,44 129740,37 130800,05 151227,55 145995,22 164699,77 184639,81 235346,73 254833,65 275069,01 296470,02 319231,87 348170,90 372826,36 394566,11 412851,58 412851,58 

Топливо тыс. руб 109041,99 114789,83 113781,87 131704,52 124111,52 139960,65 156857,94 204325,23 221182,58 238714,74 257243,79 276960,73 301950,89 323365,98 342378,65 358686,23 358686,23 

расход тыс. тут 8,55 8,32 8,17 8,30 4,46  4,88 0,97 1,06 1,14 1,23 1,32 1,42 1,51 1,61 1,60 1,60 
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Наименование 
Ед. изме-

рения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

Вода тыс. руб 2746,81 2877,11 3275,01 3757,05 4211,34 4760,84 5346,39 5969,83 6475,87 6996,08 7548,76 8134,73 8894,66 9518,24 10043,04 10423,67 10423,67 

Расход тыс. куб.м 220,10 221,67 242,62 267,63 288,45 313,55 338,57 363,51 379,15 393,86 408,63 423,41 445,16 458,05 464,71 463,77 463,77 

Тариф руб/куб.м 12,48 12,98 13,50 14,04 14,60 15,18 15,79 16,42 17,08 17,76 18,47 19,21 19,98 20,78 21,61 22,48 22,48 

Электрическая энер-

гия (в случае электро-

котельной учтено в 

графе топливо) 

тыс. руб 11526,64 12073,43 13743,17 15765,99 17672,37 19978,28 22435,48 25051,67 27175,20 29358,19 31677,47 34136,41 37325,35 39942,14 42144,41 43741,67 43741,67 

Расход млн.кВтч 2,64 2,66 2,91 3,21 3,46 3,76 4,06 4,36 4,55 4,72 4,90 5,08 5,34 5,49 5,57 5,56 5,56 

Тариф руб/кВтч 4,37 4,54 4,72 4,91 5,11 5,31 5,52 5,75 5,97 6,21 6,46 6,72 6,99 7,27 7,56 7,86 7,86 

Операционные рас-

ходы (ОР) 
тыс. руб 66802,56 72523,74 78578,44 85092,94 92100,65 99637,34 107741,33 116453,65 125818,26 135882,19 146695,83 158313,13 170791,83 184193,76 198585,13 214036,77 214036,77 

Расходы на приобрете-

ние сырья и материа-

лов 

тыс. руб 43,63 45,38 47,19 49,08 51,04 53,09 55,21 57,42 59,71 62,10 64,59 67,17 69,86 72,65 75,56 78,58 78,58 

Расходы на ремонт ос-

новных средств (хоз-

способ) 

тыс. руб 12818,02 13330,74 13863,97 14418,53 14995,27 15595,08 16218,89 16867,64 17542,35 18244,04 18973,80 19732,76 20522,07 21342,95 22196,67 23084,53 23084,53 

Расходы на оплату 

труда 
тыс. руб 77732,48 83173,75 88912,74 95047,72 101606,01 108616,83 116111,39 124123,07 132687,57 141843,01 151630,18 162092,66 173277,05 185233,17 198014,26 211677,24 211677,24 

Отчисления на соци-

альные нужды 
тыс. руб 23903,19 25576,41 27341,18 29227,73 31244,44 33400,30 35704,93 38168,57 40802,20 43617,55 46627,16 49844,43 53283,70 56960,27 60890,53 65091,98 65091,98 

Неподконтрольные 

расходы (НР) 
тыс. руб 17972,33 18145,16 18324,90 18511,83 22675,08 24438,81 26284,02 28214,48 30234,14 32347,13 34557,78 36870,61 39290,35 41821,95 66967,52 69738,65 69738,65 

Расходы всего тыс. руб 17972,33 18145,16 18324,90 18511,83 22675,08 24438,81 26284,02 28214,48 30234,14 32347,13 34557,78 36870,61 39290,35 41821,95 66967,52 69738,65 69738,65 

Арендная плата тыс. руб 466,10 466,10 466,10 466,10 466,10 466,10 466,10 466,10 466,10 466,10 466,10 466,10 466,10 466,10 466,10 466,10 466,10 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и дру-

гих обязательных пла-

тежей 

тыс. руб 4320,71 4493,54 4673,28 4860,21 5054,62 5256,81 5467,08 5685,76 5913,19 6149,72 6395,71 6651,54 6917,60 7194,30 7482,07 7781,36 7781,36 

Расходы по сомнитель-

ным долгам 
тыс. руб 2310,97 2310,97 2310,97 2310,97 2310,97 2310,97 2310,97 2310,97 2310,97 2310,97 2310,97 2310,97 2310,97 2310,97 2310,97 2310,97 2310,97 

Амортизация основ-

ных средств и немате-

риальных активов 

тыс. руб 10874,56 10874,56 10874,56 10874,56 14843,39 16404,94 18039,87 19751,65 21543,88 23420,35 25385,01 27442,01 29595,68 31850,58 56708,38 59180,23 59180,23 

НВВ с инвестсоставля-

ющей 
тыс. руб 235797,8 342925,45 386741,47 472364,97 513192,33 544695,26 590748,04 639945,35 717806,45 767361,97 821591,59 879064,79 955351,93 1006479,5 1058536,2 1037468,5 1093976,7 

Тариф на тепловую 

энергию согласно рас-

сматриваемого сцена-

рия развития 

руб/Гкал 5061,8 7151,73 7351,10 8091,21 8031,18 7847,50 7884,00 7954,57 8571,85 8841,59 9145,05 9463,50 9799,49 10060,77 10468,12 10259,78 10818,60 

Экономически обосно-

ванный тариф, опреде-

ленный методом ин-

дексации 

руб/Гкал 5061,8 7151,73 7437,80 7735,31 8044,73 8366,51 8701,17 9049,22 9411,18 9787,63 10179,14 10586,31 11009,76 11450,14 11908,16 12384,48 12879,87 

 

 

 


