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Глава 13  «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения»  

13.1 Индикаторы развития систем г. Комсомольска-на-Амуре 

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа г. Комсомольска-

на-Амуре разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам 

теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений 

следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно: 

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях; 

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических 

станций и котельных); 

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети; 

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке; 

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 

федерального значения); 

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии); 

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 

в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в 

утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для 

поселения, городского округа, города федерального значения); 

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

(для поселения, городского округа, города федерального значения). 

14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие 

применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях 

Вышеприведенные показатели представлены в таблице ниже.  
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Таблица 13.1.1 Индикаторы развития системы теплоснабжения 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

1 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях в 

системах централизованного теплоснабжения г. 

Комсомольска-на-Амуре 

ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТО АО "ДГК" ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 ед/год 0 0 0 0                           

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии г. Комсомольска-на-Амуре 

ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТО АО "ДГК" ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 ед/год 0 0 0 0                           

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» ед/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии по системам 

централизованного теплоснабжения г. 

Комсомольска-на-Амуре, в том числе. 

кг у.т./Гкал 191 191 181,9 181,5 171,3 171,2 171,2 161,3 161,4 161,4 161,3 161,3 161,3 161,4 161,4 161,4 161,4 

ЕТО АО "ДГК" кг у.т./Гкал 149,57 149,57 149,57 149,57 149,57 149,57 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 кг у.т./Гкал 147,9 147,9 147,9 147,9 147,9 147,9 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 147,9 

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 кг у.т./Гкал 148,95 148,95 148,95 148,95 148,95 148,95 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 148,95 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 кг у.т./Гкал 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" кг у.т./Гкал 160,94 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" кг у.т./Гкал 220,7 220,7 202,5 202,5 182,1 182,1 182,1 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» кг у.т./Гкал 206,4 206,4 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» кг у.т./Гкал 222,8 222,8 222,8 222,8 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» кг у.т./Гкал 234,1 234,1 234,1 234,1 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» кг у.т./Гкал 245,2 245,2 245,2 245,2 245,2 245,2 245,2 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» кг у.т./Гкал 207,1 207,1 207,1 207,1 207,1 207,1 207,1 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» кг у.т./Гкал 235,3 235,3 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» кг у.т./Гкал 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 

4 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии к материальной характеристике 

тепловой сети 

Гкал/м2 5,5 5,42 5,35 5,29 5,27 5,21 5,17 5,13 5,1 5,07 5,04 5,02 5 4,98 4,96 4,95 4,95 

ЕТО АО "ДГК" Гкал/м2 4,54 4,38 4,24 4,13 4,09 3,96 3,88 3,8 3,74 3,68 3,63 3,58 3,54 3,5 3,46 3,44 3,44 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 Гкал/м2 4 3,52 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 Гкал/м2 8,67 8,67 8,66 8,66 8,65 8,64 8,64 8,63 8,62 8,62 8,61 8,6 8,6 8,59 8,58 8,58 8,58 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 Гкал/м2 3,77 3,7 3,63 3,57 3,51 3,45 3,39 3,34 3,29 3,23 3,18 3,14 3,09 3,04 3 3 3 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" Гкал/м2 1,72 1,62 1,52 1,44 1,37 1,3 1,24 1,18 1,13 1,09 1,05 1,01 0,97 0,93 0,9 0,87 0,87 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" Гкал/м2 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» Гкал/м2 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» Гкал/м2 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» Гкал/м2 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» Гкал/м2 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» Гкал/м2 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» Гкал/м2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» Гкал/м2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

5 

Коэффициент использования установленной 

тепловой мощности  
%                                   

ЕТО АО "ДГК" %                                   

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 % 78,8 90,9 91,3 91,4 91,8 92,3 82,7 83,1 83,5 83,9 84,3 84,7 85,2 85,6 85,6 85,6 85,6 

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 % 30,61 20,26 19,86 19,94 19,88 19,55 22,36 22,24 22,29 21,61 22,05 21,78 21,99 22,32 22,06 22,36 22,36 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 % 67,71 56,84 56,53 56,46 56,71 56,71 56,70 56,70 56,70 56,84 56,81 56,84 56,84 56,84 56,84 56,65 56,84 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" % 63,43 64,93 66,15 66,51 67,55 67,65 67,79 67,94 68,10 68,24 68,36 68,48 68,51 68,58 68,60 68,65 68,65 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" %                                   

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» % 63,43 64,93 66,15 66,51 67,55 67,65 67,79 67,94 68,10 68,24 68,36 68,48 68,51 68,58 68,60 68,65 68,65 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» % 14,28 19,47 19,53 20,37 20,92 21,47 -117,63 22,58 23,62 24,20 24,77 25,35 27,12 27,68 28,17 28,17 28,17 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» % 22,37 23,67 23,67 36,92 40,55 44,04 47,53 51,02 54,65 58,14 61,63 65,12 68,75 72,24 75,73 75,73 75,73 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» % 25,33 27,29 27,29 27,29 27,29 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» % 35,61 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 25,09 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» % 25,33 44,00 44,00 44,00 9,09 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» % 36,33 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 

6 

Удельная материальная характеристика 

тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

м2/(Гкал/ч) 146,79 145,19 144,77 143,22 143,05 142,07 141,48 141,56 141,57 141,19 141,01 140,85 139,47 139,02 138,38 138,38 138,38 

ЕТО АО "ДГК" м2/(Гкал/ч) 126,45 127,51 128,57 129,51 130,88 130,59 131,05 132,33 133,4 134,16 135,3 136,44 135,11 134,21 132,92 132,92 132,92 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 м2/(Гкал/ч) 127,19 127,52 127,81                             

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 м2/(Гкал/ч) 111,54 111,82 112,08 112,35 112,53 113,48 114,09 114,29 114,58 115,07 115,37 115,61 116,26 116,69 117,32 117,32 117,32 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 м2/(Гкал/ч) 93,07 93,32 93,53 93,75 93,9 94,7 95,2 95,37 95,62 96,03 96,27 96,47 97,02 97,38 97,9 97,9 97,9 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" м2/(Гкал/ч) 60,46 60,62 60,76 60,91 61 61,52 61,85 61,95 62,12 62,38 62,54 62,67 63,02 63,26 63,6 63,6 63,6 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" м2/(Гкал/ч) 167,14 162,87 160,96 156,93 155,22 153,55 151,91 150,78 149,73 148,21 146,72 145,26 143,83 143,83 143,83 143,83 143,83 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» м2/(Гкал/ч) 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 204,92 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» м2/(Гкал/ч) 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» м2/(Гкал/ч) 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» м2/(Гкал/ч) 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» м2/(Гкал/ч) 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 124,54 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» м2/(Гкал/ч) 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 147,61 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» м2/(Гкал/ч) 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 364,2 

7 

Доля тепловой энергии, выработанной в 

комбинированном режиме (как отношение 

величины тепловой энергии, отпущенной из 

отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах 

городского округа) 

% 92,22% 92,08% 91,97% 91,94% 90,94% 90,63% 90,27% 90,20% 90,05% 89,75% 89,71% 89,70% 89,68% 89,71% 89,77% 89,77% 89,77% 

ЕТО АО "ДГК" % 92,22% 92,08% 91,97% 91,94% 90,94% 90,63% 90,27% 90,20% 90,05% 89,75% 89,71% 89,70% 89,68% 89,71% 89,77% 89,77% 89,77% 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 % 10,6 10,6 10,6                             

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 % 38,3 38,2 38,2 38,2 42,7 42,9 42,8 42,8 42,7 42,6 42,6 42,6 42,9 43 43,3 43,3 43,3 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 % 43,3 43,2 43,2 43,1 48,2 47,7 47,5 47,5 47,4 47,2 47,1 47 46,8 46,7 46,5 46,5 46,5 

8 

Удельный расход условного топлива на отпуск 

электрической энергии с шин, в том числе: 
г.у.т./кВт*ч 386,74 386,74 386,74 386,74 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 

ЕТО АО "ДГК" г.у.т./кВт*ч 386,74 386,74 386,74 386,74 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 г.у.т./кВт*ч 484,72 484,72 484,72 484,72 484,72 484,72                       

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 г.у.т./кВт*ч 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 376,23 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 г.у.т./кВт*ч 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 299,26 

9 

Коэффициент использования теплоты топлива 

(только для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии), в 

том числе: 

  0,61 0,61 0,61 0,61 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

ЕТО АО "ДГК"   0,61 0,61 0,61 0,61 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1   0,75 0,75 0,74 0,75                           

СЦТ №2 - КТЭЦ-2   0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,61 0,61 0,61 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3   0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

10 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителям по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ЕТО АО "ДГК" % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 % 100 100 100                             

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей  

лет 29 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

ЕТО АО "ДГК" лет 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 лет 29 29 29                             

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 лет 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 лет 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" лет 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" лет 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» лет 28 28 28 29 29 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» лет 29 29 29 30 30 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» лет 28 28 28 29 29 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» лет 29 29 29 30 30 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» лет 29 29 29 30 30 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» лет 29 29 29 30 30 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» лет 30 30 30 31 31 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 

12 

Отношение материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике тепловых 

сетей (фактическое значение за отчетный период 

и прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) 

  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

ЕТО АО "ДГК"   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1   0,02 0,02 0,02                             

СЦТ №2 - КТЭЦ-2   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №4 - ВК "Дземги"   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

ЕТО МУП "Теплоцентраль"   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева»   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный»   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный»   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова»   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт»   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль»   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми»   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

13 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей 

установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при 

реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения). 

  2,65 - - - - 1,39 3,73 2,27 1,49 - - - - - - - - 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

ЕТО АО "ДГК"   0,27 0 0,08 0,08 0,08 0,15 0,56 0,7 0,4 0,38 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1   0 0 0 0 0 0                       

СЦТ №2 - КТЭЦ-2   0,51 0 0,23 0,23 0,18 0,18 0,96 1,05 0,5 0,93 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3   0,19 0 0 0 0 0,13 0,26 0,46 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №4 - ВК "Дземги"   0,19 0 0 0 0 0,13 0,26 0,46 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТО МУП "Теплоцентраль"   0 0,29 0,02 0,27 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева»   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный»   0 0,29 0,02 0,27 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный»   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова»   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт»   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль»   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми»   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Динамика изменения спроса на тепловую 

мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия 

системы теплоснабжения, с учётом 

перспективного изменения этой зоны за счёт ее 

расширения (сокращения) 

Гкал/ч 1263,45 1263,62 1275,58 1285,2 1295,09 1300,46 1307,85 1311,02 1315 1317,05 1324,08 1327,81 1332,91 1336,77 1337,25 1341,52 1341,52 

ЕТО АО "ДГК" Гкал/ч 1248,8 1249,55 1261,51 1270,98 1280,73 1285,96 1293,21 1296,23 1300,07 1301,98 1308,86 1312,45 1317,41 1321,13 1321,47 1325,74 1325,74 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 Гкал/ч 132,22 132,23 133,07 133,13 133,95 134,78 135,6 136,43 137,25 138,08 138,9 139,72 140,55 141,37 141,37 141,37 141,37 

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 Гкал/ч 558,13 558,13 560,34 565,03 567,83 570,39 574,79 574,79 575,63 576,13 581,48 583,7 587,81 590,39 590,66 592,8 592,8 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 Гкал/ч 278,94 278,97 282,4 286,65 288,08 289,59 291,12 292,76 294,37 294,37 294,68 294,68 294,68 294,68 294,68 296,81 296,81 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" Гкал/ч 279,51 280,22 285,7 286,17 290,87 291,2 291,7 292,25 292,82 293,4 293,8 294,35 294,37 294,69 294,76 294,76 294,76 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" Гкал/ч 14,65 14,07 14,07 14,22 14,36 14,5 14,64 14,79 14,93 15,07 15,22 15,36 15,5 15,64 15,78 15,78 15,78 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» Гкал/ч 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» Гкал/ч 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» Гкал/ч 1 0,83 0,83 0,98 1,12 1,26 1,4 1,55 1,69 1,83 1,98 2,12 2,26 2,4 2,54 2,54 2,54 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» Гкал/ч 1,03 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» Гкал/ч 0,9 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» Гкал/ч 0,47 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» Гкал/ч 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

15 

функционирование источников тепловой энергии 

в изолированной системе теплоснабжения 
                                    

ЕТО АО "ДГК"                                     

Протяженность тепловых сетей км 346,18 346,38 347,88 348,28 348,68 349,08 349,48 349,88 350,28 350,68 351,08 351,48 351,88 352,28 352,68 353,08 353,48 

Материальная характеристика тепловых сетей тыс м2 150,54 150,56 150,71 150,75 150,79 150,83 150,87 150,91 150,95 150,99 151,03 151,07 151,11 151,15 151,19 151,23 151,27 

Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 29 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 1248,8 1249,55 1261,51 1270,98 1280,73 1285,96 1293,21 1296,23 1300,07 1301,98 1308,86 1312,45 1317,41 1321,13 1321,47 1325,74 1325,74 

ЕТО МУП "Теплоцентраль"                                    

Протяженность тепловых сетей км 16,88 16,88 16,88 16,90 16,92 16,94 16,96 16,98 17,00 17,02 17,04 17,06 17,08 17,10 17,12 17,14 17,16 

Материальная характеристика тепловых сетей тыс м2 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,45 

Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 14,65 14,07 14,07 14,22 14,36 14,5 14,64 14,79 14,93 15,07 15,22 15,36 15,5 15,64 15,78 15,78 15,78 

16 

Реализацию инвестиционных планов развития 

изолированных систем теплоснабжения 
                                    

ЕТО АО "ДГК"                                     

Плановая потребность в инвестициях в источники 

тепловой мощности 
млн. руб. 506,78 574,65 27235,19 37942,47 12527,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЕТО МУП "Теплоцентраль"                                    

Плановая потребность в инвестициях в источники 
тепловой мощности 

млн. руб. 62,86 194,84 69,32 18,79 39,08 40,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети млн. руб. 0,00 129,57 136,15 116,23 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 3,98 17,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,58 

МУП "ППТС"                                     

Плановая потребность в инвестициях в источники 

тепловой мощности 
млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети млн. руб. 0,00 1412,00 887,72 604,44 46,77 110,23 24,41 30,06 41,43 72,25 45,01 81,95 29,51 31,67 12,14 29,90 153,17 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

17 

Отсутствие зафиксированных фактов 

нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, 

предписаний), а также отсутствие применения 

санкций, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской 

Федерации о естественных монополиях 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ЕТО АО "ДГК" % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №1 - КТЭЦ-1 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №2 - КТЭЦ-2 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №3 - КТЭЦ-3 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №4 - ВК "Дземги" % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ЕТО МУП "Теплоцентраль" % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №5 - Котельная ж. мкр. «Менделеева» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №6 - Котельная «КМС-Сортировочный» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №7 - Котельная ж. мкр. «Западный» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №8 - Котельная ж. мкр. «Попова» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №9 - Котельная ж. мкр. «Старт» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №10 - Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СЦТ №11 - Котельная ж. мкр. «Хумми» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 


