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Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения 

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их 

изменения относительно ранее принятого варианта развития систем 

теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме 

теплоснабжения) 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии, расположенных на территории города Комсомольск-на-

Амуре, в первую очередь определяются перспективными условиями развития города и 

энергетики Хабаровской области в целом. 

Основными проблемами системы теплоснабжения г. Комсомольск-на-Амуре 

является устаревшее оборудование на источниках комбинированной выработки КТЭЦ-1 и 

КТЭЦ-2. 

Основное теплофикационное оборудование КТЭЦ-1 ведено в эксплуатацию в 1950-

1957 гг. На сегодняшний день турбоагрегаты и котлоагрегаты имеют высокую степень 

физического и морального износа. Вывод КТЭЦ-1 из эксплуатации является вынужденной 

мерой, поскольку здание станции и основное оборудование имеет высокий физический 

износ. Для надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей требуется 

разработать сценарии развития, учитывающие вывод КТЭЦ-1 из эксплуатации в 

ближайшие годы. 

Третья очередь Комсомольской ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию более 58 лет 

назад, основное и вспомогательное оборудование третьей очереди имеет высокий 

физический и моральный износ. Для надежного и бесперебойного энергоснабжения 

потребителей требуется решить с выводом из эксплуатации КТЭЦ-2 и переключением 

нагрузки на другой источник теплоснабжения. По этой причине планируется строительство 

новой паросиловой ТЭЦ на территории КТЭЦ-2. 

На основании факторов, определяющих перспективное развитие системы 

теплоснабжения Комсомольска-на-Амуре, а также основных проблем были разработаны 

два варианта развития, которые учитывают перспективные приросты тепловой нагрузки 

потребителей, планы по строительству новых источников тепловой энергии, а также вывод 

из эксплуатации источников тепловой энергии отработавших свой ресурс: 

1. Сценарий 1: Первый сценарий включает в себя мероприятия, которые являются 

общими для обоих сценариев. Согласно первому сценарию также предлагается 

строительство новой водогрейной котельной взамен КТЭЦ-1 и переключение на 

нее нагрузки от старого источника теплоснабжения. 

2. Сценарий 2: Второй сценарий развития включает в себя мероприятия, которые 

являются общими для обоих сценариев. Согласно второму сценарию также 

предусматривается вывод из эксплуатации КТЭЦ-1, с переключением нагрузки 

на КТЭЦ-3. Для реализации данного варианта потребуется строительство 

трубопровода от КТЭЦ-3 до КТЭЦ-1, а также строительство ЦТП на территории 

КТЭЦ-1. 

3. Сценарий 3: Третий сценарий развития включает в себя мероприятия, которые 

являются общими для всех сценариев, за исключением связанных с работой 

крупных источников теплоснабжения. 
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Согласно третьему сценарию предлагается заместить выбывающую тепловую 

мощность Комсомольской ТЭЦ-1 за счет строительства водогрейной котельной и 

выполнить работы по модернизации КТЭЦ-2 со строительством новой паросиловой ТЭЦ 

на территории КТЭЦ-2. 

Вне зависимости от выбранного сценария развития системы теплоснабжения была 

определена группа проектов (см.п.5.1.1 главы 5 обосновывающих материалов). 
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Развитие системы теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре 

Мероприятия, общие для всех сценариев 

1. Мероприятия на источниках комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «ДГК» 

2. Мероприятия по газификации котельных МУП «Теплоцентраль» 

3. Строительство новых источников 

4. Реконструкция и техперевооружение сетей СП «КТС» 

5. Строительство тепловых сетей во вновь осваиваемых районах 

6. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения СП «КТС» 

7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Сценарий №2 

1. Реализация общих мероприятий схемы 

теплоснабжения; 

2. Переключение нагрузки на с КТЭЦ-1 на КТЭЦ-

3 со строительством трубопровода и ЦТП. 

Сценарий №3 

1. Реализация части общих мероприятий 

схемы теплоснабжения; 

2. Строительство новой водогрейной 

котельной взамен КТЭЦ-1. Вывод из 

эксплуатации КТЭЦ-1. 

3. Модернизация КТЭЦ-2 со 

строительством новой паросиловой 

ТЭЦ на территории КТЭЦ-2 

Сценарий №1 

1. Реализация общих мероприятий схемы 

теплоснабжения; 

2. Строительство новой водогрейной котельной 

взамен КТЭЦ-1. Вывод из эксплуатации 

КТЭЦ-1. 
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5.1.2 Мероприятия, общие для всех сценариев 

5.1.1.1. Мероприятия на источниках комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии АО «ДГК» 

Для повышения надежности и вывода из эксплуатации оборудования имеющего 

высокий физический и моральный износ, а также расширения зоны действия КТЭЦ-2 и 

подключения новых потребителей тепловой энергии, необходимо выполнить 

модернизацию КТЭЦ-2 строительством новой паросиловой ТЭЦ электрической 

мощностью 200 МВт и тепловой мощностью 500 Гкал/ч. Планируемый срок проведения 

мероприятия – 2029-2030 гг. 

Основное оборудование КТЭЦ-2, введенное в эксплуатацию в период 1963-1972 гг., 

в настоящее время физически изношено, морально устарело и поэтому с каждым годом 

теряет свою экономичность. Необходимость реконструкции турбоагрегатов № 7, 8 на 

КТЭЦ-2 обусловлена 3-х кратным продлением паркового ресурса турбин в целях 

сохранения генерирующих мощностей для обеспечения покрытия электрических в системе 

РДУ Хабаровского края и тепловых нагрузок в г. Комсомольске-на-Амуре.  

Наличие высоких рисков при отказе от реализации проекта модернизации КТЭЦ-2 

строительством новой паросиловой ТЭЦ позволит повысить надежность тепло и 

энергоснабжения г. Комсомольск-на-Амуре. 

Расчет стоимости мероприятий по модернизации КТЭЦ-2 определится по 

результатам проектирования. 

Также предусмотрен ряд мероприятий на источниках теплоснабжения АО «ДГК», 

перечень мероприятий согласно инвестиционной программе, на КТЭЦ-1,2,3 и ВК «Дземги» 

представлен в таблице 5.1.1. 
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Таблица 5.1.1 Мероприятия по модернизации и техперевооружению источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии г. Комсомольска-на-Амуре 

№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Сумма освоения, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

АО «ДГТ» 

Инвестиционная программа АО «ДГТ» 

 
Реконструкция объектов по 

производству электрической энергии 

всего, в том числе: 

ИС 0,00 0,00 0,00 21055,80 90364,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 -  
СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС  0,00 0,00 0,00 21055,80 90364,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Реконструкция прочих объектов 

основных средств всего, в том числе: 
ИС 16691,60 40718,73 43335,80 29619,35 4390,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Реконструкция системы сброса сточных 
вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 8316,73 2218,73 4835,80 4619,35 4390,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Реконструкция кровли Главного корпуса, 

кровли турбинного отделения (6220 м2), 
котельного отделения (5040 м2), 

дымососного отделения (1984 м2), СП 

"Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 8374,87 38500,00 38500,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Модернизация, техническое 
перевооружение объектов по производству 

электрической энергии всего, в том числе: 

ИС 0,00 0,00 40774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Техперевооружение установки 
постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-

1 

ИС 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Установка телескопических загрузчиков на 

комплексе вагоноопрокидывателя 
Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 0,00 0,00 25774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств всего, в том числе: 

ИС 324992,83 409763,63 232382,43 243684,29 438955,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

Техперевооружение комплекса 

инженерно-технических средств 

физической защиты СП "Комсомольская 
ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" 

(ограждение, система сбора и обработки 

информации, система охранной 
сигнализации, система контроля 

управления доступом, система охранного 

телевидения, система охранного 
освещения, система бесперебойного 

электропитания) 

ИС 30869,58 30000,00 107810,63 75313,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Техперевооружение комплекса 
инженерно-технических средств 

физической защиты СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного 
освещения, система сбора и отработки 

информации, система охранного 

телевидения, система контроля и 
управления доступом, система охранно-

тревожной сигнализации) 

ИС 45342,42 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Техперевооружение комплекса 
инженерно-технических средств 

физической защиты СП "Комсомольская 

ТЭЦ-1" 

ИС 96041,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Модернизация системы СОТИАССО 
(система обмена технологической 

информацией с автоматизированной 

системой системного оператора) 
Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 490,17 51788,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Модернизация системы СОТИАССО 

(система обмена технологической 
информацией с автоматизированной 

системой системного оператора) 

Комсомольской ТЭЦ-3 

ИС 490,17 38709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Модернизация системы СОТИАССО 
(система обмена технологической 

информацией с автоматизированной 
системой системного оператора) 

Комсомольской ТЭЦ-1 

ИС 300,00 42180,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Модернизация автоматизированной 

информационно- измерительной системы 
ИС 0,00 1585,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Сумма освоения, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 

8 

Модернизация автоматизированной 

информационно- измерительной системы 

коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 

ИС 600,00 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 

Модернизация системы ГГС 

(громкоговорщей свзи) Комсомольской 
ТЭЦ-1 

ИС 1432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 

Модернизация системы ГГС 

(громкоговорщей свзи) Комсомольской 

ТЭЦ-2 

ИС 1432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Модернизация системы ГГС 

(громкоговорщей свзи) Комсомольской 

ТЭЦ-3 

ИС 1432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 

Модернизация системы гарантированного 

электропитания СДТУ Комсомольской 

ТЭЦ-2 

ИС 897,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 
Модернизация системы гарантированного 
электропитания СДТУ Комсомольской 

ТЭЦ-1 

ИС 2381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 
Модернизация системы гарантированного 
электропитания СДТУ Комсомольской 

ТЭЦ-3 

ИС 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 

Модернизация структурированной 

кабельной системы  Комсомольской ТЭЦ-
3 

ИС 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 

Модернизация структурированной 

кабельной системы  Комсомольской ТЭЦ-
1 

ИС 2448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
Модернизация АТС  Комсомольской ТЭЦ-

2 
ИС 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
Модернизация АТС  Комсомольской ТЭЦ-
1 

ИС 3054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 
Модернизация АТС  Комсомольской ТЭЦ-

3 
ИС 3054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
Техперевооружение системы управления 
информационной безопасности, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2 

ИС 7906,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 

Техперевооружение системы управления 

информационной безопасности, СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 24893,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 

Установка системы пожаротушения 

трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т  
Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 24284,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 

Установка системы пожаротушения 

трансформаторов ст. № Т1, Т2 
Комсомольской ТЭЦ-3 

ИС 6714,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 
Модернизация вагонных весов, для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 
ИС 0,00 0,00 14204,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 ИС 0,00 5404,41 43000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 

Модернизация системы автоматического 

регулирования ТА-1 и ТА-2, 2 системы, 

СП Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 28283,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 

Установка стабилизаторов и щитов 

коммутационных, СП Комсомольская 

ТЭЦ-2, 4 компл 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 4368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 
Замена трансформаторных вводов С3Т, 
С4Т, СП КТЭЦ-1,  2 шт     

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 6252,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 

Установка кондиционера в помещении 

главного щита управления, для СП 
"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 1561,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 

Замена вводов шиносоеденительных 

масляных выключателей 110кВ - 1С2С, СП 
Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 3105,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 

Техперевооружение 

золошлакопроводов.СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 10641,84 0,00 5000,00 5000,00 370053,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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32 
«Модернизация системы узлов учёта 
сброса сточных вод СП «Комсомольская 

ТЭЦ-2 

ИС 1321,41 4619,86 9239,72 4619,86 9239,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 

Установка автопробоотборника с лентой 

конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-
2", 2 шт 

ИС 0,00 3907,40 18238,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 

Установка быстродействующих защит для 

СП "Комсомольской ТЭЦ-2" 
Комсомольская ТЭЦ-1  

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 3510,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 

Установка пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (АБК) СП 
"Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 3611,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 

Установка пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре (пиковая 

водогрейная котельная) СП 

"Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 4959,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 

Установка Автоматизированных систем 

контроля вибрации и механических 

величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для 
структурного подразделения 

Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 28450,87 29052,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 

Техперевооружение системы управления 

информационной безопасности, 
Комсомольские тепловые сети 

ИС 7476,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 

Техническое перевооружение 

электротехнического оборудования с 
заменой маслянных выключателей - 10шт, 

для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 12970,83 56593,41 17928,23 56457,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 
Установка автомобильных весов, кол-во 1 

шт., СП "Комсомольская ТЭЦ-2"  
ИС 5094,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 

Техническое перевооружение устройств 

релейной защиты и автоматики 

высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, 
С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская 

ТЭЦ-3" 

ИС 779,82 31619,57 13888,03 12655,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 
Техническое перевооружение системы 
возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 

- 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 0,00 76363,64 0,00 68814,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 

Техническое перевооружение насосной 

сетевой воды: установка частно-
регулируемого привода ВК "Дзёмги" -1 

комплект, СП Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 0,00 0,00 0,00 3407,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 
Модернизация электических кабелей 
оборудования масло-мазутного хозяйства - 

9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3  

ИС 0,00 0,00 0,00 12100,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 

Технологическое перевооружение 

автоматических систем пожарной 
сигнализации зданий - 13шт. Для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 0,00 5840,19 3073,34 5314,12 5573,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 
Установка кондиционеров на щиты 
управления, 5 шт,  СП "Комсомольской 

ТЭЦ-3"  

ИС 0,00 6493,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Прочие инвестиционные проекты всего, 

в том числе: 
ИС 165094,75 124165,78 18700,80 35540,30 81090,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

Разработка ПИР для модернизации ЖД 

эстакады (автомобильная эстакада), для 

Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт 

ИС 663,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Покупка тепловоза ТЭМ-9 СП 
Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. 

ИС 0,00 108519,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Покупка Вилочный погрузчик, СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт. 
ИС 5265,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 

СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-2026, 1 шт.-

2028) 

ИС 0,00 0,00 0,00 28586,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Покупка экскаватор-погрузчик 3т, СП 
"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт  

ИС 10301,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Покупка автомобиля грузового самосвала 

20 т. КАМАЗ  6520-26041-53 или аналог, 1 
шт.  СП Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 5777,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



11 

№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Сумма освоения, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

7 
Покупка Экскаватора на гусеничном ходу 
модель ХЕ 215С или  аналог, 1 шт. СП 

Комсомольская ТЭЦ-3  

ИС 0,00 8141,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 
ИС 0,00 0,00 170,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 

Покупка вытяжного шкафа 180 см для 

легковоспломеняющихся жидкостей, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2, 4 шт. 

ИС 0,00 0,00 1023,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Покупка вытяжного шкафа для кислот, СП 
Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 301,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Покупка аппарата для определения 

времени деэмульсации нефтянных масел 
"АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 469,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 

Покупка весов лабораторных 

дискретностью 10 мг, СП Комсомольская 
ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0,00 121,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 

Покупка газоанализатора ГАНК 

переносного с пылевым фильтром, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0,00 285,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 

Покупка газоанализатора стационарного 

ГАНК для определения аммиака, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0,00 359,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
Покупка прибора вакуумного 
фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 

1шт. 

ИС 0,00 118,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
Покупка прибора вакуумного 
фильтрования, СП  Комсомольская ТЭЦ-2, 

1шт. 

ИС 0,00 236,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
Покупка установки катодной обработки, 

СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. 
ИС 0,00 255,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
Покупка калибратора унифицированных 

сигналов, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. 
ИС 0,00 992,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 
Покупка помпы ручной пневматической, 

СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. 
ИС 0,00 225,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
Покупка пресса ручного пневматического, 

СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. 
ИС 0,00 335,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 
Покупка пресса для калориметрических 

образцов, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. 
ИС 0,00 291,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 
Покупка стола островного, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2, 3 шт. 
ИС 0,00 0,00 1525,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 
Покупка аппарата для определения 
времени деэмульсации "АДИМ", СП 

Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 515,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 

Покупка поверочного комплекса давления 

и стандартных сигналов, СП 
Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 1142,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 
Покупка помпы ручной пневматической, 

СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 259,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 
Покупка пресса пневматического ручного,  
СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 385,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 

Покупка Сварочный аппарат BlueWeld 

Prestige Plasma 31 (или аналог), 1 шт, СП 
Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 165,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 

Покупка устройства- УИ300 .1 для питания 

измерительных цепей постоянного и 

переменного токов - 1шт. для СП 
Комсомольская ТЭЦ-3  

ИС 0,00 417,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 

Покупка ультразвукового дефектоскопа 

А1212 MASTER - 1 шт. для СП 
"Комсомольской ТЭЦ-3"  

ИС 0,00 421,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 

Покупка ультразвукового толщиномера 

А1209  - 1 шт. для СП "Комсомольской 

ТЭЦ-3"  

ИС 0,00 165,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 
Покупка компрессора ДЭН-90Ш или 

аналог -1шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 
ИС 0,00 3278,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 
Покупка Установка Уран-2 для проверки 
сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-

2, 1 шт. 

ИС 1125,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 
Покупка Магазин затухания  ВЧА-75М, 

СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. 
ИС 133,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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34 
Покупка кондуктометра МАРК 603 СП 
Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт.  

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 
Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ 

СП Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт. 
ИС 122,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 
Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ 
СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт. 

ИС 136,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 
Покупка Аспиратора  ПУ-4Э  СП 

Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт.  
ИС 108,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 
Покупка Аспиратора  ПУ-4Э  СП 
Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт.  

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 
Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП 

Комсомольской ТЭЦ-3,  -1 шт. 
ИС 131,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 
Покупка Микропроцессорного идикатора 
влажности водорода ГТВ-002 СП 

Комсомольской  ТЭЦ-2 - 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 
Покупка весов аналитических высшего 
класа точности СП Комсомольской ТЭЦ-2, 

1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 
Покупка Шкаф сушильный  СНОЛ 

3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. 
ИС 126,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 

Покупка Измеритель емкости и тангенса 

угла диэлектрических потерь Тангенс-

2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. 

ИС 1346,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 
Покупка Вискозимметр ВУ СП 
"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 ш. 

ИС 193,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 

Покупка Оборудование локальных 

вычислительных сетей - 1 комплект, 
Комсомольская ТЭЦ-1 СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2" АО "ДГК" 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 6537,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 

Покупка Оборудование локальных 

вычислительных сетей - 1 комплект, СП 
"Комсомольская ТЭЦ-2" АО "ДГК" 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 6537,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 
Покупка Оргтехники цветное МФУ, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2  АО "ДГК", 1 шт. 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 1216,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 
Покупка Оргтехники черно-белое МФУ, 
СП Комсомольская ТЭЦ-2  АО "ДГК", 1 

шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 3185,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 
Покупка Оргтехники МФУ формата А0, 
СП Комсомольская ТЭЦ-2  АО "ДГК", 1 

шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 855,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 
Покупка Системы хранения данных, СП 
Комсомольская ТЭЦ-2  АО "ДГК", 2 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 11174,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 
Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 

20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 25707,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 
Покупка Анализатора EDX3200S PLUS 
КТЭЦ-2 - 1 шт., для СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2" 

ИС 6557,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 

Покупка Газоанализатора ГАНК-4С с 

термостатом для определения содержания 
паров кислоты серной в воздухе рабочей 

зоны для Комсомольской-на-Амуре  ТЭЦ-

2- 1 шт. 

ИС 602,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 

Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для 

определения содержания паров едкой 

щелочи в воздухе рабочей зоны с 
термостатом для КТЭЦ-2- 1 шт. 

ИС 602,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 
Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2" 
ИС 0,00 0,00 258,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 
Покупка стилоскопа переносного СЛП-2 
(Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 

Покупка Аппарат высокого давления 

ПОСЕЙДОН, для СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0,00 0,00 219,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 

Покупка Аппарата для определения 

температуры вспышки в закрытом тигле, 

для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0,00 0,00 462,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 
Покупка насоса ГрТ1250, для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 
ИС 0,00 0,00 1926,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 

Покупка Термостата для определения 

кинематической вязкости нефтепродуктов 
- 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 

ИС 0,00 0,00 130,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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61 
Покупка Факел-012-01 - 3шт, для 
"Комсомольская ТЭЦ-1" 

ИС 0,00 0,00 340,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 
Покупка спектрофотометра UNICO , для 

Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт 
ИС 0,00 0,00 127,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 
Покупка Аппарата для определения 
температуры вспышки в открытом тигле, 

для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0,00 0,00 0,00 302,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 

Покупка Анализатора жидкости 

"Флюорат-02". СП "Комсомольской ТЭЦ-
2"- 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 784,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65 
Покупка калориметра сгорания бомбового 

АБК-1В , 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-1.  
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 4229,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 
Покупка стола островного химического - 1 

шт. Комсомольская ТЭЦ-1 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 159,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 

Покупка Комплект для измерений 

характеристик изоляции ПАРМА ТЕНЗОР-
2 и конденсатор ПАРМА КГИ-10-100, для 

СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 компл. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 921,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 
Покупка Выпрямитель  ВАЗП  - 2 шт., для 
СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 836,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 
Покупка Выпрямитель сварочный , для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 964,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 
Покупка Газоанализатор ГАММА-100 - 
3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 1184,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 

Покупка Дефектоскоп ультразвуковой 

А1212 - 1шт, для СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2" 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 303,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 
Покупка Калибратор температуры, для 

"КТЭЦ-1" - 1 шт. 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 661,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

73 

Покупка Кондиционер в лабораторию - 

108м2 - 1шт, для СП "Комсомольская 
ТЭЦ-2" 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 203,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74 

Покупка установки отжига сварочных 

соединений, для СП "Комсомольская ТЭЦ-
2", 1 шт 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 2048,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 
Покупка Установки катодного травления - 

1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 116,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 

Покупка высокопроизводительный 
технологический компьютер 19" для СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-во 2 

шт. 

ИС 0,00 0,00 231,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

77 
Покупка монитор 65" для СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. 
ИС 0,00 0,00 0,00 248,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

78 

Покупка комплект для эксплуатации 

волоконно-оптических кабелей для СП 
Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-во 1 

шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 653,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 
Покупка МФУ цветной формат А3 для СП 
Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 1143,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 
Покупка МФУ формат А0 для СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. 
ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 
Покупка МФУ сетевой формат А3 для СП 
Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 6 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 2505,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82 

Покупка оборудование для локальной 

вычислительной сети (ЛВС) для СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", 1 
комплект 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 5129,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

83 

Покупка Робот-тренажёр "Гоша" или 

аналог для обучения персонала 
практическим навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим при несчастных 

случаях, 1 шт. , КомТЭЦ-3 

ИС 0,00 0,00 0,00 361,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

84 
Покупка аппарата испытания масла 
автоматического АИМ-90А для СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 347,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 
Покупка измерителя параметров 
электрического и магнитного полей ВЕ-

метра, СП Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 167,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86 
Покупка весов аналитических ВЛ-224В 
,СП Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 156,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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87 

Покупка Анализатора серии 
«ФЛЮОРАТ®-02»или аналог для 

измерений массовой концентрации 

неорганических и органических 
соединений в воде, а также воздухе, 

почвах, технических материалах для СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 1062,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88 

Покупка шумомера-виброметра 
«АССИСТЕНТ-ТОТАL+» или аналог для 

СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 1 

шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 0,00 486,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89 

Покупка Анализатора жидкости - 

Флюорат, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 

шт)  

ИС 0,00 0,00 0,00 815,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 

Покупка АТВЗ (автоматический 

анализатор температуры вспышки в 

закрытом тигле), СП "Комсомольская 
ТЭЦ-2" ( 1 шт)  

ИС 0,00 0,00 0,00 461,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91 

Покупка  Аппарат высоковольный 

испытаний СКАТ-70, СП "Комсомольская 

ТЭЦ-1" ( 1 шт)  

ИС 0,00 0,00 0,00 355,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92 

Покупка Установка измерения 

диэлектрических потерь жидких 

диэлектриков Тангенс 3м-3-Молния, СП 
"Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт)  

ИС 0,00 0,00 0,00 366,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

93 

Покупка Прибор контроля 

высоковольтных выключателей ПКВ-М7, 

СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт)  

ИС 0,00 0,00 0,00 934,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

94 
Покупка Газоанализатора Testo 330-2LL, 

СП Комсомольская ТЭЦ-3  кол-во 1 шт 
ИС 0,00 0,00 0,00 217,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

95 

Покупка Термостата СС3-105А для 

определения плотности мазута, СП 
Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 159,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

96 
Покупка Термостат жидкостный LOIP LT-

810, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. 
ИС 0,00 0,00 0,00 173,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

97 
Покупка Печь камерная лабораторная 
СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ (10л/1000С), СП 

Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 128,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

98 

Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП для 
определения температуры вспышки в 

открытом тигле, СП Комсомольская ТЭЦ-

3, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 188,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 

Покупка Аппарат Вискозиметр для 

определения условной вязкости ВУ-М, СП 

Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0,00 0,00 0,00 255,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 
Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-
2, кол-во 2 шт. 

ИС 0,00 0,00 5542,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 
Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-

3, кол-во 2 шт. 
ИС 0,00 0,00 6025,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

102 

Проведение исследований и разработка 
технологических решений по снижению 

эрозионного износа и повышению 

надежности рабочитх лопаток  последних 
ступений  современных паровых турбин  

за счет формирования 

многофункциональных нанокомпозитных 
покрытий. СП Комсомольская ТЭЦ-2 

ИС 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

103 

Разработка и внедрение технологии по 

повышению охлаждающего эффекта 
башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-

3 с проведением исследований по 

формированию полимерных материалов 
для оросителей и каплеуловителей 

ИС 130150,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

104 

Разработка и внедрение технических 

решений интенсификации теплообмена в 
подогревателе верхнего 

теплофикационного отбора типа ПСГ 

5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. 
№2 Комсомольской ТЭЦ-3 

ИС 1582,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

105 
Разработка и внедрение технологии и 

оборудования для повышения 
ИС 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Сумма освоения, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

эффективности энергетического 
производства турбоустановок на основе 

интенсификации теплообменных 

процессов в конденсаторе СП 
"Комсомольская ТЭЦ-3"  

 Итого по инвестиционной программе 

АО "ДГК"  
  506779,18 574648,14 335193,03 329899,75 614801,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия, предусмотренные мастер-планом 

1 

Строительство на площадке КТЭЦ-2 новой 

паросиловой ТЭЦ мощностью 200 МВт 

для замещения выбывающих тепловых 
мощностей 

ИС 0 0 0 15120000,0 15120000,0 15120000,0 15120000,0 15120000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Строительство водогрейной котельной на 

площадке КТЭЦ-1 
ИС 0 0 0 450705,38 1126763,45 676058,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Итого по мероприятиям 

предусмотренными мастер-планом 
  0 0 0 15570705,38 16246763,45 15796058,1 15120000 15120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.1.1.2. Мероприятия по газификации котельных МУП «Теплоцентраль» 

График газификации котельных МУП «Теплоцентраль» приведен в таблице 5.1.2. 

Таблица 5.1.2 График газификации котельных МУП «Теплоцентраль» 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Вид 

основного 

топлива 

План подключения к 

газораспределительным 

сетям 

Примечание 

1 
Котельная ж. мкр. 

«Малая Хапсоль» 
уголь 2027 

Установка блочно-модульной 

котельной производительностью 

0,9 МВт 

2 

Котельная ж. мкр. 

«Комсомольск-

Сортировочный» 

уголь 2030 

Установка блочно-модульной 

котельной производительностью  

10 МВт 

3 
Котельная ж. мкр. 

«Западный» 
мазут 2030 

Установка блочно-модульной 

котельной производительностью 8 

МВт 

4 
Котельная ж. мкр. 

«Попова» 
уголь 2037 

Установка блочно-модульной 

котельной производительностью 

5,5 МВт 

5 
Котельная ж. мкр. 

«Старт» 
уголь 2040 

Установка блочно-модульной 

котельной производительностью 

3,2 МВт 

6 
Котельная ж. мкр. 

«Менделеева» 

природный 

газ 
 

Установка блочно-модульной 

котельной производительностью 

25 МВт 

7 
Котельная ж. мкр. 

«Хумми» 
уголь 2030 

Возможно строительство 

теплотрассы от нее до котельной в 

ж. мкр. Комсомольск-

Сортировочный протяженностью 

1,6 км 

Газификация котельной ж. мкр. «Хумми» не предполагается по причине отсутствия 

возможности строительства газораспределительных сетей до ж. мкр. «Хумми». На весь 

период действия схемы теплоснабжения основным видом топлива на котельной остается 

уголь. 

1) Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 0,9 МВт (0,774 Гкал/ч). 

В качестве рекомендации предлагается строительство БМК-0,9 «Комфорт» или 

аналог. Базовая комплектация котельной представлена в таблице 5.1.3. 

Комплектация котельной может изменяться в зависимости от наличия оборудования 

для установки. 

Таблица 5.1.3 Базовая комплектация котельной БМК-0,9 «Комфорт» 

№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей) 1 

  Тепломеханическое оборудование   

2 Стальной водогрейный котел «REX 40» 400 кВт,  «ICI CALDAIE», Италия 1 

  Стальной водогрейный котел «REX 50» 500 кВт,  «ICI CALDAIE», Италия 1 

  Комплектация котла   

  Погружная гильза R3/4"x100мм 2 

  Кабель горелки 1-й ступени 8,0м 2 

  Кабель горелки 2-й ступени 8,0м 2 

  Пульт управления котлом 2 
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№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

  Кронштейн для крепления сист. упр-я. 2 

3 Водоподготовительная установка 1 

4 Насос сетевой, Q= 31 м3/ч., H=35 м.в.ст., Германия/Дания (WILO/Grundfoss) 2 

5 

Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 

предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, 

фланцы, болты, шпильки, крепления) 

1 компл. 

  Газовое оборудование   

6 Газовая горелка  P60 M.PR.S.RU.A.0.50, CIB UNIGAS, мощность 160-800 кВт, Италия. 2 

7 Газовая линия: термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан 1 компл. 

8 Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO, «Sietron», Италия 1 компл. 

  Электрооборудование   

9 Силовой щит ВРУ, приборы автоматики 1 компл. 

  Отопление и вентиляция   

10 Водяной калорифер 1 

11 Вентилятор вытяжной 1 

  Приборы КИПиА   

12 Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления 1 

13 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

14 Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения 1 компл. 

15 Система пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 компл. 

  Узлы учета   

16 Учет газа 1 

17 Учет электроэнергии 1 

18 Учет исходной воды 1 

19 Дымовая труба стальная. Н=6 м. 1 

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Пакет документации на котельную 1 компл. 

2) Котельная «Комсомольск-Сортировочный» 

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной ж. мкр. «КМС-

Сортировочный» имеются следующие проблемы: 

1) Котельное оборудование выработало свой нормативный ресурс и требует 

замены. Котлы установлены в 1995 г. 

2) В качестве основного топлива используется уголь. 

3) Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 10 МВт (8,560 Гкал/ч). 

Возможная базовая комплектация котельной представлена в таблице 5.1.4. 

Комплектация котельной может изменяться в зависимости от наличия оборудования 

для установки. 

Таблица 5.1.4. Возможная базовая комплектация оборудования котельной ж. мкр. «Комсомольск-

Сортировочный» 

№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей, сайдинг) 1 

 Тепломеханическое оборудование   

2 
Стальной водогрейный жаротрубный котел REX, ICI CALDAIE, Италия, Unical 

AG, Buderus 
2 

3 Горелка газовая или дизельная (по запросу) Riello, CIB UNIGAS Италия, FBR 2 
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№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

4 Насос рециркуляционный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

5 Насос подпиточный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

6 Бак расширительный REFLEX 2 

7 
Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 

предохранительные клапаны, 
1 

8 
фильтры очистки воды, краны шаровые , фитинги, фланцы, болты, шпильки, 

крепления) 
1 

9 Насос сетевой  WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 1 компл. 

10 Внутрикотельный газопровод, счетчик газа 1 компл. 

11 Система контроля загазованности 1 компл. 

  Электрооборудование   

12 Силовой щит ЕРУ 11 

 Отопление и вентиляция   

13 Водяной калорифер 1 

14 Вентилятор вытяжной (по запросу) 1 

  Приборы КИПиА   

15 Пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 

16 Погодозависимая автоматика для одного отопительного контура 2 

17 Распределительный щит управления 1 компл. 

18 Устройство «мягкий пуск» для сетевых и насосов котлового контура 1 компл. 

19 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

 Узлы учета   

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Дымовая труба, на раме 8м в изоляции 1 компл. 

22 Пакет документации: паспорт, сертификат соответствия, таможенная декларация 1 компл. 

23 Учет отпускаемого тепла 1 

24 Учет исходной воды 1 компл. 

3) Котельная ж. мкр. «Западный» 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 8,0 МВт (6,88 Гкал/ч). 

Базовая комплектация котельной представлена в таблице 5.1.5. 

Комплектация котельной может изменяться в зависимости от наличия оборудования 

для установки. 

Таблица 5.1.5. Возможная базовая комплектация оборудования котельной ж. мкр. «Западный» 

№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей, сайдинг) 1 

 Тепломеханическое оборудование   

2 
Стальной водогрейный жаротрубный котел REX, ICI CALDAIE, Италия, Unical 

AG, Buderus 
2 

3 Горелка газовая или дизельная (по запросу) Riello, CIB UNIGAS Италия, FBR 2 

4 Насос рециркуляционный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

5 Насос подпиточный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

6 Бак расширительный REFLEX 2 

7 
Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 

предохранительные клапаны, 
1 

8 
фильтры очистки воды, краны шаровые , фитинги, фланцы, болты, шпильки, 

крепления) 
1 

9 Насос сетевой  WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 1 компл. 
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№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

10 Внутрикотельный газопровод, счетчик газа 1 компл. 

11 Система контроля загазованности 1 компл. 

  Электрооборудование   

12 Силовой щит ЕРУ 11 

 Отопление и вентиляция   

13 Водяной калорифер 1 

14 Вентилятор вытяжной (по запросу) 1 

  Приборы КИПиА   

15 Пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 

16 Погодозависимая автоматика для одного отопительного контура 2 

17 Распределительный щит управления 1 компл. 

18 Устройство «мягкий пуск» для сетевых и насосов котлового контура 1 компл. 

19 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

 Узлы учета   

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Дымовая труба, на раме 8м в изоляции 1 компл. 

22 Пакет документации: паспорт, сертификат соответствия, таможенная декларация 1 компл. 

23 Учет отпускаемого тепла 1 

24 Учет исходной воды 1 компл. 

 

4) Котельная ж. мкр. «Попова» 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 5,5 МВт (4,730 Гкал/ч). 

В качестве рекомендации предлагается строительство БМК-5,5 «Комфорт» или 

аналог. Базовая комплектация котельной представлена в таблице 5.1.6. 

Комплектация котельной может изменяться в зависимости от наличия оборудования 

для установки. 

Таблица 5.1.6. Базовая комплектация котельной БМК-5,5 «Комфорт» 

№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей) 3 

  Тепломеханическое оборудование   

2 
Стальной водогрейный котел «Термотехник 2500 серия ТТ 100» 2500 кВт, 

«ЭНТРОРОС», Россия 
1 

3 
Стальной водогрейный котел «Термотехник 3000 серия ТТ 100» 3000 кВт, 

«ЭНТРОРОС», Россия 
1 

  Комплектация котла   

  Погружная гильза R3/4"x100мм 2 

  Кабель горелки 1-й ступени 8,0м 2 

  Кабель горелки 2-й ступени 8,0м 2 

  Пульт управления котлом 2 

  Кронштейн для крепления сист. упр-я. 2 

4 Водоподготовительная установка 1 

5 Насос сетевой, Q= 190 м3/ч., H=40 м.в.ст., Германия/Дания (WILO/Grundfoss) 2 

6 

Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 

предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, 

фланцы, болты, шпильки, крепления) 

1 компл. 

  Газовое оборудование   
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№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

7 
Газовая горелка.  P92A M.PR.S.RU.A.1.50, CIB UNIGAS, мощность 480-3050 кВт, 

Италия. 
1 

8 
Газовая горелка.  P93A M.PR.S.RU.A.1.65, CIB UNIGAS, мощность 550-4100 кВт, 

Италия. 
1 

9 Газовая линия: термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан 1 компл. 

10 Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO, «Sietron», Италия 1 компл. 

  Электрооборудование   

11 Силовой щит ВРУ, приборы автоматики 1 компл. 

  Отопление и вентиляция   

12 Водяной калорифер 1 

13 Вентилятор вытяжной 1 

  Приборы КИПиА   

14 Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления 1 

15 Устройство «мягкий пуск» для сетевых и насосов котлового контура 2 

16 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

17 Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения 1 компл. 

18 Система пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 компл. 

  Узлы учета   

19 Учет газа 1 

20 Учет электроэнергии 1 

21 Учет исходной воды 1 

22 Дымовая труба стальная. Н=10 м. 1 

23 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

24 Пакет документации на котельную 1 компл. 

5) Котельная ж. мкр. «Старт» 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 3,2 МВт (2,752 Гкал/ч). 

В качестве рекомендации предлагается строительство БМК-3,2 «Комфорт» или 

аналог. Базовая комплектация котельной представлена в таблице 5.1.7. 

Комплектация котельной может изменяться в зависимости от наличия оборудования 

для установки. 

Таблица 5.1.7. Базовая комплектация котельной БМК-3,2 «Комфорт» 

№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей) 2 

  Тепломеханическое оборудование   

2 Стальной водогрейный котел «REX 160» 1600 кВт,  «ICI CALDAIE», Италия 2 

  Комплектация котла   

  Погружная гильза R3/4"x100мм 2 

  Кабель горелки 1-й ступени 8,0м 2 

  Кабель горелки 2-й ступени 8,0м 2 

  Пульт управления котлом 2 

  Кронштейн для крепления сист. упр-я. 2 

3 Водоподготовительная установка 1 

4 Насос сетевой, Q= 111 м3/ч., H=35 м.в.ст., Германия/Дания (WILO/Grundfoss) 2 

5 

Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 

предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, 

фланцы, болты, шпильки, крепления) 

1 компл. 
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№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

  Газовое оборудование   

6 
Газовая горелка.  P73A M.PR.S.RU.A.1.50, CIB UNIGAS, мощность 320-2300 кВт, 

Италия. 
2 

7 Газовая линия: термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан 1 компл. 

8 Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO, «Sietron», Италия 1 компл. 

  Электрооборудование   

9 Силовой щит ВРУ, приборы автоматики 1 компл. 

  Отопление и вентиляция   

10 Водяной калорифер 1 

11 Вентилятор вытяжной 1 

  Приборы КИПиА   

12 Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления 1 

13 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

14 Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения 1 компл. 

15 Система пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 компл. 

  Узлы учета   

16 Учет газа 1 

17 Учет электроэнергии 1 

18 Учет исходной воды 1 

19 Дымовая труба стальная. Н=6 м. 1 

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Пакет документации на котельную 1 компл. 

6) Котельная ж. мкр. «Менделеева» 

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной ж. мкр. «Менделеева» 

имеются следующие проблемы: 

1) Котельное оборудование выработало свой нормативный ресурс и требует 

замены. Котлы установлены в 1987 г. 

2) Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 25,0 МВт (17,2 Гкал/ч). 

Возможная базовая комплектация котельной представлена в таблице 5.1.8. 

Комплектация котельной может изменяться в зависимости от наличия оборудования 

для установки. 

Таблица 5.1.8. Возможная базовая комплектация оборудования котельной ж. мкр. «Менделеева» 

№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей, сайдинг) 1 

 Тепломеханическое оборудование   

2 
Стальной водогрейный жаротрубный котел REX, ICI CALDAIE, Италия, Unical 

AG, Buderus 
2 

3 Горелка газовая или дизельная (по запросу) Riello, CIB UNIGAS Италия, FBR 2 

4 Насос рециркуляционный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

5 Насос подпиточный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

6 Бак расширительный REFLEX 2 

7 
Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 

предохранительные клапаны, 
1 

8 
фильтры очистки воды, краны шаровые , фитинги, фланцы, болты, шпильки, 

крепления) 
1 

9 Насос сетевой  WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 1 компл. 
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№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

10 Внутрикотельный газопровод, счетчик газа 1 компл. 

11 Система контроля загазованности 1 компл. 

  Электрооборудование   

12 Силовой щит ЕРУ 11 

 Отопление и вентиляция   

13 Водяной калорифер 1 

14 Вентилятор вытяжной (по запросу) 1 

  Приборы КИПиА   

15 Пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 

16 Погодозависимая автоматика для одного отопительного контура 2 

17 Распределительный щит управления 1 компл. 

18 Устройство «мягкий пуск» для сетевых и насосов котлового контура 1 компл. 

19 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

 Узлы учета   

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Дымовая труба, на раме 8м в изоляции 1 компл. 

22 Пакет документации: паспорт, сертификат соответствия, таможенная декларация 1 компл. 

23 Учет отпускаемого тепла 1 

24 Учет исходной воды 1 компл. 

 

Оценка стоимости строительства котельных МУП «Теплоцентраль» принята на 

основании укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-19-2022 Сборник № 

19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры»). Коэффициент перехода от цен 

базового района к уровню цен Хабаровского края принят в соответствии с таблицей 1 

вышеуказанного сборника в размере 1,06. Коэффициент перехода от цен первой зоны 

субъекта Российский Федерации к уровню цен частей территории субъектов Российский 

Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в размере 1,15. Коэффициент, 

учитывающий изменение стоимости строительства, связанный с климатическими 

условиями принят на основании таблицы 2 сборника в размере 1,01. Оценка стоимости 

мероприятий представлена в таблице ниже. 
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Таблица 5.1.9. Мероприятия по строительству котельных МУП «Теплоцентраль» 

№ п/п Наименование котельной Код таблицы 

Норматив цены строительства, 

определенный методом 

интерполяции 

Мощность котельной, МВт 
Территориальный 

коэффициент 
Климатический коэффициент 

Стоимость в текущих ценах, 

тыс. руб (без НДС) 

1 
Котельная ж. мкр. 

«Менделеева» 

12-02-001 

4593,05 25,00 1,22 1,01 141372,91 

2 

Котельная ж. мкр. 

«Комсомольск-

Сортировочный» 

6566,28 10,00 1,22 1,01 80843,36 

3 Котельная ж. мкр. «Западный» 7433,34 8,00 1,22 1,01 73214,87 

4 Котельная ж. мкр. «Попова» 6745,12 5,50 1,22 1,01 45674,91 

5 Котельная ж. мкр. «Старт» 8789,81 3,20 1,22 1,01 34630,18 

6 
Котельная ж. мкр. «Малая 

Хапсоль» 
11457,11 0,90 1,22 1,01 12695,29 

 

Таблица 5.1.10. Мероприятия на источниках тепловой энергии МУП «Теплоцентраль» 

№ п/п Мероприятия 

Сроки 

реализации 
проекта 

Сметная стоимость в  

прогнозных ценах (без НДС), 
тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

1 Источники тепловой энергии                                     

1.2 
Котельные МУП 

"Теплоцентраль" 
  425 527,19 0,00 0,00 0,00 2 539,06 10 562,48 32 044,11 91 489,38 317 694,15 28 274,58 117 622,26 0,00 0,00 10 686,64 22 228,21 23 117,33 42 482,93 

1.2.1 

Строительство модульной 

котельной в ж. мкр. 

«Менделеева» с подключением к 
газораспределительным сетям. 

2031-2032 145 896,85                 28 274,58 117 622,26             

1.2.2 

Строительство модульной 
котельной в ж. мкр. 

«Комсомольск-Сортировочный» с 

подключением к 
газораспределительным сетям 

2028-2030 88 166,61           16 815,42 34 976,07 36 375,12                 

1.2.3 

Строительство тепловой сети от 

котельной в ж.мкр. Хумми до 

котельной в ж.мкр. К-
Сортировочный 

2029-2030 273213,95             24837,63 248376,32                 

1.2.4 

Строительство модульной 

котельной в ж. мкр. «Западный» с 
подключением к 

газораспределительным сетям 

2028-2030 79 847,08           15 228,69 31 675,68 32 942,71                 

1.2.5 

Строительство модульной 
котельной в ж. мкр. «Попова» с 

подключением к 

газораспределительным сетям 

2035-2037 56 032,18                         10 686,64 22 228,21 23 117,33   

1.2.6 

Строительство модульной 

котельной в ж. мкр. «Старт» с 

подключением к 

газораспределительным сетям 

2038-2040 42 482,93                               42 482,93 

1.2.7 

Строительство модульной 
котельной в ж. мкр. «М.Хапсоль» 

с подключением к 

газораспределительным сетям 

2026-2027 13 101,54       2 539,06 10 562,48                       
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5.1.1.3. Реконструкция и техперевооружение сетей СП «КТС» 

Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей 

СП «КТС» представлены в таблице 5.1.11. 
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Таблица 5.1.11. Реконструкция и техперевооружение сетей СП «КТС» 

№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Сумма освоения, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

АО «ДГК» 

Инвестиционная программа АО «ДГТ» 

  Реконструкция тепловых сетей всего, в том 

числе: 
  249361,2 1025,33 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до 

ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в 

г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) 

ИС 249361,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Реконструкция РЗА ПНС "Красная" в 

г.Комсомольске-на-Амуре  (СП КТС) 
ИС 0 1025,33 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Модернизация, техническое перевооружение 

тепловых сетей всего, в том числе: 
  66459,85 78941,11 83693,23 31038,35 72303,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Техперевооружение теплотрассы №3 г. 

Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) 
ИС 15441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Техперевооружение теплотрассы №4 г. 

Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) 
ИС 33906,26 0 22134,13 31038,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Техперевооружение теплотрассы №11 г. 
Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) 

ИС 0 4478,89 34881,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Техперевооружение теплотрассы №18 г. 

Комсомольск-на-Амуре 
ИС 9823,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Техперевооружение теплотрассы №17 г. 

Комсомольск-на-Амуре 
ИС 7289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. 
Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) 

ИС 0 31589,36 13691,99 0 22907,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. 

Комсомольск-на-Амуре 
ИС 0 0 7499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Техперевооружение теплотрассы №22 г. 

Комсомольск-на-Амуре 
ИС 0 15561 0 0 21027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. 

Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) 
ИС 0 21699,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 
Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. 
Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) 

ИС 0 5612,11 5486,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 
Техперевооружение теплотрассы №9 г. 

Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) 
ИС 0 0 0 0 28369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого по инвестиционной программе АО 

"ДГК" 
  315821,05 101609,44 97394,12 85645,87 86963,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.1.1.4. Строительство тепловых сетей во вновь осваиваемых районах 

Для подключения районов перспективной застройки предусмотрено строительство 

тепловых сетей. 

5.1.1.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения СП «КТС» 

Закольцовка между теплотрассами №21 и №22 

К теплотрассе №22 подключено 21,2% нагрузки всех потребителей г. Комсомольска-

на-Амуре, 70% из них составляет население. Теплотрасса была построена в 1988 году, срок 

службы составляет около 32 лет. За время эксплуатации капитальные ремонты на данном 

участке не проводились. Существующие связи (закольцовки, перемычки) на прочих 

теплотрассах города не обеспечивают необходимое резервирование подачи тепловой 

энергии потребителям в случае повреждения на головном участке теплотрассы №21 (ТК22-

0 – ТК22-17). 

Необходимо строительство закольцовки между теплотрассами №21 в ТК21-20 и 

№22 в ТК22-17 диаметром Dн=720х10 и протяжённостью 200м в двухтрубном исчислении. 

 

Рисунок 5.1.1. Закольцовка между теплотрассами №21 и №22 

На данный момент показатель уровня резервирования источников и элементов сети 

путем их кольцевания и устройства перемычек (КР) в соответствии с Приказом Минрегиона 

России от 26.07.2013 N 310 по ТЭЦ-3 составляет 0,7 (резервирование от 70% до 90% 

включительно). После организации перемычек между теплотрассами №21 и №22, учитывая 

резервы пропускной способности данных теплотрасс доля резервируемой нагрузки 

составит 100%. Т.е. показатель уровня резервирования составит 1,0. 

Закольцовка между теплотрассами №4 и №5 

Данная закольцовка необходима для организации совместной работы двух 

теплоисточников города - КТЭЦ-2 и КТЭЦ-3, а также резервирования трубопроводов для 

подачи тепловой энергии объектам потребителей, расположенных в п. Мылки, кварталах 

№№43а,77,82,86А. 
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На теплотрассах, снабжающих вышеуказанные районы города, капитальные 

ремонты были проведены в 1991-1994 гг., срок их службы составляет 28-30 лет. 

Существующие связи (закольцовки, перемычки) на прочих теплотрассах города не 

обеспечивают необходимое резервирование подачи тепловой энергии потребителям 

вышеуказанных кварталов. 

Необходимо строительство закольцовки между теплотрассами №4 в ТК4ф-7 и №5 в 

ТК5-32, Dн=325х9, протяженность 500 м в двухтрубном исчислении. Способ прокладки – 

канальный.   

 
Рисунок 5.1-2. Закольцовка между теплотрассами №4 и №5 

На данный момент показатель уровня резервирования источников и элементов сети 

путем их кольцевания и устройства перемычек (КР) в соответствии с Приказом Минрегиона 

России от 26.07.2013 N 310 по ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 составляет 0,3 (резервирование от 30% до 

50% включительно). После организации перемычек между теплотрассами №4 и №5, 

учитывая резервы пропускной способности данных теплотрасс доля резервируемой 

нагрузки по ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 повысится на 19% и 12% соответственно. 
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5.1.1.6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Перечень тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса, представлен в Приложении №1 к Главе №8 

 

5.1.1.7. Мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС 

В настоящее время, все потребители г. Комсомольска-на-Амуре, имеющие горячее 

водоснабжение, подключены по открытой схеме. 

В соответствии Федеральным законом N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с учетом 

изменений от 30 декабря 2021 г.), законодательством Российской Федерации 

урегулированы положения, обеспечивающие надлежащий температурный режим 

подаваемой горячей воды и, как следствие, отсутствие условий для содержания бактерий в 

открытых системах горячего водоснабжения. Из указанного следует, что в случае, если 

открытые системы обеспечивают выполнение нормативных требований к горячей воде, то 

реализация мероприятий по "закрытию" открытой системы горячего водоснабжения по 

такой причине необязательна. 

Законопроектом предусматривается признание утратившей силу нормы, 

устанавливающей запрет на осуществления горячего водоснабжения с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 1 января 2022 г., но 

одновременно сохраняется действие нормы части 8 статьи 29 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", исключающей возможность подключения 

объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым 

системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, что 

позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем горячего 

водоснабжения. 

Кроме того, следует отметить, что при переходе на закрытую систему 

теплоснабжения, увеличится циркуляция в сетевом контуре, что увеличит расход 

электрической энергии, повысятся параметры на подающем трубопроводе (в среднем на 5 

градусов по сравнению с открытой схемой) для работы теплообменных аппаратов, 

снижаются технико-экономические показатели работы комбинированных источников, за 

счет исключения подогрева воды низкопотенциальным теплом станции 

Более подробное обоснование мероприятий по переходу на закрытую схему ГВС 

представлено в Главе 9 «Обосновывающих материалов». 
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5.1.3 Вариант №1 

Вариант №1 предусматривает строительство нового источника взамен КТЭЦ-1 и 

проведение следующих мероприятий, направленных на повышение надежности 

теплоснабжения: 

1) Основное теплофикационное оборудование КТЭЦ-1 ведено в эксплуатацию в 

1950-1957 гг. На сегодняшний день турбоустановки и котлоагрегаты имеют высокую 

степень физического и морального износа. Вывод КТЭЦ-1 из эксплуатации планируется в 

2028 году. 

2) Для передачи тепловых нагрузок выбывающей из эксплуатации КТЭЦ-1 

планируется строительство новой водогрейной котельной мощностью 200 Гкал/ч (233 МВт) 

на территории КТЭЦ-1. Планируемый срок проведения мероприятия – 2027-2028 год. 

На рисунке ниже представлены основные источники теплоснабжения г. 

Комсомольск-на-Амуре с учетом реализации мероприятий согласно 1 варианта. 

 

 

Рисунок 5.1.3.1 Трассировка новой тепломагистрали предусматриваемая в рамках сценария 1 
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Оценка стоимости строительства новой водогрейной котельной взамен КТЭЦ-1 

представлена в таблице ниже. 

 

Таблица 5.1.1.3.1 Оценка стоимости мероприятий по строительству новой водогрейной котельной по 1 

варианту развития 

Наименования источника 

теплоснабжения  

Годы 

реализации 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Стоимость строительства в 

ценах текущих лет тыс. руб 

(без НДС) 

Новая водогрейная 

котельная 
2026-2030 200 2253526,9 

 

Основные преимущества данного варианта развития системы теплоснабжения: 

1) Вывод из эксплуатации устаревшего малоэффективного оборудования КТЭЦ-1. 

2) Повышение надежности теплоснабжения потребителей, подключенных к КТЭЦ-

1, за счет строительства нового источника 

Основные недостатки данного варианта развития системы теплоснабжения: 

1) Значительные материальные затраты. 

2) Выработка тепловой энергии в монорежиме, увеличение удельных расходов 

условного топлива, в сравнении с комбинированной выработкой тепла и 

электроэнергии и как следствие значительное увеличение тарифов на тепловую 

энергию для потребителей. 

3) Увеличение ресурсных затрат при выработке тепла в монорежиме. 

 

5.1.4 Вариант №2 

 

1) Основное теплофикационное оборудование КТЭЦ-1 ведено в эксплуатацию в 

1950-1957 гг. На сегодняшний день турбоустановки и котлоагрегаты имеют высокую 

степень физического и морального износа. Вывод КТЭЦ-1 из эксплуатации, и 

рекультивация территории планируется в 2028 году. 

2) Для передачи части нагрузок потребителей КТЭЦ-1 на КТЭЦ-3 необходимо 

выполнить строительство ЦТП производительностью 150 Гкал/ч на территории КТЭЦ-1. 

Планируемый срок проведения мероприятия – 2025 год. 

3) Для включения части потребителей КТЭЦ-1 в зону действия КТЭЦ-3 и передачи 

нагрузок на КТЭЦ-3, необходимо выполнить строительство отдельной транзитной 

теплотрассы, соединяющей КТЭЦ-3 и ЦТП, протяженностью 7303 м и условным 

диаметром 800 мм. 

4) Строительство третьего блока КТЭЦ-3 для обеспечения нагрузки 

переключаемой от КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2. На данный момент высокий резерв на КТЭЦ-3 

обеспечивается за счет ПВК, но в том случае, когда включается в работу пиковая 

водогрейная котельная резко возрастает удельный расход условного топлива на выработку 

тепловой энергии. Для недопущения высокого значения УРУТ при переключении нагрузки 

с других ТЭЦ и поддержания высокого уровня работы ТЭЦ в режиме когенерации 

требуется строительство третьего блока. 

5) Вывод из эксплуатации третьей очереди КТЭЦ-2, переключение части нагрузки 

с КТЭЦ-2 на КТЭЦ-3. Для реализации данного переключения потребуется строительство 
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трубопровода. При выводе из эксплуатации третьей очереди КТЭЦ-2 нет возможности 

перераспределения нагрузки в рамках одного теплоисточника в связи с недостаточностью 

располагаемой тепловой мощности 4 очереди. Для обеспечения потребителей тепловой 

энергией надлежащего качества необходимо перераспределение нагрузки на КТЭЦ-3. 

 

Рисунок 5.1.4.1. Трассировки новых тепломагистралей предусматриваемых в рамках сценария 2 

Расчет стоимости магистрального трубопровода, соединяющего КТЭЦ-3 и ЦТП, 

расположенного на территории КТЭЦ-1, произведен на основе объекта-аналога и 

представлен в таблице ниже. Расчет стоимости строительства ЦТП также произведен на 

основе объекта-аналога и представлен в таблицах ниже. 
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Таблица 5.1.4.1 Оценка стоимости мероприятий по 2 варианту развития 

Наименован

ия 

мероприятия  

Длина 

участ

ка, м 

Внутренни

й диаметр 

подающег

о 

трубопров

ода, м 

Внутренни

й диаметр 

обратного 

трубопров

ода, м 

Годы 

реализац

ии 

Удельн

ая 

стоимо

сть ТС 

по 

объекту

-

аналогу

, тыс. 

руб. 

Территориаль

ный 

коэффициент  

Коэффици

ент 

учитываю

щий 

строительс

тво в 

стесненны

х 

городских 

условиях 

Стоимость 

строительс

тва в 

ценах 

текущих 

лет тыс. 

руб (без 

НДС) 

Строительст

во участка 

тепломагист

рали для 

переключени

я КТЭЦ-1 на 

КТЭЦ-3 

7303,3

7 
0,8 0,8 

2023-

2025 

150179,

94 
1,17 1,06 1355625,19 

Таблица 5.1.4.2 Оценка стоимости мероприятий по 2 варианту развития 

Наименования 

мероприятия  

Мощность 

ЦТП, 

Гкал/ч 

Годы 

реализации 

Удельная 

стоимость 

ЦТП в 

пересчете 

на 1 Гкал/ч, 

тыс. руб. 

Территориальный 

коэффициент  

Коэффициент 

учитывающий 

строительство в 

стесненных 

городских 

условиях 

Стоимость 

строительства 

в ценах 

текущих лет 

тыс. руб (без 

НДС) 

Строительство 

ЦТП для 

переключения 

нагрузки с 

КТЭЦ-1 на 

КТЭЦ-3 

150 2023-2025 4113,47 1,22 1,03 774713,29 

Основные преимущества данного варианта развития системы теплоснабжения: 

1. Вывод из эксплуатации устаревшего малоэффективного оборудования КТЭЦ-1; 

2. Переключение нагрузки на КТЭЦ-3, которая является самым молодым 

источником комбинированной выработки на территории города; 

3. Выработка большей части тепловой энергии в комбинированном режиме и как 

следствие снижение удельного расхода условного топлива и не допущение резкого роста 

тарифов на тепловую энергию по сравнению с вариантом со строительством новой 

водогрейной котельной 

Основные недостатки данного варианта развития системы теплоснабжения: 

1. Увеличение зоны снабжения тепловой энергией КТЭЦ-3 потребует решение 

вопроса об увеличении количества исходной воды на теплоисточнике, а также 

модернизации водоподготовительной установки. 
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5.1.5 Вариант №3 

Вариант №3 предусматривает строительство нового источника взамен КТЭЦ-1 и 

проведение следующих мероприятий, направленных на повышение надежности 

теплоснабжения: 

1) Основное теплофикационное оборудование КТЭЦ-1 ведено в эксплуатацию в 

1950-1957 гг. На сегодняшний день турбоагрегаты и котлоагрегаты имеют высокую степень 

физического и морального износа. Вывод КТЭЦ-1 из эксплуатации, и рекультивация 

территории планируется в 2028 году. 

2) Для передачи тепловых нагрузок выбывающей из эксплуатации КТЭЦ-1 

планируется строительство новой водогрейной котельной мощностью 200 Гкал/ч (233 МВт) 

на территории КТЭЦ-1. Планируемый срок проведения мероприятия – 2027-2028 год. 

3) Разработка замещающих мероприятий (строительство ПС 110/35/6 кВ Nуст=125 

МВА), обеспечивающих возможность вывода генерирующего оборудования КТЭЦ-1 

согласно заключению Системного оператора (№В32-I-2-19-12771 от 29.11.2021 г.). 

4) Модернизация КТЭЦ-2 со строительством новой паросиловой ТЭЦ на 

территории КТЭЦ-2 с предполагаемым следующим составом оборудования: 

- паровые котлы Е-500-140 – 2 шт.; 

- паровые турбины Т-100-130 – 2 шт.; 

- водогрейные котлы ПТВМ – 100 – 3 шт. 

Таким образом, установленная мощность Комсомольской ТЭЦ-2 после модернизации 

составит: электрическая – 200 МВт, тепловая – 500 Гкал/ч. 

Строительство магистральных тепловых сетей для объединения источников не 

потребуется, в связи с чем схема тепловых сетей для данного сценария развития не 

приводится. 

Тем не менее, в данном случае необходимо строительство внутристанционных 

тепловых сетей для переключения тепловой нагрузки к коллекторам новых источников 

теплоснабжения. 

Оценка стоимости строительства новой водогрейной котельной взамен КТЭЦ-1 и 

реконструкции КТЭЦ-2 определена на основании объектов-аналогов и представлена в 

таблицах 4.4.1, 4.4.2 

 

Таблица 5.1.5.1 Оценка стоимости мероприятий по 3 варианту развития (строительства новой 

водогрейной котельной взамен КТЭЦ-1) 

Наименования источника 

теплоснабжения  

Годы 

реализации 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Стоимость строительства в 

ценах текущих лет тыс. руб 

(без НДС) 

Новая водогрейная 

котельная 
2026-2028 200 2253526,9 

Таблица 5.1.5.2 Оценка стоимости мероприятий по 3 варианту развития (модернизация КТЭЦ-2 со 

строительством новой паросиловой ТЭЦ на территории КТЭЦ-2) 

Параметр 
Годы 

реализации 

Строительство новой паросиловой угольной ТЭЦ 

установленной электрической мощностью 200 МВт 

(топливо – уголь/газ/дизельное топливо) 

Капитальные затраты 

(определено на основании 

объектов-аналогов), тыс. руб. 

2029-2030 

75 600 000,0 

СМР 

37 200 000,0 

Оборудование 

26 900 000,0 

Прочее 

11 500 000,0 
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* Реконструкция Комсомольской ТЭЦ-3 не учитывается в оценке затрат на мероприятия Схемы 

теплоснабжения, т.к. планируется за счет иных источников финансирования (отнесенные к 

статьям затрат на электрогенерирующее оборудование) 

Основные преимущества данного варианта развития системы теплоснабжения: 

1) расположение территории Комсомольской ТЭЦ-2 в центре тепловых и 

электрических нагрузок; 

2) -отсутствие в необходимости компенсирующих мероприятий по выдаче тепловой 

и электрической мощности; 

3) вывод из эксплуатации устаревшего малоэффективного оборудования КТЭЦ-1; 

4) повышение надежности теплоснабжения потребителей, подключенных к 

КТЭЦ-1, за счет строительства нового источника. 

Основные недостатки данного варианта развития системы теплоснабжения: 

1) продолжительный срок реализации проекта – ориентировочно принят 2030 год; 

2) необходимость проведения дополнительных работ для выделения и подготовки 

территории для строительства новых зданий; 

3) значительные материальные затраты, однако, сопоставимые с другими 

вариантами. 
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5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 

Приоритетное развитие энергосистемы Комсомольска-на-Амуре связано с 

развитием Комсомольской ТЭЦ-3 – данная станция является самой современной и имеет, 

по сравнению с остальными, большую целесообразность и технические возможности для 

модернизации или расширения. С энергетической точки зрения, выработка тепловой 

энергии в комбинированном режиме на Комсомольской ТЭЦ-3 является оптимальной, 

поскольку характеризуется наименьшим удельным расходом топлива. 

В то же время, применительно к сценариям 1 и 2 имеют место следующие риски, 

обусловленные существующими нерешенными на момент актуализации настоящей Схемы 

теплоснабжения проблемами: 

1) ограничение газоснабжения Комсомольской ТЭЦ-3 В и увеличение потребности 

в природном газе в случае строительства 3 очереди станции; на момент 

формирования сценария существуют обоснованные риски невыполнения работ 

по строительству газопровода-отвода от магистрального газопровода СХВ и 

газораспределительной станции, и в случае строительства вышеуказанных 

объектов газоснабжения – риски невыполнения работ в установленные сроки; 

2) ограничение водоснабжения Комсомольской ТЭЦ-3; существуют риски 

невыполнения сроков реконструкции водовода, реализуемого в рамках ФП 

«Чистая вода»; 

3) риск несогласования перспективного сценария развития, определенного в 

Технико-экономическом обосновании вариантов теплоснабжения потребителей 

Комсомольского энергоузла энергосистемы Хабаровского края в Министерстве 

Энергетики. 

Таким образом, в настоящей актуализации Схемы теплоснабжения Комсомольска-

на-Амуре, рассмотрение 2 сценария развития не производится. В качестве приоритетного 

варианта развития предлагается – Вариант №3. 

По результатам технико-экономического сравнения вариантов перспективного 

развития системы теплоснабжения г. Комсомольск-на-Амуре получены следующие 

результаты. 

Согласно первому сценарию развития, который включает в себя общие мероприятия 

для системы теплоснабжения, а также мероприятие по выводу из эксплуатации КТЭЦ-1 и 

переключение нагрузки на новую водогрейную котельную, которая будет построена на 

территории КТЭЦ-1, рост тарифа с учетом реализации мероприятий составляет 142,4 %. 

При рассмотрении второго сценария развития системы теплоснабжения г. 

Комсомольск-на-Амуре, который включает в себя общие мероприятия, а также 

мероприятие по выводу из эксплуатации КТЭЦ-1 с переключением нагрузки на новую 

водогрейную котельную, а также строительство новой паросиловой ТЭЦ на территории 

КТЭЦ-2. Рост тарифа с учетом реализации мероприятий составит 142,4%. 

В разделах 5.2.1. и 5.2.2. представлены результаты расчета тарифных последствий с 

учетом реализации мероприятий согласно первому и второму сценарию развития системы 

теплоснабжения соответственно. 

На основании данных расчетов можно сделать вывод о том, что второй сценарий 

развития является более приоритетным. 
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5.2.1 Первый вариант развития 

Тарифно-балансовая модель систем теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре для 

1 варианта развития представлена в таблице 5.2.1. 
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Таблица 5.2.1. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности АО «ДГК» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) (1 вариант) 

Наименование Ед. измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

Производственные показатели                  

Выработка тыс. Гкал 3716,91 3653,26 3677,04 3699,912 3710,792 3721,852 3725,622 3733,122 3733,942 3749,512 3758,762 3771,242 3779,702 3782,262 3788,652 3794,862 

Отпуск в сеть тыс. Гкал 3397,462 3333,813 3357,533 3379,815 3390,655 3401,655 3407,725 3415,225 3422,865 3437,435 3445,685 3457,165 3464,625 3466,185 3471,575 3476,785 

Полезный отпуск тыс. Гкал 2417,5 2421,73 2445,45 2467,732 2478,572 2489,572 2495,642 2503,142 2510,782 2525,352 2533,602 2545,082 2552,542 2554,102 2559,492 2564,702 

Покупная тепловая энергия тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ресурсные расходы (РР) тыс. руб 2886610,27 3197903,77 3368791,80 3541148,85 3708504,16 3897562,67 4093745,52 4276602,80 4436883,99 4621366,97 4888504,70 5113774,19 5384201,42 5615691,89 5844446,09 6130514,89 

Топливо тыс. руб 2801090,67 3103197,41 3269022,60 3436322,20 3598718,50 3782156,68 3972517,14 4149964,61 4305535,62 4484579,85 4743765,31 4962347,48 5224730,32 5449369,99 5671368,60 5948951,15 

расход тыс. тут 108,41 110,25 111,62 113,82 115,39 117,21 119,07 119,51 119,45 119,11 123,32 124,43 127,28 127,73 127,37 129,18 

Вода тыс. руб 2,09 2,31 2,43 2,56 2,68 2,81 2,96 3,09 3,20 3,33 3,53 3,69 3,89 4,06 4,22 4,43 

Расход тыс. куб.м 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 

Тариф руб/куб.м 13,98 15,24 15,94 16,58 17,24 17,93 18,65 19,39 20,17 20,97 21,81 22,69 23,59 24,54 25,52 26,54 

Электрическая энергия (в случае 

электрокотельной учтено в графе 

топливо) 

тыс. руб 85517,52 94704,05 99766,76 104824,09 109782,99 115403,17 121225,42 126635,11 131345,17 136783,78 144735,86 151423,02 159467,21 166317,84 173073,27 181559,31 

Расход млн.кВтч 27,14 27,57 27,77 28,05 28,25 28,55 28,84 28,97 28,89 28,93 29,43 29,61 29,98 30,07 30,09 30,35 

Тариф руб/кВтч 3,15 3,43 3,59 3,74 3,89 4,04 4,20 4,37 4,55 4,73 4,92 5,11 5,32 5,53 5,75 5,98 

Операционные  расходы (ОР) тыс. руб 315633,26 344040,26 359866,11 374260,75 389231,18 404800,43 420992,45 437832,15 455345,43 473559,25 492501,62 512201,68 532689,75 553997,34 576157,23 599203,52 

Расходы на приобретение сырья и 

материалов 
тыс. руб 38232,86 41673,82 43590,81 45334,44 47147,82 49033,74 50995,08 53034,89 55156,28 57362,54 59657,04 62043,32 64525,05 67106,05 69790,30 72581,91 

Расходы на ремонт основных 

средств (хозспособ) 
тыс. руб 161045,60 175539,70 183614,52 190959,11 198597,47 206541,37 214803,02 223395,14 232330,95 241624,19 251289,16 261340,72 271794,35 282666,12 293972,77 305731,68 

Расходы на оплату труда тыс. руб 604658,63 659077,91 689395,49 716971,31 745650,16 775476,17 806495,22 838755,02 872305,23 907197,43 943485,33 981224,75 1020473,73 1061292,68 1103744,39 1147894,17 

Отчисления на социальные нужды тыс. руб 181631,64 197978,49 207085,50 215368,92 223983,68 232943,03 242260,75 251951,18 262029,22 272510,39 283410,81 294747,24 306537,13 318798,62 331550,56 344812,58 

Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними  организациями 

тыс. руб 35068,35 38224,51 39982,83 41582,15 43245,43 44975,25 46774,26 48645,23 50591,04 52614,68 54719,27 56908,04 59184,36 61551,74 64013,81 66574,36 

Расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам 

с организациями 

тыс. руб 53579,28 58401,42 61087,88 63531,40 66072,65 68715,56 71464,18 74322,75 77295,66 80387,48 83602,98 86947,10 90424,99 94041,99 97803,67 101715,81 

Расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб 1415,10 1542,46 1613,41 1677,95 1745,07 1814,87 1887,47 1962,96 2041,48 2123,14 2208,07 2296,39 2388,25 2483,78 2583,13 2686,45 

Расходы на обучение персонала тыс. руб 1863,94 2031,69 2125,15 2210,16 2298,56 2390,51 2486,13 2585,57 2688,99 2796,55 2908,42 3024,75 3145,74 3271,57 3402,43 3538,53 

Неподконтрольные расходы (НР) тыс. руб 301304,88 312493,68 366352,37 442760,55 522598,25 605629,46 749390,86 815228,13 883698,89 1026104,02 1100161,99 1177182,28 1257283,39 1340588,54 1427225,89 1517328,74 

Расходы всего тыс. руб 297497,32 308686,13 362544,81 438952,99 518790,70 601821,91 745583,31 811420,58 879891,34 1022296,46 1096354,44 1173374,73 1253475,84 1336780,99 1423418,34 1513521,19 

Расходы на уплату налогов, сборов 

и других обязательных платежей 
тыс. руб 60965,87 66452,80 69509,63 72290,01 75181,61 78188,88 81316,43 84569,09 87951,86 91469,93 95128,73 98933,88 102891,23 107006,88 111287,16 115738,64 

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб 236531,45 242233,33 293035,19 366662,98 443609,08 523633,03 664266,88 726851,49 791939,48 930826,53 1001225,71 1074440,86 1150584,61 1229774,10 1312131,18 1397782,55 

Налог на прибыль тыс. руб 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 

НВВ с инвестсоставляющей тыс. руб 3935424,1 5541838,50 7115428,05 7472415,88 7826785,09 8210483,98 7543402,38 7846123,63 8177290,57 8071050,25 8347331,83 8708608,88 9067522,57 9432043,28 9838124,16 10277196,91 

Тариф на тепловую энергию 

согласно рассматриваемого 

сценария развития 

руб/Гкал 1627,89 2288,38 2909,66 3028,05 3157,78 3297,95 3022,63 3134,51 3256,87 3196,01 3294,65 3421,74 3552,35 3692,90 3843,78 4007,17 

Экономически обоснованный 

тариф, определенный методом 

индексации 

руб/Гкал 1627,89 2288,38 2379,9 2475,1 2574,1 2677,1 2784,2 2895,5 3011,4 3131,8 3257,1 3387,4 3522,9 3663,8 3810,3 3962,7 

Рост тарифа год к году %  40,6% 12,4% 4,7% 9,0% 4,6% 4,1% -2,4% -3,0% 4,4% 3,3% -0,5% 3,9% 4,0% 4,1% 3,9% 
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5.2.1 Второй вариант развития 

Тарифно-балансовая модель систем теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре для 3 варианта развития представлена в таблице 5.2.2. 

 

Таблица 5.2.2. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности АО «ДГК» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)  

Наименование 
Ед. 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

Производственные 

показатели 
                                    

Выработка тыс. Гкал 3716,91 3742,232 3778,252 3790,218 3803,043 3799,538 3807,938 3816,518 3832,068 3841,748 3853,868 3863,598 3865,428 3872,438 3878,818 3878,818 3878,818 

Отпуск в сеть тыс. Гкал 3397,462 3422,725 3458,151 3470,081 3482,841 3490,461 3497,861 3505,441 3519,991 3528,671 3539,791 3548,521 3549,351 3555,361 3560,741 3560,741 3560,741 

Полезный отпуск тыс. Гкал 2417,32 2481,583 2503,861 2514,713 2525,711 2531,351 2538,751 2546,331 2560,881 2569,561 2580,681 2589,411 2590,241 2596,251 2601,631 2601,631 2601,631 

Покупная тепловая 

энергия 
тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ресурсные расходы 

(РР) 
тыс. руб 2886610,3 3197903,8 3368791,8 3947274,38 3720424,48 3910711,34 4109140,86 4339606,76 4499422,95 4695152,31 4976251,04 5216422,34 5499668,57 5748095,9 5990213,11 6252693,27 6252693,27 

Топливо тыс. руб 2801090,7 3103197,4 3269022,6 3830248,24 3609253,56 3793831,5 3986327,56 4210201,78 4365278,29 4555180,24 4827871,13 5060856,15 5335624,36 5576640,65 5811544,16 6066201,83 6066201,83 

расход тыс. тут 108,41 110,25 111,62 113,88 115,4 117,21 119,07 61,45 60,73 60,65 62,85 63,5 65,02 65,33 65,24 65,64 65,64 

Вода тыс. руб 2,09 2,31 2,43 2,85 2,71 2,85 2,99 3,15 3,27 3,41 3,62 3,79 4 4,18 4,36 4,55 4,55 

Расход тыс. куб.м 0,15 0,15 0,15 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Тариф руб/куб.м 13,98 15,24 15,94 16,58 17,24 17,93 18,65 19,39 20,17 20,97 21,81 22,69 23,59 24,54 25,52 26,54 26,54 

Электрическая 

энергия (в случае 

электрокотельной 

учтено в графе 

топливо) 

тыс. руб 85517,52 94704,05 99766,76 117023,29 111168,22 116876,99 122810,31 129401,82 134141,39 139968,65 148376,3 155562,4 164040,21 171451,07 178664,6 186486,89 186486,89 

Расход млн.кВтч 27,14 27,57 27,77 31,32 28,61 28,92 29,22 29,6 29,51 29,6 30,17 30,42 30,84 31 31,06 31,17 31,17 

Тариф руб/кВтч 3,15 3,43 3,59 3,74 3,89 4,04 4,2 4,37 4,55 4,73 4,92 5,11 5,32 5,53 5,75 5,98 5,98 

Операционные  

расходы (ОР) 
тыс. руб -17765,1 -19363,96 -20254,7 -21064,89 -21907,48 -22783,78 -23695,13 -24642,94 -25628,65 -26653,8 -27719,95 -28828,75 -29981,9 -31181,18 -32428,42 -33725,56 -33725,56 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов 

тыс. руб 38232,86 41673,82 43590,81 45334,44 47147,82 49033,74 50995,08 53034,89 55156,28 57362,54 59657,04 62043,32 64525,05 67106,05 69790,3 72581,91 72581,91 

Расходы на ремонт 

основных средств 

(хозспособ) 

тыс. руб 161045,6 175539,7 183614,52 190959,11 198597,47 206541,37 214803,02 223395,14 232330,95 241624,19 251289,16 261340,72 271794,35 282666,12 293972,77 305731,68 305731,68 

Расходы на оплату 

труда 
тыс. руб 604658,63 659077,91 689395,49 716971,31 745650,16 775476,17 806495,22 838755,02 872305,23 907197,43 943485,33 981224,75 1020473,73 1061292,68 1103744,39 1147894,17 1147894,17 

Отчисления на 

социальные нужды 
тыс. руб 181631,64 197978,49 207085,5 215368,92 223983,68 232943,03 242260,75 251951,18 262029,22 272510,39 283410,81 294747,24 306537,13 318798,62 331550,56 344812,58 344812,58 

Расходы на оплату 

работ и услуг 

производственного 

характера, 

выполняемых по 

договорам со 

сторонними  

организациями 

тыс. руб 35068,35 38224,51 39982,83 41582,15 43245,43 44975,25 46774,26 48645,23 50591,04 52614,68 54719,27 56908,04 59184,36 61551,74 64013,81 66574,36 66574,36 

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. руб 53579,28 58401,42 61087,88 63531,4 66072,65 68715,56 71464,18 74322,75 77295,66 80387,48 83602,98 86947,1 90424,99 94041,99 97803,67 101715,81 101715,81 

Расходы на 

служебные 

командировки 

тыс. руб 1415,1 1542,46 1613,41 1677,95 1745,07 1814,87 1887,47 1962,96 2041,48 2123,14 2208,07 2296,39 2388,25 2483,78 2583,13 2686,45 2686,45 

Расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб 1863,94 2031,69 2125,15 2210,16 2298,56 2390,51 2486,13 2585,57 2688,99 2796,55 2908,42 3024,75 3145,74 3271,57 3402,43 3538,53 3538,53 

Неподконтрольные 

расходы (НР) 
тыс. руб 301304,88 315085,44 385351,74 458433,23 542633,6 628520,12 717842,09 856812,84 1102538,15 1187003,89 1274848,27 1366206,42 1447760,19 1532576,11 1620784,67 1712521,58 1712521,58 
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Наименование 
Ед. 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

Расходы всего тыс. руб 297497,32 311277,89 381544,19 454625,68 538826,05 624712,56 714034,54 853005,29 1098730,6 1183196,34 1271040,72 1362398,86 1443952,64 1528768,56 1616977,12 1708714,02 1708714,02 

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей 

тыс. руб 60965,87 66452,8 69509,63 72290,01 75181,61 78188,88 81316,43 84569,09 87951,86 91469,93 95128,73 98933,88 102891,23 107006,88 111287,16 115738,64 115738,64 

Амортизация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

тыс. руб 236531,45 244825,09 312034,56 382335,67 463644,44 546523,68 632718,1 768436,19 1010778,74 1091726,41 1175911,99 1263464,99 1341061,41 1421761,68 1505689,97 1592975,38 1592975,38 

Налог на прибыль тыс. руб 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 3807,55 

НВВ с 

инвестсоставляющей 
тыс. руб 3935424,1 5541838,5 7980065,51 8430662,013 9232821,663 9697813,762 10120837,56 9904308,154 9636968,14 10123610,21 10493880,57 10490425,22 10931763,2 11381355,74 11875743,39 12368934,23 12863691,6 

Тариф на тепловую 

энергию согласно 

рассматриваемого 

сценария развития 

руб/Гкал 1627,89 2288,38 3263,23 3416,36 3725,06 3895,37 4055,40 3956,75 3838,23 4008,79 4141,88 4121,84 4282,70 4456,11 4639,88 4822,76 5015,67 

Экономически 

обоснованный 

тариф, 

определенный 

методом индексации 

руб/Гкал 1627,89 2288,38 2393,65 2489,39 2588,97 2692,53 2800,23 2912,25 3028,73 3149,88 3275,87 3406,91 3543,19 3684,91 3832,31 3985,60 4145,02 

Рост тарифа год к 

году 
%  40,57% 42,60% 4,69% 9,04% 4,57% 4,11% -2,43% -3,00% 4,44% 3,32% -0,48% 3,90% 4,05% 4,12% 3,94% 4,00% 

 

 



40 

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития 

систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 

значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для 

потребителей 

В ходе разработки настоящего Мастер-плана сформированы варианты 

распределения зон теплоснабжения и загрузки источников теплоснабжения между 

существующими, реконструируемыми и новыми источниками. Каждый вариант 

обеспечивает бездефицитность балансов тепловой мощности источников тепловой энергии 

к спросу на тепловую мощность, определяемому оценками расчетных и договорных 

тепловых нагрузок систем теплоснабжения и нормативами проектирования систем 

отопления, вентиляции, горячего водоснабжения новых потребителей и тепловых сетей. 

Выбор варианта развития систем теплоснабжения городского округа 

осуществляется на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих 

качество, надежность и экономичность теплоснабжения: 

− Надежность систем теплоснабжения; 

− Ценовые (тарифные) последствия для потребителей; 

− Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии; 

− Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий; 

− Использование бюджетных средств. 

Ниже представлены кратки пояснения по представленным критериям. 

1. Надежность источника тепловой энергии 

Показатель надежности электроснабжения источников тепла характеризуется 

наличием или отсутствием резервного электропитания. Показатель надежности 

водоснабжения источников тепла характеризуется наличием или отсутствием резервного 

водоснабжения. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла 

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения. Показатель 

уровня резервирования источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый 

отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой 

нагрузке системы теплоснабжения, подлежащей резервированию. 

2. Ценовые (тарифные) последствия  

Ценовые последствия рассматриваются в обязательном порядке, в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов в сфере разработки схем теплоснабжения. 

При решении задач моделирования распределения нагрузки, оценка эффективности 

принимаемых решений производится на основании анализа НВВ по совокупной системе 

теплоснабжения. При актуализации Схемы теплоснабжения по системам теплоснабжения, 

рассматриваемым в Мастер-плане, а также по системам, для которых планируется развитие 

(подключение нагрузки, реконструкция оборудования, перевод нагрузки и т.п.) рассчитаны 

ценовые последствия по каждой системе теплоснабжения, по каждому варианту развития. 

Итак, сформулируем определение показателя, используемого в дальнейшем: 

Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения – прогноз 

изменения величины суммарных совокупных затрат в границах одной системы 

теплоснабжения, начиная с производства тепловой энергии котельной (или ТЭЦ) до её 

сбыта конечным потребителям. 
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Таким образом, в данную величину уже заложена оценка энергоэффективности 

систем теплоснабжения, посредством учета удельных расходов условного топлива в 

составе цены производства и передачи тепловой энергии. 

Необходимо отметить, что расчет ценовых (тарифных) последствий имеет 

прогнозную направленность и подлежит уточнению при последующих актуализациях 

Схемы теплоснабжения. 

4. Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом 

экономической обоснованности п.8 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. 

№ 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения») 

При схожих показателях ценовых (тарифных) последствий для конечного 

потребителя, приоритетный вариант развития предусматривает выбор источника 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

5. Величина капитальных затрат  

Определяется по каждому варианту отдельно, являясь следствием индивидуального 

расчета. Является оценочным критерием, показывающим необходимость поиска 

первоначальных инвестиций и источника их возврата. Оказывает влияние на тарифно-

балансовую модель. 

6. Использование бюджетных средств 

Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). 

Таблица 5.3.1 Результаты оценки вариантов по критериям 

Номер 

критерия 
Наименование Вариант 1 Вариант 2 

1 Надежность систем теплоснабжения, в т.ч.   

1-1 
Наличие резервного источника 

электроснабжения 
+ + 

1-2 Наличие резервного топлива + + 

1-3 Наличие резервного источника водоснабжения + +/- 

1-4 
Возможность резервирования тепловой 

нагрузки при отказе теплоисточника 
+/- +/- 

2 
Ценовые (тарифные) последствия для 

потребителей 
- + 

3 
Приоритетность комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии 
- + 

4 
Величина капитальных затрат на реализацию 

мероприятий 
- + 

5 Использование бюджетных средств + + 

6 

Увеличение тепловых потерь при передаче 

теплоносителя по тепловым сетям за счет 

строительства магистрального трубопровода 

+ - 

 

Основными факторами, влияющими на выбор приоритетного сценария развития 

системы теплоснабжения в нашем случае, является обеспеченность источников 

теплоснабжения необходимым количеством топлива и теплоносителя, а также высокий 

уровень выработки тепловой энергии в режиме когенерации. 
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Согласно письму губернатора Хабаровского края № 19358-6243 от 28.04.2023 г. в 

качестве приоритетного варианта развития предлагается – Вариант №3. 

 

Рисунок 5.3.1. Письмо губернатора Хабаровского края 

 


