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Глава 8. «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей»  

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон 

с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 

(использование существующих резервов) 

Резервы и дефициты тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии 

представлены в таблице 8.1.1. На всех источниках есть резервы тепловой мощности. 

Таблица 8.1.1. Резервы и дефициты тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии 

№ п/п Наименование источника 
Резерв тепловой мощности, 

Гкал/ч 

1 КТЭЦ-1 82,691 

2 КТЭЦ-2 155,977 

3 КТЭЦ-3 33,5 

4 ВК «Дземги» 414,68 

5 Котельная ж. мкр. «Менделеева» 396,819 

6 Котельная «КМС-Сортировочный» 49,683 

7 Котельная ж. мкр. «Западный» 12,918 

8 Котельная ж. мкр. «Попова» 4,551 

9 Котельная ж. мкр. «Старт» 3,027 

10 Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» 1,908 

11 Котельная ж. мкр. «Хумми» 0,736 

Зоны с дефицитом тепловой мощности на территории г. Комсомольска-на-Амуре 

отсутствуют.  Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности, не предполагается. 

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную 

или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь 

осваиваемых районах необходимо строительство новых тепловых сетей. 

Протяженность новых тепловых сетей и ориентировочная стоимость строительства 

указана в таблице 8.2.1. Объемы нового строительства тепловых сетей указаны согласно 

данным проектов планировок или определены в процессе моделирования тепловых сетей в 

программе ZuluThermo. 

Ниже представлена сводная таблица по затратам на прокладку новых тепловых 

сетей для обеспечение тепловой нагрузкой перспективных потребителей. Подробно 

мероприятия по каждому участку приведены в Приложении №1 в Схеме теплоснабжения 

города Комсомольска-на-Амуре на период до 2040 года. 



5 

Таблица 8.2.1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии (в прогнозных ценах) 

Наименование  

Сметная стоимость в 

прогнозных ценах (без 

НДС) тыс.руб, 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
2038-

2040 

Строительство тепловых сетей во 

вновь осваиваемых районах 
2364267,01 34299,39 297770,85 191670,44 437584,89 194582,57 211788,83 126218,22 123965,64 50793,96 43316,6 156043,01 75568,07 168555,99 96920,88 119425,45 35762,22 

Строительство тепловых сетей от 

КТЭЦ-1 
34501,65 3627,46 16924,45 13949,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство тепловых сетей от 

КТЭЦ-2 
582903,62 11000,1 19088,89 13779,29 34660,01 16876,76 26109,83 55856,69 56894,46 20616,77 8864,89 132438,4 63092,81 0 82071,09 5791,41 35762,22 

Строительство тепловых сетей от 

КТЭЦ-3 
486102,41 591,85 78009,68 87624,2 85500,49 35781,51 13528,11 33161,33 34167,24 0 9848,84 0 0 0 0 107889,16 0 

Строительство тепловых сетей от 

ВК «Дземги» 
313159,06 19079,98 92416,13 9152,12 105303,38 6890,44 9322,4 11840,17 6290,75 13630,27 9411,03 9477,28 5232,24 2786,65 11080,4 1245,82 0 

Строительство тепловых сетей от 

котельной ж. мкр. «Менделеева» 
18618,15 0 0 0 7901,98 0 0 0 0 9018,11 0 0 0 1698,06 0 0 0 

Строительство тепловых сетей от 

котельной ж. мкр. «Комсомольск-

Сортировочный» 

95089,16 0 59847,57 12762,47 17980,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4499,05 0 

Строительство тепловых сетей от 

котельной ж. мкр. «Западный» 
2158,95 0 0 0 2158,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство тепловых сетей от 

новой котельной ж. мкр. «Хапсоль» 
305633,99 0 7114,39 30032,88 86601,02 37554,88 40979,77 25360,03 26613,19 7528,81 15191,84 14127,33 7243,02 3517,44 3769,39 0 0 

Строительство тепловых сетей 

для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения СП 

«КТС» 

243697,44 0 12184,872 12184,872 48739,488 48739,488 121848,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство закольцовки между 

теплотрассами №21 в ТК21-20 и 

№22 в ТК22-17 

79011,86 0 3950,593 3950,593 15802,372 15802,372 39505,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство закольцовки между 

теплотрассами №4 в ТК4ф-7 и №5 

в ТК5-32 

164685,58 0 8234,279 8234,279 32937,116 32937,116 82342,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

8.3.1 Источники комбинированной выработки тепловой энергии АО «ДГК» 

В настоящее время тепловые сети от источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии разделены друг от друга, но при необходимости можно 

осуществлять переключения между источниками в соответствующих камерах – узлах 

разделения теплотрасс. Перечень данных камер указан в таблице 8.3.1. 

Информация об узлах рассечек по теплотрассам внутри зон теплоснабжения 

представлена в таблице 8.3.2. 

Таким образом, строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от разных 

источников тепловой энергии не требуется. Для повышения надежности и резервирования 

магистральных участков тепловых сетей, необходимо выполнить мероприятия, указанные 

в пункте 8.5. 

8.3.2 Источники МУП «Теплоцентраль» 

Перераспределение тепловой энергии между источниками тепловой энергии МУП 

«теплоцентраль нецелесообразно в следствие их значительной удаленности друг от друга. 
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Таблица 8.3.1. Узлы разделения зон между теплоисточниками 

№ 

п/п 
Теплотрассы КТЭЦ-1 – КТЭЦ-2 КТЭЦ-2 – КТЭЦ-3 КТЭЦ-1 – КТЭЦ-3 

ВК «Дземги» – 

КТЭЦ-2 

1 Магистральные теплотрассы ТК 4-В-32 (№1, №2) 

ТК 4-В-21 (№1, №2) 

ТК 4-13 (№3, №4) 

ТК 17-53 (№1, №2, №3, №4, №5, №6) 

ТК 4-17 (№3, №4) 

ТК 4-18 (№1, №2) 

ТК 4-36 (№1, №2) 

ТК 4-В-21 (№3, №4) 

ТК 4-5 (№1, №2) 

ТК 10-45  

ТК 12-С (№1, №2) 

ТК 11-С 

ТК 12-4 (№1, №2) 

НО-11 (№3, №4) 

2 Теплотрассы МУП «ППТС»  У ТУ-24 ул. Сахалинская У «Оракала»  

Таблица 8.3.2. Узлы рассечек по теплотрассам внутри зон теплоснабжения 

№ 

п/п 
Зона теплоснабжения Магистральные тепловые камеры Квартальные тепловые камеры 

1 КТЭЦ-1  м/у ж.д.№14 и № 16 по ул. Металлургов (т/тр №12) 

2 КТЭЦ-2 

т/тр №1: ТК 1-6 (№3, №4), ТК 1-8 (№7, №8), ТК 5-8а (№1, №2), ТК 

5-8 (№1, №2), ТК 1-17 (№1, №2) 
т/тр №1: у ж.д. Мира, 12; у КВД (д/с №44) 

т/тр №2:ТК Мира, 26 (№1, №2) 
т/тр №2: у ж.д. Севастопольская 12; 

м/у ж.д. Севастопольская 16 и 16/2; 

т/тр №3: ТК 8-6 (№1, №2), ТК 8-7 (№1, №2), ТК 3-10 (№1, №2), ТК 

9-6 (№1, №2) 
 

т/тр №5: ТК 5-20б (№1, №2), ТК 5-26 (№1, №2), ТК 5-24 (№1, №2)  

т/тр №8: ТК 8-10 (№11, №12), НО-11 (№3, №4)  

т/тр №9: ТК 9-6 (№3, №4), ТК 3-14Г (№1, №2), ТК 2-22 (№3, №4) у ж.д. Сидоренко, 28; у ж.д. Октябрьская, 25 

т/тр №17: ТФРУ-1 (№1, №2), ТК 17-43 (№3,№4), ТК 17-48 (№1, 

№2), ТК 5-С-12 (№1, №2) 

У ж.д. Сидоренко, 5; у ж.д. Сидореко, 9; у ж.д. Аллея Труда 

59/2 

3 ВК «Дземги» 
т/тр №18: ТК 8-23 (№1, №2), ТК 19-6 (№1, №2), ТК 8-А-7 (№1, 

№2) 
У ж.д. Хетагуровская, 7 

4 КТЭЦ-3 т/тр №21: ТК 21-71 ( в сторону ТК 12-16)  
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8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим 

работы или ликвидации котельных 

Перевод существующих водогрейных котельных в пиковый режим не планируется. 

Для более эффективного функционирования системы теплоснабжения города необходимо 

выполнить замену ветхих участков тепловой сети на новые трубы с применением 

эффективной теплоизоляции. 

Третья очередь Комсомольской ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию более 58 лет 

назад, основное и вспомогательное оборудование третьей очереди имеет высокий 

физический и моральный износ. На КТЭЦ-2 планируется модернизация КТЭЦ-2 со 

строительством новой паросиловой ТЭЦ на территории КТЭЦ-2. 
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8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 

Одним из самых распространенных способов повышения надежности 

теплоснабжения является резервирование участков, суммы участков, магистральных 

выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д.  

Нормативные требования к надежности теплоснабжения установлены в СНиП 

41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». 

Так, согласно п.6.33 СНиП «Тепловые сети» резервирование должно 

предусматриваться следующими способами: 

- Организация совестной работы нескольких источников теплоты на единую систему 

транспортирования теплоты; 

- Резервирование тепловых сетей смежных районов. 

При этом допускается не резервировать участки наземной прокладки 

протяженностью до 5 км, а также по тепловым сетям, прокладываемым в тоннелях и 

проходных каналах. 

На период с 2023 по 2026 гг. необходимо выполнить следующие закольцовки 

(таблица ниже): 

Таблица 8.5.1. Строительство закольцовок 

№ 

п/п 
Участок Dн, мм 

L в 

двухтрубном 

исчислении, 

км 

Тип 

прокладки 

Ориентировочная 

стоимость (без 

НДС), тыс. руб. 

1 

Строительство закольцовки между 

теплотрассами №21 в ТК21-20 и 

№22 в ТК22-17 

720х10 0,2 надземная 39505,93 

2 

Строительство закольцовки между 

теплотрассами №4 в ТК4ф-7 и №5 в 

ТК5-32 

325х9 0,5 канальная 82342,79 

  Итого:       121848,72 

Закольцовка между теплотрассами №21 и №22 

К теплотрассе №22 подключено 21,2% нагрузки всех потребителей г. Комсомольска-

на-Амуре, 70% из них составляет население. Теплотрасса была построена в 1988 году, срок 

службы на 01.01.2020 составляет 32 года. За время эксплуатации капитальные ремонты на 

данном участке не проводились. Существующие связи (закольцовки, перемычки) на прочих 

теплотрассах города не обеспечивают необходимое резервирование подачи тепловой 

энергии потребителям в случае повреждения на головном участке теплотрассы №21 (ТК22-

0 – ТК22-17).  

Необходимо строительство закольцовки между теплотрассами №21 в ТК21-20 и 

№22 в ТК22-17 диаметром Dн=720х10 и протяжённостью 200м в двухтрубном исчислении. 
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Рисунок 8.5.1. Закольцовка между теплотрассами №21 и №22 

На данный момент показатель уровня резервирования источников и элементов сети 

путем их кольцевания и устройства перемычек (КР) в соответствии с Приказом Минрегиона 

России от 26.07.2013 N 310 по ТЭЦ-3 составляет 0,7 (резервирование от 70% до 90% 

включительно). После организации перемычек между теплотрассами №21 и №22, учитывая 

резервы пропускной способности данных теплотрасс доля резервируемой нагрузки 

составит 100%. Т.е. показатель уровня резервирования составит 1,0. 

Закольцовка между теплотрассами №4 и №5 

Данная закольцовка необходима для организации совместной работы двух 

теплоисточников города - КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2, а также резервирования трубопроводов для 

подачи тепловой энергии объектам потребителей, расположенных в п. Мылки, кварталах 

№№43а,77,82,86А.  

На теплотрассах, снабжающих вышеуказанные районы города, капитальные 

ремонты были проведены в 1991-1994 гг., по состоянию на 01.01.2020 г. срок их службы 

составляет 28-30 лет. 

Существующие связи (закольцовки, перемычки) на прочих теплотрассах города не 

обеспечивают необходимое резервирование подачи тепловой энергии потребителям 

вышеуказанных кварталов. 

Необходимо строительство закольцовки между теплотрассами №4 в ТК4ф-7 и №5 в 

ТК5-32, Dн=325х9, протяженность 500 м в двухтрубном исчислении. Способ прокладки – 

канальный. 
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Рисунок 8.5.2. Закольцовка между теплотрассами №4 и №5 

На данный момент показатель уровня резервирования источников и элементов сети 

путем их кольцевания и устройства перемычек (КР) в соответствии с Приказом Минрегиона 

России от 26.07.2013 N 310 по ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 составляет 0,3 (резервирование от 30% до 

50% включительно). После организации перемычек между теплотрассами №4 и №5, 

учитывая резервы пропускной способности данных теплотрасс доля резервируемой 

нагрузки по ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 повысится на 19% и 12% соответственно.



12 

Таблица 8.5.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения СП "КТС" 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Года 

реализации 

Сметная стоимость в 

прогнозных ценах (без НДС), 

тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
2038-

2040 

1 

Строительство закольцовки 

между теплотрассами №21 в 

ТК21-20 и №22 в ТК22-17 

2024-2027 39505,93 0 3950,59 3950,59 15802,37 15802,37                 

2 

Строительство закольцовки 

между теплотрассами №4 в 

ТК4ф-7 и №5 в ТК5-32 

2024-2027 82342,79 0 8234,28 8234,28 32937,12 32937,12                 

 Итого:  121848,72 0 12184,87 12184,87 48739,49 48739,49                 

 

Таблица 8.5.3 Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Сумма освоения, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

АО «ДГК» 

Инвестиционная программа АО «ДГТ» 

  Реконструкция тепловых сетей 

всего, в том числе: 
  249361,2 1025,33 0 9027,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Реконструкция теплотрассы № 2 от 

ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до 
ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-

на-Амуре.(СП КТС) 

ИС 249361,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Реконструкция РЗА ПНС "Красная" 

в г.Комсомольске-на-Амуре  (СП 
КТС) 

ИС 0 1025,33 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Модернизация, техническое 

перевооружение тепловых сетей 

всего, в том числе: 
  105746,78 100584,1 97394,12 76618,61 86963,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Техперевооружение теплотрассы 

№3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП 

КТС) 

ИС 15441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Техперевооружение теплотрассы 

№4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП 

КТС) 

ИС 33906,26 0 22134,13 31038,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Техперевооружение теплотрассы 
№11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП 

КТС) 

ИС 0 4478,89 34881,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Техперевооружение теплотрассы 

№18 г. Комсомольск-на-Амуре 
ИС 9823,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Техперевооружение теплотрассы 
№17 г. Комсомольск-на-Амуре 

ИС 7289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Техперевооружение теплотрассы 

№4 (II этап) г. Комсомольск-на-

Амуре.(СП КТС) 

ИС 0 31589,36 13691,99 0 22907,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Техперевооружение теплотрассы 

№17 (II этап) г. Комсомольск-на-
Амуре 

ИС 0 0 7499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Техперевооружение теплотрассы 
№22 г. Комсомольск-на-Амуре 

ИС 0 15561 0 0 21027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 

Техперевооружение теплотрассы 

№8 (II этап) г. Комсомольск-на-

Амуре.(СП КТС) 

ИС 0 21699,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 
Техперевооружение теплотрассы 
№11 (II этап)  г. Комсомольск-на-

Амуре.(СП КТС) 

ИС 0 5612,11 5486,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 
Техперевооружение теплотрассы 
№9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП 

КТС) 

ИС 0 0 0 0 28369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого по инвестиционной 

программе АО "ДГК" 
  315821,05 101609,44 97394,12 85645,87 86963,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МУП "Теплоцентраль" 

Котельная мкр. «Менделеева» 
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№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Сумма освоения, тыс. рублей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 52817,30 91778,11 4845,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16691,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. Комсомольск-Сортировочный» 

1 
Строительство тепловой сети 

подключение нового потребителя 
БС 0,00 1400,00 0,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 0,00 0,00 80036,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. «Западный» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 42191,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1869,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. «Попова» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 0,00 27877,52 24763,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3982,16 367,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7580,42 0,00 

Котельная мкр. «Старт» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 17242,52 3514,79 3672,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. «М. Хапсоль» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 4180,08 12983,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. «Хумми» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 11741,42 0,00 1616,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 129573,17 136154,19 116234,27 0,00 0,00 1869,47 0,00 0,00 3982,16 17058,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7580,42 0,00 

МУП "ППТС" 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 1412003,26 887715,09 604442,41 46767,76 110233,65 24410,42 30056,98 41428,79 72251,21 45010,36 81949,09 29510,68 31666,53 12142,02 29904,37 153168,76 156212,12 

Итого 0,00 1412003,26 887715,09 604442,41 46767,76 110233,65 24410,42 30056,98 41428,79 72251,21 45010,36 81949,09 29510,68 31666,53 12142,02 29904,37 153168,76 156212,12 

СП «КТС» 

1 
Рекомендованные мероприятия по 

замене тепловых сетей 
БС, ВБ 0,00 128173,17 136154,18 114934,27 0,00 0,00 1869,47 0,00 0,00 3982,16 17058,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7580,42 0,00 

Итого 0,00 128173,17 136154,18 114934,27 0,00 0,00 1869,47 0,00 0,00 3982,16 17058,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7580,42 0,00 
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8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки 

По итогам расчета пропускной способности существующих трубопроводов не 

выявлена необходимость увеличения диаметра трубопровода на источниках тепловой 

энергии. 

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

В Главе 11 представлен расчет нормативных показателей надежности участков 

магистральных тепловых сетей СП «КТС» и распределительных сетей МУП «ППТС» и 

МУП «Теплоцентраль». На основании данных расчетов сформированы мероприятия по 

замене наименее надежных участков тепловых сетей. Проведение данных мероприятий 

позволит повысить надежность работы системы теплоснабжения и исключить аварийные 

ситуации на теплотрассах, возникающие из-за прорывов трубопроводов. 

В таблице 8.5.3 п.п. 8.5 текущей главу отражены мероприятия по замене тепловых 

сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.  

Полный перечень участков с указанием диаметров, протяженностей и суммы 

капитальных вложений представлен в Приложении 1 к Главе 8. 

 

8.8 Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

насосных станций 

Строительство насосных станций не планируется. 

Инвестиционной программой АО «ДГК» в 2024 г. предусмотрена реконструкция 

РЗА ПНС "Красная" в г. Комсомольске-на-Амуре. 

 

8.9 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых 

и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них 

Глава актуализирована в части стоимости и сроков мероприятий, планируемых к 

проведению на тепловых сетях. 

Изменения в мероприятиях по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей и сооружений на них связано с утверждением новых инвестиционных 

программ теплоснабжающих организаций города Комсомольск – на – Амуре. 


